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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CPL

TIPO: Menor Preco Global.

REGIME: Empreitada por Prego Global

REGENCIA: Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes.

ORGAO INTERESSADO:Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos - SINFRA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 22.01.370/2018 - SINFRA

DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 03 de Junho de 2019 as 09:00
horas. — Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitagdo sera realizada
no primeiro dia util subsequente.

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO DO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ (CPL), instituida
pelo Decreto n° 044, de 31 de julho de 1997 e suas alteragbes posteriores, faz publico, para
conhecimento dos interessados, que realizara e julgara a licitagdo acima indicada e recebera os
envelopes HABILITACAO e PROPOSTA DE PREGOS na Rua Urbano Santos, n® 1657, Bairro
Jugara — Imperatriz - MA, sob as seguintes condicbes:

1. OBJETO

1.1.Contratacdo de empresa de especializada em servicos de engenharia para a execugao dos
servicos de implantagdo de um Centro de Comercializagcdo de Produtos Comestiveis
PANELODROMO no Municipio de Imperatriz — MA,

1.2. Valor estimado para execu¢do da obra € de R$ 1.495.356,70 (um milhdo quatrocentos e

noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

2. PRAZO DE EXECUGAO
2.1. O prazo de execugdo sera de 06 (seis) meses,contados a partir da data do recebimento da

ordem de Servico emitida pela Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Servigos Publicos —
SINFRA.

3. FONTE DE RECURSOS

3.1. As despesas decorrentes da contratacdo correrdo a conta dos seguintes recursos

a) R$ 1.450.634,87 correspondentes a participacao financeira da CODEVASF, correndo as
despesas a conta do Programa PAC - Programa de Trabalho 15244229k660001, garantido
atraves de Nota de Empenho 2017NE580631 emitida em 28 de dezembro de 2017.

b) R$ 44.721,83 a titulo de contrapartida a ser efetuada pelo municipio.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

UNIDADE ORGAMENTARIA: 15 — Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos;
AGAO: 15.451.0058.1087 — Construgdo de obras civis e logradouros publicos;

NATUREZA DA DESPESA: 4490.51 - Obras e Instalagoes/ Ficha: 248,

FONTE DO RECURSO: 01 — Recursos Ordinarios

4. DO LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E APRESENTAGAO DE IMPUGNAGAO E PEDIDOS
DE ESCLARECIMENTOS

4.1. O Edital e seus anexos estardo disponiveis para download no sitio da Prefeitura, através do
endereco eletronico www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes ou podem ser obtidos mediante pagamento
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadagao
Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestao Orgamentaria;

4.2 O Edital e seus anexos poderdo ser consultados gratuitamente na sede da CPL, na Rua Urbano
Santos, 1657, Bairro Jugara, ImperatrizZMA, estando disponiveis para atendimento em dias uteis,
das 08h as 18h.

4 3 Os pedidos de esclarecimentos e impugnacao sobre o Edital desta Tomada de Precos deverao
ser protocolizados, no horario comercial, de segunda a sexta-feira das 08:00 as 18:00 horas no
Protocolo Geral da Comissdo Permanente de Licitagdo, Rua Urbano Santos, n° 1657 — Bairro
Jucara, Imperatriz-MA ou mediante via postal com Aviso de Recebimento (AR) enviado ao
endereco indicado no item 4.2.

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL

5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociaveis, 0os seguintes anexos:

a) Anexo | -Projeto Basico — Termo de Referencia

b) Anexo II- Carta Credencial

c) Anexo llI- Modelo de Atestado de Visita

d) Anexo IV -Declaragao de Concordancia

e) Anexo V — Modelo de Carta Fian¢a Bancaria

f) Anexo VI - Declaragdo conforme Artigo 27, Inciso V, da Lei n°. 8.666/1993 (Declaragao
Pessoa Juridica)

g) Anexo VIl - Declaragéo de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagao

h) Anexo VIII - Termo de compromisso de combate a corrupgao e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade sécio-ambiental

i) Anexo IX - Declara¢do que o(s) empresario (s), socio (s), dirigente (s), responsavel (eis) técnico
(s) n@o é (sao) servidor (es) publico (s) do Municipio de Imperatriz — MA.

j) Anexo X-Declara¢do de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme
previsto no Art.3° da Lei Complementar n.° 1231/2006 e alteragdes posteriores.

1) Anexo XI — Cronograma Fisico Financeiro

m) Anexo XIl — Minuta do Contrato.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

6. DA PARTICIPAGAO

6.1. Poderao participar desta licitagdo quaisquer empresas interessadas que se habilitem dentro das
condigbes aqui exigidas e que, na fase inicial de habilitagao, comprovem para a Comissao possuir
0s requisitos minimos de qualificacao exigidos no Edital para a execug¢ao do Objeto.

6.2. A participagao na Licitagao implica na integral e incondicional aceitagao de todos os termos,
clausulas e condicbes deste Edital e de seus anexos, bem como das Normas da ABNT e da
SINFRA, ressalvado o disposto no Paragrafo 3° do Artigo 41, da Lei n°. 8.666/1993 e suas
alteragdes posteriores.

6.3. Nao poderao participar direta ou indiretamente desta licitagao:

6.3.1 Pessoa fisica ou juridica que esteja cumprindo sancdo de suspensdo de licitar com a
Administracao Publica;

6.3.2. Empresas declaradas inidoneas ou SUSPENSAS para licitar e/ou contratar com a
Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja
promovida a reabilitagcdo;

6.3.3. Empresas cujo objeto social nao seja pertinente e compativel com o objeto desta licitacao;

6.3.4. Empresas que tenham socio-gerente, diretor ou responsavel técnico, que seja servidor ou
dirigente de 6rgao ou entidade da Administragao Publica Municipal.

6.4. E vedada a participagdo de consorcios nesta licitagao.

6.5. Nao poderao participar desta licitagdo pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com
poder de direcdo detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area
responsavel pela demanda ou contratacdo; ou que exerca fungao de autoridade hierarquicamente
superior no ambito do poder executivo municipal.

6.6. Empresas cujos proprietarios e/ou soécios exercam mandato eletivo capaz de ensejar 0s
impedimentos previstos nos arts. 29, inciso IX com 54, |, "a" e Ili, "a", da Constituicdo Federal.
Servidor publico municipal de Imperatriz.

7. CREDENCIAMENTO E REPRESENTAGAO

7.1 As empresas licitantes que se fizerem representar nesta licitagcdo, além dos envelopes de
"habilitacao” e "proposta de pregos”, deverao efetuar seu credenciamento e entrega-lo no ato de
entrega dos envelopes, conforme abaixo:
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

7.1.1. SOCIO(A), EMPRESARIO(A) OU ASSEMELHADO(A):

7.1.1.1 Devera apresentar cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto,
requerimento de empresario, no caso de empresa individual, ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI, ou ato constitutivo estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado,em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores, ou inscricdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou
decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando
a atividade assim o exigir, que comprovem sua capacidade de representante legal, com expressa
previsdo dos poderes para exercicio de direitos e assuncdo de obrigagbes. Em caso de
administrador eleito em ato apartado, devera ser apresentada ata de reunido ou assembléia em que
se deu a elei¢ao.

7.1.2. PROCURADOR(A) OU ASSEMELHADO(A):

7.1.2.1. Devera apresentar Instrumento Publico de Mandato (Procuragéo), assinada por tabelido e
possuindo o selo de fiscalizagdo do Poder Judicidrio do Estado da sede do Cartorio,outorgando
obrigatoriamente poderes para representar a mesma em licitagbes publicas, interpor recurso e
renunciar a sua interposicdo. A outorgante podera ainda, conferir a(ao)outorgado(a) poderes para
emitir proposta de pregos, emitir declaragdes, receber intimagao/convocacgao, assinar contrato,assim
como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da outorgante. Devera
apresentar juntamente com o referido instrumento, cédula de identidade ou documento equivalente
que possua foto do(a) outorgado(a),requerimento de empresario, no caso de empresa individual,ou
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI,ou ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor,devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade por agbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou
inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercicio, ou decreto de autorizagdo,em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo 6rgao
competente, quando a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de representante
legal do outorgante, com expressa previsao dos poderes para exercicio de direitos e assungao de
obrigacdes; ou

7.1.2.2. Devera apresentar Instrumento Particular de Mandato(Procuracdo) ou Carta Credencial

(Modelo no Anexo | deste Edital),outorgando obrigatoriamente poderes para representar a mesma

em licitacdes publicas, interpor recurso e renunciar a sua interposicdo. A outorgante podera ainda,
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS e i
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

conferir a(ao)outorgado(a) poderes para emitir proposta de pregos, emitir declarages, receber
intimag&o/convocacao, assinar contrato,assim como praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame em nome da outorgante. Devera apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta
credencial,cédula de identidade ou documento equivalente que possua foto do(a) outorgado(a),
requerimento de empresario, no caso de empresa individual, ou empresa individual de
responsabilidade limitada EIRELI, ou ato constitutivo,estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado, e se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
acoes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores, ou inscrigdo do ato
constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio, ou
decreto de autorizagcdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo 6rgao competente, quando
a atividade assim o exigir, que comprovem a capacidade de representante legal do outorgante,com
expressa previsao dos poderes para exercicio de direitos e assungao de obrigagoes.

7.1.3.Se tratando de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, estas deverao
apresentar declaragdo de enquadramento da licitante como Microempresa — ME, Empresa de
Pequeno Porte — EPP ou Cooperativa equiparada — COOP, apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido nos Arts. 42 a 49 da Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.1.4 Declaracdo de Elaboracdo Independente da proposta, conforme Instrugdo Normativa n° 02, de
16 de setembro de 2009.

7.1.50s licitantes interessados em participar do certame nao necessitam encaminhar seus
representantes legais para entregar os envelopes com a documentagéo e as propostas, podendo,
inclusive, encaminha-los via Correio ou outro meio similar de entrega, atentando para as datas e
horarios finais para recebimento dos mesmos, constantes neste Edital. A correspondéncia devera
ser enderegada com Aviso de Recebimento (AR) para a Comissdo de Licitagdo no endereco
indicado no Item 4.2deste Edital e conter os dois envelopes acima mencionados, além das
declaragdes complementares, com antecedéncia minima de 1 (uma) hora do momento marcado
para abertura da sessao publica.

7.20s documentos enumerados neste Edital, deverdo ser apresentados, obrigatoriamente, da
seguinte forma:

7.2.1. Documento(s) original(is); ou

7.2.2. Por qualquer processo de copia autenticada por cartorio competente, por servidor membro da
CPL, ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

7.3. A ndo apresentacdo ou incorre¢ao nos documentos de credenciamento a que se refere o item
deste edital, bem como a apresentacdo de documentos ilegiveis,ndo excluira a empresa licitante do
certame, mas impedird o representante de se manifestar e responder pela mesma, e de praticar
qualquer outro ato inerente a este certame.

7.4. A empresa licitante apenas podera substituir o representante legal, caso o mesmo esteja
devidamente credenciado na sessao publica anterior.

7.5. Nao sera admitida a participacdo de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

8.SESSAO PUBLICA PARA RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAOE
PROPOSTA DE PREGOS

8.1. Documentagdo Exigida: A documentagdo devera ser entregue pelo representante legal da
empresa licitante 8 COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO — CPL, em 02 (dois) envelopes
opacos, devidamente lacrados e inviolaveis, o primeiro, identificado como “ENVELOPE N° 01 —
DOCUMENTAGCAO DE HABILITAGAO", o segundo, como “ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE
PRECOS", em cujas partes externas, além da razao ou denominagao social da empresa licitante,
deverao conter:

Envelope n° 01 — Documentacdo de Habilitacao

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL

Rua Urbano Santos, n° 1567 — Bairro Jugara - Imperatriz - MA

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CPL - Data: 03/06/2019 as 09:00 horas.

(Razéao social ou nome comercial do licitante e endereco).

(A DOCUMENTAGAO APRESENTADA DEVERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

8.2. Os Documentos de Habilitagdo poderao ser acondicionados em caderno unico, ter todas as
suas paginas numeradas e rubricadas por representante legal da licitante e deverao ser
apresentados, alternativamente, em original, por qualquer processo de copia autenticada por
cartorio competente, por servidor da administragdo ou publicagdo em 6rgao da imprensa oficial.
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994 Art. 32), para permitir que a Comissdo Permanente de
Licitagao — CPL, ateste sua autenticidade. S6 serdo aceitas copias legiveis, que oferegcam condigdes
de analise por parte da Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL.

Envelope n.° 02 - Proposta Precos

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS , i
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

Rua Urbano Santos, N° 1567 — Bairro Jugara — Imperatriz - MA

TOMADA DE PREGOS N° 001/2019—CPL - Data: 03/06/2019 as 09:00 horas.
(Razao social ou nome comercial do licitante e endereco).

(A PROPOSTA DE PRECOS DEVERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

A Proposta de Precos exigida devera ser apresentada em 01 (uma) via encadernada, em grampo
trilho, com suas folhas numeradas e rubricadas pelo representante legal ou preposto, em envelope
fechado, denominado ENVELOPE 02, datilografada ou digitada em linguagem clara e objetiva, sem
erros, rasuras ou entrelinhas.
8.3. Na data, local e hora marcados para o certame, antes do inicio da sessao, as empresas
licitantes deverao apresentar:

8.3.1. Credenciamento (somente para as empresas que se fizerem presentes,devendo cumprir o
disposto no item 7 deste edital), separadamente dos envelopes.

8.3.2. Envelope "Documentagdo de Habilitacdo", contendo os documentos para
habilitagao,observado o disposto no item 8.1deste edital.

8.3.3. Envelope "Proposta de Precos”, contendo o(s) pre¢o(s) do objeto ora licitado, observado o
disposto no item 8.1 deste edital.

8.3. Declarada a abertura da sessdo, nao mais serao admitidos novos proponentes, passando-se
imediatamente ao recebimento dos envelopes contendo, em separado, os documentos de
habilitagdo e as propostas de pregos,em envelopes opacos, lacrados e rubricados.

8.4. Habilitacdo Juridica: A documentagao referente a habilitagcdo juridica compreende os
documentos abaixo relacionados:

8.4.1. Registro comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de
responsabilidade limitada — EIRELI;

8.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhando de todas as suas
alteragdes, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais/empresariais, e,
no caso de sociedades por acgdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS i
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8.4.3 Os documentos mencionados no item 8.4.2 deverdo estar acompanhados de suas
alteragbes ou da respectiva consolidacao e deles devera constar, entre os objetivos sociais, a
execugao de atividades da mesma natureza ou compativel com o objeto desta Licitagao;

8.4.4. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

8.4.5. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo
6rgdo competente, quando a atividade assim o exigir.

8.4.6. Declaragao de Inexisténcia de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitagdo, conforme
modelo Anexo VII.

8.5.Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:A documentacdo referente a habilitagcao fiscal,
social e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados:

8.5.1. Copia de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Fisicas (CPF) do empresario (no caso
de micro empreendedor individual, ou empresario, ou empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI), ou de todos os socios (no caso de sociedade civil ou empresa Itda), ou do
presidente (no caso de sociedade andnima), comprovando a inscricdo para com a Fazenda Federal.

8.5.2. Copia de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica — CNPJ, atraves do
Comprovante de Inscricdo e de Situagao Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda, comprovando possuir situagao cadastral ativa para com a Fazenda Federal.

8.5.3. Cdpia de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Municipal, relativo a sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

8.5.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, e com a Previdéncia Social relativa ao
domicilio ou sede do Licitante através de:

a) Certidao Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido unificada em relagdo aos Débitos Relativos as Contribuicoes
Previdenciarias e as de Terceiros junto a Seguridade Social - CND/INSS, conforme a
Portaria PGFN/RFB n°. 358/2014, e Portaria PGFN/RFB n° 1751/2014.
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8.5.5 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do Licitante,
emitida até 120 (cento e vinte) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando nao vier
expresso o prazo de validade, mediante apresentacgdo de:

a) Certidao Negativa de Débitos da Divida Ativa do Estado;
b) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos Estaduais.

8.5.6 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do Licitante,
emitida até 60 (sessenta) dias antes da data de entrega dos envelopes, quando ndo vier expresso o
prazo de validade, mediante apresentacao de:

a) Certidao Negativa de Débitos Municipais;

b) Certiddo Negativa da Divida Ativa Relativa aos Tributos: Imposto Sobre
Servigo de Qualquer Natureza - ISSQN e Taxa de Licenga e Verificacao Fiscal
— TLVF.

8.5.7. Prova de Regularidade com o Fundo de Garantia Por Tempo de Servico — FGTS,
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
comprovada mediante a apresentagao de:

a) Certificado de Regularidade de Situacdo perante o FGTS, emitido pela Caixa
Econdmica Federal — CEF.

8.5.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao da:

8.5.8.1. CNDT - Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT, fornecida pelo Tribunal Superior
do Trabalho.

8.5.8.2 Termo de Compromisso pelo qual se compromete a seguir as Normas Trabalhistas, tais
como Formalizagcdo e Registros Contratuais e preverem um dimensionamento dos gastos com o
meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de protecdo, sob pena de desclassificacdo, nos
termos do Artigo 48, Inciso |, da Lei 8.666/93.

8.5.9. Declaragdo de que ndo emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz,
apartir de quatorze anos, de conformidade com o disposto no art. 27, inciso V, da Lei n° 8.666/93,
nos termos do ANEXO - VI.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ) ) T
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br 26 o e e “
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 | |



S )Sot—
Jﬁ
ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

8.6. Qualificagdao Econdémica e Financeira:

8.6.1. Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis do ultimo exercicio social: Balango
Patrimonial e demonstragées contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser
atualizado por indices oficiais, quando encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data de
apresentacao da proposta.

8.6.1.1. O balango patrimonial e as demonstragdes contabeis deverdo estar assinados por contador
ou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade,
comprovado mediante a apresentacdo do Certificado de Regularidade Profissional (CRP), devendo
ainda ser demonstrado através de calculos a obten¢do dos indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) igual ou maior que 1 (um), resultantes da aplicagao das
seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

Heas PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
e ATIVO TOTAL

N PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
i ATIVO CIRCULANTE

PASSIVO CIRCULANTE
8.6.1.2. No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentacao de
balango de abertura.

8.6.1.3. Serao considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragées
contabeis assim apresentados:

a. Publicados em Diario Oficial ou;
b. Publicados em jornal de grande circulagao ou;
c. Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

d. Por copia do Livro Diario, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicilio da
licitante, na forma da IN n° 65 do Departamento Nacional do Registro do Comércio - DNRC, de 10
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de agosto de 1997, art. 60, acompanhada obrigatoriamente dos TERMOS DE ABERTURA e de
ENCERRAMENTO.

e. As empresas sujeitas a tributacdo do imposto de renda com base no lucro real, poderao
apresentar o Balango Patrimonial transmitido através do Sistema Publico de Escrituragdo Digital
(SPED).

8.6.1.4. Na hipotese de alteragdo do Capital Social, apés a realizagdo do Balango Patrimonial, a
licitante devera apresentar documentacgao de alteragdo do Capital Social, devidamente registrada na
Junta Comercial ou Entidade em que o Balango foi arquivado.

8.6.1.5. A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Presumido, que no decorrer do ano
calendario, mantiver Livro Caixa nos termos da Lei n° 8.981, de 20/01/1995, devera apresentar,
juntamente com o Balango Patrimonial, copias dos TERMOS DE ABERTURA e ENCERRAMENTO.

8.7Garantia da Proposta

8.7.1.Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Imperatriz - A licitante devera prestar garantia no valor correspondente a 1% (um por
cento) do valor estimado para a contratagdo, optando por uma das modalidades previstas no art. 31,
inciso lll, da Lei Federal n.° 8.666/93, abaixo descritas, apresentadas nas condigbes seguintes:

8.7.1.2. Se a opgao da garantia for Titulo da Divida Publica, estes deverdo ser emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagado e de custodia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério da Fazenda.

8.7.1.3. Se a opgao da garantia for caugao em dinheiro, o licitante devera recolher o valor exigido
como garantia mediante Dep6sito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do Brasil: Ag:
0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura Municipal de Imperatriz/MA.

8.7.1.4. Seguro garantia, mediante entrega da competente apoélice, no original, emitida por entidade
em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Imperatriz, estado do Maranhao,
cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitagdo da proposta (caso a licitante desista de cumprir
com o valor proposta), com o prazo de validade de no minimo 120 (cento e vinte) dias a contar da
data de recebimento dos envelopes de habilitagao e propostas.
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8.7.1.5.Fianca Bancaria, mediante entrega da competente carta de fianga bancaria, no original,
emitida por entidade em funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura Municipal de Imperatriz,
Estado do Maranhao, com o prazo de validade de no minimo 120 (cento e vinte) dias a contar da
data de recebimento dos envelopes de habilitacdo e propostas.

8.7.1.6. A garantia prestada, s6 sera liberada apés a decisdo que inabilitar ou desclassificar a
licitante, desde que nao tenha havido recurso ou apos sua denegacao, e no caso de habilitadas e
classificadas, apés a adjudicacdo e homologacdao do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja, a
devolucao ocorrera ap6s a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforcada como garantia do
contrato.

8.8. Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata ou Recuperagao Judicial ou Extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, com data nao excedente a 60 (sessenta) dias
de antecedéncia da data de apresentagdo da proposta de preco, quando ndo estiver expresso o
prazo de validade.

8.9. Declaragao de que ndo emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, de conformidade com o disposto no Artigo 27, Inciso V, da
Lei n° 8.666/1993, no modelo do ANEXO VI, deste Edital.

8.10. Termo de compromisso de combate a corrupcao e ao conluio entre licitantes e de
responsabilidade socioambiental.

8.11. Declaracdao que o(s) empresario | socio(s) | dirigente(s) | responsavel(eis) técnico(s) nao
€(sao) servidor(es) publico(s) do Municipio de Imperatriz - MA.

8.12. Declaracdo de enquadramento de microempresa e empresa de pequeno porte, conforme
previsto no Art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes posteriores.

8.13. A empresa licitante que for enquadrada na situagao de microempresa ou empresa de pequeno
porte que desejar exercer o direito de preferéncia como critério de desempate, devera apresentar a
declaracao de enquadramento levando-se em consideragao o ultimo ano-calendario ja exigivel.

8.13.1 A empresa licitante que enquadrar-se na hipétese do item 8.14, deste Edital e ndo
apresentar a referida declaragdo ou descumprir a forma da apresentagdo da mesma, nao
usufruird o direito de preferéncia como critério de desempate.
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8.13.2 A empresa licitante que nao se enquadrar na situagao de microempresa ou empresa
de pequeno porte ndo devera apresentar a referida declaragdo, sob pena de falsidade da
declaragao e consequentemente sera declarada inabilitada.

8.13.3 Todos os documentos necessarios para habilitacdo deverdo obedecer
rigorosamente a sequéncia no item8, enumerados em ordem crescente e rubricados pela
empresa licitante.

8.13.4. Os documentos expedidos pela participante, deverao, obrigatoriamente, ser
emitidos em papel timbrado da empresa licitante, possuindo razao social, numero do CNPJ,
enderegco completo, telefone e enderego eletronico e-mail. Os referidos documentos
deverdo ainda estar assinados ou rubricados pelo representante legal, contendo 0 nome
completo do mesmo.

8.13.5. Nao sera concedida prorrogagao de prazo para apresentagdo dos documentos
exigidos para a habilitacdo, com excegio ao disposto no Art. 43 da Lei Complementar n°
123/2006 e alteracdes posteriores, conforme segue:

8.13.6. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participagao em
certames licitatorios, deverdao apresentar toda a documentacao exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrigao.

8.13.7. Havendo alguma restrigdo na comprovacgao de regularidade fiscal sera assegurado
o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado vencedor do certame.

8.13.8. Se a documentagao de habilitagao estiver expirada, ndo estiver completa e correta
ou contrariar qualquer dispositivo deste edital e seus anexos, a Comissao Permanente de
Licitagao.

8.13.9. A falsidade das declara¢bes prestadas pela empresa licitante caracteriza crime
previsto no artigo 299 do Codigo Penal, sujeitando-se ainda as sangdes administrativas
previstas no Edital, bem como demais legislagoes vigentes.
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9.0. Qualificagao Técnica: A qualificacao técnica, requisito necessario para participar na licitacao,
dar-se-a por:

9.1. Apresentacéo da Certiddo de registro da empresa licitante e do(s) responsavel (eis) técnico (s)
detentor(es) do(s) atestado(s) e certidao(des) de acervo técnico (CAT) utilizados para esta licitagao,
emitida pelo CREA ou CAU, com validade posterior a data da sessdo de habilitagdo, devidamente
atualizada em todos os seus dados, acompanhada da declaragdo de concordancia, apenas dos
Responsaveis Técnicos indicados para a referida obra (Anexo V).

9.2. Para efeitos da QUALIFICAGAO TECNICA PROFISSIONAL devera apresentar comprovagao
de que o licitante possui em seu corpo técnico permanente, na data prevista de entrega da proposta
conforme art. 30, §1°, inciso | da Lei 8.666/1993, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto detentores de
atribui¢ao técnica conforme CONFEA - CREA e detentor de Atestado de Responsabilidade Técnica
ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, devidamente averbado no CREA/CAU, por
execugdo de servicos compativeis em caracteristicas com o objeto desta Licitagdo, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando ter executado servigo de:

2124 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 | 15366 |
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM '.

2321 MADEIRA SERRADA. E = 25 MM. AF_12/2015 M2 | 401,00
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL  DE9X13X19CM

S (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COMAREALIQUIDA | 1) | 56 75

MAIOR OU IGUAL A 6M?SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. |
| AF_06/2014 '
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2374 DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADAS EM| M2 | 457,15
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 MF NA ALTURA
| INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 |
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO '
- INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR| v | goq a0
S NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM '

[ AF_12/2015

9.2.1. Declaragao indicando o nome, CPF, numero de registro entidade profissional da regiao
competente, do Responsavel técnico que acompanhara, de forma residente, a execucdo dos
servicos de que trata o objeto da contratagdo. O Responsavel técnico indicado devera ser o mesmo
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que constar nos Atestados apresentados, este podera ser alterado durante a execugao por outro

que cumpra as exigéncias do item.

9.2.2. A licitante devera comprovar o vinculo do (s) profissional (is) detentor (es) da (s) certiddo(des)
de acervo técnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da apresentacdo de 01 (um) dos seguintes

documentos:

9.2.2.1. Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante;

9.2.2.2. Do contrato social da licitante em que conste o (s) profissional (is) como socio (s);

9.2.2.3. Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsavel técnico,
em que se crie vinculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente.

9.3 Comprovagdo de Aptiddo de Desempenho Técnico Operacional da Licitante, através de
Atestados ou Certidées fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
averbado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, comprovando ter executado as quantidades minimas dos seguintes

servigos, abaixo indicadas:

2.1.21 | DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES M3 153,66

2321

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA
SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2 401,00

BETONEIRA. AF_06/2014

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
2.3.3.1 | PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MPSEM| M2 366,75
VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 MF NA
ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 457,15

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
2.38.9 | INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE| M2 | 804,82
20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
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9.3.1. Os atestados e/ou certidoes referentes a projeto, fiscalizacdo, supervisdo, gerenciamento,
controle tecnolégico ou assessoria técnica de obras, ndo serdo consideradas validas para
atendimento a qualificagao técnica.

9.3.2 Para fins de analise dos atestados e certiddes serdo observadas as datas de aberturas da
ART, nos termos da Lei n° 6.496/77, data de emissdo da CAT, local de execugdo, nome do
contratante e da pessoa juridica contratada, nome(s) do(s) responsavel(is) técnicos(s), seu(s)
titulo(s) profissional(is) e nimero(s) de registro(s) no CREA, descrigao técnica (planilha) indicando
0s servigos e quantitativos executados, prazos de execuc¢ao, entre outros. Os atestados deverao ser
acompanhados pela planilha de servigos, devidamente averbada no CREA ou CAU, fazendo parte
integrante do Acervo, para fins de analise e constatagdo dos servigos solicitados no item 9.0
Qualificagao Técnica.

9.3.3 Fica proibida a indicagdo, por duas ou mais licitantes, do mesmo Responsavel Técnico,
hipétese na qual todas serdo inabilitadas.

9.3.4 Em casos de davidas, a administragdo podera solicitar a licitante copia do Contrato, copia da
ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos.

9.3.5 Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura Municipal
de Imperatriz com a participacdo de empresas que detenham infraestrutura adequada em razao das
caracteristicas dos trabalhos.

9.3.60(s) licitante(s) devera(do) apresentar, preferencialmente, somente o(s) atestado(s) e/ou
certiddo(6es) necessario(s) e suficiente(s) para a comprovagao do exigido, grifandocom marca
textoos itens que comprovem as exigéncias para melhor visualizacdo quando da analise por parte
dos membros da EQUIPE TECNICA DA SINFRA.

9.4. Ndo sera admitida, em qualquer hipétese, a retirada da documentacdo apresentada pela
licitante em sua versao original nos autos do processo.

9.5Sera considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma
incompleta, incompreensivel, ilegivel, com erro, rasura, omissdo, qualquer exigéncia contida neste
Edital.
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9.6. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope n° 01, deverao, ser
entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

9.7. O Envelope n° 02 deve conter a seguinte identificagao:

Envelope n.° 02 - Proposta Pregos

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO - CPL

Rua Urbano Santos, N° 1567 — Bairro Jugara — Imperatriz —Ma.

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CPL - Data: 03/06/2019 as 09:00 horas.
(Razao social ou nome comercial do licitante e endereco).

(A PROPOSTA DE PRECOS DEVERA ESTAR ENCADERNADA E NUMERADA)

E em seu interior devera conter os seguintes documentos e elementos:

9.8. Proposta de Pregos, em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por qualquer
outro meio, datada e assinada pelo seu responsavel ou representante legal da licitante, rubricada,
isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, 0os precos, em
moeda corrente nacional, em valores unitarios e totais, absolutamente liquidos ja incluidos todos os
encargos inerentes ao objeto; contendo:

a) Prazo de validade da proposta, que nao podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir
da data de abertura da licitagao;

b) PRAZO DE EXECUGAO

b.1. O prazo de execugdo sera de 06(seis) meses, contados a partir da data do recebimento da
ordem de servigo emitida pela Secretaria de Infraestrutura Transportes e Servigos Publicos;

c) O prego total da proposta em algarismo e por extenso;

9.9. Orgamento analitico com precos unitarios, assinados nas ultimas folhas e rubricados nas
demais.

9.10. Cronograma Fisico Financeiro. o
9.11. Composig¢ao de custo unitario dos servigos.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
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9.12. Composicdo de custo unitario da mao de obra.
9.13. Quadro de composi¢do do BDI aplicando aos pregos da Obra.

9.13.1 Os tributos IRPJ e CSLL ndo devem integrar o calculo do LDI (BDI), nem tampouco a planilha
de custo direto.

9.13.2 Os itens: Administragcdo Local, Instalacdo de Canteiro e Acampamento, Mobilizagdo e
Desmobilizagdo, devem constar na planilha orgamentaria e nao no LDI (BDI).

9.14. Planilha de Encargos Sociais conforme modelo apresentado no Anexo X |

9.15. As licitantes deverdo apresentar a proposta em midia eletronica (CD-ROM), formato .XLS
“Excel” e em conformidade com a proposta impressa. A auséncia da proposta em midia, bem como
as divergéncias entre as propostas em midia e escrita, implicara na desclassificacao da empresa.

9.16. As propostas deverao apresentar precos correntes de mercado, conforme estabelece o art. 43,
IV da Lei n° 8.666/93.

9.17. E de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrigdo de todos os dados da proposta
apresentada;

9.18. Nao serdo consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem ¢ omo aquelas que
contiverem rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente
em relagdo a valores;

9.19. As propostas de precos serdo abertas em ato publico, em data a ser definida pela Comissao
Permanente de Licitagdo e comunicada previamente as licitantes.

9.19.1. As Propostas de Pregos que nao atenderem as condicées deste Edital, que oferecerem
alternativas de ofertas e cotagdes, bem como vantagens nela ndo previstas ou pregos unitarios e/ou
global superiores ao limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido o orgamento estimado
da obra ou ainda, pregos unitarios e/ou global manifestamente inexequiveis, assim considerados
aqueles que ndo venham a ter demonstrado sua viabilidade através de documentacdo que
comprove que os custos dos insumos s3o coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtividade sdo compativeis com a execuc¢do do objeto do contrato, bem como aqueles que ndo
atenderem ao Artigo 44, § 3°, da Lei n°. 8.666/1993, serdo desclassificadas. Devera ser observado o
disposto no Artigo 48 da Lei n°. 8.666/1993, em especial o seu § 1° para apuragdo de pregos
unitarios ou global inexequiveis.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICDS
e

Rua Y, 5/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br 26O e o
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 |



SINFRA

Sto——

2

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

9.19.2. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope n° 02, deverao ser
entregues, encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferéncia e exame correspondentes.

9.19.3. Em nenhuma hipétese, o conteido das propostas podera ser alterado, seja com relagdo as
caracteristicas técnicas, marcas, modelos, prazo de entrega, prazo de garantia e prego dos
servicos, equipamentos e materiais, coeficientes de produtividade ou de qualquer outra condi¢cao
que importe modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas
falhas formais, alteragdes essas que serdo analisadas pela Comissdo Permanente de Licitagao.

9.19.4 Serdo corrigidos automaticamente pela Comissao Permanente de Licitagdo quaisquer erros
aritméticos, bem como as divergéncias que porventura ocorrerem entre o prego unitario e o total do
item, quando prevalecera sempre o primeiro.

9.19.5 A falta de data e/ou rubrica da proposta somente podera ser suprida pelo representante legal
presente a reunido de abertura dos envelopes “Proposta” e com poderes para esse fim, sendo
desclassificado o licitante que nao satisfizer tal exigéncia.

9.19.6. A falta do CNPJ e/ou enderego completo podera, também, ser suprida com aqueles
constantes dos documentos apresentados dentro do Envelope n.° 01 - “Documentacdo de
Habilitagdo”.

10 - DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

10.1 — Por for¢a da Lei Complementar n 123/06 e do art. 34 da Lei n°® 11.488/07, as microempresas
— MEs, as empresas de pequeno porte — EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas — COOPs
que tenham interesse em participar deste pregao deverdo observar os procedimentos a seguir
dispostos:

a) As licitantes que se enquadram na condi¢do de ME, EPP ou COOP, e que eventualmente
possuam alguma restricdo no tocante a documentacgao relativa a regularidade fiscal e
trabalhista, deverao consignar tal informacao expressamente na declaragao prevista no item
713

a.1) Havendo alguma restricdo na comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a
regularizacdo da documentacao, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissao de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

a.2) O prazo para regularizacao fiscal e trabalhista sera contado a partir da divulgacdo do
resultado da fase de habilitagcdo.
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a.3) A prorrogagao do prazo previsto podera ser concedida, a critério da administragdo
publica, quando requerida pela licitante, mediante apresentacgdo de justificativa.

a4) A nao regularizagdo da documentacdo, no prazo previsto na subcondigdo anterior,
implicara decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital.

No momento da oportuna fase de habilitagdo, caso a licitante detentora da melhor proposta
seja uma ME, EPP ou COOP, devera ser apresentada, no respectivo envelope, toda a
documentacdo exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes a regularidade
fiscal e trabalhista apresentem alguma restricdo, bem como alguma espécie de documento
que venha comprovar sua condigao de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratagdo para MEs, EPPs
ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situagdes em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores a melhor proposta classificada.

Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-a do seguinte

A ME, EPP ou COOP mais bem classificada tera a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena
de preclusao;

A nova proposta de prego mencionada na alinea anterior devera ser inferior aquela
considerada vencedora do certame, situacdo em que o objeto licitado serd adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preco seja
aceitavel e a licitante atenda as exigéncias habilitatorias;

N&o ocorrendo a contratagdo da ME, EPP ou COOP, na forma da alinea anterior, serdo
convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

no caso de equivaléncia de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.1., alinea c, sera realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar a melhor oferta;

na hipétese da nado-contratacdo nos termos previstos no item 7.1., alinea c, o objeto licitado
sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
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f) o procedimento acima somente sera aplicado quando a melhor oferta inicial nao tiver sido
apresentada por ME, EPP ou COOP.

11 - DOS CRITERIOS DE JULGAMENTO

11.1. No julgamento levar-se-do em conta, no interesse do servigo publico as condicoes de Menor
Preco Global, como disposto no art. 45, § 1°, inciso |, da Lei n.° 8.666/93.

11.2. Nao se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista no Edital inclusive
financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem prego ou vantagem baseada na oferta dos
demais licitantes.

11.3. Nao se admitira proposta que apresente preco global ou unitario simbélico, irmisério ou de valor
zero, incompativel com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o presente Edital ndo tenha estabelecido limites minimos.

11.4. As propostas serdo verificadas quanto a exatidao das operagoes aritméticas que conduziram
ao valor total or¢cado, procedendo-se as corregdes correspondentes, nos casos de eventuais erros
encontrados, tomando-se como corretos os precos unitarios. A licitante que nao aceitar as
corregdes efetuadas tera sua proposta desclassificada.

11.5. A proposta apresentada que nao se adequar aos termos deste Edital sera rejeitado pela
Comissao Permanente de Licitagdo.

11.6. Obedecidas as disposi¢cdes da Lei n.° 8.666/93, fica ressalvada a Comissao Permanente de
Licitagcdo, o seu exclusivo critério € mesmo depois da apresentagao das propostas, sem que caiba
as concorrentes, nas hipéteses abaixo, pleitear indenizagdo, compensagao ou vantagens a qualquer
titulo, o direito de:

a) Julgar livremente a presente licitagao;
b) Propor motivadamente a autoridade superior, a anulagao ou a revogacgao do certame;

c) Desclassificar as propostas que nao estejam em condigoes de assegurar execugao satisfatoria do
objeto licitado, ndo atendam as exigéncias deste ato convocatério e que contenham pregos
excessivos ou manifestamente inexequiveis (art. 48, incisos | e I, da Lei Federal n.° 8.666/93);

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Comissao Permanente de Licitagcdo podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para
apresentagao de nova documentagao ou de outras propostas que ndo contenham as irregularidades
que geraram a inabilitacdo ou a desclassificagao.
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12- DO CONHECIMENTO DO LOCAL DOS SERVICOS

12.1. Comprovacao emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos de que a
empresa licitante visitou os locais dos servigos, assinada pelo responsavel técnico da SINFRA e
pelo Secretario Municipal de Infraestrutura Transportes e Servigos Publicos.

12.2. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos fornecera atestado de visita
técnica, conforme o modelo constante anexo Il deste Edital, o qual devera ser apresentado
juntamente com os documentos de habilitagdo, documentos de qualificagao técnica.

12.3. A realizagao de visita técnica devera ser agendada previamente via protocolo com o
Secretario Municipal de Infraestrutura Transportes e Servigos Publicos.

12.4. O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracao emitida pelo licitante em que
conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢oes locais para execugao do objeto; ou que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo
total responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos
futuros que ensejem desavencgas técnicas ou financeiras com a contratante.

12.5. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigcos Publicos ndo oferecera apoio logistico aos
licitantes no decorrer das referidas visitas aos locais das obras e servigos.

12.6. Todas as despesas incorridas pelo licitante com a visita técnica tais como locomogao,
hospedagem e alimentagao, serdo da exclusiva responsabilidade do mesmo.

12.7. A licitante ndo podera, em hipétese alguma, pleitear a modificagdo dos pregos e condigoes de
sua proposta sob a alegagao de insuficiéncia de dados e informacgdes sobre os servigos a serem
executados, condigbes da realizacao dos mesmos, bem como de qualquer falha na obtengao dos
dados sobre as condigdes encontradas.

13- DO CRITERIO DE DESEMPATE

13.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes, como critérios de desempate aplicar-se-
ao aqueles previstos no § 2° do art. 3° da Lei n° 8.666/93.

13.2 Persistindo o empate, desempate ocorrera por sorteio, em ato publico, para o qual todos os
licitantes serao convocados (art. 45, § 2°, da Lei n°® 8.666/93).

14 - DIVULGAGOES DOS RESULTADOS

14.1. O resultado do julgamento desta licitagdo sera divulgado na imprensa oficial, salvo se
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisdo pela CPL, quando
podera ser feito diretamente aos interessados e lavrada em ata.
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15. DO PRAZO RECURSAL

15.1. Dos atos praticados pela Comissao Permanente de Licitagdo — CPL, decorrentes da aplicagao
dos termos desta licitacdo, caberdo recursos, conforme previstos na Lei 8.666/93.

16 - DOS ENCARGOS LEGAIS

16.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislagao social ou fiscal, bem como
os originarios da relagdo empregaticia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela
empregado na execucgdo do objeto da presente licitagdo (trabalhista, previdenciaria e securitaria),
ficardo inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, ndo mantendo a
Administracao qualquer vinculo com os empregados da mesma.

17 - DO REAJUSTE DE PREGOS

17.1 Visando & adequagado aos novos pregos praticados no mercado, desde que solicitado pela
CONTRATADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no
subitem que se seguird, o valor consignado neste Edital podera ser repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variagao dos custos, apresentando memoéria de calculo e
planilhas apropriadas para analise e posterior aprovacdo da CONTRATANTE.

17.2. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito
ao principio da anualidade do reajustamento dos precos da contratagdo, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessarios a execugao do servigo.

17.3 O interregno minimo de 1(um) ano para a primeira repactuagao sera contado:

17.3.1.Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a
partir dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convencao coletiva de trabalho, vigente a época
da apresentacdo da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;

17.3.2. Para os insumos discriminados na planilha de custos e formagao de pregos que estejam
diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): do ultimo reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinagao legal ou normativa;
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17.3.3. Para os demais custos, sujeitos a variacdo de pregos do mercado: a partir da data limite
para apresentagdo das propostas constante neste Edital.

17.4. Nas repactuacoes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da ultima
repactuacao correspondente 8 mesma parcela objeto de nova solicitagdo. Entende-se como ultima
repactuacao, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.

17.5. O prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuacdo encerra-se na data da prorrogacao
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convengao coletiva que fixar os novos custos de
mao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigéncia do contrato, caso ndo haja prorrogacao.

17.6. Caso a CONTRATADA néo solicite a repactuacdo tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusao do direito a repactuacgao.

17.7. Nessas condi¢cbes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagdo soé
podera ser pleiteada ap6s o decurso de novo interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

17.7.1. Da vigéncia do acordo, dissidio ou convengdo coletiva anterior, em relagdo aos custos
decorrentes de mao de obra;

17.7.2. Do ultimo reajuste aprovado por autoridade governamental ou realizado por determinagao
legal ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formacao de pregos que
estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa);

17.7.3. Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagao da proposta, em relagao aos
custos sujeitos a variagao de pregos do mercado;

17.8. Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convencao coletiva da categoria, ou ainda nao tenha sido possivel 8 CONTRATANTE ou
a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacao para resguardar o direito futuro a repactuagao, a ser exercido tdo logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusao.

17.9. Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacao devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratacéo.

17.10. E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuacdo, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigatérios por forca de instrumento legal, sentenga normativa, -
acordo coletivo ou convengao coletiva.
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17.11. A CONTRATANTE ndo se vincula as disposicoes contidas em acordos e convengoes
coletivas que nao tratem de matéria trabalhista.

17.12. Quando a repactuacao se referir aos custos da mao de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovagao da variagdo dos custos dos servigos por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Precos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio ou convencao coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.

17.13. Quando a repactuagdo se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrara a
variagdo por meio de Planilha de Custos e Formagao de Pregos e comprovara o aumento dos
precos de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

17.13.1. Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracao;
17.13.2. As particularidades do contrato em vigéncia;
17.13.3. A nova planilha com variagao dos custos apresentados;

17.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referéncia, tarifas publicas
ou outros equivalentes;

17.13.5. indice especifico, setorial ou geral, que retrate a variagdo dos pregos relativos a alguma
parcela dos custos dos servicos, desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e
Formacao de Precos da Contratada.

17.13.6. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variagao de custos alegada
pela CONTRATADA.

17.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuacoes terao suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

17.14.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuacgio;

17.14.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de
periodicidade para concessao das proximas repactuacdes futuras; ou

17.14.3. Em data anterior & ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacao
envolver revisdao do custo de mao de obra em que o proprio fato gerador, na forma de acordo,
dissidio ou convengdo coletiva, ou sentenga normativa, contemplar data de vigéncia retroativa,
podendo esta ser considerada para efeito de compensa¢ado do pagamento devido, assim como para
a contagem da anualidade em repactuagoes futuras.

17.15. Os efeitos financeiros da repactuagdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relagao a diferen¢a porventura existente.
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17.16. A decisdo sobre o pedido de repactuacao deve ser feita no prazo maximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitagao e da entrega dos comprovantes de variagao dos custos;

17.17. O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA nao cumprir
os atos ou apresentar a documentacdo solicitada pela CONTRATANTE para a comprovagao da
variagao dos custos.

17.18. As repactuagdes serdo formalizadas por meio de apostilamento, exceto quando coincidirem
com a prorrogagao contratual, caso em que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

18 - SUBCONTRATAGCAO

18.1. As licitantes poderdo apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para
subcontratacdo de parte da obra, admitido o percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo
de 30% (trinta por cento). Vedada, assim, a subcontratagdo completa, da parcela principal ou ainda
os itens de maior relevancia estabelecidos neste Projeto Basico.

18.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverdo estar
indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identificacdo dos bens e/ou servigos a serem
fornecidos e respectivos valores.

18.3. No momento da andlise das propostas, devera ser apresentada a Declaragao de
Enguadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser mantida a
regularidade ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para
regularizacao previsto na Lei Complementar 147/2014 e alteracado posteriores.

19 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

19.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagbées por ela assumidas, todas as condigoes de habilitacdo e
qualificagao exigidas na licitacdo, bem como:

19.1.1. Executar o objeto da licitagdo de acordo com as especificagoes técnicas citadas no Projeto
Basico, ndo se admitindo quaisquer modificacdes sem a prévia autorizagdo da SINFRA.

19.1.2. Fornecer todos os materiais, maquinas, equipamentos, veiculos e combustiveis necessarios
a perfeita execugdo dos servigos.

19.1.3. Fornecer mao de obra adequada e capacitada a execugao dos servigos.
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19.1.4. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer agoes, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados e/ou prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de agdes judiciais movidas por terceiros,
que venham a ser exigidas por forga da lei, ligadas ao cumprimento do edital decorrente;

19.1.5. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

19.1.6. Prestar esclarecimentos a SINFRA sobre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados
que a envolvam, independentemente de solicitagao;

19.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescricbes referentes as leis trabalhistas,
previdéncia social e de seguranga do trabalho, em relagao a seus empregados;

19.1.8. Manter, durante todo o periodo de execugao do objeto, as condigoes de habilitagdo exigidas
na licitagao;

20 - DOS DIREITOS E OBRIGAGOES DA SINFRA/PMI

20.1. Constituem direito e obrigacdes da SINFRA/PMI.

20.1.1. Emitir as convocagées, as ordens formais de execugdo e o Termo de Contrato relativos ao
objeto da licitagao;

20.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a execugao dos servigos contratados em desacordo com as
obrigagées assumidas pela CONTRATADA, e com as especificagfes técnicas constante deste
edital e seus anexos;

20.1.3. Prestar as informagbes e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela
CONTRATADA com relagao ao objeto da licitagao;

20.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢cdes e precos pactuados;
20.1.5. Cumprir as demais obrigacdes constantes do Edital;

20.1.6. Nao obstante a CONTRATADA seja a unica e exclusiva responsavel pela a execugdo do
objeto, a SINFRA/PMI reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagao, diretamente ou por prepostos
designados.

21 - DA VIGENCIA DO CONTRATO
211. O prazo de vigéncia deste Edital sera de 08 (oito) meses, com inicio na data de

........... Fossisidivnc G ONCRMAMBIMIO @M vl s iavmvan:
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21.2. A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as despesas referentes a
contratacao sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscricdo em restos
a pagar,

21.3. A execugao dos servicos sera iniciada no momento da assinatura da Ordem de Servico, cujas
etapas observardo o cronograma fixado no Edital;

21.4. A prorrogacdo dos prazos de execugdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e autorizagao
da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

22-DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

22.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagao dos trabalhos. Durante a
execugao dos servigcos contratados nao serdo admitidas paralisagoes dos servicos por prazo,
parcelado ou unico, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de forga maior,
aceito por ambas as partes contratantes, excluidas quaisquer indenizagoes.

23 - CONDIGOES DE PAGAMENTO

23.1. O pagamento a Contratada sera efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e Gestao
Orgamentaria, por meio de transferéncia eletrénica ou ordem bancaria, em até 30 (trinta) dias apos
a aceitacao definitiva dos servigos, com apresentagao das notas fiscais da Execucgao dos Servigcos
devidamente certificadas pelo Agente Puablico;

23.2. O pagamento devera ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PRESTACAO DOS SERVICOS, a medida que forem entregues os mesmos, ndo devendo estar
vinculado a liquidagao total do empenho;

23.3. Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatéria devera apresentar junto as notas
fiscais, comprovacao de sua adimpléncia com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo — FGTS,
com a Justica do Trabalho (Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT), bem como a
quitacdo de impostos e taxas que porventura incidam sobre os produtos contratados, inclusive
quanto o Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN;

23.4. As medicOes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade menor, a critério da
Contratante e Fiscalizagcdo, devidamente aprovados pela Secretaria de Infraestrutura e Servigos
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS R
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Publicos de ImperatrizZMA, contados a partir do inicio efetivo dos servigos, considerando 0s servigcos
efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo. Entendem-se como servigos
concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela FISCALIZAGAO, dentro do prazo
estipulado;

23.5. Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-a apenas pelos servicos
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilizagao e
apresentacdo, ao final de cada servico ou periodo ndo inferior a um més, pela Contratada, dos
formularios de controle dos servigos;

23.6. A atestacdo da fatura correspondente a prestagdo do servigo cabera ao fiscal do contrato ou
outro servidor designado para esse fim,

23.7. Caso sejam verificadas divergéncias na Nota Fiscal/Fatura, a Contratante devolvera o
documento fiscal a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta providencie
as medidas saneadoras ou comprove a corre¢ao dos dados contestados pela Contratante;

23.8. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-a a partir da data
de recebimento do documento corrigido;

23.9. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento apos a
atestacao de que o servico foi executado em conformidade com as especificagées do contrato;

23.10. A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas
ou indenizagdes devidas pela CONTRATADA, nos termos do termo;

23.11. No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de alguma
forma para tanto, serdo devidos pela Contratante encargos moratérios a taxa nominal de 6% a.a
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;

23.12. O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM = | x N x VP, onde: EM = Encargos
moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = indice de compensagéo financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestacdo em
atraso.

24 - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAGAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS e
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24.1. Os servicos, objeto da presente licitagdo sera feita diretamente a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, e atestado por servidor desta instituicao designado
para esse fim.

24.2. O responsavel pelo recebimento, anotara em registro proprio todas as ocorréncias.

24.3. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, cabera a fiscalizagdo da execugao dos
servigos. Para tanto, serdo nomeados fiscais que terdo poderes para exigir da contratada o perfeito
atendimento as clausulas contratuais.

25 - DAS PENALIDADES

25.1. Pela inexecugéo total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatério, ou pelo
descumprimento dos prazos e demais obrigagdes assumidas, a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA podera, garantida a prévia defesa, aplicar
a contratada as sangdes a seguir relacionadas:

a) Adverténcia, por escrito;
b) Muita;

c) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagbes e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo nao superior a 02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica.

25.1.1. As sangbes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderdo ser aplicadas a contratada, juntamente com a de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

25.2. A aplicagao de multa ocorrera da seguinte maneira:

25.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipéteses de rescisao
contratual por inexecugdo total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obriga¢des contratuais, quando a entrega dos servigos for inferior a 50%
(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

25.2.2. Sera aplicada multa de 0,03 % (trés centésimos por cento) por dia de atraso na execugao
dos servigos, incidentes sobre o valor do servico a que se referir a infragao, aplicada em dobro a
partir do 10° (décimo) dia de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA podera decidir pela continuidade da multa
ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipétese de rescisdao as penalidades previstas nos referidos
subitens Il e lll, sem prejuizo da aplicagao das demais cominagdes legais.
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25.2.3. Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando nao for
apresentado pela contratada no momento das medigoes, os comprovantes de pagamento da folha
de funcionarios referentes a execucdo dos servicos, bem como da ndo apresentacdo dos
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentacao das notas fiscais, sem
prejuizo das demais penalidades previstas no contrato

25.3. As multas previstas nos subitens 25.2.1, 25.2.2 e 25.2.3 deste Edital deverao ser recolhidas
pela contratada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ, contado a partir da notificagao recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o
pagamento, mediante a apresentacao da copia do recibo do recolhimento efetuado.

25.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito sera acrescido de 1% (um
por cento) de juros de mora por més/fragao, inclusive referente ao més da quitagcao/consolidagao do
débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias apés a data da notificagcao, apos
0 qual, o débito podera ser cobrado judicialmente.

25.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da divida, a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA podera proceder ao
desconto da multa devida na proporg¢ao do crédito.

25.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
contratada respondera pela sua diferenga, podendo esta ser cobrada judicialmente.

25.3.4. As multas nao tém carater indenizatério e seu pagamento ndo eximira a contratada ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infragées cometidas.

25.4. Alem das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscricdo no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que
couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.

25.4.1. As penalidades referidas no Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 estendem-se as
licitantes participantes deste processo licitatorio.

25.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e aceitos
pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SINFRA, em relagdo a u
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dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste processo licitatorio ficara isentas das
penalidades mencionadas.

26 — INEXECUGAO OU RESCISAO DO CONTRATO

26.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisdo, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 8.666/93.

26.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditorio e a ampla defesa.

26.3. A rescisao do contrato podera ser:

26.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS - SINFRA, nos casos enumerados nos incisos | a XIl e XVIl, do art. 78 da
Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias; ou

26.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que
haja conveniéncia para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS -
SINFRA:; ou

26.3.3. Judicial, nos termos da legisla¢ao vigente sobre a matéria.

26.4. Constituem, ainda, motivo para rescisdo do contrato, assegurados ao contratado, de acordo
com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal n° 8.666/93:

26.4.1. A suspensao de sua execucao, por ordem escrita da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensdes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatério de
indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagdes e mobilizagcdes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensédo do
cumprimento das obrigagoes assumidas até que seja normalizada a situagao;

26.4.2. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA decorrentes de obras, servicos ou
fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagdes até que seja normalizada a situagao;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS s Lot
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26.4.3. A ndo liberagdo, por parte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - SINFRA, de area, local ou objeto para a execucdo dos Servicos nos prazos
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

26.4.4. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XlIl a XVIl do artigo 78, sem que haja culpa
do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

26.4.4. 1. Devolugdo de garantia;
26.4.4.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato até a data da rescisao;
26.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilizagao.

26.5. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada
da autoridade competente.

27- DAS DISPOSIGOES FINAIS

27.1. Fica assegurado a Comissdo Permanente de Licitagdo o direito de no interesse da
Administracdo, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamagao ou indenizacgao, adiar a
data de abertura das propostas da presente Licitagdo, dando conhecimento aos interessados
através de e-mailou outro meio adequado, com antecedéncia minima de 02 (dois) dias da data
inicialmente marcada, como também o de alterar as condi¢gdes deste Edital, as especificagbes e
qualquer documento pertinente a esta licitagao, desde que fixe novo prazo para apresentacao das
propostas, ou ainda revogar o processo licitatorio por razdes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, e/ou anula-lo por ilegalidade de oficio ou provocagao de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, a qualquer tempo.

27.2. Nos termos do art. 48 e sem prejuizo do estabelecido no art. 109, ambos da Lei n.° 8.666/93, o
descumprimento de qualquer das disposigoes contidas nos itens deste Edital e seus Anexos, podera
ensejar a inabilitagdo ou desclassificacao, respectivamente.

27.3. As decisdes da Comissdo Permanente de Licitagdes, bem como os demais atos de interesse
dos licitantes, serdo publicadas no Diario Oficial do Estado, caso ndo possam ser feitas diretamente
aos seus representantes.

27.4. Na hipotese de o processo licitatorio vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas
fica automaticamente prorrogado por igual nimero de dias em que estiver suspenso o feito.
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27.5. Decaira do direito de impugnar os termos do presente Edital o Licitante que, tendo-os aceito
sem objecdo, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitagdo, falhas ou
irregularidades que o viciaram.

27.6. O Contratado é responsavel por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal,
social e tributaria, bem como pelos danos e prejuizos que a qualquer titulo causar a Administragao
Municipal ou a terceiros, em decorréncia da execugao dos servigos contratados, respondendo por si

€ Seus sucessores.

27.7. A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos fornecera ao licitante vencedor
todos os elementos técnicos necessarios a execugao dos servigos objeto desta licitagao.

27.8. A Comissdo podera promover diligéncias de acordo com as disposicdes da legislagao
pertinente para dirimir duvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a
perfeita andlise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitagao dos
originais dos documentos, principalmente referentes 8 Regularidade Fiscal, os quais deverao estar
disponiveis para serem apresentados se solicitados, na sessdo de abertura da documentagao de
habilitagao.

27.9. Quaisquer outras informagdes de carater técnico serdo prestadas aos interessados, junto a

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos.

27.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a
o dia do vencimento.

27.11. A Comissao Permanente de Licitacao prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitacdo, sobre o Edital e seus anexos. Ndo serdo considerados os pedidos de
esclarecimento, providéncias ou impugnacgdes enviadas por fax, e-mail ou vencidos os respectivos
prazos legais.

27.12. A Comissao Permanente de Licitagdo prestara todos os esclarecimentos solicitados pelos
interessados nesta licitagdo, sobre o Edital e seus anexos, onde poderdao ser consultados
gratuitamente, podendo ser obtido mediante solicitagdo ao Presidente da CPL e o pagamento no
valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadacao
Municipal - DAM, em dias uteis, das 08:00 as 18:00 horas, na sua sede, na Rua Urbano
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Santos,1657, Bairro Jugara - Imperatriz — MA, estando disponivel também para download no sitio
eletronico do Municipio através do enderegco www.imperatriz.ma.gov.br/licitacoes.

Imperafriz (MA) 10 de Maio de 2019.

/

Zigoma lino Filho
Secretario Municipal dedrfraestrytura e Servigos Publicos
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TOMADA DE PREGOS N° 001/2019 - CPL
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CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DOS SERVICOS DE
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CONTRATACAO EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
VALOR ESTIMADO RS 1.495.356,70
MENOR PRECO

IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE
PRODUTOS COMESTIVEIS — PANELODROMO, NO MUNICIPIO
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PROJETO BASICO

Objeto:

Execu¢do um Centro de Comercializagdo de Produtos Comestiveis —
| Panelédromo, no municipio de Imperatriz - MA, conforme Plano de Trabalho
constante no processo administrativo 59580.000643/2017-79, e de acordo
com o Projeto Arquitetonico; Projeto Estrutural: Projetos Complementares
(Elétrico de baixa tensdo, subestagdo elétrica, hidraulico, esgoto, pluvial,
combate a incéndio, SPDA); Memorial descritivo; Orgamento; Cronograma,
que integram —como anexos - este Projeto Basico.

1. DISPOSICOES GERAIS

1.1.Projeto Basico é o conjunto de elementos necessdrios e
suficientes, com nivel de precisdo adequado, para caracterizar a
obra ou servi¢o, ou complexo de obras ou servigos, objeto da
licitagdo, elaborado com base nas indicag¢des dos estudos técnicos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que 3

possibilite a avaliagdo do custo da obra e a defini¢do dos métodos
e do prazo de execugdo (Art. 6, IX, LCC).

A titulo de esclarecimento, Projeto Bisico (nomenclatura
adotada na Lei n° 8666/93) ¢ o mesmo que Termo de
Referéncia (“nomen iuris" adotado na modalidade Pregdo) — sdo
eles, anexos obrigatorios do Edital (conforme preceituado no § 2°,
do art. 40, da LGL). O Edital da licitagdo tem por escopo o
regramento do procedimento licitatorio - dai também ser chamado
de “lei interna da licitagdo” — sendo assim, o que se deseja é que
o Projeto Basico (nas modalidades da LLC - Lei de Licitagdes e
Contratos, exceto concurso) € o Termo de Referéncia (no Pregio)
fornegam informagdes essenciais para a formagdo do prego do
objeto da licitagdo, bem como, para a formulagdo e o julgamento
das propostas, e a verificagdo de conformidade da execugio.

/EJ 5 “x
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1.2, Desta forma, o presente Projeto Bésico estabelece as condigdes e
requisitos técnicos que deverdo ser obedecidos pela empresa
CONTRATADA na execugdo dos servigos, sempre de acordo
com as Normas Técnicas Brasileiras, legisla¢do Federal, Estadual
Municipal e o¢rgdos competentes. Fica estabelecido, que ele
servira como documento hébil a agdo da FISCALIZACAO.

1.3. A empresa CONTRATADA, nos termos da legislagdo vigente,
assume integralmente a responsabilidade técnica e civil sobre
todos os materiais e servigos a serem adotados na execugdo da
obra.

1.4. A obra deverd ser executada rigorosamente em obediéncia as
normas e especificagdes contidas neste Projeto Basico e seus
Anexos. Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela
CONTRATADA, deverdo satisfazer as especificagdes da ABNT,
do INMETRO, e ainda, serem de qualidade e caracteristicas
especificadas nos projetos e seus memoriais, devidamente
aprovados pela FISCALIZACAO.

1.5. Os materiais ¢ ou equipamentos deverdo ser armazenados em
locais apropriados, cobertos ou ndo, de acordo com sua natureza,
ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

1.6. Nao sera permitido o emprego de materiais € ou equipamentos
usados e ou danificados. Quando houver motivos ponderaveis
para a substitui¢do de um material e ou equipamento especificado
por outro, a CONTRATADA, em tempo habil, apresentard, por
escrito, por intermédio da FISCALIZACAO, a proposta de
substitui¢do, instruindo-a com as razdes determinadas do pedido
de orcamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato
entre as partes sobre a equivaléncia. A aprovagdo do uso de
materiais, equipamentos ou servigos equivalentes devera ser feita
antecipadamente pela fiscalizagdo e ou pelo responsavel técnico
do projeto.

1.7. A maio de obra devera ser competente e capaz de proporcionar
servigos tecnicamente executados. Ficard a critério da

___Wﬁi.;f*_x
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1.8.

FISCALIZACAO. impugnar qualquer servi¢o executado que ndo
satisfaga as condigdes contratuais.

Nao serdo toleradas modificagdes no projeto, no Memorial
Descritivo e nas especificagdes de materiais sem a autorizagio,
por escrito, da fiscalizagdo e do Secretario de Infraestrutura.
Todos os projetos e especificagdes, deverdo — obrigatoria e
preliminarmente - serem examinados, apontando por escrito com
a devida antecedéncia, as partes, que eventualmente considerem
ndo suficientemente claras, em discorddncia ou imprecisas.
Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro,
entre Especifica¢cdes, memorial e desenho ou entre desenho e
detalhe serdo comunicadas a Coordenagdo de Projetos da
SINFRA (Secretaria de Infraestrutura) por escrito, com a
necessaria antecedéncia para efeito de interpretagdio ou
compatibilizagdo.

2. JUSTIFICATIVAS

Lk

Da necessidade dos servigos: Imperatriz é a segunda maior
cidade do Estado do Maranhdo, com populagdo - estimada pelo
IBGE em 2016 - de 253.873 habitantes e area de 1.368,987 km2.
Possui uma posi¢do geogréfica estratégica ndo s6 em relagdo ao
estado, como também a todo norte do pais, visto que estd num
cruzamento entre a soja de Balsas, no sul do Maranhao, a extra¢do
de madeira na fronteira com o Par4, a siderurgia em Agailandia, a
agricultura familiar no resto do estado - com destaque para a
produgdo de arroz - a produgdo de energia da hidroelétrica de
Estreito, ¢ a produgdo de celulose da fabrica da Suzano Papel e
Celulose no proprio municipio.

O comércio ¢ bastante intenso - o que faz com que a cidade
assuma o papel de capital local. Ndo obstante a sua pujanga
econdmica, o desequilibrio na distribuicdo da renda -
caracteristico da maioria das cidades brasileiras e especialmente
das da regido Nordeste - nos direciona a buscar alternativas e
projetos que reforcem os arranjos produtivos locais, contribuindo
para o nosso desenvolvimento territorial.

Entendemos que o desenvolvimento territorial deve se apoiar na
formagdo de uma rede de atores trabalhando para a valorizagio de

atributos da regido. Sendo que podemos considerar o “Territorio” ‘-Id S Tien
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pessoas, grupos sociais e instituigdes que podem ser mobilizadas
e convertidas em um trunfo crucial para o estabelecimento de
iniciativas voltadas para o desenvolvimento, baseadas na
identidade que lhe € peculiar. E se Imperatriz tem identidade, ela
se inicia na Panelada...

A venda deste prato tipico nordestino - feito com visceras de boi -
faz parte da identidade de Imperatriz, e, tem grande importancia
no comércio informal da cidade. Desde a limpeza e o preparo dos
ingredientes até a comercializagdo da panelada, mais de duas mil
pessoas se sustentam financeiramente atividade. Segundo a
histéria, a panelada surgiu na época da escravidio quando os
Senhores matavam boi para seu consumo e entregava as visceras
para os escravos que as aproveitavam, e, hoje ¢ uma das iguarias
mais apreciada, em particular na cidade de Imperatriz — que hoje,
¢ conhecida nacionalmente como a “Cidade da Panelada”,
inclusive foi objeto de reportagem da Rede Globo, a nivel
nacional.

Atualmente, esta atividade se da ainda de forma precaria,
instalada no setor das Quatro Bocas, localizado na Avenida
Bernardo Saydo - entre as ruas Rio Grande do Norte e Ceara -
também é conhecido popularmente como “Panelodromo”, ou
restaurante “de Costas pra Rua”. La as familias, amigos e as
pessoas em geral param para saborear o delicioso prato tipico,
comercializado em barracas mdveis montadas nas calgadas.

As bancas sdo desmontadas todos os dias, e toda a infraestrutura
(pratos, copos, talheres, bacias, panelas, pequenos fogdes) para
comercializagdo da panelada e de outros pratos € trazida das casas
dos ambulantes. A agua para o consumo dos clientes também ¢é
trazida de casa, ja4 a 4gua utilizada na higienizagdo do local é
retirada em baldes, das torneiras de pias instaladas pelos proprios
vendedores.

Em outras palavras, apoiar a criagio de um Centro de
Comercializagdo de Produtos Regionais, é uma forma de valorizar
a vocagdo natural e a identidade cultural local, promovendo o
desenvolvimento regional através da estruturagdo desta atividade
produtiva.

Em tempos de globalizagdo, em que hd uma oferta macica e
padronizada de alimentos industrializados, que invadem a maioria
das residéncias em todo o mundo, temos assistido o surgimentg - . A
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ultrapassando o sentido apenas da relagdo alimento-saide -
enfatiza a necessidade de se preservar, por meio da alimentagdo, a
historia de uma cultura.

E nesse momento que se abrem as portas do mercado para os
pequenos produtores e comerciante e diante de tais ocorréncias,
os consumidores estdo comegando a buscar a qualidade presente
nos alimentos tradicionais. E a janela da oportunidade que temos,
para que através deste centro gastrondomico, possamos definir,
controlar, coordenar, supervisionar e acompanhar as agdes de
desenvolvimento econdmico, social e tecnoldgico de atividades
produtivas adequadas a nossa cultura e regido.

Dentro desta concepgdo desenvolvemos um projeto para cria¢do
deste espago criando o “Implantagio do Centro de
Comercializacio de Produtos Comestiveis - Panelédromo”
que vai fortalecer este importante bem cultural e, mais do que
tudo, potencializar a economia local, com foco na geragdo de
emprego e renda, e fortalecimento de pequenos comerciantes e
produtores rurais.

2.2. A vedaciio a reunidio em consércio: A admissibilidade ou néo
do consorcio ¢ uma discricionariedade da Administragdo,

significa dizer que sua vedag@o depende de critérios de
conveniéncia e oportunidade, a serem avaliados pelo gestor em
cada caso. O processo administrativo em tela, trata da
contratagdo de empresa de engenharia especializada para a
execugdo dos servigos de implantagdio de um Centro de
Comercializagdo de Produtos Comestiveis no municipio de
Imperatriz—-MA, objeto que ndo possui grau de complexidade
suficiente para demandar a admissdo de consércios.
Considerando que, o consorcio, s6 se justifica, no caso de
objetos que contemplem a execugdo de atividades usualmente
desempenhadas por empresas distintas, com diferentes
capacidades técnicas. O que ndo € o caso, como ja demonstrado
pela realizagdo de outros processos licitatérios nesta mesma
Prefeitura, em que as empresas vencedoras executaram a
totalidade de objeto semelhante, sem a necessidade do somatorio
de capacitagdo, quer técnica, quer operacional. Na verdade, em
situagdes dessa natureza, admitir o consércio, seria
inconveniente e inadequado ao interesse publico. Isto porque, ao Q;;_’:st e
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cartelizagdo do certame, fazendo com que duas (ou mais)
empresas que possuem condi¢des suficientes de participar
sozinhas no processo reinam-se em consorcios, limitando a
competi¢do. Por dbvio essa solu¢do ndo se mostra positiva do
ponto de vista do interesse publico. E dever do administrador
promover o interesse publico que, na elaboragdo do edital
licitatorio, consiste na promogdo da maior concorréncia possivel
entre as empresas do ramo.

Por isso, a previsdo legal do artigo 33 da Lei n° 8.666/93
claramente define essa opgdo como uma discricionariedade da
Administra¢do. Segundo jurisprudéncia do TCU "4 formagdo
de consorcios é admitida quando o objeto a ser licitado envolve

qguestoes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que
empresas, isoladamente, ndo teriam condicbes de suprir os
requisitos _de habilitacdo do edital. Na prestacdo de servi¢os
comuns, é da discricionariedade do gestor a possibilidade de
participacdo ou ndo de consorcios”. (Acérddo 963/2011 -
Segunda Cdmara 15/02/2011)

2.3.  Da justificativa de prego: Os precos adotados pela SINFRA da
Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, segue tabela oficial

(SINAPI). O BDI foi reajustado para o indice de 25.00%,
fazendo parte do mesmo: taxa de rateio da administragdo
central, taxa de seguro e garantia do empreendimento, taxa de
risco, taxa de despesas financeiras, taxa de lucro, PIS, COFINS,
[SS, CPRB (INSS).

24. Do tratamento diferenciado as ME/EPP: A licitante
enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
para efeito do tratamento diferenciado, devera apresentar, no ato
do credenciamento, os seguintes documentos:

24.1. Para se utilizar dos beneficios previstos na LC N°

123/2006, a licitante enquadrada como ME/EPP devera

apresentar Declaracdo de Enquadramento como

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

A ndo entrega desta declaragdo indicard que a licitante

optou por ndo utilizar os beneficios previstos na Lei

Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006. W
Pedro Herinque F. de Queiroz Silva
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3. DA MODALIDADE

3.1, Considerando o objeto e seu valor estimado, serda empregada a
modalidade de licitagdo denominada TOMADA DE PRECOS
(ART. 22 § 2° da Lei 8.666/1993), por empreitada global, menor
prego. Serdo observados também, os preceitos de direito publico
e, em especial as disposi¢des da na Lei Federal n° 8.666, de 21 de
julho de 1993, através do Edital e seus anexos, bem como as
demais disposi¢des legais aplicaveis, que ficam s3o considerados
parte integrante do mesmo, independente de transcrigdo.

4. DOS CRITERIOS DE HABILITACAO

4.1 Habilita¢do Juridica: A documentagdo referente a habilitacdo

juridica compreende os documentos abaixo relacionados:

4.1.1  Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

4.1.2  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor
devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais €, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleicio de seus 9
administradores; ou _—_—

4.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades
civis, acompanhada de prova da diretoria em exercicio;
ou

414  Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou
sociedade estrangeira em funcionamento no pais, e ato de
registro ou autorizagdo para funcionamento expedido
pelo o6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

4.1.5  Observacdo: O contrato social podera ser apresentado na
sua forma consolidada.

4.2  Habilitacdo Fiscal e Trabalhista: A documentacgdo referente a
habilitagdo fiscal e trabalhista compreende os documentos abaixo
relacionados:

4.2.1 Prova de Inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas — CNPJ;
4.2.2 Prova de inscrigio no cadastro de contribuintes da
Fazenda Municipal, relativo ao domicilio ou sede da WQM

Pedro Herinque F. de Queiroz Sifva
Eng®, Civil - CREA-MA 1110647808
Assessor de Projetos Especiais
Sec de nn;;sr.r.-u_res Sery Publicos - SINFRA
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licitante, pertinente e compativel ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto a ser contratado;

4.2.3 Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual
¢ Municipal do domicilio ou da sede da licitante, ou
outra equivalente, na forma da lei;

424 Prova de regularidade relativo ao fundo de garantia por
tempo de servigo (FGTS), demonstrando situagdo regular
no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

425 Prova de regularidade relativa a Justica do Trabalho,
demonstrando a inexisténcia de débitos inadimplidos, ou
seja, a certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT),
fornecida pelo Tribunal Superior do Trabalho.

43  Habilitagao Econéomico-Financeira: A documentagdo referente
a habilitagdo econdmico-financeira compreende os documentos
abaixo relacionados:

4.3.1 Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido
pela Tesouraria da Prefeitura Municipal de Imperatriz -

A licitante devera prestar garantia no valor

correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado

para a contrata¢do, optando por uma das modalidades
previstas no art. 31, inciso III, da Lei Federal n.°

8.666/93. abaixo descritas, apresentadas nas condigdes

seguintes:

43.1.1 Se a op¢do da garantia for Titulo da Divida
Publica, estes deverdo ser emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacdo e de custodia
autorizado pelo Banco Central do Brasil e
avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

4.3.1.2  Se a opgdo da garantia for caugdo em dinheiro,
o licitante devera recolher o valor exigido
como garantia mediante Depésito em qualquer
uma das seguintes contas: Banco do Brasil:
Ag: 0554-1, c/c: 50.735-0 em nome da
Prefeitura Municipal de ImperatrizZMA.

43.13 Seguro garantia, mediante entrega da
competente apolice, no original, emitida por
entidade em funcionamento no Pais, em nome

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

= SINFRA
Proe g, 2 22.01.369/2015
pag
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da Prefeitura Municipal de Imperatriz, estado
do Maranhdo, cobrindo o risco de quebra dos
termos de aceitagdo da proposta (caso a
licitante desista de cumprir com o valor
proposta), com o prazo de validade de no
minimo 120 (cento e vinte) dias a contar da
data de recebimento dos envelopes de
habilitagdo e propostas.

43.14 Fianga Bancaria, mediante entrega da
competente carta de fianga bancéria, no
original, emitida por entidade em
funcionamento no Pais, em nome da Prefeitura
Municipal de Imperatriz. estado do Maranhéo,
com o prazo de validade de no minimo 120
(cento e vinte) dias a contar da data de
recebimento dos envelopes de habilitagdo e
propostas.

43.1.5 A garantia prestada, sé serd liberada apds a
decisdo que inabilitar ou desclassificar a
licitante, desde que ndo tenha havido recurso
ou apos sua denegagdo, e no caso de

11

habilitadas e classificadas, apds a adjudicagio
e homologacdo do seu objeto. Exceto a do
vencedor, cuja, a devolugdo ocorrerd apos a
assinatura do contrato, podendo ser retida e
refor¢ada como garantia do contrato.

43.2 Balango Patrimonial e Demonstragcdes Contdbeis do
ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, vedada sua substituigdo por balancetes ou
balangos provisorios.

43.2.1. No caso de empresa constituida no exercicio
social vigente, admite-se a apresentagdo de
balango de abertura.

433 A comprovagdo exigida no item anterior devera ser feita
da seguinte forma:

4.3.3.1 No caso de sociedades andnimas, documentos

originais ou por qualquer processo de copia "o
’ . . _PedroHerinque F.de Queiroz Silva
autenticada ou ainda por publica¢®e. cu CReAvA 1110647308
Assessor de Projatos Especiais
Sec ds nfragsiigtura 2 Serv Publicos - SINFRA
> Mat.: 53.855-8
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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43.3.2

4.3.3.3

comprovada na imprensa oficial, do balango
patrimonial e demonstragdes contébeis;

No caso de empresas de responsabilidade
limitada, EIRELI ou empresas individuais,
deverdo ser apresentados documentos
originais ou por qualquer processo de copia
autenticada ou ainda por publicagio
comprovada na imprensa oficial, das paginas
do Livro Diario, contendo Termo de Abertura,
Balango Patrimonial, Demonstragdes
Contédbeis e Termo de Encerramento, com o
respectivo registro na Junta Comercial e, no
caso de sociedades no

competente.

civis, cartorio

O balango patrimonial e as demonstragdes
contabeis deverdo estar assinados por contador
ou outro profissional equivalente, devidamente
registradlo no Conselho Regional de
Contabilidade, devendo ainda ser demonstrado
através de cdalculos a obteng¢do dos indices de
Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente
(LC) e Solvéncia Geral (SG) igual ou maior
que 1 (um), resultantes da aplicagdo das
seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL

LG A LONGO PRAZO

= PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
LONGO PRAZO

G ATIVO TOTAL

- PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A
LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
LC=

PASSIVO CIRCULANTE

Eng*

SINFRA
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434

4.3.5

Certiddo negativa de faléncia ou concordata, expedida
pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, dentro do
prazo de validade previsto na prépria certiddo, ou, na
omissdo desta expedida pelo menos a 60 (sessenta) dias
contados da data da sua emissdo.

Disponibilidade Financeira liquida da Empresa — DFL,
devendo a Licitante compor todas as informagdes do
DFL, sendo de inteira responsabilidade da empresa as
informagdes prestadas, a omissdo de qualquer
informacdo ensejara na Inabilitagdo da concorrente.

nxCFA
12
CFA= 10 [AC +RLP +IT —PC—ELP—IF)

DFL= -V

CFA = CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL-Dresuitado da

aplicacio da formula

AC = ATIVO CIRCULANTE - informacao constamte ne balanco

RLP = REALZAVEL A LONGC PRAZO -Yinformagdc constante no

balango

T = IMOBILDADE TOTAL (IMOBILIZADO OPERACIONAL + 13
IMOBILIZADO NAD OPERACIONAL

— DEPRECIAGAO) - informacio constante no balango

IF = IMOBILUZADO FINANCEIRO -> informagac constants no balango

PC = PASSIVC CIRCULANTE -> informacdo constante no balanco

ELP = BXIGIVEL A LONGO PRAZO > informagao constante no balango

DFL = DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LiIQUIDA -> resultade da

aplicacso da formula

N = PRAZO DE EXECUCAO DOS SERVICOS EM LICITAGAO (meses)

Va = VALOR ATUALIZADO DOS CONTRATOS.

4.3.5.1. A comprovagdo das informag¢des devera constar
no Balango Patrimonial e Demonstra¢des
Contabeis do ultimo exercicio social, e SPEED
contabil, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, vedada sua substitui¢do por balancetes ou
balangos provisérios, que comprovem as
informagdes para composi¢do da DFL. No caso
de empresa constituida no exercicio social
vigente, admite-se a apresentagdo de balango de

&

abertura. A comprovagdo exigida no item “Lruzi

anterior deverd ser feita da seguinte forma:  erg Coy . Chehger o5
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a) no caso de sociedades andnimas,

documentos originais ou por qualquer
processo de copia autenticada ou ainda por
publicagdo comprovada na imprensa oficial,
do balango patrimonial e demonstragdes
contabeis;

b) no caso de empresas de responsabilidade
limitada, EIRELI ou empresas individuais,
deverdo ser apresentados documentos
originais ou por qualquer processo de copia
autenticada ou ainda por publicagdo
comprovada na imprensa oficial, das paginas
do Livro Diario, contendo Termo de
Abertura, Balango Patrimonial,
Demonstragbes Contabeis e Termo de
Encerramento, com o respectivo registro na
Junta Comercial e, no caso de sociedades
civis, no cartério competente.

44  Habilitagdo Técnica - PROFISSIONAL: A documentagio 14
referente a qualificagdo técnica compreende os documentos =
abaixo relacionados:

44.1 Certiddo de registro da empresa licitante ¢ do (s)
responsavel técnico detentor (es) do (s) atestado (s) e
certiddo (Ges) de acervo técnico (CAT) utilizados para
esta licitagdo, emitida pelo CREA ou CAU, com
validade posterior a data da sessdo de habilitagdo,
devidamente atualizada em todos os seus dados;

442 Comprovagdo de capacidade técnica-profissional do(s)
Responsavel(is) Técnico(s) da licitante, comprovada
através de Atestado (s) e Certiddo (0es) d Acervo
Técnico (CAT), fornecidas por pessoa juridica de direito
publico ou privado, devidamente registrado no CREA ou
CAU, devendo conter informagdes relativas as
caracteristicas técnicas e complexidades tecnologicas
similares ou superiores ao objeto licitado, nome do (s)
profissional(is), responsavel(is) pela execucdo dos
servicos, local e periodo de execugdo, ou seja,

informagdes  suficientes e claras para a devida %y

-

Eng®. Civil- CREA-MA
Assessor de Projeto
£ de‘r'"i;s'.‘.'.'s & Seny
) at.: 53.85
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comprovagdo pelos membros da COMISSAO
PERMANENTE DE LICITACAO.

443 Para efeitos da QUALIFICACAO TECNICA

PROFISSIONAL, a Administragdo podera exigir dos
licitantes a apresentagdo de atestados de desempenho
anterior que demonstrem sua capacidade técnica.
Visando preservar a competitividade do certame,
todavia, tal exigéncia deve contemplar as parcelas de
maior relevancia e valor significativo do objeto, nos
termos do art. 30, inc. I, § 1° da Lei n° 8.666/93.
Restardo caracterizados como sendo parcelas de maior
releviancia os servigos identificados como sendo de
maior complexidade técnica e vulto econdémico, cuja
inexecucdo importe em risco mais elevado para a
Administrag@o. Desta forma, utilizando a curva ABC,

Proc AdT. =

PEE

SINFRA

" 22.01.389/201F

ficam eleitos os seguintes itens:

2121

DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES

M3

153,66

2321

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015

M2

401,00

2331

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA  HORIZONTAL  DE9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6M?SEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014

M2

15

366,75

2374

REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2

457,15

238.9

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_12/2015

M2

804,82

444

A licitante devera comprovar o vinculo do (s)

profissional (is) detentor (es) da (s) certiddo (des) de
acervo técnico (CAT) e do (s) atestado (s) através da
apresentagdo de copia autenticada de 01 (um) dos
seguintes documentos:
4.4.4.1 Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a
licitante como contratante;

4.4.4.2 Do contrato social da licitante em que conste o,
(s) profissional (is) como sécio (s); Ll

L

Pedro Herinque F. de Queiroz Silva
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4.4.4.3 Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a
licitante e o responsavel técnico, em que se crie
vinculo de responsabilidade técnica ou outro
equivalente; ou

4.4.4.4 Caso o profissional ainda ndo tenha vinculo
com a licitante, esta deverd apresentar uma
Declaragdo de contratagdo futura do (s)
profissional (is) detentor (es) do atestado (s) e
da certiddo (des) apresentado (s), juntamente
com a copia autenticada da carteira profissional,
acompanhada da anuéncia com firma
reconhecida em cartério do profissional.

445 Os atestados e/ou certiddes referentes a projeto,
fiscalizagdo, supervisdo, gerenciamento, controle
tecnologico ou assessoria técnica de obras, ndo serdo
consideradas validas para atendimento a qualifica¢do
técnica.

446 O (s) licitante (s) devera (do) apresentar,
preferencialmente, somente o (s) atestado (s) e/ou
certiddo (Oes) necessdrio (s) e suficiente (s) para a
comprovagdo do exigido, grifando com grifar com marca
texto os itens que comprovem as exigéncias para melhor
visualiza¢do quando da andlise por parte dos membros da
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO.

4,5  Habilitagdo Técnica - OPERACIONAL: A documentagdo
referente a qualificagdo técnica compreende os documentos
abaixo relacionados:

4.5.1 Sera (do) exigido(s) atestado(s) (ou declarag@o(des) de
capacidade técnica, que comprove(m) que o licitante
tenha executado para 6rgdo ou entidade da administragdo
publica direta ou indireta, federal, estadual. municipal, ou
Distrito Federal, ou ainda, para empresas privadas, os
servicos compativeis com o objeto da licitagdo,
comprovando a execu¢do de quantitativos minimos em
obras ou servigos com caracteristicas semelhantes, essa
exigéncia guarda propor¢do com a dimensio e a
complexidade do objeto a ser executados. SUMULA N°

263/2011- Fundamento Legal - Constitui¢do Federal, art. *+ .=
37, inciso XXI; Lei n° 8.666/1993, art. 30. Precedentes:g, Pede”m”

Sec.deln
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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Acérdao 0165/2009 - Plendrio - Sessdo de 11/02/2009 -
Ata n° 06/2009, Proc. 027.772/2008-2, in DOU de
16/02/2009. Acorddo 1908/2008 - Plendrio - Sessdo de
03/09/2008 - Ata n° 35/2008, Proc. 011.204/2008 - 4, in
DOU de 05/09/2008. Acorddo 1417/2008 - Plendrio -
Sessdo de 23/07/2008 - Ata n° 29/2008, Proc.
007.535/2005 - 6, in DOU de 25/07/2008. Acorddo
597/2008 - Plendrio - Sessdo de 09/04/2008 - Ata n°
11/2008, Proc. 021.103/2005 - 0, in DOU de 14/04/2008.
Acorddo 2640/2007 - Plendrio - Sessao de 05/12/2007 -
Ata n° 51/2007, Proc. 015.865/2007 - 2, in DOU de
11/12/2007. Acorddo 1771/2007 - Plendrio - Sessdo de
29/08/2007 - Ata n° 36/2007, Proc. 004.719/2007 - 6, in
DOU de 31/08/2007. Acérddo 1617/2007 - 1 Camara -
Sessdo de 06/06/2007 - Ata n° 17/2007, Proc.
004.883/2005 - 6, in DOU de 11/06/2007. Acodrddo

1891/2006 - Plendrio - Sessao de 11/10/2006 - Ata n°

41/2006, Proc. 005.612/2006 - 6, in DOU de 16/10/2006.
Acordao 0649/2006 - 2° Camara - Sessdo de 21/03/2006 -
Ata n° 08/2006, Proc.011.199/2004 - 0, in DOU de
27/03/2006. Acorddo 0657/2004 - Plendrio - Sessdo de
26/05/2004 - Ata n° 17/2004, Proc. 006.565/2002 -6, in

SINFRA

Proc Adm. =® 22.01.369/201F
pag......
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DOU de 09/06/2004.

21.21 DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES M3 153,66
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
2321 | \MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_1212015 |
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA  HORIZONTAL  DE9X19X19CM
2331 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA M2 366.75
T MAIOR OU IGUAL A 6M*SEM VAQS E ARGAMASSA DE '
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA  PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2374 DE DIMENSOE$ 30X30 CM APLICADAS EM| M2 45715
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
2389 INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR M2 804 82
e NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. '
AF_12/2015
J"'“' .;.f, : —
Pedro Herinque F. de Queiroz Silva
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4.5.2 Para efeitos da comprovacdo - OPERACIONAL exigidos
no caput anterior, devera ser comprovado execugdo no
minimo os quantitativos abaixo das parcelas de maior
releviancia técnica e de valor significativo, que sdo as
seguintes:

453 Do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7°
da Constitui¢do Federal e da Declaragdo de inexisténcia
de fatos supervenientes impeditivos de habilitagdo.

4.5.4. Declaragdo da licitante de que n3o emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz, a partir de 14
anos, para fins ainda do disposto no inciso V, do art. 27,
da Lei Federal n.° 8.666/93, acrescida pela Lei N° 9.854,
de 27 de outubro de 1999.

4.5.5. Declaragdo de Inexisténcia de fatos supervenientes
impeditivos de habilitacdo, na forma do § 2° do artigo 32
da Lei Federal 8.666/93, assinada pelo representante

18

legal do Licitante.

4.5.6. DECLARACAO FORMAL E RELACAO EXPLICITA
informando a disponibilidade de maquinas/ferramentas e
equipamentos, bem como relagdo de pessoal técnico
especializado,  considerados  essenciais para o0

cumprimento do objeto da licitagdo, em consonéncia ao
Art. 30 § 6° da Lei 8666/93.

4.5.7. DECLARACAO DE CONTRATOS FIRMADOS,
conforme modelo no ANEXO no Edital.

45.8. DOS OUTROS DOCUMENTOS: (Deverdo ser
apresentados):

a) DECLARACAO DE NAO PARENTESCO

preferencialmente com assinatura reconhecida em

firma do representante legal ou procurador, podendo |
a mesma ser apresentada até a data da assinatura d N

_ Pedro Herinue F. de Queiroz Si
contrato; Eng* er!-g“?Ea-F.'&O"")E-‘;{:gg
Assessor de 2iojelos Especiais
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b) DECLARACAO QUE ELABOROU SUA
PROPOSTA INDEPENDENTE, sendo facultada a
apresentagd@o da declaragdo original,

¢) Consulta a Certiddo Negativa de Condenagdes por
Ato de Improbidade Administrativa, tanto da
EMPRESA, como dos SOCIOS, emitida através do
site do Conselho Nacional de
Justica(www.cnj.jus.br), para cumprimento da Meta
17, de 2014 do CNI;

d) Consulta a Certiddo Negativa no Cadastro de
Empresas Inidoneas e Suspensas do Portal de
Transparéncia do Governo Federal, obtida por meio
do enderego eletrdnico
(www.portaltransparencia.gov.br).

CRITERIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
5.1.  Sera adotado o critério de MENOR PRECO.

5.2. O Envelope com as propostas de pregos, devidamente fechado e
rubricado no fecho, identificado devera ser apresentada, em 01
(uma) via, impressa em papel timbrado da licitante, em lingua
portuguesa, numerada sequencialmente, sem emendas, rasuras ou
entrelinhas, datada, assinada na ultima folha e rubricada nas
demais pelo representante da empresa, em papel timbrado da
licitante, devendo conter obrigatoriamente:

5.2.1. CARTA PROPOSTA, assinada por titular da empresa
ou pessoa legalmente habilitada, em papel timbrado,
identificando os servigos, o nimero do Edital, o prazo de
execugdo, o preco total dos servigos, ja incluido todos os
custos seja qual for o seu titulo ou natureza (frete,
encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas etc.),
em algarismos e por extenso, em Real, esclarecendo que
o mesmo se refere ao més de apresentacgdo da Proposta.

5.2.2. Planilha Orcamentdria, assinada na ultima folha e
rubricada nas demais, de acordo com os quantitativos da
Planilha Or¢amentdria constante deste Projeto Basico,
com pregos unitarios e totais dos itens, em algarismos, e

o valor total da proposta em algarismos e por extenso, na ‘A |
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moeda nacional. Nenhum, pre¢o unitario podera exceder
aos precos unitarios da Planilha Base.

5.2.3. Planilha de Composi¢do de Precos Unitarios. por item,
em conformidade com a Planilha Orgamentaria,
constando unidades e insumos com respectivos
consumos, discriminando os percentuais de BDI e
Encargos Sociais aplicados constantes do anexo deste
Projeto Basico.

5.2.4. A Planilha de Composicdo do BDI, detalhando todos os
seus componentes, em valores nominais como também
sob a forma percentual, conforme estabelecido no
Projeto Basico.

5.2.5. Prazo de validade da Proposta ndo podendo ser inferior a
60 (sessenta) dias contados da data da abertura da sessdo
do processo licitatorio.

5.2.6. As propostas que omitirem o prazo de validade serdo
entendidas como validas pelo periodo de 60 (sessenta)
dias corridos.

5.3.DO JULGAMENTO DA HABILITACAO Sendo realizado o
credenciamento a Comissdo precedera na abertura do envelope n°
01, contendo a documentagdo de habilitagdo do licitante que a tiver
formulado procedendo-se ao respectivo exame. O exame da
documentagdo se dard em reunido reservada - a Comissdo
suspendera a sessdo, a ser retomada em data e horario informados
aos licitantes ou mediante notificagdo, com antecedéncia de pelo
menos 24 (vinte e quatro) horas, para a continuagdo dos trabalhos,
quando divulgara o resultado da fase de habilitagdo.

5.3.1. Em se tratando de licitante que comprove a sua condigdo
de microempresa ou empresa de pequeno porte € cujos
documentos apresentados para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, tenham alguma restri¢gdo, conforme
estabelecido no § lo, art. 43 da Lei Complementar n°
123/2006, fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
uteis, a contar do momento da inabilitagdo, prorrogavel
por igual periodo, a critério da Comissdo, para
reapresenta¢cdo da documentagdo de regularidade fiscal
devidamente regularizada. A ndo reapresentagio da
documentagdo devidamente regularizada no prazo YU

B oo
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previsto neste item implicara na inabilitagdo, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 8.666/93.

5.3.2. A Comissdo podera em qualquer fase da habilitagdo
promover diligéncias ou requisitar informagdes,
incluindo esclarecimentos e detalhamentos sobre os
documentos de HABILITACAO apresentados, sem
implicar a modificagdo de seu teor ou a inclusdo de
documento ou informagdo que deveria constar
originalmente nos documentos.

5.3.3. No julgamento da DOCUMENTAGCAO a Comissdo
podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substincia dos documentos, mediante justificativa
fundamentada, atribuindo-lhes validade e eficdcia para
fins de habilitagdo;

5.3.4. Quando todos os licitantes forem inabilitados, a
Comissdo de Licitagdes podera conceder o prazo de até
08 (oito) dias uteis para a apresentagdo de novos
documentos, conforme § 3° do Art. 48 da Lei n°
8.666/93;

5.3.5. Os envelopes de Habilitagdo que ndo foram abertos na
sessdo publica, ndo reclamados no prazo de 30 (trinta)
dias a contar da data da Adjudicagdo do objeto desta
Licitagdo, ao vencedor do certame, serdo destruidos pela
Comissdo, independentemente de notificagdo ao
interessado.

5.3.6. A documentagdo apresentada para fins de habilitagdo
fara parte dos autos do processo e ndo sera devolvida a
proponente;

5.3.7. Conforme Art. 3° da Portaria GP — 536/2018 a Comissdo
requisitard auxilio de engenheiro ou arquiteto da
SINFRA para emissdo de Parecer Técnico a cerca dos
Julgamentos dos documentos Técnicos (Atestados,
ART, Certiddes etc.) apresentados no Certame.

5.4. JULGAMENTO DA PROPOSTA: Superada a fase de habilitagio,
em Sessdo Publica, a vista dos licitantes presentes serdo abertos os
Envelopes n° 02 - Proposta de Pregos, dos licitantes habilitados,
divulgando a Comissdo, aos presentes, as condi¢des oferecidas
pelos participantes, sendo as propostas rubricadas pelos
representantes credenciados e pelos membros da Comissdo. Na “=<%

. . - .. Pedro Herinque ¥, de Oueiroz Silva
apreciagdo e julgamento das propostas, a Comissdo de Licitagdemi*. Cvi- CREA-VA 1110647808
Assessor de Projetos Especiais

ec. de Infraestruia @ Serv Publcos - SINFRA
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levara em consideragdo, exclusivamente, o critério de Menor
Prego, para fins de classificag@o, devendo arquiteto ou engenheiro
da SINFRA, analisa-las e emitir parecer quantos as planilhas
orgamentarias, composigdes de custos, encargos sociais e BDI.

5.4.1. Sera desclassificada a proposta que ultrapassar o valor
global estimado do presente neste Projeto Bésico

5.4.2. No tocante aos custos unitarios, como tentativa de coibir
o chamado “jogo de planilhas”, e a0 mesmo tempo
evitar a desclassificacdo de uma proposta com o menor
prego global, estabeleceu-se o seguinte critério de
limitag@o daqueles: estara desclassificada a proposta que
ultrapassar, o custo unitario da Administragdo.

5.4.3. Propostas de microempresas ¢ de empresas de pequeno
porte que forem iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada,
devendo estas proponentes serem convocadas na ordem
de classificagdo, uma na falta da outra, para apresentar
proposta de prego inferior aquela com menor prego do
certame, se for do seu interesse, situagdo em que apés 22

analise desta e da documentag@o de habilitagdo, podera
ser adjudicado em seu favor o objeto licitado.

5.4.4. Aplica-se o disposto neste item somente no caso da
proposta com menor pre¢o ndo ter sido apresentada por
microempresa e empresa de pequeno porte.

5.4.5. A proposta sera analisada e comparada com os critérios
e especificagdes aqui preestabelecidas, podendo a
Comissdo convocar os licitantes para esclarecimentos de
qualquer natureza, que venham facilitar o seu
entendimento na fase do julgamento.

5.4.6. Verificando-se discordancia entre os pregos unitérios e o
total prevalecerdo os primeiros, sendo corrigido o prego
total. Ocorrendo divergéncia entre os valores numéricos
e 0s por extenso, predominardo os ultimos. Se o licitante
ndo aceitar a corregdo de tais erros, sua proposta sera
rejeitada.

5.4.7. O Presidente da Comissdo podera, a qualquer tempo, em
sessdo publica, negociar os pregos visando aumentar as
vantagens em favor da Administragdo, nio podent}gdm Hﬂ_ﬂ.ﬁw e Dwanor siha

Eng® Civil- CREA-MA 1110647808
Assessor de Projetos Especiais
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porém, alterar o objeto ou condigdes de classificagdo e
habilitagd@o, nos termos da Lei n°® 8.666/93.

548. A Comissdo de Licitagdes podera formular
contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado a proposta mais vantajosa, observado o
critério de julgamento e o valor estimado para a
contratagdo.

5.4.9. Em caso de empate entre duas ou mais propostas de
precos, a classificag@o sera feita conforme o disposto na
Lei n°® 8.666/93.

5.4.10. Serdo desclassificadas também as Propostas que nido
atenderem as exigéncias do Edital, bem como as que
apresentarem prec¢os unitarios e/ou globais superiores ao
limite estabelecido, tendo-se como limite estabelecido os
valores constantes da Planilha Or¢amentaria, ou ainda
com pregos unitarios ou global manifestamente
inexequiveis.

5.4.11. No caso de pregos manifestamente inexequiveis: Antes
de desclassificar a oferta, a Comissdo de Licitagdo
devera estabelecer prazo para que o licitante demonstre 23

a exequibilidade de seu prego, admitindo-se, para tanto:
Planilha de custos elaborada pelo proprio licitante
sujeita a exame pela Administragdo; Contrato, ainda que
em execu¢do, com precos semelhantes;

5.4.12. O licitante que ofertar prego considerado inexequivel
pela Comissdo de Licitagdes, € que ndo demonstre
posteriormente a sua exequibilidade, sujeita-se as
penalidades administrativas pela ndo manutencdo da
proposta.

5.4.13. A Comissdo podera realizar diligéncias ou requisitar
informagdes, incluindo esclarecimentos e detalhamentos
sobre a PROPOSTA sem implicar a modifica¢do de seu
teor ou a inclusdo de documento ou informagdo que
deveria constar originalmente na Proposta.

5.4.14.Ndo serdo consideradas Propostas que contiverem
rasuras, emendas, borrdes ou entrelinhas em suas partes
essenciais, de modo a ensejar dubiedade, principalmente
em relagdo a valores como também ndo serdo admitidas '

propostas com pre¢o total ou unitario 51mb011c<ir}§a Rl
0 Hm
irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os pregn e e uetog Sl

~EA-MA 111064780 18
Assess rde Pro;ews Eap:( 1318
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dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos
respectivos encargos exceto quando se referirem a
materiais e instalagdes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a
totalidade da remuneragao.

5.4.15. Quando todas as Propostas forem desclassificadas a
Comissdo poderé fixar-lhes prazo de até 08 (oito) dias
Gteis para a apresenta¢do de novas propostas, nos termos
do conforme § 3° do Art. 48 da Lei n° 8.666/93. Nao
sendo apresentadas novas propostas no prazo indicado
pela Comissdo, observado o disposto no item anterior, a
licitagdo sera declarada fracassada.

5.4.16. Apos declarada aceita a proposta, havendo interesse de
recorrer da decisdo, por parte de qualquer representante,
este deverd aguardar o momento préprio para registrar
sua intengdo de recorrer, conforme dispde a Lei n°
8.666/93.

54.17. A Comissdo requisitard auxilio de Arquiteto ou
Engenheiro da SINFRA para emissdo de Parecer
Técnico a cerca dos Julgamentos da Propostas de Prego
apresentadas no Certame.

6. REAJUSTE DE PRECOS

6.1.

6.2.

Visando a adequag@o aos novos pregos praticados no mercado,
desde que solicitado pela CONTRATADA e observado o
interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada
no subitem que se seguird, o valor consignado neste Termo de
Contrato podera ser repactuado, competindo 8 CONTRATADA
justificar e comprovar a variagdo dos custos, apresentando
memoria de calculo e planilhas apropriadas para analise e
posterior aprovagdo da CONTRATANTE.

A repactuacdo poderd ser dividida em tantas parcelas quantas
forem necessarias, em respeito ao principio da anualidade do
reajustamento dos precos da contratagdo, podendo ser realizada
em momentos distintos para discutir a variagdo de custos que
tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais

SINFRA
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como os custos decorrentes da mdo de obra e os custos < .
decorrentes dos insumos necessarios a execugdo do servigo.  Pedro Heringue F. de Queiro Siug
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6.3. O interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagio
sera contado:

6.3.1 Para os custos relativos @ mao de obra, vinculados a data-
base da categoria profissional: a partir dos efeitos
financeiros do acordo, dissidio ou convengdo coletiva de
trabalho, vigente a época da apresentagdo da proposta,
relativo a cada categoria profissional abrangida pelo
contrato;

6.3.2  Para os insumos discriminados na planilha de custos e
formagdo de pregos que estejam diretamente vinculados
ao valor de prego publico (tarifa): do ultimo reajuste
aprovado por autoridade governamental ou realizado por
determinagdo legal ou normativa

6.3.3  Para os demais custos, sujeitos a variagdo de precos do
mercado: a partir da data limite para apresentagdo das
propostas constante do Edital.

6.4  Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno de um
ano sera computado da ultima repactuagdo correspondente a )5
mesma parcela objeto de nova solicitagdo. Entende-se como
ultima repactuagdo, a data em que iniciados seus efeitos
financeiros, independentemente daquela em que celebrada ou
apostilada.

6.5 O prazo paraa CONTRATADA solicitar a repactuag@o encerra-se
na data da prorroga¢do contratual subsequente ao novo acordo,
dissidio ou convengdo coletiva que fixar os novos custos de mdo
de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na
data do encerramento da vigéncia do contrato, caso ndo haja
prorrogagao.

6.6 Caso a CONTRATADA ndo solicite a repactuagdo
tempestivamente, dentro do prazo acima fixado, ocorrera a
preclusdo do direito a repactuagio.

6.7  Nessas condigdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada,
nova repactuagdo sO poderd ser pleiteada apds o decurso de novo

interregno minimo de 1 (um) ano, contado: !"’:f—‘fﬁ'—‘\’m_/

Pedro Herinque F. de Queiroz Silva
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.7.1  Da vigéncia do acordo, dissidio ou convengdo coletiva
anterior, em relagdo aos custos decorrentes de mado de
obra;

6.72 Do ultimo reajuste aprovado por autoridade
governamental ou realizado por determinagdo legal ou
normativa, para os insumos discriminados na planilha de
custos ¢ formagdo de precos que estejam diretamente
vinculados ao valor de prego publico (tarifa);

6.7.3 Do dia em que se completou um ou mais anos da
apresentacdo da proposta, em relagdo aos custos sujeitos
a variag@o de pregos do mercado;

Caso, na data da prorrogagdo contratual, ainda ndo tenha sido
celebrado o novo acordo, dissidio ou convengdo coletiva da
categoria, ou ainda ndo tenha sido possivel 8 CONTRATANTE
ou 8 CONTRATADA proceder aos célculos devidos, devera ser
inserida clausula no termo aditivo de prorrogagdo para resguardar
o direito futuro a repactuagdo, a ser exercido tdo logo se disponha
dos valores reajustados, sob pena de preclusdo.

Quando a contratagdo envolver mais de uma categoria
profissional, com datas base diferenciadas, a repactuagdo devera
ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na
contratagao.

E vedada a inclusdo, por ocasido da repactuagdo, de beneficios
ndo previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem
obrigatorios por forga de instrumento legal, sentenga normativa,
acordo coletivo ou convengdo coletiva.

A CONTRATANTE ndo se vincula as disposi¢des contidas em
acordos e convengdes coletivas que ndo tratem de matéria
trabalhista.

Quando a repactuagdo se referir aos custos da mdo de obra, a
CONTRATADA efetuara a comprovagdo da variagdo dos custos
dos servigos por meio de Planilha de Custos e Formagdo de
Pregos, acompanhada da apresentagdo do novo acordo, dissidio

SINFRA

Prac. fdm. n.* 22.01.369/20:1!

26

-~ -
ou convengdo coletiva da categoria profissional abrangida pelo M/

A Horinmie F de Onetrng Silea
contrato. gigncﬁi: f_'é'.fr. -'.f-.-n' 47808
Assessor de Projeios E

Sec de infr

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP; 65.907-180
imperatriz - MA CNPJ; 06.158.455/0001-16

"Mat 53 855.8

www.imperatriz.ma.gov.br



ot e

SINFRA

_E;]i‘IFqA

M .5 3 .

Proc. Bam. =.* 22 .01.369/201!

PEE ...

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

6.13 Quando a repactuacdo se referir aos demais custos, a
CONTRATADA demonstrara a variagdo por meio de Planilha de
Custos e Formag¢do de Pregos e comprovara o aumento dos pregos
de mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

6.13.1. Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos
da Administragdo;

6.13.2. As particularidades do contrato em vigéncia;

6.13.3. A nova planilha com variagdo dos custos apresentados;

6.13.4. Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores
oficiais de referéncia, tarifas publicas ou outros
equivalentes:

6.13.5. Indice especifico, setorial ou geral, que retrate a variagdo
dos precos relativos a alguma parcela dos custos dos
servigos, desde que devidamente individualizada na
Planilha de Custos e Formagdo de Pregos da Contratada.

6.13.6. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para
conferir a variagdo de custos alegada pela
CONTRATADA.

27
6.14. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagdes terdo

suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

6.14.1 A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a
repactuagdo;

6.14.2 Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem
prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo
das proximas repactuagdes futuras; ou

6.143 Em data anterior a ocorréncia do fato gerador,
exclusivamente quando a repactuagdo envolver revisdo
do custo de mdo de obra em que o proprio fato gerador,
na forma de acordo, dissidio ou convengdo coletiva, ou
sentenga normativa, contemplar data de vigéncia
retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de
compensagdo do pagamento devido, assim como para a
contagem da anualidade em repactuag¢des futuras.

6.15. Os efeitos financeiros da repactuagdo ficardo restritos
exclusivamente aos itens que a motivaram, ¢ apenas em relagdo a o L v
diferenga porventura existente. :

b A
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6.16.

6.17.

6.18.

A decisdo sobre o pedido de repactuacgdo deve ser feita no prazo
maximo de sessenta dias, contados a partir da solicitagdo e da
entrega dos comprovantes de variagdo dos custos;

O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a
CONTRATADA néio cumprir os atos ou apresentar a
documentagdo solicitada pela CONTRATANTE para a
comprovacdo da variagdo dos custos.

As repactuagdes serdo formalizadas por meio de apostilamento,
exceto quando coincidirem com a prorrogag@o contratual, caso em
que deverdo ser formalizadas por aditamento ao contrato.

7. SUBCONTRATACAO

46 1

1.2,

13

As licitantes poderdo apresentar Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte para subcontratagdo de parte da obra, admitido o
percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 30%
(trinta por cento). Vedada, assim, a subcontratagdo completa, da
parcela principal ou ainda os itens de maior relevincia
estabelecidos neste Projeto Basico.

As microempresas e empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverdo estar indicadas e qualificadas pelos
licitantes com a devida identificagdo dos bens e/ou servigos a
serem fornecidos e respectivos valores

No momento da andlise das propostas, devera ser apresentada a
Declaragdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte devendo ser mantida a regularidade ao longo da
vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizagdo previsto na Lei Complementar 147/2014 ¢
alteragdo posteriores.

8. PENALIDADES

8.1.

Pela inexecugdo total ou parcial do Contrato, resultante deste
processo licitatdrio, ou pelo descumprimento dos prazos e demais

obrigagdes assumidas, a SECRETARIA PrFoHM:p
. I Fnaqu
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA ¢ ¢

SINFRA
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PO i

podera, garantida a prévia defesa, aplicar a contratada as sangdes
a seguir relacionadas:
a) Adverténcia, por escrito;
b) Multa;
¢) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagdes e
impedimento de contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, por prazo ndo superior a
02 (dois) anos;

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administragdo Publica.

8.1.1  As sangdes de adverténcia e de impedimento de licitar e
contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ poderdo ser aplicadas a contratada,
juntamente com a de multa, descontando-a dos
pagamentos a serem efetuados.

8.2. A aplicag@o de multa ocorrerd da seguinte maneira:

8.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato, nas hipéteses de rescisdo contratual por
inexecu¢do total do contrato, caracterizando-se quando 29
houver reiterado descumprimento de obrigagdes _—
contratuais, quando a entrega dos servigos for inferior a
50% (cinquenta por cento) do contratado ou quando o
atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.

8.2.2. Sera aplicada multa de 0,03 % (trés centésimos por
cento) por dia de atraso na execu¢do dos servigos,
incidentes sobre o valor do servigo a que se referir a
infragdo, aplicada em dobro a partir do 10° (décimo) dia
de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS — SINFRA podera decidir pela continuidade
da multa ou rescisdo contratual, aplicando-se na hipotese
de rescisdo as penalidades previstas nos referidos
subitens II e III, sem prejuizo da aplicacido das demais
cominagdes legais.

8.2.3. Sera aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o
valor do contrato quando ndo for apresentado pela
contratada no momento das medigdes, os comprovantes
de pagamento da folha de funcionarios referentes a s retn

4 . Pedro Heringue F, froz Silly
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dos comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no
ato da apresentagdo das notas fiscais, sem prejuizo das
demais penalidades previstas no contrato

8.3. As multas previstas nos subitens 8.2.1, 8.2.2 ¢ 8.2.3 deste Projeto
Basico deverdo ser recolhidas pela contratada no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, em favor da PREFEITURA MUNICIPAL
DE IMPERATRIZ, contado a partir da notificagdo recebida,
ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento,
mediante a apresentagdo da cdpia do recibo do recolhimento
efetuado.

8.3.1

8.3.2

8.3.3

Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o
débito sera acrescido de 1% (um por cento) de juros de
mora por més/fragdo, inclusive referente ao més da
quitagdo/consolidagdo do débito, limitado o pagamento
com atraso em até 60 (sessenta) dias apds a data da
notificagdo, apdés o qual, o débito podera ser cobrado
judicialmente.

No caso de a contratada ser credora de valor suficiente
ao abatimento da divida, a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS -
SINFRA podera proceder ao desconto da multa devida
na proporg¢do do crédito.

Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos
eventualmente devidos, a contratada respondera pela sua
diferenga, podendo esta ser cobrada judicialmente.

As multas ndo tém carater indenizatorio ¢ seu pagamento
ndo eximira a contratada ser acionada judicialmente pela
responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ,
decorrentes das infragdes cometidas.

8.4.  Além das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita, ainda,
ao cancelamento de sua inscri¢do no cadastro de fornecedores da
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que

couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n°
8.666/93.

8.4.1.

As penalidades referidas no Capitulo IV, da Lei Federal |

n° 8.666/93 estendem-se as licitantes participantes deste

SINFRA

Proc. Adm. 2 * 22 C1.369/201
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8.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior,
devidamente justificados e aceitos pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA, em
relacdo a um dos eventos aqui arrolados, a contratada ou
participante deste processo licitatorio ficardo isentas das
penalidades mencionadas.

INEXECUCAO OU RESCISAO DO CONTRATO

9.1. A inexecu¢do total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao,
conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei no 8.666/93.

92.  Os casos de rescisido contratual serdo formalmente motivados nos
autos do processo, assegurado o contraditério e a ampla defesa.

9.3. A rescisdo do contrato podera ser:
9.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - SINFRA, nos casos enumerados nos 31

incisos I a XII e XVII, do art. 78 da Lei 8.666/93,
notificando-se a contratada com a antecedéncia minima
de 30 (trinta) dias; ou

9.3.2. Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo
no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia
para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS - SINFRA; ou

9.3.3. Judicial, nos termos da legislagdo vigente sobre a
matéria.

9.4.  Constituem, ainda, motivo para rescisdo do contrato, assegurados
ao contratado, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XVI da
Lei Federal n° 8.666/93:
9.4.1. A suspensio de sua execugdo, por ordem escrita da

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e
vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave
perturbagdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por

repetidas suspensdes que totalizem o mesmo prazo; . s SntaialrX
independentemente do pagamento  obrigatorio e - .M:FF o heioz St
Assecsorc Sl
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9.5

9.4.2.

9.4.3.

9.44.

indenizagdes pelas sucessivas ¢ contratualmente
imprevistas desmobilizagdes e mobilizagdes e outras
previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, O
direito de optar pela suspens@do do cumprimento das
obrigagdes assumidas até que seja normalizada a situagdo
O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos
devidos pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS - SINFRA decorrentes de obras,
servigos ou fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos
ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra,
assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensdo do cumprimento de suas obrigagdes até¢ que
seja normalizada a situagdo;
A ndo liberagdo, por parte da SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS -
SINFRA, de area, local ou objeto para a execugdo dos
servigos nos prazos contratuais, bem como das fontes de
materiais naturais especificadas no projeto;
Quando a rescisdo ocorrer com base nos incisos XII a
XVII do artigo 78, sem que haja culpa do contratado,
sera este ressarcido dos prejuizos regularmente
comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
9.4.4.1. Devolugdo de garantia:
9.4.42. Pagamentos devidos pela execucdo do contrato
até a data da rescisdo;
9.44.3. Pagamento do custo da desmobiliza¢éo.

A rescisdo administrativa ou amigavel serd precedida de
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

10. IDENTIFICACAO DOS SERVICOS

10.1.

A obra sera praga Tiradentes, s/n, Centro - Imperatriz — MA.

Proc. &gm. a®
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59388323.35m .
~E 228520.05h

$9388227.78m
“E 224538.37m

1_.0CA1.,|ZA(:_-&0

11. VIGENCIA DO CONTRATO.

111,

O prazo de execucdo da obra serd de 06 meses, a partir da
emissdo da Ordem de Servigos, ¢ a vigéncia do serd de 12 (doze)
meses a partir da data de assinatura do contrato, podendo ser feito
termo aditivo aos contratos gerados, se convenientes e/ou
oportuno a administragdo publica de acordo com os prazos e
condi¢des previsto na legislacdo que rege a matéria;

12. RECURSOS E DOTACAO FINANCEIRA.

12.1.

O valor total do Termo de Compromisso n°. 8.150.00/2017
firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do
Sdo Francisco e do Pamaiba — CODEVASF, em favor do
MUNICIPIO  DE  IMPERATRIZ -MA,  Processo
59.580.000643/2017-79, cujo objeto é a Implantacio de um

Centro de Comercializagdo de Produtos Comestiveis, no .

e T

Sec

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta
centavos), alocados do seguinte modo:
a) R$ 1.450.634,87 correspondentes a participagdo financeira da

CODEVASF, correndo as despesas a conta do Programa
PAC - Programa de Trabalho 15244229k660001, garantido
através de Nota de Empenho 2017NES580631 emitida em 28
de dezembro de 2017.

b) RS 44.721,83 a titulo de contrapartida a ser efetuada pelo

municipio.

13. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

13.1. A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa

execucdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como pelos
danos decorrentes da realizag¢@o dos trabalhos. Durante a execugéo
dos servigos contratados ndo serdo admitidas paralisagdes dos
servicos por prazo, parcelado ou unico, superior a 60 (sessenta)
dias consecutivos, salvo por motivo de forga maior, aceito por
ambas as partes contratantes, excluidas quaisquer indenizagdes.

14. PAGAMENTOS.

14.1.

14.2.

14.3.

O pagamento a Contratada serd efetuado pela Secretaria de
Planejamento Fazenda e Gestdo Orgamentdria, por meio de
transferéncia eletrénica ou ordem bancéria, em até 30 (trinta)
dias apds a aceita¢do definitiva dos servigos, com apresenta¢do
das notas fiscais da Execugdo dos Servigos devidamente
certificadas pelo Agente Publico;

O pagamento deverd ser efetuado em PARCELAS
PROPORCIONAIS MEDIANTE A PRESTACAO DOS
SERVICOS, a medida que forem entregues os mesmos, ndo
devendo estar vinculado a liquidagdo total do empenho:

Para fazer jus ao pagamento, a Contratada homologatoria devera
apresentar junto as notas fiscais, comprovagio de sua
adimpléncia com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,

34
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

Garantia por Tempo de Servigo — FGTS, com a Justica do
Trabalho (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT),
bem como a quitagdo de impostos e taxas que porventura
incidam sobre os produtos contratados, inclusive quanto o
Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza — ISSQN;

A periodicidade dos pagamentos serd mensal;

Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-a
apenas pelos servigos devidamente autorizados e certificados
pelos gestores do contrato, mediante contabilizagio e
apresentagdo, ao final de cada servi¢o ou periodo ndo inferior a
um meés, pela Contratada, dos formuldrios de controle dos
Servigos;

A atestagdo da fatura correspondente a prestagdo do servigo
cabera ao fiscal do contrato ou outro servidor designado para
esse fim;

Caso sejam verificadas divergéncias na Nota Fiscal/Fatura, a
Contratante devolverda o documento fiscal a Contratada,
interrompendo-se o0 - prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a corregéo dos
dados contestados pela Contratante;

No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo
iniciar-se-a a partir da data de recebimento do documento
corrigido;

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente
efetuar o pagamento apés a atestagdo de que o servigo foi
executado em conformidade com as especificagdes do contrato:

A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os

valores correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela
CONTRATADA, nos termos do termo;

No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nio "\:Li.,_
Pedro Herinque
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14.12.

pela Contratante encargos moratdrios a taxa nominal de 6% a.a
(seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime
de juros simples;

O valor dos encargos sera calculado pela formula: EM =1 x N
x VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Numeros
de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; | = Indice de compensagdo financeira =
0,00016438; e VP = Valor da prestag¢do em atraso

15. OS DIREITOS E OBRIGACOES DA SINFRA/PMI

15.1-

Constituem direito e obriga¢des da SINFRA/PMI.

15.1.1. Emitir as convocagdes, as ordens formais de execugdo o
Termo de Contrato relativos ao objeto da licitagdo;

15.1.2. Rejeitar, no todo ou em parte, a execugdo dos servigos
contratados em desacordo com as obriga¢des assumidas
pela CONTRATADA, e com as especificagdes técnicas
constante do edital e seus anexos;

15.1.3. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham
a ser solicitadas pela CONTRATADA com relagdo ao
objeto da licitagdo;

15.1.4. Efetuar o pagamento nas condi¢des e pregos pactuados;

15.1.5. Cumprir as demais obrigagdes constantes do Projeto
Basico;

15.1.6. Ndo obstante a CONTRATADA seja a inica e exclusiva
responsavel pela a execucdo do objeto, 3 SINFRA/PMI
reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma
restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a
mais ampla e completa fiscaliza¢o, diretamente ou por
prepostos designados.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

16.1.

A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execucdo
do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ela
assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdq ,
exigidas na licita¢do, bem como:

SINFRA

2201 369/201
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16.1.1. Executar o objeto da licitagdo de acordo com as
especificagdes técnicas citadas no Projeto Basico, ndo se
admitindo quaisquer modificagdes sem a prévia
autorizagdo da SINFRA.

16.1.2. Fornecer todos os materiais, maquinas, equipamentos,
veiculos e combustivel necessarios a perfeita execugdo
dos servigos.

16.1.3. Fornecer mdo de obra adequada e capacitada a execugdo
dos servigos.

16.1.4. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer
agdes, demandas, custos e despesas decorrentes de danos
ocorridos por culpa sua ou de quaisquer de seus
empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer
responsabilidades decorrentes de agdes judiciais
movidas por terceiros, que venham a ser exigidas por
forca da lei, ligadas ao cumprimento do edital
decorrente;

16.1.5. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por
seus empregados diretamente a SINFRA ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo;

16.1.6. Prestar esclarecimentos a SINFRA sobre eventuais atos

37

ou fatos desabonadores noticiados que a envolvam,
independentemente de solicitagdo;

16.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescrigdes
referentes as leis trabalhistas, previdéncia social e de
seguranga do trabalho, em relagdo a seus empregados;

16.1.8. Manter, durante todo o periodo de execugdo do objeto,
as condigdes de habilitagdo exigidas na licitagdo;

17. VALOR ESTIMADO.

17.1. Foi estimado o valor de R$1.495.356,70 (hum milhdo
qQuatrocentos ¢ noventa e cinco mil, trezentos e cinquenta e seis
reais e setenta centavos), para contratagdo do presente objeto ;
conforme constam nos autos. A 4 .
Pedro Herinque F. de Queiroz Silva

Eng®. Civil - CREA- 1 7
18. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO Aokessr de Fietos Espegms

Sec. de Inhaestrutura e Sery Publicos - SINFRA
Mat.: 53 855-8

18.1. Os servigos, objeto da presente licitagdo sera feita diretamente
a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PUBLICOS, e atestado por servidor desta institui¢do
designado para esse fim.

18.2. O responsavel pelo recebimento, anotard em registro préprio
todas as ocorréncias.

18.3. A Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos, caberd a
fiscalizagdo da execug¢do dos servigos. Para tanto, serdo
nomeados fiscais que terdo poderes para exigir do contratada o
perfeito atendimento as clausulas contratuais.

19. DOS ANEXOS.
19.1. Seguem anexos:

a) Memorial descritivo;

b) Planilha or¢amentéria;

¢) Composigéo de custos unitarios;

d) Cronograma fisico-financeiro;

e) Memoria de calculo de quantitativos;

f) Quadro de composigdo do BDI;

g) Quadro de composi¢@o de encargos sociais;

h) Relatorio fotogréfico;

i) Projetos (arquitetdnico, estrutural, elétrico, hidraulico, a8
esgoto, pluvial, combate a incéndio, SPDA); S e

j) Anotag¢do de Responsabilidade Técnica;

k) Registro de Responsabilidade Técnica;

1) Dispensa Ambiental.

Imperatriz — MA em 12 de Abril de 2019.

\"iﬂ.—%—/ Aprovo, em 1 de ;é/ﬂl de 2019.
Pedro Herin

gue F. de Queiroz Silva

Eng*. Civil - CREA-MA 1110647808

Assessor de pI'CIjETOS Fspemals

Sec. de Infrassts Jblicos - SINFRA
Mat. 53 855 8
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

OBRA

IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE
IMPERATRIZ - MA - PANELODROMO

LOCAL

BAIRRO CENTRO/ IMPERATRIZ / MARANHAO

RELATORIO DE PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO
PLANILHA ORCAMENTARIA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
QUADRO DE COMPOSICAO DO BDI
QUADRO DE COMPOSICAO DOS ENCARGOS SOCIAIS
COMPOSIGOES DE CUSTOS UNITARIOS DE SERVICOS
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

CURVA ABC
RELATORIO FOTOGRAFICO
PROJETOS
Imperatriz / MA
Novembro / 2018
:i:nmm DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | —-: }—33
Y, s/n®- mperatriz - . X | 3 3 FRANKLIM LiMA DA ROCHA
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MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA

IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
- PANELODROMO

LOCAL

BAIRRO CENTRO / IMPERATRIZ / MARANHAO

Imperatriz / MA
Novembro / 2018
N\
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. META 01-PROJETOS EXECUTIVOS

1.1. COMP-416010 - ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO (UN)

0O arquiteto ou projetista deve fazer estudos preliminares junto a prefeitura para elaborar anteprojeto dentro dos
prazos acordados, para considerar todas necessidades de projeto arquitetdnico e urbanistico para aprovagao de
orgao fiscalizador,

Elaborar Projeto Executivo apos de revisdo de anteprojeto, apresentando planta baixa, cortes, fachadas, de-
talhes construtivos em geral, Layout de méveis/equipamentos, especificagdes de materiais e quantitativos, todos
devidamente cotados e dentro de escalas.

1.2. COMP-373309 - ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA (UN)

O projetista deve fazer estudos preliminares junto & prefeitura para elaborar anteprojeto dentro dos prazos
acordados, para considerar todas necessidades de projetos de engenharia (disciplinas complementares) para
aprovacao de 6rgao fiscalizador;

Elaborar Projeto Executivo apos de revisdo de anteprojeto, apresentando plantas baixas, cortes, fachadas, de-
talhes executivos em geral, especificagdes de materiais e quantitativos, todos devidamente cotados e dentro de
escalas.

1.3. COMP-229570 - PLOTAGEM (UN)

Os desenhos serdo elaborados eletronicamente e salvos em PDF;

Todos os desenhos que constituem o projeto executivo deverdo ser plotados devidamente numerados, titulados,
dobrados e encadernado;

Acompanhardo projetos, orgamento com cronograma, composigdes € memoria de calculo, também memorial
descritivo e relatorio fotografico.

2. META 02-EXECUGAO DA OBRA

2.1. ADMINISTRAGAO DA OBRA

2.1.1. ADMINISTRAGAQ DA OBRA

2.1.1.1. COMPOR.001 - ADMINISTRAGAQ DA OBRA (MES)

A equipe de administragdo da obra deve garantir que a construgao seja realizada dentro do prazo e custos finan-
ceiros estipulados no cronograma e orgamento;

Responsavel por contratagio de materiais, servicos e méo de obra do inicio ao fim da obra,

2.1.2 DEMOLICOES, REMOCOES E RETIRADAS

2.1.2.1 C1049 DEMOLIGAO DE CONCRETO SIMPLES \

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | —

Rua Y, s/n° - Nava Imperatriz - CEP: 65.907-180 WWW. i i
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Sera feita a demoli¢ao do piso de concreto simples na praga.

2.1.2.2 COMPOR.002 RETIRADA DE MEIO FIO

Sera feita a retirada de meio fio da praga e nos canteiros.

2.1.2.3 COMPOR.003 DEMOLICAQ DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS - MEIO FIO

Sera feita a demolig@o de alvenaria de elementos ceramicos vazados — meio fio nos canteiros.

2.1.2.4 COMPOR.004 DEMOLIGAO DE BANCO DE CONCRETO

Sera feita a demolig@o de banco de concreto da praga.

2.1.2.5 COMPOR.005 CORTE DE ARVORES DE PORTE MEDIO COM REMOGAQ

Sera feita o corte de arvores de porte médio com remogao da praca.

2.1.2.6 COMPOR.006 BOTAFORA DE MATERIAL DMT 10 KM

Sera feita o bota-fora de materiais de entulho da praga.

2.2. SERVIGOS PRELIMINARES

2.2.1. IDENTIFICAGAOQ E ISOLAMENTO DE OBRA

2.2.1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos orgdos responsaveis pela
obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAGAO. As placas deverdo ser instaladas em posi¢do
de destaque no canteiro de obras, devendo a sua localizago ser previamente aprovada pela FISCALIZAGAO.
2.2.1.2. C2316 - TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO (M2)
E de responsabilidade do CONSTRUTOR confeccionar o tapume, para a seguranga da construgao da obra.
2.2.2. MOVIMENTAGAO DE TERRA

2.2.2.1. 4805750 - Escavagao manual em material de 12 categoria (m®)

Escavar da vala de acordo com o projeto de engenharia.

A escavagao deve atender as exigéncias da NR 18.

2.2.2.2. 93382 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAQ MECANIZADA. AF_04/2016 (M3)

Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade ¢tima de compactagao
prevista em projeto.

1591

Escavacao da vala de acordo com o projeto de engenharia.
A escavagdo deve atender as exigéncias da NR 18.

2.:2.2.3.C0328 - ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO (M3)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | I T
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se, quando necessario, completar com matérias provenientes de empréstimo para atingir cota de projeto
com a umidificagao do solo afim de atingir o teor umidade 6tima de compactagao;

2.2.2.4. 73992/001 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRI-
DAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO (M2)

E responsabilidade do CONSTRUTOR obter junto & Prefeitura Municipal a marcagdo dos alinhamentos a serem
obedecidos quando da locag@o e marcagao da obra.

A locagdo devera utilizar instrumentos como teodolito, nivel, trena de ago e prumo de centro, ou outros, de modo
a que permitam obter a precisao desejada.

A confecgdo da banqueta do gabarito devera observar o total nivelamento do mesmo, empregando tabuas de 1”
x 4" e pontaletes com 1,20 m de comprimento. Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de
atingir o teor umidade 6tima de compactagao prevista em projeto.

Escavagao da vala de acordo com o projeto de engenharia.

2.2.3. MOBILIZAGAO

2.2.3.1. COMPOR.007 - MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA (UN)

Administrag@o da obra deve ter analise de condicdes topograficas do terreno, vias de acesso ao canteiro, pontos
de captagdo de agua, locais para descarte de residuos, disponibilidade de rede elétrica, locais para almoxarifado
e vestiarios, para elaborar layout de canteiro de obra;

A mobilizagdo deve ser conforme layout de canteiro elaborado.

2.2.3.2. CP-0002-00010775 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO,
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES)

2.2.3.3. CP-9472-00010778 - LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO,
COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (MES)

Sera utilizado para canteiro de obra, através de locagao de

container incluindo instalagdo elétrica/hidro/sanitaria, transporte/carga/descarga de fomecedor.

2.2.3.4. CP-5183-00010775 - LOCACAQ DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEMM
SANITARIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES)

Sera utilizado para canteiro de obra, através de locacao de

container incluindo instalago elétrica/hidro/sanitaria, transporte/carga/descarga de fornecedor.

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS _

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 I www. i i
: 65, .imperatriz.ma. e o
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 ! pe s e gov‘br g‘:_‘,,“"“’,"‘;'"““ ""



L€y
B ant

) i

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.2.3.5. CP-5954-00010775 - LOCACAO DE CONTAINER REFEITORIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SAN-
ITARIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (MES)

Sera utilizado para canteiro de obra, através de locagado de

container incluindo instalagao elétrica/hidro/sanitaria, transporte/carga/descarga de fomecedor.

2.3. IMPLANTAGAQ DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS REGIONAIS

2.3.1. INFRAESTRUTURA

2.3.1.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5
CM. AF_07/2016 (M2)

Langar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita.

Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitagao, prever juntas conforme utilizagao ou previsto em projeto.
Nivelar a superficie final.

2.3.1.2. 92270 - FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
(M2)

A partir dos projetos de fabricacdo de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pegas de ma-
deira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagao das posicdes dos cortes, utilizando
trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrdnico de angulo,
etc;

Para a férma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que comporao a gravata, espagados a
cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 ¢cm de
sarrafo livres em um dos lados para o futuro travamento das pegas;

Para a forma de fundo de viga, repetir 0 mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo;

Fazer a marcagao das faces para auxilic na montagem das férmas.

2.3.1.3. 92720 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAQ -
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

Langar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

Langar o cimento conforme dosagem indicada;

Apds algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua;

Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagao técnica e/ou pelo fabricante do equipamento,
permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

. _____——é..’_;*;'f_—'
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS R FRAMICIN LIMA DA ROCHA
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2.3.1.4. CP-0546-92775 - ARMACAOQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON-
CRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. (KG)

Com as bamas ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los a amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.1.5. 92776 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar @ montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méximo 50cm e amarra-los a amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.1.6. 92777 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da amadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los & amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

o

ey
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MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.1.7. 92778 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com

WA
2t
: ‘M

arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.1.8. 92779 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los & armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.1.9. 74106/001 - IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
DUAS DEMAOS. (M2)

Seré feita a impermeabilizagdo das estrutura enterradas, com tinta asfaltica, com duas demaos.

2.3.2. SUPERESTRUTURA

2.3.2.1. 92270 - FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
(M2)

A partir dos projetos de fabricagdo de formas, conferir as medidas e realizar o corte das tabuas e pegas de ma-
deira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita marcagao das posicoes dos cortes, utilizando
trena metalica calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecanico ou marcador eletronico de angulo,
etc;
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MEMORIAL DESCRITIVO

Para a forma da lateral da viga, a partir do gabarito, dispor os sarrafos, que compordo a gravata, espagados a
cada 45 cm, e pregar as tabuas nas gravatas até a altura da viga especificada no projeto, deixando 10 cm de
sarrafo livies em um dos lados para o futuro travamento das pegas;

Para a forma de fundo de viga, repetir o mesmo processo deixando a sobra dos dois lados do fundo;

Fazer a marcagao das faces para auxilio na montagem das formas.

2.3.2.2. 92720 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM
SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_12/2015 (M3)

Langar parte da agua e todo agregado na betoneira, colocando-a em movimento;

Langar o cimento conforme dosagem indicada;

Apos algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua;

Respeitar o tempo minimo de mistura indicado pela normalizagdo técnica e/ou pelo fabricante do equipamento,
permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

2.3.2.3. CP-0546-92775 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CON-
CRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. (KG)

Com as barras j& cortadas e dobradas, executar a montagem da ammadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.2.4. 92776 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da ammadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los & armadura de forma a

garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que nao apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.2.5. 92777 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

-

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na férma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.2.6. 92778 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural,

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.

2.3.2.7. 92779 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA-
GEM. AF_12/2015 (KG)

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com
arame recozido, respeitando o projeto estrutural;

Dispor os espagadores plasticos com afastamento de no méaximo 50cm e amarra-los & amadura de forma a
garantir o cobrimento minimo indicado em projeto;

Posicionar a armadura na forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a con-
cretagem.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.3. ALVENARIA DE VEDAGCAO

2.3.3.1. 87503 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (M2)

Posicionar os dispositivos de amarragdo da alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto e fixa-los com
uso de resina epoxi;

Demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcagéo das faces das paredes a partir dos
eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhes para demarcagao vertical das fiadas, execugdo da primeira
fiada;

Elevagdo da alvenaria — assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta ou bis-
naga, formando-se dois corddes continuos;

Execucao de vergas e contravergas concomitante com a elevagao da alvenaria.

2.3.4. FORRO

2.3.4.1. 96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAGAO. AF_05/2017_P (M2)

Marcar na estrutura periférica (paredes), com o auxilio de uma mangueira ou um nivel laser, o local em que sera
instalado o forro;

Com o auxilio de um corddo de marcagao ou fio fragante, marcar a posi¢ao exata onde serdo fixadas as guias
(perfis de acabamento em “U”);

Fixar as guias nas paredes (perfis de acabamento em “U”);

Com o auxilio do corddo de marcagdo ou fio tragante, marcar no teto a posicao dos eixos dos perfis F-47 e 0s
pontos de fixagdo dos arames (tirantes);

Observar espagamento de 1.000 mm entre os arames (tirantes);

Fixar os rebites no teto e prender os arames (tirantes) aos rebites;

Colocar os suportes niveladores nos arames (tirantes);

Encaixar os perfis F-47 (perfis primarios) no suporte nivelador, de maneira que fiquem firmes, e ajustar o nivel
dos perfis na altura correta do rebaixo do teto;

Ajustar o comprimento das réguas do forro de PVC, de acordo com as dimensdes do ambiente onde serdo
aplicadas;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Encaixar as réguas de PVC ja ajustadas no acabamento previamente instalado, deixando uma folga de 5 mm
entre o forro e a extremidade do acabamento escolhido;

Fixar as réguas de PVC em todas as travessas da estrutura de sustentagao;

No itimo perfil, caso a largura da régua de PVC seja maior que 0 espago existente, cortar utilizando um estilete,
no lado do encaixe fémea, de tal maneira que a pega fique com 1 cm a menos que o espago disponivel;

Colocar as duas extremidades da régua dentro do acabamento;

Com a ajuda de uma espatula, encaixar longitudinaimente a régua no acabamento e na régua anterior.

2.3.5. ESQUADRIA

2.3.5.1. CP-1436-91341 - PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, 60 X 190
CM, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

A porta-pronta deve ser instalado apenas depois de complementados 0s servicos de revestimento pintura de
paredes e tetos, execugao de pisos efc;

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas.

2.3.5.2. CP-0369-84876 - PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. BANHEIROS MASC. E FEM. (M2)

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de revestimento pintura
de paredes e tetos, execugao de pisos efc;

Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do marco / batente, com a pre-
visao de folga de 1cm tanto nas laterais do vao;

Conferir esquadro do véo, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

Encaixar 0 marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira nas laterais (posigdo das dobradigas);
verificar se esta correto o sentido de abertura da folha de porta;

Colocar travas no interior do batente para garantir o vao apds aplicagdo da espuma expansiva;
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MEMORIAL DESCRITIVO

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

Para potencializar a expansdo e aderéncia do PU, nas posicoes onde serdo aplicados os corddes, borrifar
levemente com agua as superficies da madeira e do requadramento do vao;

Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre 0 marco / batente e o requadramento do vao, na parte superior
e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do vao; ndo aplicar na posi¢do da testa da fechadura.

2.3.5.3. CP-0369-84876 - PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAQ POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. BANHEIRO PCD. (M2)

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de revestimento pintura
de paredes e tetos, execugao de pisos efc;

Conferir se o vao deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do marco / batente, com a pre-
visao de folga de 1cm tanto nas laterais do vao;

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

Encaixar o marco / batente no vao, fixando-0 com cunhas de madeira nas laterais (posicdo das dobradigas);
verificar se esta correto o sentido de abertura da folha de porta;

Colocar travas no interior do batente para garantir o vao apos aplicagao da espuma expansiva;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

Para potencializar a expansdo e aderéncia do PU, nas posicdes onde serdo aplicados os corddes, borrifar
levemente com agua as superficies da madeira e do requadramento do vao;

Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre 0 marco / batente e o requadramento do véo, na parte superior
e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do vao; ndo aplicar na posicéo da testa da fechadura.

2.3.5.4. 74046/002 - TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO (UN)
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MEMORIAL DESCRITIVO

Fechadura Universal tipo tarjeta livre/locupado com o corpo em nylon reforgado com fibra de vidro (material de
alta resisténcia mecanica) na cor prata fosca e espelhos de acabamento em policarbonato, impresso nas cores
prata.

2.3.5.5. CP-0369-84876 - PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. LAVATORIO INTERNA (M2)

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de revestimento pintura
de paredes e tetos, execugao de pisos efc;

Conferir se 0 v@o deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do marco / batente, com a pre-
visao de folga de 1cm tanto nas laterais do vao;

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

Encaixar 0 marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira nas laterais (posi¢ao das dobradi¢as);
verificar se esta correto 0 sentido de abertura da folha de porta;

Colocar travas no interior do batente para garantir o vdo apés aplicacdo da espuma expansiva;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas,

Para potencializar a expansdo e aderéncia do PU, nas posicbes onde serdo aplicados os corddes, borrifar
levemente com agua as superficies da madeira e do requadramento do vao;

Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do v&o, na parte superior
e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do vao; ndo aplicar na posicao da testa da fechadura.

2.3.5.6. CP-0369-84876 - PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. LAVATORIO EXTERNA. (M2)

O kit “porta-pronta” deve ser instalado apenas depois de complementados os servicos de revestimento pintura
de paredes e tetos, execugao de pisos efc;

Conferir se 0 véo deixado pela obra esta de acordo com as dimensdes externas do marco / batente, com a pre-
visdo de folga de 1cm tanto nas laterais do vao;
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MEMORIAL DESCRITIVO

Conferir esquadro do vao, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota da soleira / cota do piso acabado;

Encaixar o marco / batente no vao, fixando-o com cunhas de madeira nas laterais (posi¢do das dobradigas);
verificar se esta correto 0 sentido de abertura da folha de porta;

Colocar travas no interior do batente para garantir o vao apos aplicagao da espuma expansiva;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se 0 kit esta alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

Para potencializar a expansao e aderéncia do PU, nas posicdes onde serdo aplicados os corddes, borrifar
levemente com agua as superficies da madeira e do requadramento do vao;

Agitar o frasco de espuma de PU durante cerca de um minuto;

Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e o requadramento do vao, na parte superior
e em trés pontos equi-espagados em cada lateral do vao; ndo aplicar na posigao da testa da fechadura.

2.3.5.7 74136/3 PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO GALVA-
NIZADO NATURAL

Sera executado as portas e portdes de ago em chapa 24, de enrolar, raiada, larga com acabamento galvanizado
natural.

2.3.5.8. 94572 - JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CON-
TRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 (M2)

Fazer verificagao ao receber do fornecedor e no momento da instalagao de estado dos vidros das folhas.

A janela deve ser instalada apenas depois de complementados os servigos de revestimento pintura de paredes e
tetos, execugao de pisos etc;

Conferir esquadro do véo, regularidade do acabamento, espessura da parede acabada (confrontando-a com a
largura do marco), cota do batente;

Com auxilio de fio de prumo, nivel de bolha e esquadro, verificar se o kit esta alinhado com as faces da parede,
nivelado e aprumado, procedendo aos ajustes necessarios com as cunhas;

Apos instalagdo deve se fazer teste com folhas de correr.

2.3.6. COBERTURA
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MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.6.1 92541 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE
ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_12/2015

Verificar 0 posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das

pegas de acordo com 0 projeto;

Posicionar as tergas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tesouras, pontaletes ou outros
apoios, declividade da cobertura, extensao do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as tergas;
Fixar as tercas na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relagao a face
lateral da terga, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na pega de apoio;

Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre tercas ou outros apoios, declivida-
de da cobertura, extensao do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relagéo a face
lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terga;

Marcar a posi¢do das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distancia entre caibros, extensdo do pano,
galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;

Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabega;

Rebater as cabegas de todos os pregos, de forma a nao causar ferimentos nos montadores do telhado ou em
futuras operagbes de manutengao.

2.3.6.2 94445 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, IN-
CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

Na execucao dos servigos os trabalhadores deverao estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que os cintos
de seguranca trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estru-
tura;

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas, sendo as tabuas providas de disposi-
tivos que impegam seu escorregamento;

Antes do inicio dos servigos de colocagao das telhas devem ser conferidas as disposi¢des de tesouras, meia-
tesouras, tercas, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre
tergas, de forma a se atender ao recobrimento transversal especificado no projeto e/ou ao recobrimento minimo
estabelecido pelo fabricante das telhas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.6.3 94228 CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que 0s cintos
de seguranga trava-quedas deverdo estar acoplados, atraves de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estru-
tura (nunca as ripas, que poderao romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a segao transversal especificada para as calhas
e 0 caimento minimo de 0,5 % no sentido dos tubos coletores;

Promover a unido das pegas em ago galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apds conveniente limpeza / aplicacado de fluxo nas chapas a serem unidas;

Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox regularmente espagados,
rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano;

2.3.6.4 94224 EMBOCAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_06/2016
Sera feita 0 embogamento da ultima fiada com argamassa.

2.3.6.5 84093 TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO

Sera executado a tabeira de madeira de lei no contorno do telhado.

2.3.6.6 94231 - RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (M)

Na execugao dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que 0s cintos
de seguranga trava-quedas deverao estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estru-
tura (nunca as ripas, que poderao romper ou soltar com certa facilidade);

Os montadores deverao caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento;

Observar o fiel cumprimento do projeto da cobertura, atendendo a segdo transversal e o posicionamento es-
pecificado para os rufos;

Promover a unido das pegas em aco galvanizado mediante fixagdo com rebites de repuxo e soldagem com filete
continuo, apds conveniente limpeza / aplicagéo de fluxo nas chapas a serem unidas;
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MEMORIAL DESCRITIVO

Fixar as pegas na estrutura de madeira do telhado por meio de pregos de ago inox regularmente espagados,
rejuntando a cabega dos pregos com selante a base de poliuretano.

2.3.6.7 71623 CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO
PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.

Serdo executados pingadeiras de concreto, com 0.20 m de largura.

2.3.7. REVESTIMENTO

Na execugdo dos servigos os trabalhadores deverdo estar munidos dos EPI's necessarios, sendo que 0s cintos
de seguranca trava-quedas deverdo estar acoplados, através de cordas, a tergas ou ganchos vinculados a estru-
tura (nunca as ripas, que poderao romper ou soltar com certa facilidade),

Os montadores deverdo caminhar sobre tabuas apoiadas sobre as tergas ou caibros, sendo as tabuas providas
de dispositivos que impegam seu escorregamento.

2.3.7.1. 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

Umedecer a base para evitar ressecamento da argamassa;

Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com colher de pedreiro vigorosamen-
te, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

2.3.7.2. 87553 - EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAOQ DE TALISCAS.
AF_06/2014 (M2)

Taliscamento da base e Execugdo das mestras.

Langamento da argamassa com colher de pedreiro.

Compressao da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excesso.
Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira.

2.37.3. 87548 - MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

Taliscamento da base e Execugdo das mestras.

Langamento da argamassa com colher de pedreiro. L-A
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Compressdo da camada com o dorso da colher de pedreiro.

Sarrafeamento da camada com a régua metalica, seguindo as mestras executadas, retirando-se 0 excesso.
Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempe-
nadeira com espuma com movimentos circulares.

2.3.7.4. 87269 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 (M2)

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado
liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagao
das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condigdes atmosféri-
cas e 0 tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

Assentar cada pega ceramica, comprimindo manuaimente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica devera ser observada podendo ser obtida
empregando-se espagadores previamente gabaritados.

Ap6s no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.

2375 87267 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 15X15 CM ALINHADAS A PRUMO A MEIA ALTURA DAS PAREDES.
AF_06/2014 (M2)

Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado
liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre area tal que facilite a colocagao
das placas ceramicas e que seja possivel respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condi¢des atmosféri-
cas e 0 tipo de argamassa utilizada.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos.

Assentar cada pega ceramica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de
borracha. A espessura de juntas especificada para o tipo de ceramica deveréa ser observada podendo ser obtida

empregando-se espagadores previamente gabaritados.
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Apds no minimo 72 horas da aplicagao das placas, aplicar a argamassa para rejuntamento com auxilio de uma
desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos continuos de vai e vem.

Limpar a area com pano umedecido.

2.3.8. PAVIMENTAGCAO

2.3.8.1. 95241 - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE §
CM. AF_07/2016 (M2)

Fazer uma mistura inicial a seco da areia, cimento e brita, conforme dosagem indicada;

Adicionar agua aos poucos, misturando com uma enxada até se obter uma massa homogénea e livre de gru-
mos.

Apos a verificag@o da trabalhabilidade (abatimento / “slump”), langar o material com a utilizag@o de baldes e
adensa-lo com uso de vibrador de imersdo, de forma a que toda a superficie e os componentes embutidos sejam
adequadamente envolvidos na massa de concreto;

Adensar o concreto de forma homogénea, conforme NBR 14931:2004, a fim de ndo se formarem ninhos, evitan-
do-se vibragdes em excesso que venham a causar exsudagao da pasta / segregagdo do material.

Conferir o nivel do lastro aplicado ao final da execugdo.

2.3.8.2. 98681 - PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPES-
SURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018 (M2)

Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel e assentar as juntas plasticas com a propria ar-
gamassa do piso;

Lancar e espalhar a argamassa trago 1.3, procurando obter o méaximo de adensamento contra a base;

Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de madeira.

2.3.8.3. 72137 - PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DI-
LATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO (M2)

Sobre a camada nivelada de concreto, sera instalado o piso industrial de alta resisténcia, de espessura e 12 mm,
incluindo as juntas de dilatagao plasticas e o polimento mecanizado.

2.3.8.4. 87246 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DI-
MENSOES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 (M2)

2.3.8.5. COMPOR.008 - PISO PODOTATIL DE ALERTA EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30
X 30 CM), ESPESSURA 2,5 CM (M?) (M2)

‘%
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Seré instalado piso podotatil de alerta em placa cimenticia de alta resisténcia.

2.3.8.6. COMPOR.009 - PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30
X 30 CM), ESPESSURA 2,5 CM (M) (M2)

Sera instalado piso podotétil de alerta em placa cimenticia de alta resisténcia.

2.3.8.7. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CON-
CRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016 (M)

Execucdo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha.

2.3.8.8 94998 PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMEN-
TO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. ESTACIONAMENTOM2

Seré feita 0 piso com concreto amade moldado in loco para o estacionamento.

2.3.8.9. 92397 - EXECUGAQ DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RE-
TANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

Apos a execugdo e aprovagao dos servigos de preparo da base, ou subbase e base (atividades ndo contempla-
das nesta composigao), inicia-se a execugao do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que é
feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

Langamento e espalhamento da areia na area do pavimento;

AT ..
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Execucao das mestras paralelamente a contengdo principal nivelando-as na espessura da camada conforme
especificacao de projeto;

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia d&-se inicio a camada de revestimento que é formada
pelas seguintes atividades:

Marcagao para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;

Assentamento das pegas de concreto conforme o padréo definido no projeto;

Ajustes e aemates do canto com a colocagdo de blocos cortados:

Rejuntamento, utilizando p6 de pedra;

Compactagdo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de assentamento.
2.3.9. INSTALACOES ELETRICA
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.9.1. COMPOR.010 - ACESSORIOS USO GERAL ELETRICO CENTRO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE
IMPERATRIZ (UN)

Acessdrios de uso geral para instalacao elétrica conforme projeto.

2.3.9.2. 91924 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

Apds o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagao de fita
guia;

Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.9.3. 91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)

Apés o eletroduto ou eletrocalha j& estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita
guia;

Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.9.4. 91928 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (M)

Apds 0 eletroduto ou eletrocalha jé estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagéo de fita
guia;

Com os cabos ja preparados, inicia-se o processo de passagem até chegar a outra extremidade;

Y
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Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.9.5. 91930 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 (M)

Apos o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se 0 processo de passagem dos
cabos;

-

Faz-se a jungao das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita
guia;

Com os cabos j& preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.9.6. 91934 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (M)

Apos o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagdo de fita
guia;

Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.9.7. 92983 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DIS-
TRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 (M)

Apos o eletroduto ou eletrocalha ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos
cabos;

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com fita isolante; em trechos longos, recomenda-se a utilizagéo de fita
guia;

Com os cabos ja preparados, inicia-se 0 processo de passagem até chegar a outra extremidade;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligacao.
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2.3.9.8. CP-4863-83446 - CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Sera executada caixa de inspeg@o em alvenaria de tijolo macigo 30x30x30 cm, revestida intemamente com barra
lisa, com lastro de brita e com tampa pré-moldada de concreto.

2.3.9.9. CP-8257-83446 - CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA (UN)

Sera executada caixa de inspe¢ao em alvenaria de tijolo macico 40x40x40 cm, revestida intemamente com barra
lisa, com lastro de brita e com tampa pré-moldada de concreto.

2.3.9.10. 91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FOR-
NECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos aos inter-
ruptores (modulos);

Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte (ndo contemplado na composigao).

2.3.9.11. 91959 - INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fomecimento de energia, ligam-se os cabos aos inter-
ruptores (modulos);

Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte (ndo contemplado na composicao).

2.3.9.12. 92004 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fomecimento de energia, ligam-se os cabos as toma-
das (modulo);

Em seguida, fixa-se o médulo ao suporte (ndo contemplado na composigao).

2.3.9.13. 91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (UN)

Utilizando os trechos deixados disponiveis nos pontos de fornecimento de energia, ligam-se os cabos as toma-
das (modulo);

Em seguida, fixa-se 0 modulo ao suporte (ndo contemplado na composigao).

2.3.9.14. CP-0924-93660 - DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. (UN)

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;
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Apos o0 cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor € desencaixado,

Coloca-se o terminal no pdlo;

O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

2.3.9.15. 93653 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_04/2016 (UN)

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apbds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pdlo do disjuntor & desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

2.3.9.16. 93654 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAOQ. AF_04/2016 (UN)

Encaixa-se 0 terminal 4 extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apés o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor & desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

2.3.9.17. 93657 - DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_04/2016 (UN)

Encaixa-se o terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apés o0 cabo e o terminal estarem prontos, 0 parafuso do pdlo do disjuntor é desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

2.3.9.18. CP-5124-93654 - DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) (UN)

Encaixa-se o terminal & extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apds o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado;

Coloca-se o teminal no polo;

O parafuso é recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

2.3.9.19. CP-6611-93654 - DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A,

TIPO AC (UN)
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Encaixa-se 0 terminal a extremidade do cabo do circuito a ser ligado;

Apés o cabo e o terminal estarem prontos, 0 parafuso do pdlo do disjuntor & desencaixado;

Coloca-se o terminal no polo;

O parafuso € recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

2.3.9.20. 91856 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

Sera executado o eletroduto flexivel corrugado, pela parede, com fomecimento e instalago.

2.3.9.21. 91854 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOQ, PVC, DN 25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS TER-
MINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (M)

Sera executado o eletroduto flexivel corrugado, pela parede, com fomecimento e instalago.

2.3.9.22. 91872 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2015 (M)

Sera executado o eletroduto rigido rascavel, pela parede, com fomecimento e instalagao.

2.3.9.23. 91873 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMI-
NAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 (M)

Sera executado o eletroduto rigido rascavel, pela parede, com fomecimento e instalagéo.

2.3.9.24. 93009 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E IN-
STALAGAO. AF_12/2015 (M)

Seréa executado o eletroduto rigido rascavel, pela parede, com fomecimento e instalagao.

2.3.9.25. 91871 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)

Sera executado o eletroduto rigido rascavel, pela parede, com fomecimento e instalagao.

2.3.9.26. INS-404813 - BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
(UN)

Sera utilizado bragadeira galvanizada para fixar eletrodutos.

2.3.9.27. INS-323305 - BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1 1/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
(UN)

Sera utilizado bragadeira galvanizada para fixar eletrodutos.
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2.3.9.28. INS-787922 - BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
(UN)

Sera utilizado bragadeira galvanizada para fixar eletrodutos.

2.3.9.29. CP-5327-95749 - ELETRODUTO RIGIDO DE AGO ZINCADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2",
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. (M)

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda,

Repete-se a operagao anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

Fixa-se o eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagdo das abragadeiras nao
estdo contemplados nesta composigao).

2.3.9.30. 97599 - LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 (UN)
Instalar na fase final da obra conforme projeto, em saidas e passagens para iluminar automaticamente na falta
de energia elétrica da rede publica.

2.3.9.31. CP-3382-97586 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE
40 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

Conecta-se 0 soquete da calha aos cabos da rede elétrica ja instalados;

Encaixa-se a lampada ao soquete.

2.3.9.32. C0467 - BRAGADEIRA TIPO "D*, METALICA ATE 2" (UN)

Sera utilizado bragadeira metélica para fixar eletrodutos.

2.3.9.33. CP-0808-102667 - Alca preformada para cabo multiplex 120 mm2 (un)

Sera utilizada alca preformada.

2.3.9.34. 00039210 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO (UN)

Sera utilizada arruela de aluminio com rosca.

2.3.9.35. 00039213 - ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO (UN)

Sera utilizada arruela de aluminio com rosca.

2.3.9.36. INS-96985 - Haste cobreada copperweld p/ aterramento d= 5/8" x 3,00 m (un)

Sera utilizada haste copperweld.
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2.3.9.37. 00038056 - GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDU-
TOR DE 10 A 25 MM2 (UN)

Sera utilizada grampo metalico.

2.3.9.38. 00011058 - PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65
MM (2.1/2 ") (UN)

Sera utilizada parafuso rosca soberba zincado.

2

2.3.9.39 73769/4 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALA-
CAO (UN)
Sera instalado poste metalico de altura de 4,80 m, inclusive escavagao com fornecimento e instalagao.

2.3.9.40. COMPOR.011 - LUMINARIA HEKA LS 36 LED 60 W DIFUSOR VIDRO LISO CURVO E TEMPERADO
OU SIMILAR PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Verificar especificagbes técnicas vinda do fomecedor da luminaria para ligagdo e funcionamento;

Instalagdo deve considerar locagao conforme projeto executivo;

Fazer teste logo apos instalagdo de luminaria nos postes.

2.3.9.41. COMPOR.012 - QUADRO DE MEDIGAO EM ALVENARIA COM 44 MEDIDORES PADRAO CEMAR
(UN)

Sera instalado centro de medigdo com capacidade de 44 unidades de consumidores.

2.3.9.42. 72322 - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH -
100A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Sera utilizada chave seccionadora tripolar,

Instalar conforme projeto executivo.

2.3.9.43. CP-5406-74131/005 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METAL-
ICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECI-
MENTO E INSTALACAO (UN)

Encaixa-se o fundo do quadro de distribuicdo de luz no local ja estabelecido;

Em seguida fixa-se 0 barramento principal, que serve como suporte para os disjuntores;

Apos, fixa-se o barramento de terra e neutro.
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2.3.9.44. CP-2514-74131/008 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA
METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Encaixa-se o fundo do quadro de distribuigdo de luz no local ja estabelecido;

Em seguida fixa-se o barramento principal, que serve como suporte para os disjuntores;

Apos, fixa-se 0 barramento de terra e neutro.

2.3.9.45. CP-5158-74131/001 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA
METALICA, PARA 8 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, 100 A,
FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Encaixa-se o fundo do quadro de distribuicao de luz no local ja estabelecido;

Em seguida fixa-se o barramento principal, que serve como suporte para os disjuntores;

Apos, fixa-se o barramento de terra e neutro.

2.3.9.46. 73857/002 - TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMER-
SO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Sera instalado transformador para distribuicao de 112,5 KVA, trifasico de 60 Hz, classe de 15 KV imerso em 6leo
mineral com fomecimento e instalagao.

2.3.9.47. 83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVA-
CAQ, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Sera instalado poste de concreto duplo T altura de 9 m com carga nominal de 500Kg, inclusive escavagdo com
fornecimento e instalagao.

2.3.10. INSTALAGOES HIDRAULICA

2.3.10.1. 89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014 (M)

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa dagua e limpeza com
solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexo e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do

tubo na bolsa da conexéo aplicando % de voita. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5
minutos;
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Apés soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulag@o as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugo.

2.3.10.2. 89357 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014 (M)

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com
solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do
tubo na bolsa da conexdo aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5
minutos;

Apés soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagado as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.3. 89448 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI-
MENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 (M)

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza com
solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;,

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do
tubo na bolsa da conexao aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5
minutos,

Apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.4. 89449 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI-
MENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza com
solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora;
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O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do
tubo na bolsa da conexao aplicando Y de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5
minutos;

Apds soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.5. 89450 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI-
MENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

Os tubos devem ser soldados com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza com
solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do
tubo na bolsa da conexdo aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressao manual por aproximadamente 5
minutos;

Apos soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.6. 89451 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECI-
MENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (M)

Os tubos devem ser soldados com adesivo pléastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza com
solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa da conexao e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do
tubo na bolsa da conexao aplicando % de volta. Manter a junta sobre pressdo manual por aproximadamente 5
minutos;

Apbs soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulagdo as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugo.

2.3.10.7. CP-3927-89451 - TUBO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. (M)

2310.8. 94796 - TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM
RESERVAGAQ DE AGUA. AF_06/2016 (UN)
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Para iniciar o processo de conexao, o flange deve ja estar instalado.

Passa-se a fita veda rosca na rosca da tomeira de boia.

A boia é encaixada no flange.

Em seguida rosqueiam-se as pegas até a completa fixagdo da tomeira de boia ao reservatorio.

2.3.10.9. 89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressbes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.10. 89398 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo pléastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apés a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. N3o moviments-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.11. 89625 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;
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O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a juncdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressbes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.12. 89629 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.13. 89400 - TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apbs a jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.14. 94698 - TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

NG
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solucao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.15. 89503 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

0O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a juncdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Ndo movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.16. 94683 - CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
INSTALAGAQ. AF_06/2016 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
ApOs a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.10.17. 89493 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, ap6s lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugado desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apés a jungado das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.18. 89502 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.19. 89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAOQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apbs a juncdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.20. 89492 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a juncao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

ApoOs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugdo.

2.3.10.21. 89501 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

0O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 0 sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugo.

2.3.10.22. C1526 - JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugado desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na boisa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apbs a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-

los por, aproximadamente, 5 minutos; Z
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema s pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugéo.

2.3.10.23. C1565 - JOELHO REDUGAO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4%) (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugado desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.24. C1560 - JOELHO REDUGAQ PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2" (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungdo das pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao moviment&-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.25. 90373 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2" IN-
STALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apés a juncao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Apobs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.26. 89530 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apbs a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.27. 89542 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema s pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrucao.

2.3.10.28. 89577 - LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugo limpadora;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

0O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apbs a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.29. CP-8718-89542 - BUCHA DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugéo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apés a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.30. CP-2866-89577 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

0O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a jungdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.31. CP-5414-89598 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenté-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.32. CP-4969-89577 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a juncdo das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.33. CP-1456-89598 - BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas,

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.34. CP-8252-89598 - BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA

AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. (UN)
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugo.

2.3.10.35. 89538 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/47, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servigo ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugdo.

2.3.10.36. 95141 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , IN-
STALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Fl-
BRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2016 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

0 adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apos a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-

tanqueidade e obstrugao.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.10.37. 94785 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1, IN-
STALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE Fl-
BRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a jungdo das pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apbs soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.38. 94789 - ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FI-
BRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo (camada mais espessa).
Apds a jungao das pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC. Nao movimenta-
los por, aproximadamente, 5 minutos;

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema as pressdes de servico ou ensaios de es-
tanqueidade e obstrugao.

2.3.10.39. 86886 - ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/ X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 (UN)

O engate deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de revestimento pintura de paredes
e tetos, execucao de pisos e instalagdo de lougas.

2.3.10.40. 86884 - ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2* X 30CM - FORNECIMENTO E IN-
STALAGAO. AF_12/2013 (UN)
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O engate deve ser instalado apenas depois de complementados os servigos de revestimento pintura de paredes
e tetos, execugdo de pisos e instalagdo de lougas.

2.3.10.41. COMPOR.013 - CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS, COM TAMPA (UN)

Caixa dagua em polietileno Diametro=2,79 m com capacidade para 7500 litros;

A instalagao dos aparelhos serdo executados em conformidade com 0s projetos

executivos e as normas técnicas vigentes.

2.3.10.42. C1155 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm (M)

Verificagao do projeto;

Corte da eletrocalha no tamanho adequado para a correta fixagao;

Colocagdo dos chumbadores nos furos demarcados;

Posicionamento do perfilado e fixagao através vergalhdo, porcas e arruelas.

2.3.10.43. C1158 - DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AGO (50X50)mm (M)

Verificagao do projeto;

Corte da eletrocalha no tamanho adequado para a correta fixagdo;

Colocagao dos chumbadores nos furos demarcados;

Posicionamento do perfilado e fixagao através vergalhdo, porcas e arruelas.

2.3.10.44. 91170 - FIXAGAQ DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES
OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA
RIGIDA TIPO D 1/2°, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Sera executado instalagdo aérea de eletrocalhas com fungao de passar alimentagéo de agua fria entre os modu-
los para ligar aos boxes;

Executar conforme projeto executivo.

2.3.10.45. CP-7272-96562 - TE RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X100 MM. FORNECIMENTO
E INSTALAGAQ. (UN)

Verificagao do projeto;

Colocagdo dos chumbadores nos furos demarcados;

Posicionamento do perfilado e fixagao através vergalhdo, porcas e arruelas.

2.3.10.46. CP-8068-96562 - TE RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X50 MM. FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. (M)
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Verificagao do projeto;

Colocagao dos chumbadores nos furos demarcados;

Posicionamento do perfilado e fixagao através vergalhdo, porcas e arruelas.

2.3.10.47. CP-8325-96562 - COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X100 MM. FOR-
NECIMENTO E INSTALAGAO. (M)

Verificagdo do projeto;

Colocagao dos chumbadores nos furos demarcados;

Posicionamento do perfilado e fixagao através vergalho, porcas e amuelas.

2.3.11. INSTALAGOES SANITARIA

2.3.11.1. 89711 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungao das
pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servi¢o ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.2. 89712 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas,

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrucéo.

— T
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | . .
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br | D O Ou) - esem.
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 ‘ |



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.11.3. 89713 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.4. 89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apés soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.5. 89849 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO
EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 (M)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apés a jungdo das
pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam 0 PVC: ndo movimenta-los por, aproximad-

amente, 5 minutos.

—
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Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao,

2.3.11.6. 89724 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a juncao das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.311.7. 89726 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apis a jungao das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.8. 89731 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugo desengordurante das superficies a serem soldadas;
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Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apés a jungdo das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado &s pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.9. 89732 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apés a jungdo das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.10. 89739 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); aps a jungao das
pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; nao movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.
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2.3.11.11. 89744 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das
pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.12. 89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.13. 89855 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
ELASTICA. FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREQ DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
(UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza

com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;
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O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das
pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.14. CP-1484-89726 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM -
1.1/2", C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.15. 89783 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pecas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam 0 PVC; ndo movimenté-los por, aproximad-

amente, 5 minutos.
Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 0 sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de

estanqueidade e obstrugao.
2.3.11.16. C1579 - JUNGAO SIMPLES DE REDUGAQ PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2") (UN)

N
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As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jun¢ao das
pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado &s pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.17. 89795 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.18. C1576 - JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

0 adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das
pecas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-

amente, 5 minutos.
Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter 0 sistema instalado as pressdes de servico ou ensaios de

estanqueidade e obstrugao.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.11.19. 89797 - JUNGAQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pegas, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.20. 89546 - BUCHA DE REDUGAQ LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apés lixamento com lixa d’agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado s pressdes de servico ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.21. 89728 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo pidstico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com soluggo limpadora;

N\
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungao das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apds soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugo.

2.3.11.22. CP-9875-00039319 - TERMINAL DE VENTILACAQ, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
FORNECIDA E INSTALADA. (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apos lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugdo desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na ponta (camada mais espessa); apos a jungdo das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenté-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.23. C3995 - GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") (UN)

Sera utilizado grelha hemisférica.

2.3.11.24. CP-6729-C3995 - GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=100 mm (4") (UN)

Sera utilizado grelha hemisférica.

2.3.11.25. 89491 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO - MICTORIO. AF_12/2014 (UN)

Limpar o local de instalagdo da caixa;

Fazer a abertura das entradas com sefra copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com
uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia intema;

Fazer o acabamento final com lima tipo “meia-cana”;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

Soldar as tubulagdes com adesivo.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | y . FRAVLIN LB4A DA ROOM
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Junta elastica pode ser instalada para a tubulagdo de saida:
Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante.

2.3.11.26. CP-7803-89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA
E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. (UN)

Limpar o local de instalago da caixa;

Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com
uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia intema;

Fazer o acabamento final com lima tipo “meia-cana”;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

Soldar as tubulagdes com adesivo.

Junta elastica pode ser instalada para a tubulagao de saida:

Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante.

2.3.11.27. 89482 - CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 (UN)

Limpar o local de instalagao da caixa;

Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com
uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia interna;
Fazer o acabamento final com lima tipo “meia-cana’;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:

Limpar a ponta e a bolsa com soluggo limpadora;

Soldar as tubulagdes com adesivo.

Junta eléstica pode ser instalada para a tubulago de saida:
Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante.

i ——%____h
SECRET) INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ) e o 00
Rua Y, :u -D:wa Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br -

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16



—

FONET

/67y

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.11.28. 98110 - CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO
INTERNO= 0,3 M. AF_05/2018 (UN)

As conexdes devem ser soldadas com adesivo plastico apropriado, apds lixamento com lixa d'agua e limpeza
com solugao desengordurante das superficies a serem soldadas;

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) € na ponta (camada mais espessa); apds a jungdo das
pegas, deve-se remover 0 excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; ndo movimenta-los por, aproximad-
amente, 5 minutos.

Apos soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema instalado as pressdes de servigo ou ensaios de
estanqueidade e obstrugao.

2.3.11.29. CP-2874-C2271 - SIFAQ PVC 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Limpar o local de instalagdo da caixa;

Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com
uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia intema;

Fazer 0 acabamento final com lima tipo “meia-cana”;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

Soldar as tubulagdes com adesivo.

Junta elastica pode ser instalada para a tubulagdo de saida:

Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante

2.3.11.30. CP-3218-C2272 - SIFAO DE PVC RIGIDO D= 1 X 2" (INSTALADO) (UN)

Limpar o local de instalagdo da caixa;

Fazer a abertura das entradas com sefra copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com
uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia intema;

Fazer o acabamento final com lima tipo “meia-cana’;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:
—# =N
|
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Limpar a ponta e a bolsa com solugdo limpadora;

Soldar as tubulagGes com adesivo.

Junta elastica pode ser instalada para a tubulagdo de saida:

Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante

2.3.11.31. CP-9819-86883 - SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 1/4” X 2" - FORNECIMENTO E IN-
STALAGAOQ. (UN)

Limpar o local de instalagdo da caixa;

Fazer a abertura das entradas com serra copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com
uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia intema;

Fazer 0 acabamento final com lima tipo “‘meia-cana”;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe;

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

Soldar as tubulagdes com adesivo.

Junta elastica pode ser instalada para a tubulagao de saida:

Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante

2.3.11.32. 86877 - VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM
OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

Sera utilizado valvula em metal cromado.

2.3.11.33. 86879 - VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

Sera utilizado valvula em plastico.

2311.34. 97902 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
(UN)

Ser4 executada caixa enterrada hidraulica em alvenaria de tiiolo macico, revestida internamente com barra lisa,

B

e com tampa pré-moldada de concreto.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.11.35. 97903 - CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
(UN)

Sera executada caixa enterrada hidraulica em alvenaria de tijolo macico, revestida intemamente com barra lisa,
e com tampa pré-moldada de concreto.

2.3.11.36. CP-1859-73714 - CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO
(7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.60X0.60X0.60 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 Cl-
MENTO:AREIA, FUNDO AREIA ESCAVACAQ E REATERRO. (UN)

Sera executada caixa para ralo com grelha em alvenaria de tijolo macico, revestida intemamente com barra lisa.
2.3.11.37. CP-3978-94230 - CALHA DE BEIRAL, RETANGULAR DE AGO GALVANIZADO, 100X100 , INCLU-
INDO 2 CABECEIRAS, 1 BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. (M)

Calha em chapa de ago galvanizado de 100x100 cm, com bocal, cabeceiras e suporte apropriados para a
ligagdo da calha com os tubos condutores.

2.3.12. INSTALACOES COMBATE A INCENDIO

2.3.12.1. CP-6300-72553 - EXTINTOR DE INCENDIO PO, TIPO ABC, 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO
(UN)

Seréa fomecido e instalado extintores de P9, tipo ABC de 4 kg.

2.3.12.2. CP-0199-72815 - APLICAGAO DE TINTA AMARELA E VERMELHA SOBRE PISO, PARA DEMAR-
CAGAO PADRAO DE AREAS DE EXTINTORES DE INCENDIO. (M2)

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer
aplicagao;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.
2.3.12.3. COMPOR.014 - PLACA DE SINALIZAGAQO EMERGENCIA SAIDA E EXTINTORES, FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. (UN)

Serdo colocadas placas de identificagao. |
2.3.13. INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAQ DE DESCARGAS E ATMOSFERICA

2.3.13.1. 72254 - CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M) ‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Apds o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

Faz-se a jungdo das pontas dos cabos com abragadeira;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.13.2. 72253 - CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Apds 0 eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se 0 processo de passagem dos cabos;

Faz-se a jungao das pontas dos cabos com abragadeira;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligag&o.

2.3.13.3. 72251 - CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (M)

Apos o eletroduto ja estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos;

Faz-se a jun¢do das pontas dos cabos com abragadeira;

Ja com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para
facilitar a futura ligagao.

2.3.13.4. 91863 - ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 (M)

Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

Corta-se 0 comprimento necessario da barra do eletroduto de PVC rigido;

Encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto;

Faz-se um giro para direita e % de volta para a esquerda;

Repete-se a operagdo anterior até atingir a rosca no comprimento desejado;

Fixa-se 0 eletroduto no local definido através de abragadeiras (os esforgos de fixagdo das abragadeiras nao
estdo contemplados nesta composigao);

As extremidades sdo deixadas livres para posterior conexao.

2.3.13.5. CP-3139-74166/001 - CAIXA DE INSPEGAO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300MM INCL. TAMPA EM
PVC (UN)

Limpar o local de instalag&o da caixa;

Fazer a abertura das entradas com sera copo, no didmetro de entrada da caixa ou fazendo-se varios furos com

uma furadeira, lado a lado, em tomo da circunferéncia intema;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
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MEMORIAL DESCRITIVO

Fazer o acabamento final com lima tipo “meia-cana’;

Fazer um chanfro na ponta para facilitar o encaixe:

Junta soldavel para as tubulagdes de entrada:

Limpar a ponta e a bolsa com solugao limpadora;

Soldar as tubulagdes com adesivo.

Junta elastica pode ser instalada para a tubulago de saida:

Utilizar anel de borracha;

Aplicar pasta lubrificante.

2.3.13.6. 83377 - CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS
PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

2.3.13.7. 96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2017 (UN)

Verifica-se 0 local da instalagao;

O solo & molhado para facilitar a entrada da haste;

A haste é posicionada e martelada no solo até alcangar a profundidade ideal.

2.3.13.8. 72315 - TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM (UN)

Sera instalado terminais aéreo em ago galvanizado com base de fixagdo com h = 30 cm.

2.3.13.9. 98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ.
AF_12/2017 (UN)

Com o suporte isolador posicionado, faz-se a marcagao na estrutura da edificagéo dos dois orificios;

Com uma furadeira, sao feitos os furos na estrutura;

Encaixam-se as buchas;

Em seguida posiciona-se 0 suporte e a fixagdo € feita atraves do parafuso.

2.3.13.10. CP-3573-18526 - CAIXA DE EQUALIZAGAQ - FORNECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Sera instalado caixa de equalizagao, de acordo com o projeto de combate a incéndio e com a FISCALIZAGAQ.
2.3.13.11. 72262 - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E

INSTALACAO (UN)
Sera instalado terminais aéreo em ago galvanizado com base de fixagao
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MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.13.12. CP-7744-00013246 - PARAFUSO DE INOX POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAM-
ETRO 4,2 MM2 X 32 MM, COM BUCHA, PORCA E ARRUELA LISA LEVE (UN)

Sera utilizada parafuso de inox polido.

2.3.13.13. INS-787922 - BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
(UN)

Sera utilizado bragadeira galvanizada para fixar eletrodutos.

2.3.13.14. C4208 - PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (UN)

A instalagao do sistema de protegdo contra descargas elétricas se fara conforme as Normas da ABNT e projeto
executivo;

Sera vedada a utilizagao de solda para fins de conex3o.,

Uma vez concluido o servigo, toda a instalagao devera ser testada de acordo com a NBR 5419.

2.3.14. LOUGAS, METAIS E BANCADAS

2.3.14.1. 95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAOQ. AF_10/2016 (UN)

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme especificagao do fabricante.

Marcar os pontos para furagao no piso.

Instalar o vaso sanitario, nivelar a pega e parafusar.

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

2.3.14.2. CP-8076-95469 - VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO
FRONTAL COM LOUGCA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E IN STALAGAQ. (UN)

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado.

Verificar as distancias minimas para posicionamento da louga, conforme especificagao do fabricante.

Marcar os pontos para furagéo no piso.

Instalar o vaso sanitario, nivelar a pega e parafusar.

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel. )
9.3.14.3. 86904 - LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

|
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Posicionar o conjunto completo (pega e coluna) na posicao final, nivelar, marcar os pontos de fixagdo, em se-
guida, fazer as furagbes.

Posicionar a louga, nivelar e parafusar.

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

2.3.14.4. 86881 - SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E IN-
STALAGAQ. AF_12/2013 (UN)

Conectar a entrada do sifao a valvula (pia ou lavatorio).

Verificar se a saida do esgoto esta desobstruida e se a altura esta adequada para a instalagao do componente.
Conectar a saida do sifao a conexao de esgoto.

2.3.14.5. COMPOR.015 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, PARA
PORTA (UN)

Sera instalado barras de apoio reta em material de ago inox polido de comprimento de 80 cm, para porta.
2.3.14.6. COMPOR.016 - BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM (UN)

Sera instalado barra de apoio para o lavatorio em material de ago inox polido.

2.3.14.7. COMPOR.017 - BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, PARA
VASO SANITARIO (UN)

Sera instalado barras de apoio reta em material de ago inox polido de comprimento de 70 cm, para porta.
2.3.14.8. 74234/001 - MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE
PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FOR-
NECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Seré feita a instalagdes mictorio sifonado de louga branca com registro de pressao, com canopla cromada com
acabamento simples.

2.3.14.9. 94495 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAGAQ
DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAOQ. AF_06/2016 (UN)

Para iniciar o processo de conex3o, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalago deve considerar o cometo posicionamento, observando:

0 sentido do fluxo de &gua indicado por uma seta no corpo do registro.

. —
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ‘ .

Rua Y, s/rn® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br |  egomom-meen
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 \ |



3

(

| | 4%0 60
rr33 .

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.10. 94499 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM
RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016 (UN)

Para iniciar 0 processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalagao deve considerar o cometo posicionamento, observando:

O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.11. 90371 - REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE AGUA. AF_03/2015 (UN)

Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalagdo deve considerar o correto posicionamento, observando:

O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.12. 89353 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 (UN)

Para iniciar 0 processo de conexao, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalagdo deve considerar o correto posicionamento, observando:

0O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.13. C2167 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1%) (UN)

Para iniciar 0 processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalagdo deve considerar o correto posicionamento, observando:

0 sentido do fluxo de 4gua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.
\\\
e Y
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.14.14. C2169 - REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") (UN)

Para iniciar 0 processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalagéo deve considerar o correto posicionamento, observando:

O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.15. C2157 - REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") (UN)

Para iniciar o processo de conexao, 0 tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalag@o deve considerar o cometo posicionamento, observando:

O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.16. CP-7892-00011781 - VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METAL-
ICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (UN)

Para iniciar o processo de conexdo, o tubo ja deve estar preparado, cortado e com a superficie da extremidade
limpa.

A instalagdo deve considerar o correto posicionamento, observando:

O sentido do fluxo de agua indicado por uma seta no corpo do registro.

Utilizar adaptadores (de junta soldavel para roscavel) e fita veda rosca para a junta.

2.3.14.17. 95544 - PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO.
AF_10/2016 (UN)

Vide recomendages da composi¢ao auxiliar.

2.3.14.18. 86901 - CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FOR-
NECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2013 (UN)

Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

2.3.14.19. 86906 - TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da tomeira no orificio da mesa destinado ao seu encaixe.

Fixar por baixo da bancada com a porca.
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

2.3.14.20. CP-7055-00011823 - TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2" OU 3/4" (UN)

Sera instalado tomneiras plasticas para jardim, nos pontos especificos de acordo com o projeto hidraulico.
2.3.14.21. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Sera feita o transporte de bancadas de marmore ou granito para lavatorio com cuba integrada sem a utilizagao
de equipamentos auxiliares, de acordo com o projeto arquitetdnico.

2.3.14.22. 86900 - CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013 (UN)

Fixar a cuba no tampo aplicando-se massa plastica com auxilio de uma espatula.

2.3.14.23. 86911 - TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PA-
DRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 (UN)

Introduzir o tubo roscado na canopla e instalar o corpo da tomeira diretamente na saida de agua, utilizando fita
veda rosca.

2.3.14.24. CP-3623-00001370 - DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 * - FOR-
NECIMENTO E INSTALAGAO (UN)

Sera instalado ducha higiénica ao lado dos vasos, conforme projeto executivo.

2.3.15. PINTURA

2.3.15.1. 88497 - APLICAGAOQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
(M2)

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer
aplicagao;

Se necessario, amolecer 0 produto em agua potavel, conforme fabricante;

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento desejado;

Aguardar a secagem da primeira demao e aplicar a segunda demao de massa;

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do po.

2.3.15.2. 88489 - APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS

DEMAOS. AF_06/2014 (M2)
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sab&o ou bolor antes de qualquer

aplicagao;

Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIAL DESCRITIVO

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.

2.4. SERVICOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS

2.4.1. 98504 - PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 (M2)

Sera feito o plantio de grama batatais.

2.4.2, 4413025 - Aterro de solo vegetal com adigao de 10% de adubo organico (m?)

Sera iniciado previamente ao fim da obra para plantio de grama batatais nos canteiros/jardins do empreendimen-
to.

2.4.3. COMPOR.018 - BANCO EM RIPAS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO (UN)

Sera instalado banco em ripa de madeira com estrutura de ferro fundido, instalado e pintado.

2.4.4. COMPOR.019 - PINTURA DE LOGOTIPO (M2)

Sera feita a pintura do logotipo com tinta acrilica.

2.4.5. COMPOR.020 - LETRAS EM ESTRUTURA DE AGO INOX, ESCOVADO CHAPA 20 (M2)

Sera feita letras em estrutura de ago inox e instalada em local definido por projeto executivo.

2.4.6. COMPOR.021 - DESMOBILIZAGAQ DE CANTEIRO DE OBRA (UN)

A desmobilizagao deve ser planejada por administragdo da obra que deve iniciar com prévio fim da execugdo da
obra.

2.4.7. 9537 - LIMPEZA FINAL DA OBRA (M2)

A CONSTRUTORA devera ao longo da obra procurar manter o canteiro e os locais em obra organizados e, na
medida do possivel, limpos, antes da entrega da obra devera ser elaborada a limpeza geral da area externa.
Para a limpeza, devera ser usado de um modo geral agua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos, devera ser restrito e feito de modo a ndo causar danos as superficies e pegas. Deverao
ser utilizados apenas os produtos especificados pelos fabricantes dos materiais e componentes empregados na
obra.

Antes de ser utilizado material de limpeza especifico, as superficies deverdo ser limpas de respingos de tinta,
manchas ou argamassa.

O desentulho da obra devera ser feito periodicamente e de acordo com as recomendagdes da FISCALIZAGAOQ,
ao término dos servigos, sera removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos 0s

N

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS [ . , FRAMKLIN LA DA RO
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 t www.imperatriz.ma.gov.br | oconancees

acessos.

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16



()

o Pagina 1/13
ESTADO DO MARANHAO 1:)5q .
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | aiion 1.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE MIPERATRIZ - MA /6 '{‘Z

LOCAL: PRACA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA i =

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETENBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORGAMENTARIA
BDI: 25,00%
|_TEM | CODIGO DESCRICAD FONTE | UND | QUANT. UNIT. SE UNIT. COMM | PRECO TOTAL R$
1 META 01 0S EXECUTIVOS 43.554,08
1.1__| COMP416010 0 PROPRIA_| _UN 1,00 7.91490 7.814,90
12 | COMP-373309 PROJETOS DE PROPRIA | UN 1,00 33.115,39) 33.115,39)
1.3 | COMP-229570 |PLOTAGEM PROPRIA UN 1,00{ 2523,79] 2523,79]
2 _|META 02-EXECUCAO DA OBRA 1.451.80262
21 ADMINISTRACAO DA OBRA 183.382,80
211 ADMINISTRACAO DA OBRA 106.944,12
2111 | COMPOR.001 [ADMINISTRACAO DA OBRA PROPRIA | MES 6.00] 1425922 17.824,02 106.944,12
212 DEMOLICGES, REMOCOES E RETIRADAS 76 436,65
2121 C1049 _ |DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES SEINFRA | M3 307,32 157,49 196,86] 60.499,01
2122 | COMPOR.002 |RETIRADA DE MEIO FIO PROPRIA | M 180,00 5,83 7.28 1.383.20
2123 | COMPOR 003 [DEMOLICAO DE ALVENARIA neﬂlgmos PROPRIA | M3 2,81 1326 4157 407,80
2124 | COMPOR.004 DE BANCO PROPRIA | UN 19,00] 5814 72,67 1.380.13
2125 | coMPOR 005 [CORTE D° ARVORES DE PORTE o PROPRA | UN 3,00 121,67 159,58 47874
2126 | COMPOR.006 |BOTAFORA DE MATERIAL DM 10 KM PROPRIA | WO 326,58 30,11 37,63 12.289.20
22 SERVICOS PRELIMINARES 177.778.28)
221 E ISOLAMENTO DE OBRA 72.305,09
2211 742081 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  SINAPI w2 28,80 293,06 366,32 10.550,01
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=
2212 c2318 38 82 102,86 £1.755,08
fémm C/ABERTURAE PORTAQ SEEA | W .. e I
222 MOVIMENTACAO DE TERRA 57.691,95|
2221 | amsse  [FOCAMAGROMARNL EMURIEIIN. DE 1! sicRO | W3 19162 B4 41,80 800971
2222 o133 |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAD | oo et P 784 230 367904
2223 | coses argrmoc;cowm MECANICAE CONTROLE.| oepieea | ws | 17037 §6.48 810 1415774
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
2224 | 7399211 |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADASA|  SINAPI M2 | 308610 8,34 10,42 3184456
CADA 150M, SEM REAPROVEITAMENTO
223 MOBILZACAO _ 47.781.22
2231 | COMPORO0T DE CANTEIRO DE OBRA PROPRIA | _UN 1.00] 14.600,00 18.250,00 18.250,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M,
2232 10775  |COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, | SINAPI | MES 6,00 750,00 937,50 5.625,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M,
2233 10778 |PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, SCHUVEIROS, 1 SINAP | MES 8,00 937,50 117187 7.03122
LAYATORIO E 1 MICTORIO _ _ =
LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30X 6,00 |
2234 10775 |M, ALT. 2,50 M, SEMM SANITARIO, SEM DIVISORIAS SINAPI | MES 12,00 750,00 937,50} 11.250,00
LOCACAO DE CONTAINER REFEITORIO 2,30 X6,00 M,
2235 10775 [ALT. 2,50 M, SEM SANITARIO, SEM DIVISORIAS SINAPL | MES 6.00 750,00 837,50 562500
23 |IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO 1.004,611,99
DE PRODUTOS REGIONAIS
231 INFRAESTRUTURA 71.559,75
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM 1261305
2311 95241  |PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI W 557.901 1 221 613,
07,
a8 o leglcio DE FORMA PARA VIGAS, COMMADEIRA| o\ o " mml s 65.90 2307159
SERRADA E = 25 MM AF 1212015

N
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ESTADO DO MARANHAO i 1%1:[
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS —

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE INPERATR - MA : /(;;),»j;

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATREZ MA =

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA
BOI: 25,00%

TEM |  CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | QUANT.RECO UNIT. SEM UNIT_COMM | PRECO TOTAL R§

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA

2313 92720 |DE PILARES MENOR OU IGUAL AD.25 MF - SINAPI M3 26,60 322,15 402,68 1071128

LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
15

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

2314 92775 SINAP KG 308,30/ 10,56| 13,20 4069 56

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

2315 2176 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPY KG 0,30 9,15 11,43] 342

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

aa777 |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_122015

2316 SINAPI KG 981.20 8,74 10,92 1071470

IARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

g17s |CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

2317 SINAPI KG 352,90| 711 8,88 313375

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

2318 92779 SINAPY KG 94,90 6,27 783 ?ﬂ.ﬂﬁf

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
2319 741061 ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS SiNAPY M2 678,43 167 9,58 6.499,35

DEMAQS

232 [SUPERESTRUTURA 105.444.22

2321 | sz |FABRICACRO DE FORVA P ARAVIGAS, COMMADEIRA|  gnapr | M2 | 80200 51 5,90 52.861,80

CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPA, COM

USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA

2322 92720  |DE PILARES MENOR OU IGUAL AD,25 MF - SINAPY M 43,40 322,15 m,sar 17.476.31
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

AE 1202015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

10, 13,20 1118964
EDIFICAGAQ TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO s K6 W -
AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

2323 92775

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA

KG 18,50 9,15 11,43 22288
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO el
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA 11.903.89
SINAPY KG 1.090,10 874 10,92 :
|EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SNARY xc | 101780 711 8.88| 0.038.06
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

ARMAGAQ DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA SINAPY XG 3270 §.27 783 276464
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

2324 92176

2325 82777

2326 92778

2327 g2779

4243455

233 ALVENARIA DE VEDAGAO

Y

e
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ESTADO DO MARANHAO 1256
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ . -~ ~
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MPERATRIZ )

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS CONESTIVESS DE MIPERATRE - A /65

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IPERATRIZ A - i
mmmmﬂnmmmm-mum:m-m-mtwm-mms;mmmm;mms

PLANILHA ORGAMENTARIA
BDL: 25,00%

DESCRICAO FONTE &m.hsggum.saﬂgpm,mlm PRECO TOTAL R$

d
g

(AL
FURADOS NA HORIZONTAL DESX 19X 19CM
2331 g7so3  |(ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
i MAIOR OU IGUAL A BMPSEM VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
14

SINAPY M2 73355 4635 5793 42 49455

234 FORRO 22,567

[FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES
2341 96488  |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. SINAPY M2 411,38 43,80 54,86 22.567,20
1P

235 57.443 89|
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA

2351 91341 ccu GIJARHCM 60 X 190 W, FIXP&’O C(H SINAPI UN 6,00( 424,55( 530,68 3.184.08

SLPERPESADAJ Pmnlomm ESPESSURA DE

2352 aag7s  [POM.ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. BANHEIROS MASC.

SINAPY M 336 684,01 855,01 287283

PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE
2353 84876  |3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEME |  SINAP! M2 1,80 684,01 855,01 161596
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. BANHEIRO PCD.

2354 | 740a62  |VARJETA TIPO LIVREIOGUPADO PARA PORTA DE SNAP | LN 6,00 28,09 3811 210,66

1RO A MADETA WACKCA (PESAOA U

SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. LAVATORIO

SINAPY Mz iz 684,01 855,01 276168

MACIGA (PESADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE
3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. LAVATORIO

2356 84876 SINAPI M2 6,67 684,01 855,01 570291

PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA,
LARGA COM ACABAMENTO GALVANIZADO NATURAL
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS,

FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO SNAPY - 180 387 41 8426 87166
|(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS,

2357 7413613 SINAPY M2 160,44 200,57 250,71 402239

2358 94572

238 COBERTURA 70.044,34

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
2361 92541 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU SINAPI m2 692,93 41,64 52,05 36.067,00
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

Lo 122015

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,

2362 94445  |TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 692,93 26,05 3256 22.561,80

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
2363 94228 |24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 129

1 M 186,94 16,70 20,87 390143

2364 04224

HCIMENTO, CAL E AREIAL AF 0672016 _
TABEIRA DE MADEIRA LE], 1A QUALIDADE,
2

2365 84093 M 186,94§ 2547 318 5.950,30

5X30 0CM PARA BEIRAL DE TELHADO ______
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
2366 94231 |24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPY M 15,00 zz.snl 2823 42345

VERTICAL AF 0672016

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLEM LIMA DA ROCHA

Rua Y, &/n" - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ENG. CMIL CREA * 1100614532
PROJETOSE

imperatriz - MA CNPJ: 06,158 AS5/0001-18 e o e



ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ’
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

LOCAL: PRACA TIRADENTES, /N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETENBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA

[l

iR

7S

Pagna 4/ 13

25,00%

DESCRICAO

b

2367

T1623

UNIT. COMM | PRECO TOTAL R$

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE
COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10

2.4

2387

29.83|

698,02

237

2371

87878

92.721,05

|REVESTIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 13

2372

87553

SINAPY

1.467,10

297

544294

|EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM,
COM EXECUGAOQ DE TALISCAS. AF_06/2014

1.157,99

11,25

14,06

16.281,33

2373

87548

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_0672014

1591

19,88

6.900 34

2374

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES
DE AREA MAIOR QUE 5 M® NA ALTURA INTEIRA DAS
14

81431

43,70

5462

4993961

2375

87267

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 15X15 CM ALINHADAS A PRUMO A
MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI

245,48

46,14

5767

14.156 83

+

238

|P.

189.95452|

2381

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM.

567,80

17.n

an

12.613,05

2382

98681

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA2,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

273,36

2197

27 46|

16M22

2383

72131

PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
E POLIMENTO MECANIZADO

SINAPY

279,36

81,52

101,90

28.466,78

2384

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5

£

45,60

57,00

16.446,78

2385

lPImPOOOT*TH. DE ALERTA EM PLACA CIMENTICIA

DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 2.5

15,84

n4ae

90,52

143383

2386

CM (M)
PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA|
DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 2,5

82,80

7242

90,52

749505

2387

192,00

a0

825792

2388

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO.

FARNK]

82,52

103,15

21.839 94

2389

92397

DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.

15

SINAPI

4261

8572095

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n® - Nova imperatriz - CEP; 65.907-180
Imperatriz — MA CNP.J: 06.158.455/0001-16

{ www.imperatriz.ma.gov.br




ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

\ :
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - INPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETENBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

/635

/[Q_Eﬂ | Pagras/i3

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.4550001-16

PLANILHA ORCAMENTARIA
BOI: 25,00%
ITEM cODIGO DESCRICKO FONTE | UND | QUANT. REGO UNIT. SEM BIECO UNIT. COMM | PREGO TOTAL R§
239 INST, CA 173.369,31
2391 | compor 01o [ACESSORIOS USO ml ELETRICOCENTRODE | pooopia |y 1,00 656,31 82038 820,38
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MMF, ANTI-
2392 91824 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 855,90 1,52 1,90 162621
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_122015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2.5 MWF, ANTI-
2393 91926  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 2698,00 222 27 747346
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MWF, ANTI-
2304 91028  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 3.106,80| 357 448 13.856,32
FWWH
CABO DE COBRE ISOLADO, 6 MW, ANTI-
2395 91930 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPY M 540 489 6,11 3299
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 1212015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MME, ANTI-
2398 91934  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 26,80 1221 15,26 408,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MWF, ANTI-
2397 92983 CHAMA 450750 V, PARA DISTRIBUIGAO - SINAPY M 107,20 13,94} 17,42 1.867 42
2398 | soasg  [CAXADE PASSAGEM 30)X30X30 COM TAMPA E NPt | N 20| 125,65 157,06 392850
2108 magg  |CAXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E P ™ 3.00] 125,65 157,06 1118
DRENOBRITA TEm
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A2250V,
23810 91953 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAP! UN 400 17,94 24 89,68
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
239.11 91958 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAP UN 44,00 2842 3552 1562,88
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),2P+T 10
238.12 92004 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 128,00 3482 4352 5570,56
E
TOMADA &moz EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T10 A,
239.13 91996  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 42,00 21,16 26,45 1.110,90
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO TIPO DIN,
23914 93860  |CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E SINAP! UN 2,00 4727 59,08 118,16
DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
23915 93653 |NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP! UN 134,00 9.2 11,52 154368
AF 042016 _ ==
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
23918 93654  |NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI UN 42,00 9,61 12,01 504,42
E 042016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
23017 93657 |NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |  SINAPI UN 1,00/ 11,14) 1392 1382
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAQ
23918 93654  [MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA SINAPY UN 4,00 9,81 12,01 4804
(TIPQ AC)
23919 oss4  |DISPOSITIVODR 2POLOS, SENSIBILIDADE DEIOMA. | gapy |y ©m| 961 120 588,49
MM (1%, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO l
239 41 142 97
2 oress | P . FORMECAINID EMETACKD: SINAPI M 17.00 673 8
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN25
MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO
23921 91 546573
®4 | EMPAREDE - FORNECIMENTO € INSTALAGAO. s “ . 53 o ;
ELETRODUTO R VEL, PVC, DN 32WM
1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
20022 o2 |t 1.423,96
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i " 0% 94 war =
\
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, s - Nova - CEP: 65.907-180 i .gov. ENG. CIVIL CREA i 1100614532
Imperatriz www.imperatriz.ma.gov.br -



| | Paginas/13
ESTADO DO MARANHAO ’ /]{,252
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ AN et
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ } oy

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVESS DE ISPERATRIZ - MA /6:‘5 7

LOCAL: PRACA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA
BOI: 25,00%
TEM | CODIGO | DESCRICAD FONTE | UND | QUANT. REGO UNIT. SEM UNIT_COMM | PRECO TOTAL R§
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1
, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
23923 o8z |V 1461
PAREDE - FORNECMENTOE INSTALAGKO. SINAPY M 84,15 10,90 13,62 1146,12
15
IELEmoouro RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60MM (7)
23924| 93008 . PVC,
- FORNECMENTO E INSTALAGRO. AF 122015 SINAPY M 1,00 1233 15,41 1541
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM
R - (347), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM s21208
11 |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP M 367,851 142 —
(U
23926 | MERCADO 001 "’Z“D"‘ TPOCUNHAT'PARA | yepcapo | N | 13300 10,46 13,07 173831
RN FVE RO
239.27 | MERCADO.002 W‘““ G‘L“”'w“ TIPO CUNHA 1 V" PARA| \iencano | UN 87,00 11,95[ 1493 120801
23928 | MERCADO.003 G”"' TIPOCUNHAPARA | \encapo | UN | 30400 uml 1836 720384
ELETRODUTO RIGIDO DE AGO ZNCADO, CLASSE
23829 95749 |LEVE, DN 50 MM (27), APARENTE, INSTALADO EM SINAPY M 240 2048 2560 61.44
i T
23030 | orsee [ DE ol FORNECIMENTO E SN | LN 3,00 41,90 52,37 157,11
Lmﬁm TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
23931| 97586  |2LAMPADAS TUBULARES DE 40 W - FORNECIMENTO | SINAPI | UN as.nol 8881 11,01 10.5?3.9s|
23032 C0457 J[%ﬁnm D" METALICAATE SEINFRA | UN 6,00 5,53 6,91 41,46
23933 | ORSE-02667 |ALGA PREFORMADA PARA CABOMULTIPLEX120MM2|  ORSE un 200] 11,80 14,75 29.50|
23934 | asp [MRRUELA E"'O"‘“'“"'O' COMROBCADET.PWA | ooum | v 100 063 078 08
23935 | 30213 I"RR“EU Euom.mmo, COMROSCADEZ PARA | opapr | uN 1,00 166 207 207
HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO l
23936 038 5047 131222
sesss | " > SINAPY un 26,00 ,
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE I
23937 3805  |ATERRAMENTO DE ATE 58", CONDUTORDE 10A25 | SINAP | UN 1,00 16.79 2098 zo,ssl
M2
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA
23038 11 0,41 0,51 459
058 [ TAr by snap | UN 9,00 :
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,
2393 73 : 30147 27,820 40
L B v e satiicio] e | 20,00 1.113.18 139
TUMINARIA HEKA LS 36 LED 60 W DIFUSOR VIDRO
23940 | COMPORO11 [LISO CURVO E TEMPERADO OU SMILAR PARA PROPRIA | UN 20,00| 1.937,04 242130 48.426.00
23941 | coMPOR 012 |QUADRO DE ”EDI& EMALVEIA COM 46 SEINFRA | UN 1,00 1,667,681 458451 458451
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA 508
23942 72822 |CARGA COM FUSIVEIS NH - 1004250V - snae | N 1,00( 441,60 562,00 552,00
FORNECIMENTO E INSTALACAD
'QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA
23943 741315  |24DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS s | UN 1,00 2028 536,60 536,60
MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO,
~ORNECIMENTO E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA
23944 | 741318  |SODISJUNTORES TERMOMAGNETICOS snap | N 1,00 1.036,68| 120585 129585
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO £
NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA
23945 | 741311 |8DISIUNTORES TERMOMAGNETICOS sNaP | UN 2,00 5284 66,05 277410
MONOPOLARES COM BARRAMENTO, 100 A,
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAD 112,5KVA
23946 | 738577 |TRIFASICO 0HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO snp | o 1,00 811249 10.140,61 10.140,61
_IMINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAQ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
Rua Y, 8/n° - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ENG. CMIL CREA * 1100614532
Imperatriz - MA CNP.J: 06.158.45500001-16
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N ESTADO DO MARANHAO gy
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PﬁlLICDS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ d
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS CONMESTIVESS DE RIPERATREZ - MA /658
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ A -
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETENBRO - 2048; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA
BOH: 25,00%

ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | QUANT. |RECO UNIT. SEM BJECO UNIT. COMM | _PREGO TOTAL R§

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA
23947 83397 NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE|  SINAPH UN 1,00 1.079,71 134963 1.349,63
TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO

2310 INSTALACOES HIDRAULICA 20.009.34
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 25WM. INSTALADO EM
23101 89356 RAMAL ou &B—RM DE AGUA - FORNECIMENTOE|  SINAPI M 289,82 1377 1721 4,987 80

23102 |  seast memm-Fmoe st | M 1337 19.13 291 319,67

, PVC, SOLDAVEL, DN 40WM, INSTALADO EM
23103 | 80448  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 017 9,60 12,00 924

ij_mmm

23104 80449  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 109,02 11,88 14,85 161894
llusm.ag&%% ‘mu _
TUBO, PVC, \VEL, DN G0MM, INSTALADO EM

23105 89450  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 026 18,18 nn 5,90
Jlmlmj%% Imm
TUBO, PVC, WVEL, DN 75MM, INSTALADO EM

231086 89451 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 16,61 2536 31,70 526,53

23107 SINAPY M 028 25,36| 31,70 8,87

23108 94796 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE SINAPY UN 1,00 2897 36.21 36,21
TE, PVC, SOID%VEL DN 25MM, INSTALADO EM

23109 88395  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE|  SINAPI UN 62,00 .73 9,66/ 598,92
TE, PVC, ﬁwgmm, INSTALADO EM

231010 89398  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE|  SINAPI UN 1,00 10,46 13,07 13.07
Irs, PVC, SOLDA!VEL, DN 50MM, INSTALADO EM

23.10.11 89625  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPY UN 41,00 12,87 16,08 659,28
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM

231012 80629 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPY UN 7,00 4590 5737 40159

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 320M X25MM,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAPY UN 1,00 12,28 15,35 15,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

231013 80400

TE DE REDUGAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X50
MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

23.10.14 94698 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPY UN 1,00 4430 5537 56,37
FIBRAFFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

INSTALACAQ AF 0672016
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
23.10.15 89503 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPY UN 2,00 1331 16,63 326

CURVA 90 GRAUS, PVC, %\EL, DN 75 MM,

INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
23.10.16 94683  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPY UN 4,00( 4567 57,08 228,32
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
231017 89493  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAP UN 1,00| 5,40 675 6,75

F 4
mwmm.m,%ﬂmm

23.10.18 89502 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 2,00 923 11,53 23,06

FQRNEQHEHIQEIN&I% AF 1272014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, VEL, DN 25MM,

231018 89481  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 75,00 2,88 360 210,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 1212014

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
Rua Y, s/n” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ENG. CIVIL CREA 1 1100614532
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PLANILHA ORGAMENTARIA
BDI: 2500%

| TEM | CODIGO _DESCRICAO FONTE | UND | QUANT. |RECO UNIT_SEM BJECO UNIT. COMM | _PRECO TOTAL RS
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32WM,

2310201 89492 [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAP! UN 200 430| 537 10.74
JOELHO 90 GRAUS, PVC, VEL, DN 50MM,

231021 89501  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPY UN 1_mi 842 10,52 1052
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 12/2014 —— i

231022] C1526  |JOELHO SOLD D= SEINFRA | UN 3,00( 7,69 8,61 28,83

231023| c1ses  [JOELHORE PVC SOLDMARROMD=32X2%wn | ocugma | wn 1,00[ 767 958 958
(17X

231024|  C1560  |JOELHO REDUGAO PVC SOLD/ROSCA D=25mmX1/7" | SEINFRA | UN 6,00 756 945 56,70
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1727 INSTALADO EM RAMAL

231025 90373 " 117390
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPY N 105,00 a%s =M
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25WM,

23.10.26 89530  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - UN 49,00 9,88 12,35 605,15
F
LUVA DE CORRER, PVC, %\a DN 32MM,

231027 89542 SINAPY UN 1,00 16,01 20,01 2001

231028 89577 SINAP| UN 1,00 2% 2782 27,82

231020 89542  |COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 1,00{ 16,01 2001 20,01
[BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

231030 89577 |COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 1,00 226 2782 2782
FORNECIMENTO E INSTALACAQ =
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

231031 89598 |COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 200 2037 36,71 1342
FORNECIMENTOE INSTALACAO,
|BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,

23.10.32 89577 |COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 46,00| 22,26| 7.8 1.279.72
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,

231033 89508 |COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 2,00| 237 36,71 7342
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,

23.10.34 89598 |COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI UN 7,00 2937 36,71 256,97
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X242

1 ¥ ¥ | 3,46|

231035 89538 I'ENST £l PRUMADA DE AGUA - SINAPY UN 1,00 277 346
ORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM

231036 95141  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE SINAPI UN 100 2179 73 umn
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM

231037 94785  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE SINAPY UN 2,00 31,83 3978 79,56
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL
LONGO, DN 75 MM X 2 172, INSTALADO EM

231038 94789 |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE SINAPY UN 1,00 248,28 31035 310,35
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0672016

231030  s6886 E"G“EFLE’J"ELE‘“NO’L 1!m X30CM - SINAPY 60| 2,74 842 20052
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/7° X

2310 ) 338,84

3.10.40 86884 5 OEINSTAAGAO AF_ 122013 | ™! n,ooJ 631 788

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, s/n” - Nova - CEP: 65.907-1 X .gov. ENG. CVIL CREA * 1100614532
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MPERATRIZ }
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA
BOI: 2500%

TEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UND | QUANT. JRECO UNIT_ SEM BJEGO UNIT. COMMN | _PRECO TOTAL RS
231041| compPoR 013 [CAXADAGUAFIBRADEVIDROPARATSIOLITROS, | quap | 1w 1,00 3.146,10 393262 393262

COMTAMPA _____
231042| c1ss  |PUTOPERFURADO- ELETROCALHACHAPADEACO | oryueps | 11,60 78| 108,47 125625
231043 Ci1sg  |PUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPADE ACO | oo o 200 5332 66,65 13330

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU

COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
23.1044] 91170  [OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM |  SINAPI M 13,60| 199 2,48 nn

ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1722,

FIXADA EM PERFILADO EM LAE. AF 0572015
231045 08562 Tennonmammmkmoemxm SINAPY N ml ”’ml_ 1825 11475
23.10.46 06562 SINAPI M 1.001 mol 3825 3825

COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE] T 3825
23.10.47 96562 RO ERSTAACAS SINAPI M 1,00 30,60 3825 :
2311 73.02584
23111 89711 SINAPY M 10,86( 1221 15,26/ 165,72
23112 89712 SINAPI M 85,80| 18,0| 2261 194197

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
3. ' 97 T 5.142,46
23113 AT o o BT thio SINAPI M 152,55 26, 3

IAF 1202014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
23114 : SINAPI 3470 4837 10.599,19

il DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. " i '
122014

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
23115 83849 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR|  SINAP M nmn nmn Qan 142543

AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO | 621 1242
23118 sor24 | er M DE DESCARGA OU SINAP{ UN 2,00 497 ; .

DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO | 703 28 12
23117 L L T M E RAMMAL DE DESCARGA OU SINAPY UN 400 563 ; :

DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 827 71940
23118 80731 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE SINAPY N i 8,62 - '

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 886 212
23119 L Wb B DE DESCARGA OU ok SINAPY UN 42,00 7,09 )

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E 1201 15.01 42028
23.11.10 L M B DEDEBCARGA O oE| SNAP UN 28,00 2, |

ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

= —e—==—<=x
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 136
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ——

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e 4
LOCAL: PRACA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
mnEmmﬂommmﬁm-mnm:m-m-mmwm-mma; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI: 25,00%

TEM | cODIGo _DESCRICAD FONTE | UND | QUANT. RECO UNIT. SEM BJECO UNIT_ COMM | PRECO TOTAL RS

JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

231111 89744 SINAPI UN 9,00 14,95| 18,68 168,12

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
231142 89746 PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
234143]  agass  |PREDIAL DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
o E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO AF 1212014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM - 1.172°, C/ANEL P/ ESGOTO
SECUNDARIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

SINAP UN 5,00 15,00 18,75 9375

SINAP! UN 1,00 45,83 ST.ZSJ 57,28

23.11.14 89726 SINAPY UN 7,00 563 703 L

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
234115 go7gy  |PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

SINAPY UN 3,00 7,54 9,42 2826

231118 cis79  |"UNGAOSIMPLES DE REDUCKO PVC SEINFRA | UN 4,00| 23,88 2985 128355

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL. ESGOTO

PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, 180,67
23107| TS| O E INST n oe pEscARGa| SN UN 7.00 20,65 25,81 .
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

231118]  c1578 ;E”‘QAOMSDEWME SEINFRA | UN 100 2648 010 33,10

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

BUCHA DE REDUGKO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA

PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA,
REPH ' : mm 15,44
231120 89546 F E DE SINAPI UN 2,00 6,18

2311.19] 89797 SINAPY UN 400 28,24 35,30 14120

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

231121 80728 SINAPI UN 9,00| 6,89 861 1748

TERMINAL DE VENTILACAQ, 50 MM, SERIE NORMAL,
ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA.

23123 C3995 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 SEINFRA UN 1,00 112,07 11),08[ 140.0@]

231124| c399s |ORELHAHEMISFERICA DE FERROFUNDIDOD=10 | oeyepn |y 1,00 112,07 140,08| 140,08

23122 39319 SINAPY UN 3,00 3,69 461 1383

cm:PaFomm PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE

obER ) o SINAP! UN 1,00 40,90 51,12 51,12
AF 1272014
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA
231128 89482  |ELASTICA FORNECIDA E INSTALADA EMRAMALDE | SINAP UN 5,00 16,59 2072 103,60
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

231125 89491

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
231127 89482 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE SINAPI UN 4200 16.581 2072 870,24
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUMAL AF_1272014

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 18 L),

231128 98110  |CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO=0,3 M. SINAPY UN 42,00 337.55 2193 17.721.06
231129]  C2271___|SIFAO PVC 17X 1 172" (INSTALADO) SEINFRA_| UN 5,00] 99,85 12481 624,05
e
: =~
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE INPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

/A /A

PLANILHA ORCAMENTARIA
BDI: 25,00%
| ITEM CODIGO __DESCRIGAO FONTE | UND | QUANT. RECO UNIT. SEM UNIT.COMM | PRECO TOTAL R$
231130  C2272_|iIFAO DE PVC RIGIDO D= 1X 2 SEINFRA | UN 42,00 19,86] 24,82 1.042,44
SIFAO DO TIPO F LEMPVC 1 147X 27 -
231N 86883 S H 82 11,02 2204
» FORNECIMENTO E INSTALACAD sl Whece 0 ser
VALVULA EM METAL CROMADO 1.4/7° X 1.1/7° PARA
231132 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SINAPI UN 5,00 19,83 2478 12390
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU
231133 86879 |[LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SNAPL | UN 20 511 “‘“* »n
F
(CAIXA ENTERRADA HI RETANGULAR EM
ALVENARIA COM TIIOLOS CERAMICOS MACICOS
11, ¥ 7. 447 07 9.83554
S e DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE S w . ..
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RE TANGULAR EM
(ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, h 619.10 619.10
231135 97003 €5 ITERNAR: 0,800,500 op| SNAP UN 1,00 49528 i .
|ESGOTO AF 052018
CALXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE
ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA
231136) 73714 [VEZ (0.20 M) DE 0.60X0.80X0.60 M (EXTERNA) COM SINAP| UN 12,00 1.187.22 1.48402 17.808.24
ARGAMASSA 1:4CIMENTO-AREIA, FUNDO AREIA
ESCAVACAO E REATERRO.
ICALHA DE BEIRAL, RETANGULAR DE AGO
GALVANIZADO, 100X100 , INCLUINDO 2CABECEIRAS, 878 68720
23na7| 0[SOS st 5 SINAP! M 792 69,43 78
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
23.12 [&nmooes COMBATE A INCENDIO Lt
23121| 72853  [EXTINTORDE \ TIPO ABC, 4G - sNP | N z.m[ 188,87 236,08 412,16
DE TINTA AMARELA E VERMELHA SOBRE I
23122| 72815  |PISO, PARA DEMARCAGAO PADRAO DE AREAS DE SINAP! M2 2,00 39,26 4907 98,14
23123 | coMPOR 014 |PLACA DE SINALI EMERGENCIA SAIDA E PROPRIA | UN 500 1721 2158 107,90
EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
2343 INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAO DE 3148859
DESCARGAS E ATMOSFERICA
23131 72284 moeigm"um*me SINAPY M 12921 3420| Qs 562967
23132 1225 G‘B"N‘fciooeﬁ WU N2 - FORNECIMENTO £ SINAPY M 24942 24,05[ 3082 768712
23133| 7Tams1  [CABODE COBRE NU 16MM2 - FORNECMENTO E sNPt | M 12750 12,48 15,60 189,00
ELETRODUTO RIGIDO VEL PVC, DN 25WMM
{3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM s o an 12520
23134 91863 FORRO - FORNE Ok NGE k0. SINAPY Y 00 J
23135 | 74t6e1 |CAXADE INSPEGAC NO PASSEIO C/TUBO PVC SINAP | UN 17,00 264,20 230,25 561425
)=300MM INCL. TAMPA EM PVC _
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE
23136 83377  |COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 |  SINAPI UN 34,00 9,05 11,31 38454
IMM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
23137| 96986 mmmw VEPRARENDO 2 Fm{r snP | N 17,00 003 75,85 128265
23138 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE | oy N eml msl 257 165420
DE FIXACAQ H = 30CM
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - l
08463 UN 77,00 1557 10,46 149842
23139 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 s : '
23.13.10 18526 SEINFRA | UN 1,00 189,69 23711 237.11
231311 72262 SINAP! UN 90,00 12,17 15.21 1.368,90
231312 13246 SINAPI UN 334,00 0.3 0,28 93,52
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS [ FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, 8/ - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ﬁ%{%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ;
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PCIBLLOOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ _

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVES DE IMPERATRIZ - MA .

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA 1643

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

PLANILHA ORGAMENTARIA
BDI: 25,00%
| ITEM CODIGO _DESCRICAD FONTE UND | W.Fem.@m.miil PRECO TOTAL R$
23.13.13| MERCADO.003 ERH:ADEN!A "’ TIPOCUNHA V& PARA | \emcapo | UN ao.oul 1469 1836 146880
2313.14 SEINFRA UN 1,00 1.804,17 225521 225521
2314 LOUCAS, METAIS E BANCADAS 36.208.24
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM
23141 95469  |LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAP! UN 6,00 167,92 209,90 1.259.40
10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
23142 36519 |PCD COM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SINAPY UN 1,00 813,98 1.017,47 1.017.47
COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM
23.143 86804  |OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - SINAP UN 1,00 105,27 131,58 13158
FORNECIMENTO E INSTALACAQ AF 1272013
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO1 X
3.14. 13572
23144 86881 142" - FORNEC EINSTALAGAO. AF. 1272013 SINAPY UN 1,00 108,58 135,72
23145 | compoR 015 [SARRA DE APOIO RETA, EM ACO ’:”‘ POLIDO, SNAPL | UN 2,00 2382 2727 53454
COMPRIMENTO 80CM, PARA PORT,
23148 | coupor1g |BARRADE APOIO LAVATORIO, EMACOINOXPOLIOO, | giapy | 2,00 466,95 583,68 116736
23147 SINAPY UN 2,00 206,33 257,91 515,82
oou
PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2° COM
23148 742341 |CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E SINAPI UN 2,00 449,97 562,46 112492
CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E
ilnl EGISTRO me:l "GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL,
17, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
23.149 94495  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 1.04 57,55, 7193 71,83
FIBRAFFIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E
_Pneasmo DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2
127, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

231410 94499 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 1,00 197,56 246,95 246,95
FIBRAFFIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E

{INSTALACAO AF 062016
REGISTRO DE ESFERA PVC, ROSCAVEL, 34",

231411] 90371 |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA SNAPL | UN 2,00 1750 2198 4396
0302015
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
231412 89353 |ue FORNECIDO E INSTALADO EMRAMALDEAGUA | sNaPt | LN 1,00 2803 35,03 3803
AF 122014 _
231413 cate7 REG‘SET:E)O DE GAVETAC/ICANOPLACROMADAD= | oeinepa | N 100 87,95 109,03 109,93
231414| coiee  [REGSTRODEGAVETACIANOPLACROMADAD= | gepgepa | 1,00 14552 181,90 18190
23.1415] C2157 _ [REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (347 SEINFRA | UN 48,00 38,48 48,10] 2.30880
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 14" E —
231416] 11781 |ACABAMENTO METALICO CROMADO - SNAPL | LN 1,00{ 138,07 17258 172,
ORNECIMENTO E INSTALACAQ
221417 o554 '?‘P"’“E'f‘" OE PAREDE EMMETAL CROMADOSEM | gpapy | 7,00 2067 2,83 180,81
AMPA, INCLUSO FIXACAQ AF 1072016
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA 35 X
231418| 86901 Imwmm-Fmoe SINAPL | UN 4,00 11125 139,06 556,24
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/ OU W&, PARA iy
231419 86006  |LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | SINAPI | UN 400 3812 4765 .
INSTALACAO AF 12203
231420] 118 WR“ DE PLASTICO PARA JARDIM/ TANQUE 17| gpyapy | N 6,00 421 526 31,56
231421 CA4068 _|BANCADA DE GRANITO CINZA E=2am SENFRA | W2 58,80 72915 786,63 16.842.08
231422 86900 cou:aﬁog EMBUTR DE MO '"0! 9 "'f;""‘ NPt | N 42,00 132,60) 165,86 §.966,12
3, DAVEL

m::mmsaz
Rua Y, s/ - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVESS DE INPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETENBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

(649

12¢s

Pégine 13/ 13

PLANILHA ORGAMENTARIA
BOI: 2500%
|_MTEM | CODIGO _DESCRICAO FONTE | UND | QUANT. RECO UNIT. Se UNIT.COMM | __PRECO TOTAL RS
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/ OU
231423| 86911 |34, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - SN | UN 42,00 3238 047 169974
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212013
231424) 1370 |PUCHAHIGENICAPLASTICA COM REGSTRO snapt | N 7,00 78,08 97,60 683,20
IMETALICO 172 * - FORNECIMENTO E INSTALACAO
2345 PINTURA 17 603,15
23151| ssagr  |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM ae | we 7,10 884 11,05 383545
|PAREDES
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX 1340 465808
23152| oM | PAREDES, DUAS DEMAGS. AF oazots | S | we 7,10 1074 : 658,
23153 741332 |[EMASSAMENTO COM MASSA A OLEQ, DUAS DEMAOS|  SINAPI 17, 30,30 14,61 18.26] 55327
PINTURA ESMAL TE BRILHANTE PARA MADEIRA, ] 656,29
23154| 740850 s iptyplotess s | we 3030 173 2166 :
23155 7ac2a7  [PINTURAESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, s | we 120,88 19.70| 2462 7.900.06
24 SERVICOS COMPLEMENTARES E m — - 86.029,57
241 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM e | W 5203 70| [FRE 6.935.42
242 | aaranps  [ATERRO DE SOLOVEGETAL COM E‘&% DEWO%DE| gcro | e 512 155.?91 19598 121397
243 | compor 018 l:nmaammsnemmcwmmmne PROPRA | LN 31.00 505,80| 632.00| 19.592.00
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LE] APARELHADA
244 | COMPOR019 |PARA OS BANCOS E MESA PARAOSBOXES, INCL | PROPRA | M3 672 254945 318681 2141536
NTURA -
245 | COMPOR.020 |PINTURA DE LOGOTIPO PROPRIA | W2 50,00] .15 B0 1196.50
246 | COMPOR 021 |DESMOBILIZACKO DE CANTEIRO DE OBRA PROPRIA | UN 1,00] 74600,00 18.250,00 1825000}
247 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAPY M2 3.056,10] 1,95 243 7.426,32
TOTAL COM BDI 1.495.356, 70
Responsavel Técnico pela Elaborag30 do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREAICAL: 1100614532 B
X FRANKLIM LIMA DA ROCHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS ] ' e o
Rua Y, s - Nova Imperatrz - CEP: 65.907-180 imperatriz.ma.gov SETOR PROJETOS E

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16



() ESTADO DO MARANHAGL Pagnall
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPER..(RIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM _ |DESCRICAO PESO VALOR MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES @
1 META 01-PROJETOS EXECUTIVOS 291% 43.554.08 100,00%
43.554,08
2 META 02-EXECUGAO DA OBRA 1.451.802,62
21 ADMINISTRACAO DA OBRA 12,26% 183.382,80 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 0,00%
18.338,28 36.676,56 36.676,56 36.676,56 36.676,56 18.338,28
22 SERVICOS PRELIMINARES 177.778,26
221 |IDENTIFICAGAO E ISOLAMENTO DE OBRA 4,84% 72.305,09 100,00%
i 72.305,09
222 _|MOVIMENTAGAO DE TERRA 3,86% 57.691,95 80,00% 20,00%
46.153 56 11.538,39
223 | MOBI 3.20% 47.781,22 100,00%
L7AGAD 47.781.22
A IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS 100481199
REGIONAIS
—~ :_
231 |INFRAESTRUTURA 479% 71.559,75 50,00% 40,00% S
= 42.935 85 28.623 90 N
232 |SUPERESTRUTURA 7,05% 105.444 22 20,00% 40,00% 40,00% R
— 21.088,84 42.177,69 42.177,69 j|
233 |ALVENARIA DE VEDAGAO 2,84% 42.494 55 20,00% 60,00% 20,00% :
8.498 91 25.4%,73 8.498 91
234 |FORRO 1,51% 22.567,20 80,00% 20,00%
18.053,76 451344
235 |ESQUADRIA 3,84% 57.443,69 80,00% 20,00%
45.954 95 11.488,74
236 COBERTURA 4,68% 70.044,34 20,00% 50,00% 30,00%
14.008 87 35.022,17 21.013.30
237 _ |REVESTIMENTO 6,20% 92.721,05 30,00% 40,00% 30,00%
27.816,32 37.088.42 27 816,32
238 |PAVIMENTAGAO 12,70% 189.954,52 80,00% 20,00%
151.963,62 37.990,90
‘—%‘ .--” |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS ERANILI LIk DARAOCHA ;
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ENG. CIVIL CREA n® 1100614532 o TR
Imperatriz — MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 SETOR PROJETOS E ORGAMENTOE 7|



Sa- () ESTADO DO MARANHAO ( KRt
5. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPER.. (RIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM__ [DESCRICAO PESO VALOR ~ MESH MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
239  |INSTALAGOES ELETRICA 11,59% 173.369,31 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
34.673,86 3467386 69.347,72 34.673,86
2.310__|INSTALACOES HIDRAULICA 1,34% 20.009,34 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
4.001,87 4.001,87 8.003,74 4.001,87
2311 |INSTALAGOES SANITARIA 4,88% 7302584 20,00% 20,00% 40,00% 20,00%
[ 14.605,17 14.605,17 29.210,34 14.605,17
2312 |INSTALACOES COMBATE A INCENDIO 0,05% 678,20 100,00%
678,20
pas [INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAQ DE DESCARGAS E 241% 31.488,59 20,00% 40,00% 40,00%
ATMOSFERICA
6.297,72 12.595 44 12.595 44
2314 |LOUCAS, METAIS E BANCADAS 242% 36.208,24 30,00% 70,00%
10.862,47 25.345.77
2.3.15 _|PINTURA 1,18% 17.603,15 50,00% 50,00%
8.801,58 8.801,58
24 SERVICOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS 575% 86.029,57 40,00% 650,00%
== = 34.411,83 51.617,74
PREGO PARCIAL 271.068,08 97,927,869 146.931,77 212.052,50 506.491,50 260.885,16
PERCENTUAIS PARCIAIS 10000% | 148538670 18,13% 6,55% 9,83% 14,18% 33,87% 17,45%
PREGO ACUMULADOS 271.068,08 368.995,77 515.927,55 727.980,04 1.234.471,54 1.495,356,70
PERCENTUAIS ACUMULADOS 18,13% 24,68% 34,50% 4868% 82,55% 100,00%
=N
Iy
G\J
‘Responsével Técnico pela Elaboragéo do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA' 1100614532

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Y, /n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158 455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CIVIL CREA n® 1100614532
SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS

13/1172018
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- = ESTADO DO MARANHAO -
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ .
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |

—_—

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ /b 43
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRLZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

QUADRO DE COMPOSIGAQ DO BDI - PADRAO

Tipo de Obra (Conforme ao Acordéo 2622/2013 - TCU):
Construgéo de Edificios (Também para Reformas)

)

Conforme legistagio tributéria municipal, o percentual da base de calculo para 0 1SS 4000 %
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota o 1SS (entre 2,00% e 5,00%) 400 %
TENS SIGLAS |  (1° Quartil MEDIA (3° Quartil T"“‘:“"" :
Taxa de Raleio da Administragiio Central AC 3.00% 4,00% 5,50% 5,43%
Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento S+G 0,80% 0,80% 1,00% 1,00%
Taxa de Risco R 0.97% 127% 127% 1,27%
Taxa de Despesas Financeiras DF 059% 1,23% 1,39% 1,39%
Taxa de Lucro L 6,16% 7,40% 8,96% 847%
PIS (Geralmente 0,65%) _0,65%
COFINS (Geralmente 3,00%) 3,00%
Taxa de Tributos 165 (Logilagio Muniops) 1 1.60%
CPRB (INSS) 0,00%
BOI conforme ao Acordao 2622/2013 TCU [ 2034% [ 2012% | 2500% |  2500%
BDI RESULTANTE 25,00%
FORMULA UTILIZADA BDI=((1+AC+S+R+G)N1+DF}1+L) A

(1-1)

Dediaro para os devidos fins que, conforme legisiagéo tributéria municipal, & base de calculo do 1SS para Construgéo de Edificios (Também para Reformas) e de
40,00% com a respectiva aliquota de 4,00%. Declaramos ainda qua adotamos o orgamento ndo desonerado, e que esta é a alternativa mais adequada para a

Para o tipo de obra "Construgdio de Edificios” enquadram-se a construgo e reforma de: edificios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes,
armazéns e depositos, edificios para uso agropecuario, estagdes para trens e metropolitancs, estadios esportivos e quadras cobertas, instalagdes para embarque e
desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviarias, portos, efc.), penitenciarias e presidios, a construgio de edificios industriais (fabricas, oficnas, galpdes
industriais, etc ), conforme classificagdo 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se porticos, mirantes e outros edificios de finalidade turistica.

Responsével Técnico pela Elaboragio do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA

CREA: 1100614532 1311172018

|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | . 5 e
Rua Y, $/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br Do aw owr o Len,
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 1




L Al ESTADO DO MARANHAO I
. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ =
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA /5 9£

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

QUADRO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PADRAO

CODIGO [DESCRICAO HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 |INSS 20,00 20,00
A2  |SESI 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00
A4 |INCRA 0,20 0,20
A5  |SEBRAE 0,60 0,60
A6 |SALARIO-EDUCAGAO 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 |FGTS 8,00 8,00
- A9  [SECONCI 1,00 1,00
A [TOTAL 37,80 37,80
GRUPO B
B1  |REPOUSO SEMANAL RENUMERADOQ 17,88 Nao incide
B2  [FERIADOS 3,95 Nao incide
B3 JAUXILIO - ENFERMIDADE 0,92 0,71
B4  [13°SALARIO 10,81 8,33
B5 |LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6  |FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7  |DIAS DE CHUVAS 1,48 Nio incide
B8  |AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9  |FERIAS GOZADAS 8,61 6,63
B10  |SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B [TOTAL 44,58 16,40
GRUPO C
C1__ |AVISO PREVIO INDENIZADO 542 4,18
C2  [AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
o C3 __ [FERIAS INDENIZADAS 4,87 3,75
C4  |DEPOSITO RECISAO SEM JUSTA CAUSA 4,95 3,82
~ C5  |INDENIZACAO ADICIONAL 0,46 0,35
C |TOTAL 15,83 12,20
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,85 6,20
D2 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 0.48 037
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO ! i
D [TOTAL 17,33 6,57
TOTAL(A+B+C+D) 115,54 72,97
SINAPI - Composigao de Encargos Sociais, Maranhao vigéncia a partir de 10/2018
Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA/CAU: 1100614532 13/11/2018
TARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLUA LIMA DA R

s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br | 5& am e e v
itriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 |
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA -

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

jé- g g

Pagina 1/6

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

FONTE CODIGO  [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE| PRECO| TOTAL
COMPOR.001 [ADMINISTRAGAO DA OBRA MES 14.259,22
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
SINAPI 93565 ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,000000] 14.259,22| 14.259,22
COMPOR.002 |RETIRADA DE MEIO FIO M 5,83
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 0,200000 16,77 3,35
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,200000 12,44 2,48
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS
COMPOR.003 | CERAMICOS VAZADOS - MEIO FIO - =
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,500000 16,77 8,38
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 2,000000{ 12,44 24,88
COMPOR.004 [DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO UN 58,14
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,500000| 16,77 8,38
SINAP| 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 4,000000 12,44 49,76
CORTE DE ARVORES DE PORTE MEDIO COM
COMPOR.005 REMOGAO UN 127,67
SINAP| 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 6,000000 16,77 100,62
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071
SINAPI 5695 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA | H 1,300000 20,81 27,05
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
|MANUTENCAQ. AF_06/2014
COMPOR.006 |BOTAFORA DE MATERIAL DMT 10 KM M3 30,11
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,400000 12,44 497
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO
TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071
SINAPI 5695 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA | H 1,208078 20,81 2514
230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA -
MANUTENCAQ. AF_06/2014
COMPOR.007 |MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA UN 14.600,00
MERCADO MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA UN 4,000000]  3.650,00] 14.600,00
| "_‘_‘_'_'_"‘-'—--____;_ =
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS i FRANGUMUMADAROCHA
Rua Y, s/n® - Nova Imperstriz - CEP: 65.907-180 ENG. CIVIL CREA r* 1100614532

Imperatriz — MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

1 www.imperatriz.ma.gov.br
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A ESTADO DO MARANHAO 21
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ . FR

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA (£ 50

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS

FONTE CODIGO _ [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE| PRECO]  TOTAL

PISO PODOTATIL DE ALERTA EM PLACA
COMPOR.008 |CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30CM), | M2 72,42

ESPESSURA 2,5 CM (W)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

SINAPI 88256 | ~oaaPtEMENTARES o 0,151300 20,28 3,06

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,151300 12,44 1,88
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR

X

e 370 |(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE] | Ny AN

SINAPI- 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,800000 0,54 1,51
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

SINAPI- 36178 |\ erT A, *40 X 40 X 25° CM UN 9,000000 7,28 65,52
PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM PLACA

COMPOR.009 [CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30CM), | M2 72,42

ESPESSURA 2.5 CM (W)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

SINAPI 8825 |~ oMPLEMENT ARES H 0,151300 20,28 3,06

SINAPI 88316  [SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,151300 12,44 1,88

] AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR J

SINAPI-| 370 RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE) M3 0,018200 25,00 0,45

SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,800000 0,54 1,51
PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E

SINAPI-| 36178 | erT A *40 X 40X 25" CM UN 9,000000 7,28 65,52

ACESSORIOS USO GERAL ELETRICO CENTRO

COMPOR010 |5 pRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ | UM el
COTACAOQ | COTAGAOQ.001 |BUCHA PARA ELETRODEUTO 1" EMALUMINIO | UN 1,000000 2,57 2,57
COTAGAO | COTAGA0.002 |BUCHA PARA ELETRODEUTO 2° EMALUMINIO | UN | 1,000000 2,65 2,65
COTAGAO | COTAGAQ.003 | CAIXA DE PASSAGEM PVC 3' OCTOGONAL UN | 1,000000 183 483
COTAGAO | COTAGAO.004 |ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADADE 14" | UN | 1,000000 0,21 0,21
COTAGAO | COTACA 005 [T ARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABEGA UN | 394,000000 006| 2364

PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE

PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABECA

00000 4
PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE UN [ 2200 i oM

COTAGAO | COTAGAO.006

PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABECA

COTAGAO | COTAGA0.007 PANELA 4,8X45MM AUTOATARRACHANTE UN | 172,000000 0,08 13,76
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2°, PARA
SINAPI-| 1872 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN | 220,000000 1,15 253,00
é?

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, sin” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ENG. GV CREA 1100814532
imperatriz  MA CNP.: 06,158 455/0001-16 SEFOR QAR £ OIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ \

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA ' 45

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA — 4651

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS

FONTE CODIGO  [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] PRECO]  TOTAL
CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC,

SINAPI-| 1871 DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL UN | 98,000000 206 201,88
CORRUGADO

CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO

INAPI-|

. 187 |R0SCAVEL DE 2 1/2", PARA ELETRODUTO ! T L L
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1" PARA

SINAPH 2 [ uN | 15000000 081] 1215
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DET 14"

SINAP- Bl iy un | 7.000000 1,25 8.75
LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 7 PARA

\ SINAPI- 1894 | e o UN|  1,000000 2,50 250

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 34" PARA

SINAP- i [ UN | 66000000 0s8| 3828

SINAPT] 2374 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 UN | 3.000000 037 K

SINAP | 11945 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN | 393,000000 006 2358

SINAPH 4375 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 56 UN | 392.000000 010 39.20

SINAPL] 2376 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN T 7.000000 019 133

LUMINARIA HEKA LS 36 LED 60 W DIFUSOR
COMPOR.011 [VIDRO LISO CURVO E TEMPERADO OU SIMILAR | UN 1.937,04
PARA POSTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

LUMINARIA HEKA LS 36 LED 60 W DIFUSOR
COTAGAOQ | COTACA0.008 |VIDRO LISO CURVO E TEMPERADO OU SIMILAR | UN 1,000000] 1.937,04f 1.937,04

Imperatriz - MA CNP.J: 08.158.45500001-16

PARA POSTE
QUADRO DE MEDIGAO EM ALVENARIA COM 44
- COMPOR.012 MEDIDORES PADRAO CEMAR UN 3.667,61
~ SEINFRA | 16129 EB%DRE%;‘ED'CAO PADRAO COELCE (PADRAO |\ | 44000000]  4480| 197120
CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E
" ' 5,63
SINAPI-| 39632 - 0,65 MM (5.20 KGM2) M2 0,180000 31,29
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
12,54 551,76
SINAPI 88247 COMPLEMENTARES H 44,000000 5
ELETRICISTA COM ENCARGOS
16,96 746,24
SINAPI 88264 COMPLEMENTARES = 44,000000 6,9
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
SEINFRA C0073  |(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 6,500000 41,29 268,38
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 10,000000 12,44 124,40
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500
3.146,10
COMPOR.013 LITROS, COM TAMPA UN
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES
¥ ’ 000000 44, 44,95
SH = LIVRES, 60 MM X 2*, PARA CAIXA D' AGUA N ! -
| oS
| R — R
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS | FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, /n" - Nova imperstriz - CEP: 85.907-180 ’ www.imperatriz.ma.gov.br l e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA 1572
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA '

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

nﬁ ESTADO DO MARANHAO 008 Pl

FONTE | CODIGO _ |DESCRICKO DO SERVICO /INSUMO N INDICE] _ PRECO| _ TOTAL
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES
SINAPH [l Slas Bk b A un| 20000000 1788|3568
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM
SINAPI-I 87 FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' UN 1,000000 19,94 19,94
AGUA
p— o ggsswo PLASTICO PARA PUC, BISNAGA COM 75| | oo o -
SINAPI- 3146 (FL'T:Q';EDA ROSCAEMROLOSDE 18MMX10M 1\ | 4300000 2,50 075
JOELHO PVC, SOLDAVEL 00 GRAUS. 32 VM.
SINAPH R e dshnciion un | 1000000 132 132
TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA
SINAPH e i i uN | 1,000000 212 212
TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA
SINAPI-| 9868 (NBR-5648) M 1,500000 2,68 402
TUBO PVC, SOLDAVEL DN 32 VM, AGUA FRIA
SINAPL B M| 2000000 575 1150
_ REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS,
SINAPHL | 1675 | DAVEL, DN 32MM, COMCORPODIVIDIDO | UN | 11000000 1876] 1876
TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL
SINAPH | 11820 |PARACAIXAD'AGUA 112, COMHASTEMETALICA| UN | 1000000 1162 11,62
E BALAQ PLASTICO
CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500
SINAPI-I 37106 LITROS, COM TAMPA UN 1,000000 2.876,64 2.876,64
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
SINAP! 88248  |HIDRAULICO COM ENCARGOS Wl aoooo00| 12471 4988
COMPLEMENTARES -
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
9
SINAPI B2 | Ercmo o e H | acoo000] 1673 669
PLACA DE SINALIZAGAO EMERGENCIA SAIDA E o
COMPOR.014 |\ TORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | N ‘
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
SINAPI 37530 |RETANGULAR.*13X 26" CM.EMPVC*2MMANTH UN |  1000000]  11.44] 1144
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
CONFORME NBR 13434)
SINAPI 88300 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H | 0200000 1677 335
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H | 0200000 1244 248
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, P
COMPOR.015 | - )MPRIMENTO 80CM, PARA PORTA i '
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS j FRANKLIM LIMA DA ROCHA

ENG. CIVIL CREA o 1100614520
SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS

Rua Y, s/n” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br
imperatriz — MA CNP.J: 06,158 455000116




ok ESTADO DO MARANHAO /21y
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ \

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA 653
LOCAL: PRACA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGCAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

Pagina5/6

1
I

FONTE CODIGO _ |DESCRIGAOQ DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
SINAPI 8243 | oMpLEMENT ARES H 0249500 1540 384
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM
SINAPI o o e it B EMTARES H 0,250000 19,55 488
; BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, _
SINAPI-| 081 | OMPRIMENTO 80CM. DIAMETROMINIMO 3 cM | UN | 1:000000f  205.10] 205,10
BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX
COMPOR1 201 10 +40 x 50 CM UN 466,95
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
SINAPI 88243 COMPLEMENTARES H 0,400000 15,40 6,16
[MONTADOR (TUBO AGO/EQUIPAMENTOS) COM
SINAPI il i) o i H 0,400000 19,55 7.82
IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! BARRA DE
SINAPI-| 36211 |APOIO LAVATORIO, EMACO INOXPOLIDO, *40X | UN |  1,000000{ 45297 45297
50* CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPOR.017 | ~MPRIMENTO 70CM, PARA VASO SANITARIO | UM 8.3
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
SINAP| B e e H 0,400000} 15,40 6,16
MONTADOR (TUBO ACO/EQUIPAMENTOS) COM
SINAPI B e rorane o e H 0,400000 19,55 7.82
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
SINAPH 36205 |cOMPRIMENTO 70cM, DIAMETROMINIMO 3cp | UN | 1000000 192,35 192,35
BANCO EM RIPAS DE MADEIRA COM
COMPOR.018 | oro\/TURA DE FERRO FUNDIDO UN o
BANCO EM RIPAS DE MADEIRA COM
COTACA0.009 [ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO, INCL. UN | 1000000 49100 491,00
PINTURA
SINAP| 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,500000 16,77 8,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 0,500000 12,44 6.22
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI APARELHADA
COMPOR.019 |PARA OS BANCOS E MESA PARA OS BOXES, | M3 2.549,45
TJ% LTJ‘ANTEM" r;? CARPINTEIRO COM ENCARGOS
13,59 40,77
SINAPI 88239 COMPLEMENTARES H 3,000000
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
49,98
SINAPI B | maarincs H 3,000000 16,66
— \\H
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANLMLMADAROCHA
Rua Y, /" - Nova Imperatriz - CEP- 65.907-180 . www.imperatriz.ma.gov.br ﬁ%{m
imperatriy - MA CNFJ: 08,158 4550001-16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;
SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS

1659

FONTE | CODIGO _ |DESCRIGKO DO SERVICO /INSUMO N INDICE] _ PREGO] _ TOTAL
MADEIRA SERRADA APARELFADA DE
SINAPH 3080 |MACARANDUBA ANGELIM OU EQUIVALENTEDA | M3 |  1.100000| 218539| 240392
REGIAQ
SINAP! 40905  |VERNIZ SINTETICO EMMADEIRA DUASDEMAOS | M2 | 3300000]  1660] 5478
COMPOR 020 |PINTURA DE LOGOTIPO W2 19,15
SINAPT] 7345 |TINTA LATEX PVA PREMIUM. COR BRANCA L | 02500000 1775 443
AP o ﬁcLJRANTE LIQUIDO PARA TINTA PVA, BISNAGA 0] | 10 <o0og P -
SINAPH | 12815 |FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN | 0.270000 536 T4
[IXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA.
B 4
SINAPH 3767 | NUMERO 120 (COR VERMELHA) il e 630 e
PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS
1
SINAPI I M H| o300 2006 6.0
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
4
SINAPI 88243 COMPLEMENTARES H 0,300000 15,40 62
COMPOR 021 |DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA | UN 14600,00
MERCADO DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA UN | 4.000000] 365000] 14.600,00
Observagdes:

* Para a elaboragdo destas composigdes de precos unitarios, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE
COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE
024 NAO DESONERADO; ORSE 2018. Conforme indicagdes na Planilha Orgamentaria Base, fornecido pela Prefeitura Municipal de

Imperatriz.

* Para a elaboragdo da composigao de mao de obra do Banco de Dados do SINAPI foi adotado os encargos sociais padréo no valor

de 115,54 %

* Para a elaboragdo da composi¢ao de mao de obra do Banco de Dados do SEINFRA-CE foi adotado os encargos sociais padrdo no

valor de 87,01%
* Para a elaborago da composigao de mao de obra do Banco de Dados do SICRO DNIT foi adotado os encargos sociais padrao do

DNIT.

Responsavel Técnico pela Elaborag3o do Orgamento

Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA/CAU: 1100614532

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65,907-180
Imperatriz — MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

%_._“‘—-—-ﬁ__._

I www.imperatriz.ma.gov.br

FRANIKLIM LiMA

13/11/2018

DA ROCHA

ENG. CIVIL CREA n* 11006714512

SETOR PROJETOS E
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ESTADO DO MARANHAO T A 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRI 1216
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS

A

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ) 16595
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO: ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 1/36

FONTE | CODIGO_[DESCRICKO DO SERVICO | NSUMO UN | INDICE] _PREGO| _TOTAL
PR It;usmggmcn PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 -FORNECMENTOE | o
SNAPH| a0 |DUCHA HIGENICA PLASTICA COMREGISTRO METALICO 12 FORNECWENTOE | 1 1 oo s H——-
INSTALAGAO
SINAPI | 9537 |LIMPEZA FINAL DA OBRA ) 195
SINAPL 3 |ACIDO MURIATICO, DILUICAC 10% A 12% PARA USO EM LIVPEZA L | 0,0500000 4% 021
SINAPI | 88316 __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.1400000 M 174
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT.2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
SINAPI| 10775 |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS e i
B LOCACAQ DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA
SINAPHI] 10775 |ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS NGB e | TRW TN
LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2.30X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEMM
SINAPI| 10775 |SANITARIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS s .
LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30X 6,00 M, ALT 2,50 M, SENM
| - f '
B e e e aas MES| 10000000 |  75000] 75000
LOCACAO DE CONTAINER REFEITORIO 2,30 X6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANTTARIO,
SINAPL| 10775 |G DIVISORIAS INTERNAS e .
LOCACAO DE CONTAINER REFETTORIO 2,30 X6,00 M, ALT_ 2,50 M, SEM SANITARIO,
SINAPI-I 10775 SEM DIVISORIAS INTERNAS MES| 1,0000000 750,00 750,00
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 W, ALT 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4
SINAPI| 10778 |gaciAS, BCHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO ) - i
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4
SINAPH| 10778 |BACIAS, BCHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO NEG| 1w | WISy  Wm
I ::R;ﬁ?zsg ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SMPLES 55X 65 | | e
ShAPH| 1105 |PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CATA FENDA SPLES S5X85 | v | 10000000 - -
MM (212°)
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 * E ACABAMENTO METALICO
SINAPI | 11781 | CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO N bt
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 * E ACABAMENTO METALICO
B T PORECRENTOE NETAAGA UN | 10000000 | 13807 13807
SINAPI | __ 11823 |TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM / TANQUE 172" OU 34" N a2
SINAPLT| 11823 |TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM/ TANQUE 172" OU 34" UN |_1,0000000 21 a2
avnor | 1a2s0 |PARAFUSO DE INOX POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 42 | |1 S
MM2 X 32 MM, COM BUCHA_PORCA E ARRUELA LISA LEVE
PARAFUSO DE INOX POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 4.2
. : ! UN | 1,0000000 023 023
SINAPLI| 13246 |\p X 32 MM_COM BUCHA, PORCA E ARRUELA LISA LEVE
shapt | sssio |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL | 1 Hin
COM LOUGA BRANCA COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL
. N | 10000000 | 81398 81398
SINAPH 38519 150MLOUGA BRANCA COMASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. ;
-~ GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 516", 2 T
38056 | CONDUTOR DE 10A 25 MM2
SINAPH 38056 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 58", UN | 10000000 16.79 16,79
CONDUTOR DE 10A 25 MM2

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA

ENG. CIVIL CREA ™ HODS14S2
Rua Y, 9 - Nova imperatriz - CEP: 85.907-180 www.imperalriz. ma. gov.br e
Imperatriz — MA CNPJ- 08,158 455/0001-18
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

1L

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 2 / 36

FONTE | CODIGO _ |DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO _ UN INDICE[  PRECO|  TOTAL
SINAPI 39210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 0,63
SINAPLI| 39210 |ARRUELA EMALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA ELETRODUTO UN | 1,0000000 063 0 53%
SINAPI 39213 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2, PARA ELETRODUTO UN 1,66
SINAPHI| 39213 |ARRUELA EMALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN | 1,0000000 166 1,66
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
SINAP| W9 | oNECIDA E INST ALADA UN 3,69
SINAPH| 30319 |TERMINAL DEVENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDAf |\ |, o0 169 160
E INSTALADA :
SINAPI 7623 |CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA | pop
DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL. ’
SINAPLI 337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGM) KG | 0,0200000 1o,59i 021
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO,
SINAPH| 146 |0y 110ME=10 ™ M2 | 0,2000000 24,38 487
SINAPHI 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG | 0,0200000 11,42 0.2
SINAPH 6180 Bis:éts?fomoem NAO APARELHADA *2.5 X 30" CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE( "1™ 100 953 12#
TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 9 *) PINUS, MISTA OU
SINAPLI v 800000 1,09
l 1057 |EQUIVALENTE DA REGIAO ol 610 :
SINAP| 88262 [CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1300000 16,66 2,16
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3000000 16,77 503
SINAPI 88316 [SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES _ H | 0,4500000 12,44 559
oag69 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,435 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - 40000 24810 347
i [PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ul Bk ' :
SNAPY PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE 815
2137 | DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO - ’
SINAPL| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG | 12,0000000 054 6,48
SINAPL 2871 él;P;TEﬁS\ gtgiPCA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17X3MMALTURAX [\ T 000000 157 314
GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARMORE/ GRANITO/ QUARTZO
g 0000000 41 9,02
A 4824 |e CALCARIO, PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO el i % :
SINAPLI 7353 |RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L | 02117600 2378 503
SINAP 88309 |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H_| 0,7000000 16,77 1173
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 3,3700000 12,44 4192
POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIAMETRO 450 MM, MOTOR 0000000 210 420
i i ELETRICO, POTENCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_08/2016 it R : i
SINAP| 72251 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO N 1248
SINAPL| 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO _ M_| 1,0200000 8,49 8,65]
SINAP| 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_| 0,1300000 1254 163
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H [ 0,1300000 16,96 220
SINAP| 72253 |CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO [] 24,66/
SINAPY-| 863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M_| 1,0200000 1811 1847
SINAP| 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02100000 12,54 2,63
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,2100000 16,96 3.56
SINAP| 72254 |CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 34,86
SINAPI-| 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M_| 1,0200000 523 573
SINAP| 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03100000 1254 388
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 0,3100000 16,96 5
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E 1247
SINAP| mu L e UN .
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s/ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ —26353"

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

FONTE | CODIGO _[DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE|  PRECO|  TOTAL
TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 GABO DE 35 M2 COMTFURG
sinapLi|  rser  [TERMIA 08 UN | 1,0000000 333 33
SINAPI | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLENENTARES H 1 03000000 254 76
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.3000000 16.9 508
SINAPI | 72315 | TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAQ H = 30CH ON 22,06
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO DN 5/16" COVPRIVENTO DE 3500
SINAPL| 71 : -
5 COM BASE DE FIXACAQ HORIZONTAL UN ] 1,0000000 (&1 731
SINAPL | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CONPLENENTARES H | 05000000 254 527
SINAPI | 86264 __|ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLENENTARES R 105000000 6.9 546
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA. COM FUSIVETS N -
SNAPL| ™2 |1o0Ar250v - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 441,60
FUSIVEL NH 100 A TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPGAO DE 120 KA
SINAPH| 332 [roooes BN TAMRHO UN | 3,0000000 208 6924
CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BLINDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA
INAPHI| 1 ' '
SINAPHI| 13389 |0 pRA FUSIVEL NHOO, CORRENTE NOMINAL DE 160 A TENSAO DE 500V UN | 10000000 1336 31336
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CONPLEMENTARES H | 2,0000000 258 508
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20000000 16.06] 3390
SINAPI | 72553 |EXTINTOR DE INCENDIO PO, TIPO ABC, 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN 188,87
BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM
SINAPH 4350 IoRAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 48 x50 | UN | 1,0000000 033 033
SNAPLI|  foasy | EXTINTOR DE NCENDIO PORTATIL COM CRRGA DE PO GUMIGOSECO POSIOE Y | v |+ ooomng S ox
KG, CLASSE BC
SINAPI | 88267  [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 03000000 1673 501
SINAPI | _ 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03000000 4 37
APLICACAO DE TINTA AMARELA E VERMELHA SOBRE PISO, PARA DEMARCAGAQ
SINAPI | 72815 |oADRAO DE AREAS DE EXTINTORES DE INCENDIO. " "
SINAPII| 7304 |TINTA EPOXI PREMUM, BRANCA T | 05256000 %9 2456
SINAP | 88309 __[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 105000000 677 838
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 05000000 24 622
CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TIJOLO MACICO (7X10X20)
SINAPI | 73714  |PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE 0.60X0.60X0.50 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA | UN 118722
1:4CIMENTO:-AREIA, FUNDO AREIA ESCAVACAO E REATERRO.
SINAPH 22 |ACO CA 25, 6.3 MM_VERGALHAD KG | 2.2000000 a6a] 1020
SINAPH 25 |ACO CA-25 8.0 MM VERGALHAQ KG | 2.2000000 260 1012
SINAPHI| 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1.25 MM (0,01 KG/M) KG | 0.1100000 1050 116
Aoy [ ﬁi::sggg?g ~POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEW " — " R
SINAPL| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 KG | 226,6880000 05| 12350
SINAPLI| 6076 __|SAIBRO PARA ARGAMASSA (COLETADO NO CONERCIO) v T oz 5396 1981
B ADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30° CM, CEDRINHO OU EQUVAL
SINAPH| 6189 B:B;E“G?fomoem NAQ APAREL M | 10000000 953 953
SINAPI| 7258 |TIOLO CERAMICO MAGIGO 5 X 10 X 20° OM UN | 816,0000000 074 10584
GRELHA FOFO SIMPLES COMREQUADRO, CARGA MAXIVA 125 T, 300 X 1000 WM. | | T 1 0oonor S [
SINAPH] _ 112%5_|E= +15* MM, AREA ESTACIONAVENTO CARRO PASSEIO ! ' ;
SINAPI | 88262 __|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01050000 16,66 7
APl | sane7 | OPERADOR DE MAQUINAS E EQUPAVENTOS COM ENCARGOS i | o 2678000 — o
COMPLEMENTARES
SINAPL | 83308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 751855000 677] 25482
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 177640000 12.44] 22098
—_
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=) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ pn SINFRA
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA 1657
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA J
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO: ORSE 2018
COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP!
FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO N INDICE] _ PREGO] _ TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L,
SINAPI | 88830  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENGIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP cHP| 03978000 105 041
DIURNO_ AF 102014
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L. CAPACIDADE DE MISTURA 280 L
SINAPI | 88831  |MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI cHi | 0.1224000 022 002
WRNOAE fouie
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAVETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
N s -
SINAPI | 90586 o irasico POTENCISTR DE 2 i:v - CHP DIURNO. AF 06/2015 CHP| 0.1750000 1.20 o
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO
INAPI - :
SINAPL| 90587 |RiFASICO POTENCIA DE 2 OV - CHI DIURNO. AF 0672015 CHI | 0,1750000 033 0.05
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14,5 4 5 (CIMENTO7 AREIA NEDIAY
4 ¥ @
SINAPI| 94962 15017 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 0%013 N3 | 02500000 s
CONCRETO FCK = 5MPA, TRACO 13,4:35 (CIMENTO! AREIA MEDIAJ BRITA 1) -
SINAPI | 94963 |onEPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF 0772016 NG | 0,3000000 AW, 20
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE
SINAPI| 83377 |cABOS PARA CABO 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO o i
_ CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR
SINAPHI| 1862 | n¢ CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 UN | 1.0000000 G i
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7 1 00700000 16,06 118
POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE
SINAPI | 83397 |ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN s
SINAPLI| 505 |POSTE DE CONGRETO DUPLO T TIPO B. 500 KG. H = 9 M (NBR 8451) UN | 1.0000000 80507 805.07
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENGARGOS COMPLEMENTARES H | 5,0000000 1244 7464
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 8500 KG, MOMENTO
SINAPI | 91634  |MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 750 M, INCLUSIVE | CHP | 1.2500000 1443 14303
CAMINHAO TOCO PBT 8 700 KG, POTENCIA DE 160 GV - CHP DIURNO. AF_08/2015
TANGAMENTO GOM USO DE BALDES, ADENSANENTO E AGABANENTO DE
SINAPI | 92873 |0 o\NCRETO EMESTRUTURAS. AF._12/2015 o o e o
CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 13,4 3.5 (CIVENT O7 ARETA MEDIA/ BRITA 1) - :
SINAPI | 94389 lonEpARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 ] T i (o
SINAPI | 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12565
SINAPH] 38 |ACO CA60,50 MM, VERGALHAO KG | 2.1560000 ¥ 92
snaon| a0 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAT-ORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEW " —— o >
TRANSPORTE)
SINAPII| 1106 |CAL HIDRATADA Gl PARA ARGAMASSAS KG | 3,0006000 067 201
INADA PARA FORMA DE CONCRETO. D
e — %H;:? ?FMMEEEEA M;oweusnm RESINADA PARA FORVA DE CONCRETO. BE | 11 | 0 0500000 . o
SINAPH| 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 KG | 185084000 054 300
SINAPH| 4721 [PEDRABRITADAN. 1 (95 19 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEMFRETE | M3 | 0,0365000 58,93 215
SINAPHI| 4722 |PEDRA BRITADAN. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEMFRETE | M3 | 0,0040000 58,93 023
SINAPLT| 7258 |THOLO CERAMICO MAGICO 5 X 10 X 20° CM UN | 50,4800000 024 1451
SINAPL | 88309 __|PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 16789000 677 2815
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENGARGOS COMPLEMENTARES H 1 44832000 04 5577
SINAPI | 83446 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E DRENO BRITA N 12565
SINAPH] 3 |ACO CA60.50 MM, VERGALHAQ KG | 21560000 a8 922
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAIF ORNEGEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
swer| a0 RSO M3 | 0,0653000 25,00 163
SINAPL| 1106 |CAL HIDRATADA CF-l PARA ARGAMASSAS KG | 30096000 067 201
mapien T %H;)}:. ?.E :aén_slr;,q M%OWENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE | 4o | 0 060000t po >
SINAPL| 1378 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO GP 1132 XG | 185084000 054 999
¥
?\%
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gﬁ# SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ J 657 '
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA B
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018
COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP!
FONTE | CODIGO _ [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN _INDICE] _ PRECO]  TOTAL
SINAPI-| 4721 |PEDRA BRITADAN. 1 (9.5 a 1 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEMFRETE | M3 | 0,0365000 58,93 2,15
SINAPI-| 4722 |PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE 0,0040000 58,93 023
SINAPL| 7258 |TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20° CM UN | 60,4800000 0,24 1451
SINAP| 88308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,6789000 16,77 28,15
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_ | 44832000 12,44 55,77
AP | 84083 nssm) DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE N nat
TABUA DE MADEIRA APARELHADA "2,5 X 30° CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 302 |ooval ENTE DAREGAO M | 10000000 16,80 16,80
SINAPL] 5066 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG | 0,0500000 15,05 075
SINAP| 88233 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,4000000 1359 543
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1500000 16,66 249
PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E
SINAPL | 84876 ||NSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | M2 s
BANHEIROS MASC. E FEM.
BATENTE/ PORTAUADUELA MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120*
SINAP-] 181 CM X *210" CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ JG | 05500000 24095 13252
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAC (NAC INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM
! 1 4 47
M 02 |0U EQUIVALENTE REGIONAL),E = 35" CM i@ | 1w bcied (PN
SINAPL| 5067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG | 0.1500000 12,17 182
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EMACO, 6
SINAPH | 11573 |\ DARA JANELA DE CORRER UN | 2,0000000 5,17 10,34
——_ gglrz?oiummac. EMALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 14", (6 X 6" CM). PARR |\ "1™ >0 . 108
GUARNICACY ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= "4,5* CM, EM CEDRINHO/
SINAPI| 20017  |ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO! CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU M | 59600000 6,66 39,69
EQUIVALENTE DA REGIAD
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPH | 35274 [ s e DA REGIAO M | 01071000 2329 2,49
SINAPI 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_ | 1,0000000 1359 1350
SINAP!I 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_|1,0000000 1517 1517
SINAPI 88309 |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H_| 0,6800000 1677 11,40
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - H_| 0,6800000 12,44 8,45
ARGAMASSA TRAGO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA 0080000 267 i
AR 88627 | ASSENTAMENTO DE ALVENARIA PREPARO MANUAL AF_08/2014 sl o A 2
PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
- : 684,01
e INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | M2
BANHEIRO PCD.
BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15° CM, *60 CMA 120*
SINAP-| 181 CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ JG | 05500000 24095 13252
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAQ INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA-DE-LEI QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM
SINAPL-I 028 |0\ EQUIVALENTE REGIONAL) E = 35 CM M2 | 1,0000000 43547 43547
SINAPLI 5067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG | 0,1500000 12,17 1,82
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAQ), EMLATAO, COM ROLAMENTO EMACO, 6
SINAPH | 11573 |\ DARa JANELA DE CORRER UN [ 2,0000000 5147 10,34
PSR, R EEE?O%UADRJNDO, EMALUMINIO (VERGALHAO MACICO), /4", (6 X & CM), PARA | "™ oo 811 1083

FRANFLM LA DA ROCHA
ENG. CVIL CREA o 11008145%2
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= ESTADO DO MARANHAO 1284
: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ (A3
< SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFETURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ' 7660
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA :
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO: ORSE 2018
COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP!
FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _PRECO| __TOTAL
GUARNICAO! ALIZARI VISTA MACICA. E= 1 CM. L= 45 CM. EM CEDRINHO/
SINAPHI| 20017 |ANGELIM COMERCIAL EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU M | 59600000 666| 3969
EQUIVALENTE DA REGIAQ
PILAR DE MADEIRA NAQ APARELHADA *10 X 10° CM, MACARANDUBA. ANGELIM OU
sNAPH | 3sz7a  [EOE R R M | 01071000 2329 249
SINAPI | 88239 [AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 10000000 T35 1358
SINAP| | 88261 __|CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H T 10000000 B4l 1517
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,5800000 677 1140
SINAPI | 88316 __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 05800000 1244 8.45
ARGAMASSA TRACO 10,545 (CIMENTO, CAL £ AREIA MEDIA) PARA
p
SINAPI | 88627 |ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF 082014 M3 | 00060000 | 767 20
PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
SINAPI | 84876 |\ STALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAC, | M2 ol
LAVATORIO INTERNA
BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *80 CM A 120°
SINAPLI| 181 |CMX *210° CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXAY | JG | 05500000 #4095 13252
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
PORTA DE MADEIRA-DE-LE] QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM
; 7
SR R [ e Bt M2 | 1,0000000 asar| w47
SINAPL| 5067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 14 X 12) XG | 0,1500000 217 8
RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAQ, COM ROLAMENTO EMAGO 6 )
i) BRI ooyt N | 2,0000000 5171 1034
== EBE?O%UADRADO. EMALUMINIO (VERGALFAO WACICO), 7 (X6 CWI.PARA |\ | 1 oo o
GUARNICAOT ALIZAR VISTA MAGICA, E= T GM, L= *45* CM, EM CEDRINHOT
SINAPLI| 20017  |ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO! CURUPIXA/ PEROBA! CUMARU OU M | 59600000 666 3960
EQUIVALENTE DA REGIAQ
PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10° CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
; - ’ 000 3 4
SINAPL| 387 [ R a M| 01071 2329 2
SINAPI | 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,0000000 358 1359
SINAPI | 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLENENTARES H 1 1.0000000 1517] 1547
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.6800000 677] 1140
SINAP| | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,6800000 1244 8.45
ARGAMASSA TRAGO 10,545 (CIMENTO, CAL E AREIA NEDIA) PARA
SINAPI) 88627 |\ SSENTAMENTO DE ALVENARIA PREPARO MANUAL AF 08/2014 NG| o0 e 214
PORTA MADEIRA MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAC POPULAR,
ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E
SINAPL | 84876 |\ cTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | M2 o
LAVATORIO EXTERNA.
BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15° CM, *60 CM A 120°
SINAPH| 181 |CMX *210° CM, EM CEDRINHO! ANGELIM COMERCIAL EUCALIPTO/ CURUPIXAI | JG | 05500000 2095 13252
PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
" PORTA DE MADEIRA-DELE] QUADRICULADA PARA VIDRO, DE CORRER (ANGELIM
SINAPI- 5028 OU EQUIVALENTE REGIONAL) E = *35° CM M2 1,0000000 435 47 435 47
SINAPII| 5067 __|PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 [2 14 X 12] KG | 01500000 PRE; 82
] RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EMACO. 6
ainis DA bbbl UN | 2,0000000 5171 1034
JE B ;FSEHIZCI)O%UADRADO, EMALUMING (VERGALFAO MACICO), 74" (5 X6 W PARA | | 1 200000 o
GUARNICAOT ALIZAR] VISTA MACICA, E= *1° CM, L= *4.5* CM, EM CEDRINHO/
SINAPII| 20017 [ANGELIM COMERCIAL EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBAY CUMARU OU M | 59600000 666| 3960
EQUIVALENTE DA REGIAQ
N PILAR DE MADEIRA NAQ APARELHADA *10 X 10° CM. MACARANDUBA. ANGELIV OU
sNAPH | as7a  [FLAR REIIERA NAOA M | 01071000 2,29 249
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T ESTADO DO MARANHAO nega o
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ o ma”

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

RA

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ‘661
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA o
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

FONTE | CODIGO  [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE]  PRECO]  TOTAL
SINAPI 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,0000000 13,58 1359
SINAP| 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,0000000 15,17 15.17
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,6800000 16,77 11,40
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 06800000 1244 8,45
ARGAMASSA TRACO 1:0,54,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
SINAPI | 88827 | ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL AF_ 0872014 MS| 000000 | Ler &
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATORIO,
SINAPI | 88877 |cOM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212013 u "0
SINAPI-] 3146 |FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MM X 10 M(LX C) UN | 0,0400000 250 0.10
SINAPI-I[ 37588 |VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2* SEM LADRAO UN | 1,0000000 16,27 16,27
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 04700000 16,73 284
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0500000 1244 0,62
- gsare | VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM i -
LADRAQ - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2013 :
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MMX 10 M(L X C) UN | 0,0400000 2,50 0.10
SN 6153 | VALVULA EMPLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO T~ SEMUNHOE | 1™ 000000 2 252
SEM LADRAQ
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01200000 16,73 2,00
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0400000 12,44 0.49
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E
SINAPI 86881 |\ cTALACAO. AF 122013 UN 108,58
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MM X 10 M(LX C) UN | 0,0500000 2,50 0,12
SINAPI 6136 |SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO 1 X 1.42" UN |_1,0000000 102,84 10284
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02700000 1673 451
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0900000 12.44 111
SINAPI 86883  [SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 1/47 X 27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | UN 8,82
SINAPI 3146 FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MMX 10 M(L X C) UN | 0,0500000 250 0,12
SINAPI-! 6148  |SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.12° | UN | 1,0000000 7,00 7,00
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0800000 1673 133
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0300000 12,44 0,37
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E
86884 . 6,31
URAM INSTALACAO. AF_12/2013 o
SINAPH 3146 FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MMX 10 M(LX C) UN | 0,0175000 2.50 0,04
SINAPI 6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 * X 30 CM UN | 1,0000000 3.15 315
SINAP| 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01500000 16,73 250
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0500000 12.44 062
. s ﬂcg; :;_EML'_EI INOX_ 1/27 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N %74
SINAPH 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M(L X C) UN | 0,0175000 2,50 0,04
SINAPLI| 11683 |ENGATE /RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 * X 30 CM UN |_1,0000000 23,58 2358
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1500000 1673 250
SINAP] 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00500000 12.44 0,62
—— 26900 | CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA FORNECIMENTO E INSTALACAO. = o
AF 1212013
\
\ =
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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2 ESTADO DO MARANHAO 122 T
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ )
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

T s

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ / 6 ,é =

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA Z——-
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

(

(

FONTE | CODIGO _|DESCRIGAO DO SERVICO /INSUMO 0N INDICE] _ PRECO| __TOTAL
SINAPH| 1743 |CUBA ACO INOX (AIS! 304) DE EMBUTIR COMVALVULA 3 172°, DE *46 X 30 X 12 CM | UN | 1,0000000 11230 11230
SINAPLL| 4823 |MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG | 02574000 3154 537
SINAPL | 88274 |MARMORISTA/GRANTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,4800000 903 916
SINAPI | 88316 |SERVENTE GOM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,1500000 1244 18
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA.35 X 50CM OU EQUIVALENTE -
SINAPI | 88901 |0 RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212013 UN mas
SINAPLI| 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG | 05271000 T5a 1662
SINAPH| 20069 |LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEMLADRAO *50 X35°CM | UN | 10000000 7506|7506
SINAPI | 88274 |MARMORISTAIGRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLENENTARES 71 0,8500000 908 162
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02700000 144 335
TAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO
SINAPI | 8604 |POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212013 N -]
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2° COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA | .
SINAPHI| 4351 | SaNITARIA, INCLUI PORCA CEGA. ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5.8 | UN | 20000000 U S o
SINAPL| 10425 |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30° CM N | 1,0000000 763%6] 76
SINAPH | 37320 |REJUNTE EPOXI BRANCO KG | 00507000 873 247
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 03900000 1673 652
SINAPI | 88316 |SERVENTE GOMENCARGOS COMPLENENTARES H 1 0.1900000 74 7%
TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2° OU 34" PARA LAVATORIO, PADRAD
SINAPL| 86306 |50pyLAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 - w12
SINAPLI] 3146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M(L X C) UN | 0,0304000 250 007
SNAPLI| 1aet5 | TORNEIRA CROMADA DE VESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR. 120U ¥4 T onoooco uitl |
(REF 1193)
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 1673 167
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0300000 124 03
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2* OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA,
SINAPL| 86311 |pADRAQ POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013 UN 3238
SINAPIT] 3146 |FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MMX 10 M(L X C) UN | 0,0304000 750 007
TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO
) N g 208
SINAPH | 13416 |50/ AR 172 OU 3/4 * (REF 1158) i B 2.
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1200000 16,73 200
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0400000 4 048
TREVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
SINAPI | 87246  |DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5M2. | M2 45,60
AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU JGUAL A 4, FORMATO
T I oo inps w2 | 10800000 298| 2580
SINAPL| 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG | 45600000 055 267
SINAPLI| 34357 __|REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG | 0,2400000 350 084
SINAPI | 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEVENTARES H | 06400000 2028 1297
SINAPI | 88316 __|SERVENTE COM ENCARGOS COVPLEMENTARES H | 0,2600000 1244 323
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO
SINAPI | 87257  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 15X15 CM ALINHADAS A PRUMO A MEIA M2 514
ALTURA DAS PAREDES. AF 062014
REVESTIVENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PET MENOR OU IGUAL A3,
SINAFL 53 | FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CMR 2| 1,0800000 i I
SINAPLI| 1381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG | 48600000 055 267
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA £ SERVICOS PUBLICOS I
Rua ¥, sin* - Nova Imperstrz - CEP: 65 807180 | wwwimperatriz.ma.govbr | ENG. CIVIL CREA ™ 1100814532

imperatriz - MA CNP.J: 06,158, 455/0001-16 i | T ION.E e
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= ESTADO DO MARANHAO 41 R
*} PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ .-
P e SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ #6535
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO: ORSE 2018
COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
FONTE | CODIGO |DESCRICAQ DO SERVICO / INSUMO UN INDICE{ PRECO| TOTAL
SINAPI-] 34357 |REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG | 0.4200000 350 147
SINAP] 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.7000000 20,28 14,19
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3700000 12,44 460
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO
SINAPI 87259  |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE M2 4370
AREA MAIOR QUE 5 W NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3,
SINAPHI 536 FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 M2 | 1,0700000 21,90 2343
SINAPI-| 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG | 4,8600000 0,55 267
SINAPLI 34357 |REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG | _0,2800000 350 1,01
SINAPI 88256 |AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 06100000 20,28 1237
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3400000 12,44 402
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
SNAPI g7s03  |DE9X19X15CM (ESPESSURA SCM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOROU | ) ik
IGUAL A 6MSEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM '
BETONEIRA. AF_06/2014_
SINAPLI 7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAQ), DE 9 X 18 X 19 CM MIL | 00279300 390,00 10,89
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA. FIO D = *1.20 A
SHAH s 1,70 MM_MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7.5* CM .| oxN 137 oSt
SINAPHI| 37385  [PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) i%“ 0,0050000 38.74 0,19
ARGAMASSA TRAGO 128 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87292  |UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM | M3 | 0,0098000 328,01 321
BETONEIRA 400 L AF_06/2014
SINAPI 88308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 1,3700000 16,77 2.07
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,5850000 12.44 8,52
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
SINAPI 87548  |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE M2 15,91
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 128 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87369  |UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. M3 | 0,0213000 397.29 846
AF_06/2014
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03500000 16,77 586
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1280000 12,44 1,59
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
— g7553  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM - 125
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 128 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI 87292  |UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM | M3 | 0,0213000 328,01 598
BETONEIRA 400 L AF_06/2014
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,2000000 16.77 3,35
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0740000 12,44 092
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
SINAPI 87878  |COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | M2 297
AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO
SINAPT| 81377 | CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF 0612014 551 900Ea0 | e (ke
SINAPI 88308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0700000 16.77 117
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0070000 12,44 0,08
|

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, s/n* - Nova imperatriz - CEP; 65.907-180 www_ imperatriz.ma.gov.br | ENG. CIVIL CREA™ 1100814532
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ —__Jboyg

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA I
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 10/ 36

FONTE | CODIGO__|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO_ UN INDICE] _ PRECO] _ TOTAL]
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
SINAPI | 88885 |5 DEMAOS. AF_06/2014 e 1074
SINAPLI| 7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L | 0.3300000 2053 877
SINAPI | __ 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A ] 0,1870000 16.70 392
SINAP| | 88316 __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0690000 12,44 0.85
] et :FPL;tszgff E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. % o
SINAPI| 3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN | 01000000 0.39 003
SINAPLI| 4051 |MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 18L | 0.0489000 2490 219
SINAPI | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ] 03120000 16,70 521
SINAP| | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1140000 12,44 141
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, %/4", FORNECIDO E
SINAPI| 83333 |,\STALADO EM RAMAL DE AGUA. AF 122014 UN 20
SINAPI1| 3148 |FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MM X 50 M(LX C) UN |_0,0130000 322 iXE
SINAPI] 6076 |REGISTRO GAVETA BRUTO EMLATAO Fomgg, BITOLA 3/4 * (REF 1509) UN | _1,0000000 200 2209
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
4 4
snapi | saaes [N H | 02000000 1247 249
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 02000000 1673 334
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
SINAPI | 853% | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 N ikt
SINAPLI| 9868 |TUBO PVC, SOLDAVEL. DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M | 1.0610000 268 284
SINAPLI| 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,1230000 131 016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI | 88288 |- \p| EMENTARES i | Saeam e e
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3690000 1673 6.17
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE
\PVC, : 19,1
SINAPI | 83357 |51/ - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 N 13
SINAPI| 9869 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M | 10610000 575 510
SINAPHI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0.1470000 131 0.19
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
4 54
SNAP! | 88208 |00\ \pnTaRES 0,4400000 1247 4
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4400000 1673 736
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI | 83335 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 w L7
SINAPLI 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0.0110000 516 049
SINAPHI| 7139 |TE SOLDAVEL PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN |_1,0000000 085 0,85
SINAPLI| _ 20083 __|SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0120000 3922 047
SINAPH| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0750000 131 0,09
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
st | sees o H | 02000000 1247 249
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2000000 1673 334
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
SINAPI|  893%  |rORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 " 1046
SINAPL] 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0140000 .16 063
SINAPLI| 7140 __|TE SOLDAVEL, PVC,_ 80 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NER 5648) UN | 1.0000000 212 212
SINAPI| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0170000 022 0,66
SINAPLI| 38383 |LIXADAGUAEMFOLHA GRAO 100 UN | 0,0890000 131 011
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS
SINAPI
88248 | MPLEMENTARES H | 0,2380000 12,47 296
k
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= SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Ve '
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA — 65
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP|

Pagina 11/ 36

FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN | INDICE| _PREGO] _ TOTAL
SINAPI | 88257  |ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 02380000 1673 398
SNAPI | sodg0 | TE DE REDUGRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM Xa5MM_ INSTALADO EM RAWAL OU |
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 125
SINAPH| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00140000 B8 06
SAPi|  71a6 | TEDE REDUCAD, PVC, SOLDAVEL S0 GRAUS, 2 WMXES ML PARRRGAFRA | T, P E——
SINAPT| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 NG UN | 00170000 %2 ___ose
SINAPFI| 38383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | _0,0890000 131 011
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENGARGOS
sNAPi | eaoag  |AONLERDE ENCA H | 02380000 41| 29
SINAPI | 88267  [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2380000 673 398
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI| 8348 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212014 . s
SINAPLI| 9874 [TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M_| 10610000 839|880
SINAP| 38383 __|LIXA AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0080000 131 001
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sNAPI | saosg  (RJNLAR OF EROAY H | 00240000 241 02
SINAPI | 83267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0240000 673 040
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI|  B49  |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 ’ ne
SINAPLT| 9875 |TUBO PVC_SOLDAVEL DN 50 MM, PARA AGUA FRIA [NBR-5648) M_|_1,0610000 1040 1103
SINAPI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0100000 131 0,01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
1
swapl | aaaas  [AVLAR O ECAE H | 00290000 2411 03
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00200000 73 048
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI| 83430 |EORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212014 s
SINAPI| 8873 __|TUBO PVC,SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M_| 1,0610000 621 1719
SINAPLT| 38383 __|LIXA 'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 00110000 131 001
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SNAPL | a8 oole o e maRes H | 00340000 el 0w
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00340000 673 0%
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1} L} i ‘u
SINAPI | 83451 |- ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 M 25
SINAPI| 9871 __|TUBO PVG, SOLDAVEL DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M_|_1,0610000 275 2413
SINAPL | 38383 _|LIXA DAGUA EM FOLHA GRAC 100 UN | 0,0140000 131 0.01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
047 05
SNAPI | 88248 oot euenmanes H | 00420000 : .
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00420000 w673 o
TUBO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (34"), INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI| 8981 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. i &%
SINAPT| 8871 __|TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) _ M | 1.0610000 770 X
SINAPI| 38383 __|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0140000 1.31 0,01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS )
snapi | geaag  [ADLER DRSO H | 00420000 041 052
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0420000 73] 070
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | . ) FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, /" - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatrizma.gov.br o205 CVIL CREAS HooR usz

imperatrz — MA ONPJ: 06,158 455000118



.:‘u‘ |; - P%lgina 127136
= ESTADO DO MARANHAO 1990
: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ *‘_-’1 i
-/, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ vs SINFRA
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA 1668
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA '
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018
COMPOSICGES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO | INSUMO N INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI | 83481 | GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2014 UN 258
SINAPH| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0070000 56 031
SINAPLI| 3528 |JOELHO PVC_ SOLDAVEL 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 10000000 051 051
SINAPI1] 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CNG UN | 00080000 3622 0.31
SINAPFI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA_ GRAO 100 UN ] 0.0130000 131 0.01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SNAPL | s [0 PN TARES H | 00600000 1247 074
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0600000 1673 1,00
sNAPI | sodgy |CAXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDAE | _—
INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. '
SINAPLI| 122 |ADESVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM850 GR UN | 00148000 515 066
SINAPLI| 5103 |CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA N | 1.0000000 901 391
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS £ CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPHI| 20078 oy AcO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400° G) U] SRR b wE
SINAPLI| 20083 __|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASGO COM 1000 3 UN | 0,0225000 B2 058
SINAPLI| 20085  [ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000000 083 083
SINAPLT| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLFA GRAO 100 UN | 0,0365000 3 004
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SNAPI | 888 |oole e oevTaRES H | 01350000 1247 168
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 01350000 1673 225
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
SINAPL| 89482 |0 MAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 oy ik
SINAPL| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00748000 B8] 066
SINAPLI] 5103 |CAIXA SIFONADA PVG, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN | 10000000 301 991
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPHI] 20078 |66 AGO, POLIETILENO E OUTROS) { DE *400° G) ] S0 16 A
SINAPL| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMG N | 00225000 122 058
SINAPHI| 20085  |ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000000 083 083
SINAP-T| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLFA GRAQ 100 . UN | 00365000 131 004
AUXILIAR DE ENCANADOR 0U BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sapi | saug  [TRLAR DR SR H | 01350000 1247 168
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1350000 1673 225
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM
SINAPI | 3451 |RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO - MICTORIO. AF_12/2014 o s
SINAPL| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00148000 B 066
SINAPH| 208 |ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTOPREDIAL | UN | 1,0000000 150 150
SINAPLI| 11714 |CAIXA SIFONADA PVC_ 150 X 185 X 75 MM, COM GRELFA QUADRADA BRANCA N | 10000000 32| 3121
_ PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SR O e e - TR [ o G uN | 0,0300000 1653 049
SINAPLI] 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GM3 UN | 0,0225000 R, 088
SINAPH] 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA_ GRAO 100 UN | 0,0365000 131 0.04
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ,
SNAPL| s |0 AR H | 02100000 1247 261
SINAPI | 88267  [ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 02100000 1673 351

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ; 14 Q

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAQ DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 13/ 36

FONTE | __CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI| 89492 |, GUUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 by o
SINAPL| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0090000 B16 040
SINAPH| 353 |JOELHO PVC_SOLDAVEL 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 1,0000000 132 132
SINAPLI| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO GOM 7000 CNG UN | 0.0110000 3922 043
SINAPH| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0170000 131 0.02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
snaPt | seup  [FUNLER D= ENCAY H | 00730000 1247 091
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0730000 1673 122
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI | 89433 |AGUA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 s ks
SINAPLI| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR N | 0,0090000 %515 040
SINAPLI] 3501 |JOELHO, PVC SOLDAVEL 45 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 1,0000000 242 242
SINAPLI| 20083 | SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CAG UN | 0.0110000 3922 043
SINAPLI] 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA GRAD 100 UN | 0,0170000 131 0.02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS "
snapt | seoes  [AONLAROEENCRY H | 00730000 1247 08
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00730000 1673 12
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI | 83501 4 GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212014 N i
SINAPLI| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 850 GR ON | 0.0180000 515 061
SINAPLI| 3540 __|JOELHO PVC, SOLDAVEL 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 1,0000000 358] 358
SINAPH| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0220000 3022 086
SINAPLI] 38363 |LIXA DAGUA EM FOLHA GRAO 100 — UN | 0,0240000 131 003
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
00 1247 134
SINAPL| 88248 | \p| EMENTARES H | 0.10800 2
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1080000 1673 1,80
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI| 89802 |35UA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 i e
SINAPL| 122 [ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00180000 516 081
SINAPLI| 3503 |JOELHO, PVC SOLDAVEL 45 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN | 1,0000000 439 439
SINAPH | 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMG UN | 0,0220000 302 0.86
SINAPLI| 36383 |LIXA DAGUA EM FOLHA GRAO 100 UN | 0.0240000 131 003
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
04 1247 134
snaPl | seaa (oo H | 01080000 2 .
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 01080000 1673 1.80
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN S0MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPL| 89503 |551A . FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 UN s
SINAPLI| 122 __|ADESVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00180000 B 15 081
el e gﬁtﬁrﬁ. DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL 50 MM, PARA AGUA FRAPREDAL(NBR | | 1.0000000 o= Py
SINAPLI| 20083 |SOLUGAO LIMPADORA PARA PVC_ FRASCO COM 1000 CNG UN | 00220000 02 086
SINAPLI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA GRAO 100 UN | 0,0240000 131 0.03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS
SNAPL | a8 ool e rares H | 0.1080000 1247 134
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1080000 1673 180
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI| 8950 |AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 N e
SINAPL] 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVG, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0070000 %16 031
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICCS PUBLICOS i FRANKLIM LA [ ROCHA
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) PREFEITURA MUNICIPAL DE IHPERATRIZ' yre t (i
ﬁw SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS —
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ s
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGCAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA /L 5 5
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018
COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP|
FONTE CODIGO _ |DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE PRECO TOTAL
SINAPI-| 3873 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 8,10 8,10
SINAPI-| 20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM2 UN | 0,0080000 39,22 0,31
SINAPI-| 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAOQ 100 UN | 0,0130000 131 0,01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 0,0400000 12,47 0,49
SINAP! 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00400000 16,73 0,66
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
SINAP] 89538 25MM X3/47, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN 277
INSTALACAOQ. AF_12/2014
SINAPL-I 65 :gﬁF;TFAF?IgR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA UN | 10000000 0,99 099
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0070000 4516 0,31
SINAPI-| 20083 SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0080000 39,22 031
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 00130000 1,31 0,01
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 0,0400000 12,47 0,49
SINAP| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0400000 16,73 0,66
89542 LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014 o ol
SINAPI-| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN [ 0,0090000 4516 0,40
SINAPI- 20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0110000 39,22 0,43
SINAPI-I 38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 13,74 13,74
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA_GRAO 100 UN | 0,0170000 131 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
490000 12,47 061
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 00 : .
SINAP| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0450000 16,73 081
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA
89542 ¢ h 16,01
S FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. s
SINAPL| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0090000 4516 0,40
SINAPL| 20083 SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0110000 3922 043
SINAPI-I 38021 LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 13,74 13,74
SINAPI-| 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAD 100 UN | 00170000 1,31 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
0450000 12,47 0,61
SINAPL| 88248 |0 OMPLEMENTARES oA B '
SINAP BB267 ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0490000 16,73 081
BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM,
SINAPI 89546 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. | UN 6,18
AF_1212014
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPI-| 20078 PVC. ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400° G) UN | 0,0200000 16,53 033
SINAPI 20085 ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000000 0,83 083
SINAPLI 18418 gggg;ﬁ)E REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO UN | 10000000 371 371
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 00450000 12,47 0,56
SINAPI 88267 ENCANADOR QU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0450000 16,73 0,75
g—
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" ) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ XYL
s SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ J "
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA - f 56 4

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP!I

FONTE | CODIGO _[DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _ PRECO| _ TOTAL
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
SINAPI | %9577 | AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 122014 uN 2%
SINAPH| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC,_ FRASCO COM 850 GR UN | 00180000 | 4576|081
SINAPLI{ 3847  |LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 8471 1847
SINAPLI| 20083 __|SOLUGAG LINPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 VS UN | 00220000 EER7) 086
SINAPLI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 00240000 131 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
snapl | ssae  [FURLER O ERCAY H | 00720000 1247 089
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00720000 16,73 120
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA
SINAPY| 8577 |FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. n 2x
SINAPH| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00180000 .16 081
SINAPLI| 3847 |LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10000000 1847 1847
SINAPI1| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CNG ON | 00220000 322 086
SINAPL1| 38383 __|LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0240000 131 003
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sinapt | ssag  [AIRLRR DR EROR H | 00720000 247  0ge
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00720000 1673 120
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA
SINAPY | B357T | FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ex A
SINAPLI| 122 |ADESVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00780000 B35 081
SINAPHI| 3847  |LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10000000 847 1847
SINAPL1| _ 20083 |SOLUGAO LIVPADORA PARA PVC_FRASGO GOM 1000 CM3 UN | 00220000 ®¥2 0%
SINAP-1| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAG 100 " UN | 0,0240000 131 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
7 140 089
SNaPI | seads [l H | 00720000 2 .
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0720000 1673 120
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA
SINAPI | 83538 |rpia PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAG. U" ar
SINAPL| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC_FRASCO COMB50 GR UN | 0,0240000 516 108
SINAPLI| 20083 __|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 GG UN [ 0,0300000 322 117
SINAPH| 38022  |LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10000000 82| 28
SINAPL1| 38363 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 N UN | 0,0280000 131 003
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
| 4 1
snapt | saoes  [QRLRR DR ETORY H | 00850000 1247 05
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0850000 1673 142
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA
SINAPI | 8958 |FRiA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. uN vl
SINAPLI| 122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0240000 %516 108
SINAPLI| 20083 __|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN_|_0,0300000 3922 117
SINAPLI| 38022  [LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 10000000 ug  u8
SINAPLI| 38363 __|LIXA DAGUA EM FOLFA, GRAC 100 ON | _0,0280000 3 003
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS )
saPt | asug  [ARLAR O ERCAY H | 00850000 1247 1,05
N
==
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e
: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018
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COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP!
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FONTE | CODIGO  [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE[ PRECO| TOTAL
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00850000 16,73 142
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA
S| 89598
A FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 237
SINAPH 12 ADESIVO PLASTICO PARA PVC_FRASCO COMB850 GR UN | 0,0240000 45.16 108
SINAPII| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0300000 39,22 117
SINAPH | 38022  |LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1,0000000 24,62 2462
SINAP-I| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0280000 131 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI B8 |oup EAENTARES H | 00850000 12,47 1,05
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00850000 16,73 142
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SINAPI| 83625 | RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 - Sha
SINAPI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN |_0,0260000 4516 117
SINAPH 7142 |TE SOLDAVEL PVC, 90 GRAUS.50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN | 1,0000000 6,18 5,18
SINAPH| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CNG3 UN | 0,0330000 39.22 129
SINAPH| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN [ 0,0360000 131 0,04
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI BB | EseNTARES H | 01440000 1247 178
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01440000 16,73 2,40
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
SHAPI s FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 un “au
SINAPH 12 ADESIVO PLASTICO PARA PVC_FRASCO COMB50 GR UN | _0,0600000 4516 2.70
SINAPH 7144 |TE SOLDAVEL, PVC_90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN | 1,0000000 34,00 34,00
SINAPL] 20083 [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 CM3 UN |_0,0780000 39.22 3,05
SINAPI| 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 o UN | 0,0530000 131 0,06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI L vesssechiiepisin H | 02090000 1247 2,60
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02080000 16,73 3,49
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89711  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 12,21
AF_12/2014
SINAPH 9835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M | 1,0500000 3.18 333
SINAPLI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN | 0,1000000 131 0,13
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 08 | nIEENTARES 0,3000000 12,47 374
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3000000 16,73 501
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89712  |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 18,09
AF_12/2014
SINAPH 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0108000 45,16 048
SINAPI- 9838 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM_ PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M | 1,0500000 547 574
SINAPH] 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN [ 0,0163000 39,22 0,63
SINAPH| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAQ 100 - UN | 0,1270000 131 0.16
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI el Sy H | 03800000 12,47 473
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03800000 16,73 6,35
i
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ j‘é 1 j

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
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FONTE CODIGO _ [DESCRICAQ DO SERVICO / INSUMO UN INDICE PRECO TOTAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECiT)O E
SINAPI 89713 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 26,97
AF_12/2014
SINAPI-| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00247000 45,16 1.1
SINAPI-| 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 10500000 741 7,78
SINAPI-| 20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0385000 39,22 1,50
SINAPI-| 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,1870000 131 0,24
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAP|
e COMPLEMENTARES H | 05600000 12,47 6,98
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 05600000 16,73 9,36
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
SINAPI 89714 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 2697
AF_1212014
SINAPI-| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 00247000 4516 1,11
SINAPI-| 9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M | 1,0500000 74 778
SINAPI-I 20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 00385000 39,22 150
SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,1870000 1,31 024
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,5600000 12,47 6,98
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 05600000 16,73 936
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SINAPI 89724 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 497
ESGOTO SANITARIO. AF 122014
SINAPI-| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0095000 4516 044
SINAP-I 3517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 10000000 1,02 1,02
SINAPI-| 20083 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 00150000 39,22 0,58
SINAPI-| 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN [ 0,0210000 1,31 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,1000000 12,47 124
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,73 167
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SINAPI 89726 SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE UN 5,63
ESGOTO SANITARIO. AF 122014
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,00958000 45,16 0,44
SINAPI-I 3516 JOELHO PVC,_ SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN [ 1,0000000 1,68 1,68
SINAPI-| 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0150000 3922 0,58
SINAPI| 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 00210000 1,31 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COM ENCARGOS
4 1,24
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 0,1000000 1247 .
SINAP| 88267 ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 16,73 1,67
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - 1.112",
SINAPI 89726 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE UN 5,63
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
SINAPI- 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0099000 4516 044
SINAPI 3516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 1,68 1,68
SINAPH| 20083 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0150000 3922 0,58
SINAPI 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN | 0,0210000 1,31 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H 0,1000000 12,47 1,24
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1000000 16,73 167
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rug Y, &/n® - Nova Imperstriz - CEP: £5.907-180 . www.imperatriz.ma.gov.br “aamg CIvIL mEm 1rauusaa°5
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018
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¥ ris
D)

Pagina "8 /36

FONTE | CODIGO _ [DESCRICAOQ DO SERVICO / INSUMO UN INDICE[  PRECO]  TOTAL
CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
SINAPI 89728  |JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 6,89
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPLI 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC,_FRASCO COM 850 GR UN | 0,0099000 45,16 0.44
SINAPLI 1933 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 2,94 2.94
SINAP-I 20083 [SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC. FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0150000 39.22 0,58
SINAPLL 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN | 0,0210000 131 0,02
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS )
SINAPI WM. | oupiEMENTARES H | 0,1000000 12,47 24
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1000000 16,73 167
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SINAPI 89731 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 662
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPL-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) UN | 1,0000000 0,93 093
SINAPLI 3526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 157 157
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPI-| 2078 |0y ACO, POLIETILENO E OUTROS)( DE * 400%2) UN | 0,0200000 1653 0,33
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAP| B8 | ooum EMENTARES H | 01300000 12,47 162
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01300000 16,73 217
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA
SINAPI 89732  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 7,09
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPLI 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM {NBR 5688) UN | 1,0000000 083 093
SINAPLI 3518 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 2,04 2,04
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPL| 2078 |ove. ACO, POLIETILENG E OUTROS) { DE * m;i] UN | 0,0200000 16,53 033
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS )
SINAPI B0 |0 EENTARES H | 01300000 1247 {62
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1300000 16,73 217
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA
SINAPI 89739 |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 12,01
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI- 297 ANEL BORRACHA PARA TUBC ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN | 1,0000000 131 131
SINAPI- 3519 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 468 4,68
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPHI| - 20078 {500 AGO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400° G) it B 1653 we
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
7
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 0,1900000 124 236
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRC HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1900000 1673 317
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI 89744  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | UN 14,95
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAP-] 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN | 1,0000000 165 165
SINAPH 3520 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 80 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 525 525
y PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
SINAPI-| 2078 |oue aGo, POLETILENO E OUTROS){ DE * 400;2? UN | 0,0460000 16,53 0,76
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS
SINAP| B8 Foowor ENENTARES H | 02500000 12,47 31
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE - SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018
COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
FONTE | CODIGO _ |DESCRICAQ DO SERVICO | INSUMO UN INDICE[  PRECO]  TOTAL
SINAP| 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02500000 16,73 418
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA
SINAPI 89746  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 15,00
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPI-I 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM [NBR 5688) UN | 1,0000000 165 165
SINAPLI 3528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN | 1,0000000 530 530
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
INAPI-
i 20078 1bye, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) UN | 0/0450000 i e
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI B8 | ENENTARES H | 02500000 12,47 3,1
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02500000 16,73 418
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA
SINAPI 89783  |SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE | UN 7.54
ESGOTO SANITARIO. AF_1212014
SINAPH 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC_ FRASCO COM 850 GR UN | 0,0148000 45.16 0,66
SRS o ;l;{l;gﬁ SIVNPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARAESGOTO | |\ 1™ (oo 218 246
SINAPL-| 20083 |SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0150000 39.22 0.58
SINAPK| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100 UN | 0,0510000 131 0.06
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAP] W | ARG H | 01400000 1247 174
SINAP| 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1400000 16,73 234
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA
SINAPI 89795  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE | UN 20,65
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPLI 287 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) UN | 2,0000000 131 262
SINAPLI 3658 JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1,0000000 975 975
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM . i®
SINAPHI| 20078 |oye ACO, POLIETILENO E OUTROS) { DE *400° G UN'| 00500000 553 :
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
311
SINAPI B i ariee H | 02500000 12,47 ;
SINAP| 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02500000 16,73 418
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
SINAPI 89797  |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN 28,24
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
SINAPL-| 301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN | 2,0000000 1,65 330
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA
; VG, ' ' 7 7
SINAPI-| 3670 ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 13,79 13,78
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
. 1
SINAPHH 2078 |t aco POLETRENOE OUTROS) (DE “400° G) UN | 0,0920000 16,53 52
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI B | EAENTARES H | 03300000 1247 411
SINAPI 88267  |ENCANADOR QU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03300000 16,73 552
po—— —— TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E u P
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ;
SINAPL| 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN | 0,0172000 45.16 0.77
SINAPLI 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M | 1,0500000 19.95 20,94
SINAPL] 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0282000 3022 110
-
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ﬁ} PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ __Jé1y
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO: ORSE 2018
COMPOSlCOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
FONTE | CODIGO _|DESCRICAQ DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
SINAPI1| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA GRAO 100 UN | 0.1230000 131 016
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sNAPl | ssug  [ACKLERDEENCAL H | 03700000 1247 451
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3700000 1873 619
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA
SINAPI | 89855  |ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO UN 4583
SANITARIO. AF_12/2014
e ;\;46% BORRACFA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN TSOMMTNER | 1 1 coooono AP w
; PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM
P T | b AUTHAS! (e Kt uN | 00700000 16,53 115
SINAPLT| 20128 |JOELHO PVG LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM_ PARA ESGOTO PREDIAL N | 10000000 2919|2919
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sivapl | asaes  |ACKLER D ENOA H | 03300000 1247 4
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES | H | 03300000 1673 5,52
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 34", FORNECIDO E INSTALADO EM
SINAPI | 80371 |pAMAL DE AGUA. AF_03/2015 N ey
SINAPLI| 3148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX 50 M(LXC) UN | 00730000 ) KE
S EE,TE',TSSC’ DE ESFERA, PVC, COMVOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 34", COMCORPO | (|4 0000000 S {———
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
7 4
sinapl | eesg  [RILAR O Re H | 02000000 124 249
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 02000000 1673 334
JOELHO 60 GRAUS COM BUCHA DE LATRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1727
SINAPI | 90373 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | UN 895
AF 1212014
SINAPIT] 122 JADESIVO PLASTICO PARA PVC_FRASGO COM 850 GR UN | 0,0070000 516 K3
SINAPHI| 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CNG UN | 0,0080000 3922 031
JOELHO PVC. SOLDAVEL. GOM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 172" PARA
sapr| oo [0 FVE SOL un | 1,0000000 390 390
SINAPL| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA. GRAO 100 TN | 00500000 13 306
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SNAPL| 88 [CoLer o enaRes H | 01500000 1247 187
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1500000 1673 250
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
snapt | oti7o  |MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, " o
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 127, FIXADA EM PERFILADO EM ‘
LAJE. AF 0512015
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIP0 D COM 172" €
swei| ma LD AEREEE ' UN | 05500000 111 072
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
sinapi | seug  [SCLRR R H | 00100000 1247 012
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 00690000 1673 115
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, 60 X 180 C,
SINAPI| 91341 |-y ACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. b Rk
N [S)EI\:.EA;;ESELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 313»1 P PR R
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 8 MM EM ACO
I-l ¥ ¥
SINAP 7588 |7INCADO COMROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS Uty | -48te s %
\\\
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FONTE | _CODIGO _ |DESCRICAO DO SERVIGO / INSUNO N INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
GUARNICAGIMOLDURA DE ACABANENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO
SINAPH| 36888 | \NODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE M | 68504000 780 5206
_ PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA. ACABANENTO ANODIZADO
SINAPHI|  3%025 | NATURAL, SEM GUARNICAOIALIZARNISTA, 87 X 210 GM LN | 95413000 e i
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03626000 1677 541
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1810000 1244 237
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN25 MM (3/4%), PARA CIRCUITOS
SINAPI | 91854  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 534
AF_1212015
SINAPL| 2688 |ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO. COR AMARELA. DE 25 MM M | 10170000 09 (R
SINAPL | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 01440000 1254 180
SINAPL | 88264 |ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1440000 16.96 244
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS
SINAPI | 9185  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 673
AF 1212015
SINAPLI| 2690 __|ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM M | 10170000 187 150
SINAPI | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 01640000 25 2.05
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1640000 16.95 278
snAPl | sigss  |ELETRODUTORIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (347), PARA CIRCUITOS a -
TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 '
SINAPL| 2674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 374", SEMLUVA M | 10170000 208 PXE
SINAPI | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0820000 1254 102
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,0820000 16.98 139
FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, COM
SINAPL | ST170 | BRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 172, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE o 19 T
AF 0512015
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM (314"), PARA CIRCUITOS
SINAPI | 91871 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 712
AF_1212015
SINAPL| 2674 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE ¥4 SEMLUVA M | 10170000 208 XL
SINAPI | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1700000 125 213
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 01700000 16,96 288
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32MM (1), PARA CIRCUITOS
SINAPI | 91872  |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 9,02
AF_12/2015
SINAPH| 2685 |FLETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 SEMLUVA W | 10170000 325 330
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.1940000 1254 243
SINAPL | 88264 |ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1940000 16,96 329
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS
SINAPI | 91873 |TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 10,90
AF_122015
SINAPL| 2684 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 . SEMLUVA W | 10170000 22 1%
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES K | 0.2210000 1254 277
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.2210000 1608 374
SNAPY | s1a24 | GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MNF. ANTF-CHAMA 4507750 V, PARA " .
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 :
GABO DE COBRE. RIGIDO, CLASSE 2. ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF.B, 1
SINAPHI| 983 |oONDUTOR, 4501750 V. SECAQ NOMINAL 1.5 MM2 M | 1.1300000 in 0,50
SINAPH| 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 18 MMX5M | UN | 0,0090000 270 002
\
2
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DESONERADO; ORSE 2018
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FONTE | CODIGO _|DESCRICAG DO SERVICO / INSUMO N INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
SINAPL | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEVENTARES 1 0,0240000 254 030
SINAPI | 8824 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_[ 00240000 16.96 0.40
SNAPI | otezs _|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MNF, ANTF-CHAMA 4507750 V, PARA =
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 22
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
SINAPH
szl 101 |BWF-B, 1 CONDUTOR. 450/750 V. SECAQ NOMINAL 2.5 MM2 M| 11900000 112 133
SINAPLI| 21127 [FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 19 MMX5M | UN | 00090000 270 002
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLENENTARES H | 0,0300000 75 037
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0300000 16.96 050
APl | ore2s | GABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 WA, ANTICHAMA 4507750 V, PARA " .
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1212015 :
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTIGHAMA
SINAPH| %81 |BWF-B,1 CONDUTOR_ 450750 V, SECAO NOMINAL 4 M2 M | L i 2%
SINAPHI| 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLO DE 19 MMX5M | UN | 0,0090000 270 002
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7 1 00400000 1254 50
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100400000 16.9 067
SINAPI o193 |CABODE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MNF, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA o o
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 :
CABO DE COBRE, FLEXIVEL. CLASSE 4 OU 5, [SOLACAQ EM PVC/A, ANTICHANA
SINAPII| 982 |p\we 8 1 CONDUTOR, 450750 V, SECAQ NOMINAL 6 MM2 i iinannis & %
SINAPH| 21127 |FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750V, EMROLO DE 19 MMX5M | UN | 00090000 270 0,02
SINAPL | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLENENTARES H | 0,0520000 754 065
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0520000 16.96 0.88
" o193 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA " 1221
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE. FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAVA
SINAPH| ST |3WF-B.1CONDUTOR, 450750V, SECAQ NOMINAL 16 MM2 _ i i o o
SINAPLI| 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 10 MMX5M | UN | 0,0090000 270 002
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 7 1 0.1150000 1254 i
SINAP| | 83264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1150000 16.96 195
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10AJ250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI | 1333 |-ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i 17
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4 X 2° MEDIO (1,30 M DO PISO)
SINAPL| 91946 |50RA PONTO ELETRICO - FORNECIENTOE INSTALAGAO. AF_12/2015 (N | 100000 5 ks
INTERRUBTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA -
A B I b s uN | 1,0000000 224 122
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
SINAPI| 91355 |rORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 W 8
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2* MEDIO (1,30 M DO PISO)
SINAPY | 91946 |pARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 1212015 N | “1.00000 S0 a0
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A250V. SEM SUPORTE E SEM PLACA-
SINAPI | 91958 | RNECIMENTO E INSTALACAO. AF 1272015 UN:{ 10000003 an  aR
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E
SINAPI | 199 o) ACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_122015 i 21
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4° X Z* MEDIO (1,30 M DO PISO)
INAPI| 2 0000000
$ 91946 lpara PONTO ELETRICO - EORIECHENTOE INSTALAGAO. AF_1212015 g M S0 ol
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P<T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
| | b
SINAPI|  S1%%4 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1222015 UN | /0000000 w8 154
N
e —
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ : '

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA — 1573 =

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO: ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
FONTE CODIGO  |DESCRICAC DO SERVICO / INSUMO UN INDICE| PRECO| TOTAL

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS),2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E

SINAPI | 82004 |p ACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o8 eses
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4° X 2 MEDIO (1,30 M DO PISO)
INAPI 0000000
SINAPL | 978%  |pARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_1212015 sl I ity [
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM
SINAP L : 00000
'| %2902 |piACA - FORNECIVENTO E INSTALACAO. AF 122015 o s
e —" :?BE;:%!O DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 WML - "
] SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 25 X 75* CM (1 X3 ) PINUS, MISTA O
i D R o ieebiiod M | 41180000 7l 7
SINAPLI| 5068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X11) KG | 00310000 a2 0%
P stss|TABUADEWADERA NAD APARELHADA "5 X 0" GV, CEDRINHO OV EQUNALENTE] T~ 170 A —
SINAPT | 88239 __|AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_| 00880000 1359 119
SINAPI | 88262 __|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_|_0,4380000 16,66 729
GNAPI | stes2 | SERRACRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5P, COM | c,io o oeri oo S| R—

COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENGIA DE 5HP. COM
SINAPL| 91633 |/ 0\ca PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF 0872015 Cill | 00000 ne 052

EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO

SINAPL| 92397 | pETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 M2 el
w—" " ::i:s;f;g% : POSTO JAZIDAJF ORNEGEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM v | 00508000 g e
SINAPI| 4741 __|PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRAFORNECEDOR, SEM FRETE) M3 | 00065000 56.25 036

BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONGRETO - MODELO
SINAPH| 36155  |RETANGULARITIJOLINHOPAVERHOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CMX 10 CM, E=| M2 | 10031000 3595 3606
§ CM_RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 8781)_ COR NATURAL
SINAPI | 88260 |CALCETEIRO COM ENGARGOS COMPLEMENTARES | 01585000 %73 266
SINAPL| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,1595000 12,44 198
PLAGA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA J

SINAPI | 91277 | e\ roiFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA S5 CV - CHP DIURNO. AF_082015 || 00041000 . o

onapt | o1a7s  |PLACAVIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA | o1 | 700 - -

CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
SINAPI 91283 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO | CHP| 0,0037000 989 0,03
DE 350 MM, FURQ DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO, AF 08/2015

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP,
SINAPI 91285 COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETQ, DIAMETRO | CHI | 0,0760000 0,68 0,05
DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 17} - CHI DIURNO, AF 08/2015

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA
SINAPI 92541 TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE m2 41,64
CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-| 4408 EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,5230000 138 3,48
VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA 6 X 12 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
SINAPI-| 4425 EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,7210000 12,12 873
CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU
L v .
SINAPI-| 4430 EQUIVALENTE DA REGIAQ M 2,2800000 6,26 1433
SINAPI-I 20247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG | 0,0700000 12,65 0,88
SINAPI-I 39027 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) KG | 0,0500000 11,41 0,57
SINAPI-I 40568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG | 00300000 11,51 034
SINAPI 88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3870000 13,99 539
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI
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FONTE | CODIGO _|DESCRIGAO DO SERVICO / INSUNO N INDICE] _PRECO] __ TOTAL
SINAPL | 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COMENCARGOS COMPLEMENTARES 1 0,4000000 1666 556
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SINAPL| 93281 1+piFASICO DE 125 CV - CHP DIURNO, AF 0372016 GHP| 00000 w8 -
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SINAPI | 93282 |+oiFASICO DE 1.25 GV - CHI DIURNO. AF 032016 CHI { 0,0560000 12.90 072
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM
SINAPI | 92720  |EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A0.25 M - M3 32215
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_1212015
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COMBRITA O £
SINAPH| 1527115 UMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) N 1500000 MRl AN
SINAPI | 88262___|CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1990000 16,66 330
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,1890000 1677 333
SINAPL | 88316 |SERVENTE COM ENC;RGO: COMPLEMENTARES = H 1 11520000 4 148
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

SINAPI] 90586 Irpirasico POTENCI»} DE 2 CV - CHP DIURNO. AF 06/2015 - CHPY 100500 148 08
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO

SEIAFS s TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 Gt | A:5310000 o3 o4
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

SINAPI | 92775  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | KG 10,56
ACO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

SINAPL] 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG | 00250000 1059 0%

_ ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO
IAPL-| : . ' 14
SINAPH| 3017 |aRa VERGALHAO *42 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM ;| "1 g W
SINAP | 88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0367000 122 04
SINAPL | 88245 __|ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,2245000 16,66 374
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM

SINAPIT 92791 |earniTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 1212015 s B connics 55 S
ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

SINAPI | 92776  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | KG 9,15
ACO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPHI| 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0,01 KG/M] KG | 00250000 1050 0%
ESPACADOR / DISTANGIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO. ,
SINAPHI| 33017 [aRA VERGALHAO 4.2 A 12,5° MM, COBRIMENTO 20 MM UN:{ (05700000 0.12 0.1
SINAPL | 86238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H_|_0,0280000 1225 034
SINAPI | 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.1713000 16,66 2.85
CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM

SINAPI | 92792 |eTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAES. AF. 1272015 $G] 10000 i B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

SINAPI | 92777 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | KG 874
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

SINAPL| 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1.25 MM (0.01 KG/M) KG | 0,0250000 1059 0%
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, | ...
SINAPLI| 33017 |0 Apn VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIVENTO 20 MM UL} 950000 042 o
SINAPI | 88238 __|AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0209000 1225 3
SINAPL | 83245 |ARMADOR COM ENCARGOS cow%mmmss H | 01278000 16.66 2.1
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM N

SINAPL| 82793 |- oTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF 12/2015 RG:| 10090000 60 ae
ARMAGRO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

SINAPI | 92778  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | KG 711
ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015

SINAPH| 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 KG/M) _ KG | 00250000 1059 0%
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO

SINAPH » :

39017 |PARA VERGALHAO 42 A 125* MM, COBRIENTO 20 MM UN | 05430000 012 b
SECRETARIA DE INFRAESITF!:II’URAE SERVICOS PUBLICOS : ) . | FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 1634

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGCAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP!

FONTE | CODIGO _|DESCRIGAO DO SERVICO / INSUMO N INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
SINAPI | 88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLENENTARES H | 00156000 1225 019
SINAPI | 88245 __|ARMADOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0956000 16,66 159
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM
SINAPI| 92794 e ornITURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES, AF. 1272015 KG | 10000000 501 a0
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
SINAPI | 92773  |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO | KG 827
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
SINAPLI| 337 __|ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGIM) KG | 00750000 1059 0%
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL. EM PLASTICO,
SINAPHI| 39017 |pARA VERGALHAO *4.2 A 12.5* MM, COBRIMENTO 20 MM DN | ‘Daenon 042 o
SINAPL | 88238 |AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00114000 25 013
SINAPI | 88245 __|ARMADOR COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0698000 16,66 116
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM
SINAPI|  921%  |ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 KG | 1.0000000 4,68 488
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MNF, ANTI-CHAMA 4501750 V, PARA
SINAPI | 92983 |DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_1212015 " .
SINAPH| 21127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLO DE 18 MMX5M | UN | 0,0090000 270 002
CABO DE GOBRE FLEXIVEL CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EMPVC/A, ANTICHAMA
; : - - - 1 4
SINAPH | 39232 |g\r 5 4 CONDUTOR, 450/750 V, SECAQ NOMINAL 25 MM2 ok B sk i s
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0640000 1254 380
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES = 1 0,0640000 6.9 108
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60MM (2°) - FORNECIMENTO E
93009 : 1
SINAPI INSTALACAO. AF 12/2015 u 233
SINAPL| 2681 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 -, SEMLUVA W | 11000000 777 854
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1290000 1254 161
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENGARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1290000 16.96 218
SINAPI | 93382  |REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_042016 | M3 17,84
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COI.PLENES;I\TARES H | 05500000 24 508
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 1 -
SINAPI| %158 |4TEMPOS POTENCIA 4 CV.- CHP DIURNO. AF 0872015 QP o2ram 502 ¢
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA
2540000 145 370
SINAPI | 91534 | reMPOS, POTENGIA 4 OV - CHI DIURNO. AF 082015 k] % 99 !
s | oson | UMIDIFICAGAO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINFKG PIPA 10000L  — o -
AF_1172018
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
SINAPI | 93653 |- RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 b e
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURD
SINAPH| 1570 | 4 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 0 | ‘4.9000000 s o
SINAPL| 34853 |DISJUNTOR TIPO DINAEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A N | 1,0000000 772 772
SINAPI | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00350000 1254 043
SINAP| | 88264 |ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0350000 16.96 059
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
SINAPI | 93654 |- RNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2016 UN 9§
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MME. 1 FURD
SINAPH] 170 |4 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAC M§ i B iy 8
SINAPLT| 34853 __|DISJUNTOR TIPO DINEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32 UN | 1.0000000 772 772
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEVENTARES H | 0,0480000 1254 0.60
SINAPI | 88264 __|ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0480000 16,96 061
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE
SINAPI| 83654 |\ AXIMA DE *90* KA (TIPO AC) UN 9,61
&.
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ! FRANKLIM LA DA ROCHA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ i
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

FONTE | CODIGO _|DESCRIGAO DO SERVICO /INSUMO N INDICE] _ PRECO| _ TOTAL
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANFADO PARA GABO 25 MM, 1 FURD
| - ¥ ¥
SINAPH| ™70 |E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M UN | e e 0.48
SINAPI1| 34653 |DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN | 10000000 772 772
SINAP| | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0480000 12.54 0.60
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.0430000 16.96 081
SINAPI | 93654  |DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC| UN 961
] TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 M2 1 FURD
SINAPH] 170 |£ 1 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 _ S o 048 o048
SINAPIT| 34653 |DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A UN | 7,0000000 772 772
SINAPI | 86247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00480000 1254 060
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00480000 16,96 081
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
SINAPI | 53857 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016 ™ 1
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MVE. 1 FURO E
SINAPHI| 1573 |1 cOMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN | 10900000 0 0e
SINAPL1| 34653 __|DISJUNTOR TIPO DINIEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32 UN | 1,0000000 772 772
SINAPI | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00910000 1254 1
SINAP| | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00910000 16.96 154
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A
SINAPY 93080 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N o
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 M2, 1 FURD
SINAPHI| 1570 | 4 COMPRESSAQ, PARA PARAFUSO DE FIXACAQ M5 UN | 20000000 048 0.56
SINAPI| 34616 |DISUUNTOR TIPO DINIEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN | 1,0000000 Y TG
SINAP| | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00700000 12,54 0.67
SINAP| | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.0700000 16.95 118
APl | 224 |EMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRAGO 129 (CMENTO, CAL E AREIA). . o
AF_06/2016
ARGAMASSA TRAGO 129 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA
SINAPI | 87337 |UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM | M3 | 0,0085000 304,54 269
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014
SINAPI | 86316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 04330000 24 538
SINAPI | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 04330000 19.48 8.43
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50
SINAPI | 94228 |-\ INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016 " b
P "> gﬁLg:;’:sELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS STEM g % P
SINAPL| 5067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 12 X 10 KG | 0,0130000 12 014
SINAPH| 5104  |REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 32 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0,0024000 3431 0,08
SINAPL1| 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50750 KG | 0,0900000 7309 857
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24 CORTE 50 CM
’ ‘ 0500000 8 307
snapl | aoso [ O ) M| 1 2, %9
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENGARGOS COMPLEMENTARES 7 | 03710000 1244 51
SINAPI | 88323 __|TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02770000 10.48 530
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SINAPL| 93281 |rpiFASICO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF 032016 GiP| 0.0%32000 1358 0.%7
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SINAPI | 93282 | piFASICO DE 1,25 OV - CHI DIURNO. AF_032016 CHI | 00183000 2% 0=
CALHA DE BEIRAL, RETANGULAR DE AGO GALVANIZADO, 100X100 . INCLUINDO
SINAPI | 94230  |2CABECEIRAS, 1 BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, | M 69,43
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
,‘_\;.éf
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAOQ
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 27/ 36

FONTE | CODIGO _|DESCRIGAO DO SERVICO | INSUMO UN INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCA
e R i B DO CABECA CHATA FENDA SWPLES 32X 20 | |1 oo i o
] BOCAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAVETRO DA SAIDA ENTRE 80 £ 100 M. PARA
sap | g [E0CL VT PARA G UN | 03300000 1875 6,18
CABECEIRA DIREITA OU ESGUERDA, PVC, PARA CALHA PLUVIAL DIAWETRO
SINAPHI| 1261 ' .
276 |ENTRE 119 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL N | 23000 5% '
CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 £ 170 MM, COMPRINENTO DE3 M,
sy dms  [EUR R DRV N un | 03500000 umn| 1585
EMENDA PARA CALHA PLUVIAL PVC, DIAMETRO ENTRE 119 £ 170 MM, PARA
SNAPH | 12624 |HERRATHER ALY UN | 02200000 1110 246
SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO
SHAPH 1262 ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL i [ oed 15,37 i
VEDACAO DE CALHA, EM BORRAGHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 € 170 MM,
ovu] mon R B R UN | 04400000 044 019
SINAPL | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 06650000 4 827
SINAPI | 88323 TELHADISTT-E(EI_OM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,5710000 1948] 1112
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SINAPI | 93281 | 2\eASiCO DE 1.25 CV - CHP DIURNO. AF 0372016 it B 13,58 0,17
: GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
SINAPI | 93282 o104 6100 DE 1.25 GV - GHI DIURNO, AF 0342016 o i B8
RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
SINAPI | 94231 | A NSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 N %8
il e SENE:EA:;'AESELASTIGO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS 31EM P i —
SINAPL| 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 12 X 10) KG | 0.0060000 11753 006
SINAPL| 5104  [REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 32 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0,0012000 3431 0,04
SINAPLI| 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50550 KG | 00450000 73.09 128
RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM
| 1
SNAPL| 40872 |10 Eran eaveay M | 1000000 12,08 268
SINAPL | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02070000 o 257
SINAPI | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1120000 19,48 218
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
: , p 1 017
SINAPI| %35! |TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 032016 pb R s s '
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, GAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
: ' 12,90 023
SINAPI | 93282 |rpic4siC0 DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 ] s 2 '
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FI0) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM _
shap | sgrs | CONCRETO PREFABRICADO, DIMENSOES10OX1SX13X30 CM (COMPRIMENTOX | S
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO '
VIARIO). AF_06/2016
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
; 00 017
snpH| a0 | T M3 | 0,0070000 2, .
el mg).m OU GUTA DE CONGRETO, PRE-MOLDADO, COWP 1 M, 30X 18112 CMTTX| 1 | 1 00e0000 P E—
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES 7| 03040000 1677 560
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.3940000 1244 490
SINAPI | 88628  |ARGAMASSA TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 | 0,0020000 372,65 074
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2
SINAPL| 445 |5 GUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016 - x5
——" ——— gm ;Egmm TIPO PLAN, COVPRIVENTO OE 47" CW, RENDVENTODE 25° | || e - S
SINAP| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.3990000 12,44 4.96
SINAPI | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,1330000 19.48 259
GUINGHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO. MOTOR
SINAPI| 83281 | 2iFASICO DE 1.25 GV - CHP DIURNO. AF_03/2016 ol Bl 1356 0.5
\ )
| —==%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - —
B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ N [0 Y6

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 28 / 36

FONTE | CODIGO _ |DESCRICAQ DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _ PRECO] __ TOTAL
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR

SINAPI| 93282 1rorASicO DE 1.25 OV - GHI DIURNO, AF 032015 CHI | 0,0516000 1290 066
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 17, INSTALADO EM

SINAPI 94485  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 57,55
FIBRAFFIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

SINAPLI 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX 50 M (L X C) UN | 0,0095000 922 0,08

SINAPLL 6019 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 * (REF 1509) UN | 1,0000000 34 87 3487
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI B8 [ araThees H | 07745000 12,47 965

SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 07745000 16,73 12,95
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/27, INSTALADO EM

SINAPI 94499  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 197.56
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

SINAP-| 3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X.C) UN | 0,0380000 922 035

SINAPL-I 6011 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 112 * (REF 1508) UN |_1,0000000 173.33] 17333
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI e J pesieiuhendn H | 08180000 12,47 1020

SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 08180000 16,73 13,68
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE

SINAPI 94572  |CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. M2 387,41
AF_07/2016
PARAFUSO DE ACO ZINCADC COM ROSCA SOBEREA, CABECA CHATA E FENDA

SINAPH| 877 |5 IMPLES, DIAMETRO 4.2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN'| 92000000 o W
JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, VENEZIANA, 120 X 120 CM(A X L), 3 FLS (2

SINAPI-I 34370  |VENEZIANAS E 1 VIDRO), SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, UN | 0,5940000 52284 36285
BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR

SINAPLI 39961 |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN | 0,6233000 12,42 774

SINAP| 88308 |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H_| 0,6970000 16,77 1168

SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3480000 12,44 432
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVACAO DE

SINAPI 94683  |AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFFIBROCIMENTO | UN 45,67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

— pro ;:SLiF;;.-‘A DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR UN | 1,0000000 379 5379

SINAPLI 20080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN | 0,1540000 14.33 2.20

SINAPI- 20083___|SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0410000 39,22 1,60

SINAPII| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAQ 100 UN | 0,0280000 131 0,03
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAPI M | ot EENTARES H | 02760000 1247 344

SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02760000 16,73 461
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X50 MM, INSTALADO EM

SINAPI 94698  |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 4430
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2016

S_— — ;i EDI; :faucao, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARAAGUAFRIA | T (1000 2176 -

SINAPI] 20080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN | 0,2310000 1433 331

SINAPI-I 20083 |SOLUCAOQ LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0620000 39,22 243

SINAPL-| 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 - UN | 0,0550000 131 0,07
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

SINAP! ol e H | 03680000 12,47 458

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, &/n® - Nova Imperatriz - CEP; 65.907-180 ' m.imparah'iz.ma.gov.br | mﬂf‘f CMLCREA;‘“W‘GNJTZOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 2 —

——

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAP|

Pagina 29/ 36

FONTE | CODIGO _|DESCRIGAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3680000 1873 6.15
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1.
snapl | sazss | NSTALADO EMRESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA » e
RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '
AF_06/2016
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X T* PARA
I' 1 ] " ]
SINAPH 8 | oaxAD AGUA UN | 1,0000000 0o 2398
SINAPLI| 20080 JADESIVO PLASTICO PARA PVC. FRASCO COM 175 GR UN | 00460000 n 065
SINAPI| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC_FRASCO COM 1000 CM3 UN | 0,0110000 3022 043
SINAPI | 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA_GRAO 100 UN | 0,0230000 131 003
AUXILIAR DE ENGANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAP! 88248 COMPLEMENTARES - 0,2310000 12,47 288
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 02310000 1673 286
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2172,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
SINAPI | 94783 | oF SERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 8.8
AF_06/2016
s S gzrg;pfguzvc SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 7 MM XZ T2 PARA | n | 10000000 Sl o
SINAPL| 20080 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC,_FRASCO COM 175 GR UN | 0,1640000 B 278
SINAPLI| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CNG UN | 0,0520000 3022 203
SINAPLI] 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA_ GRAO 100 UN | 00310000 131 0.04
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
0 4
SNAPI | 88248 oo Eenranes H | 03080000 1247 38
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 03080000 1673 515
TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 314", FORNECIDA E INSTALADA EM
SINAPI 79 RESERVACAOQ DE AGUA. AF_06/2016 W a2y
SINAPL] 3148 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MMX50 M(LXC) UN | 0.0070000 p7, 005
TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA DAGUA, 34", COM
; 4, 03| 2303
SINAPHI| 11824 | s o7F METALICA E BALAO PLASTICO - LN | -%:0000000 '
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
H | 02020000 1247 251
SNAPI | 88248 oo\ enrages 0 ;
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2020000 1673 337
snapl | sases |PISODE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, " e
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. ESTACIONAMENTO '
SINAPII| 3777 |LONA PLASTICA PRETA. E= 150 MICRA W2 | 11280000 38 155
, SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *25 X7 5° CM (1 X 3 PINUS, MISTA OU -
snapL| s [ e M | 02000000 177 035
P — B:B::th):omnem NAO APARELFADA 25 X % CM, CEDRINHO OU EQUVALENTE| | oo po "
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, G-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO
SINAPH 7156 1616 - 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM N2 § 11 Ly IO
SINAPI | 88267 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02707000 16,66 250
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,3866000 16.77 5.48
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 06574000 1244 817
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (CIMENTOT ARETA MEDIA BRITA 1) -
SINAPI| 94964 |opepARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 07/2016 M3 | 0.1455000 22601 4
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ o

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAOQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAO

DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 30 / 36

FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] __PRECO| _ TOTAL
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 34|
sapl | sster  [NSTALADO EMRESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA = -
RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. '
AF 0612016
A . girg;pfguivc SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LVRE, 25 WX 34 PRRA | n | 10000000 o A——
SINAPL| 20080 JADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR UN | 0,0460000 TRS) 055
SINAPHI| 20083 |SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CNG UN | 0,0110000 3922 043
SINAPLI| 38383 |LIXA DAGUA EM FOLHA_ GRAO 100 UN ] 0.0230000 131 003
AUXILIAR DE ENCANADOR 0U BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
snapl | seaes [ o H | 02310000 1247 288
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 02310000 1673 186
[ASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA
SNAPI | ssaur | ASTRO DE COVCES M2 Rl
SINAPI | 88308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLENENTARES H | 02718000 677 255
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES ~ H | 0.0741000 124 0%
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14,545 (CIMENTO! AREIA NEDIY 1
SINAPI| 94968 |07 1) pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 0772016 M3 | 0ionss0na Gl e
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA -
167,92
SINAPI | 93489 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 UN
, PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
; 0000000 1g4 2368
SINAPHI| 4384 | <ANITARIA, INCLUI PORGA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | N | 2 ’ :
SINAPIT| 5138 |VEDAGAQ PVC. 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO UN | 1,0000000 156 15
SINAPLI| 10420 [BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN | 10000000 Ti7.02] 11702
SINAPLI| 37320 |REJUNTE EPOXI BRANCO KG | 0,1469000 873 715
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 07800000 673 1304
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES | 0,4400000 4 547
S o i?”%ﬁ?: DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAGRO. | - m——
SINAPL| 71703 |PAPELEIRA DE PAREDE EM NETAL CROMADO SEM TAVPA UN | 10000000 T R
e | sasar | FIKAGRO UTILZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOVENTE VKO DE OBRA. | v T+ 0oo0oo0 i res
AF_1012016
awap | ss7a9|ELETRODUTO RIGIDO DE AGO ZNCADO, CLASSE LEVE, DN 50 WM (2, " pes
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. :
'EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO
i 103
SINAPHI| 21128 | ETROLITICO, LEVE, DIAMETRO /4", PAREDE DE 0,90 MM M | 10500000 o i
SINAPI | 88247 |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.1944000 1254 743
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1944000 16.96 329
FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIAMETROS VENORES OU IGUAIS A 40 MM
SINAPI | 91173 |COMABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM M | 2,0000000 1,00 2,00
ALVENARIA AF 0572015
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZADO, DN 20 MM (34"),
SINAPI | 95757  |APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. uN | 03333000 720 239
AF 1172016 P
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
SINAPI| 96486 |-\ aACAO. AF 052017 P M2 4389
SINAPLI| 33 |ARAME GALVANIZADO 10 BWG, 3,40 MM (0,0713 KG/M) KG | 0,0426000 383 058
FORRO DE PVC LISO, BRANCO. REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE & MM A 10 WM,
SINAPH| 36225 | 0OMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAQ) M2 | 10856000 032 2%
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EMACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO
SINAPH|  3%427 | nRyWALL E = 05 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M M | Sh%e00 L

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRAMKLIM LIMA DA ROCHA
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T ESTADO DO MARANHAO 13¢6 ™
M PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
s SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ /z; y 3 5

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

FONTE | CODIGO [DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE| PRECO|  TOTAL
PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO,
SINAPI-| 39430 MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS UN | 1,3265000 1,10 1,45
DRYWALL
] PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB),
SINAP-| 39443 LARGURA 42 MM, COMPRIMENTO 13 MM UN | 2,1912000 0,12 0,26
SINAPHI| 40547  |PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4.2 X 19" CT%” 0,0132000 1439 018
SINAPHI - ;:J}Rf:sss;mo ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 CT%N 0,0333000 2467 082
SINAP| 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,4994000 14,22 710
SINAPI 08362 LESF:ES g:éu ELETROCALHA METALICA DE100X100 MM. FORNECIMENTO E UN 20,60
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA =25
SINAPI-| 11267 MM, DIAVETRO DO FURD = 17 WM. UN | 4,0000000 572 22,88
SINAPI-| 11976 CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4* COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN | 1,3330000 0,63 0,83
SINAPL-| 39028 |PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M | 02930000 8,29 2.42
SINAPI-| 39996  |VERGALHAQ ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 * (5.3 MM) M | 045670000 185 0,86
SINAPI-| 39997 [PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO m;u UN | 4,0000000 0,16 0,64
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAP 8B40 | rearanes H | 0,0230000 1247 028
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01610000 16,73 269
TE RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE100X50 MM. FORNECIMENTO E
SINAPI %562 |\ or ALACAO. M 30,60
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 25
SINAPI-| 11267 MM, DIAVETRO DO FURO = 17 MM UN | 4,0000000 5,72 22,88
SINAPI-| 11976 |CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4° COM PARAFUSO 1/4” X 40 MM UN | 1,3330000 0,63 083
SINAPI-| 30020 |PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M | 02930000 8,29 242
SINAPI-| 39996 |VERGALHAQ ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4* (6,3 MM) M | 04670000 1,85 0,86
SINAPI-| 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4* UN | 4,0000000 0,16 0,64
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
12.47 0.
SINAP| 88248 COMPLEMENTARES H | 0,0230000 2, 28
SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1610000 16,73 2,69
COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X100 MM.
30,60
SINAPI | 9652 |FORNECIMENTO E INSTALACAO. -
ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5
SINAPI- 11267 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM UN | 40000000 572 22,88
SINAPI-| 11976 |CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4° COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM UN | 1,3330000 0,63 0.83
SINAPI-| 39029 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 22 M | 0.2930000 8,29 242
SINAPL-| 39996  |VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4* (6.3 MM) M | 0.4670000 1,85 0,86
SINAPL-| 39997 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 114;#‘ UN | 4,0000000 0,16 0,64
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 00230000 1247 0,28
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01610000 16,73 269
SINAP| 96985  |HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 3,00 M un 40,38
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTC EMACO COM 3,00 M
SINAP-| 3379 DE COMPRIMENTO E DN = 5/8°, REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM | UN | 1,0000000 3292 3292
CONECTOR
SINAP| 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02531000 12,54 3.17
SINAPI 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02531000 16.96 4729
SINAPI ogogs  |NASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. N e
AF_ 1212017 "
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS | FRANILIAZ LIMA DA ROCHA
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T ESTADO DO MARANHAO 4307
, PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ :
) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 16406

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGCOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 32/ 36

FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO N INDICE] _ PRECO] _ TOTAL
TEM PROCESSO OE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M
SINAPL| 3378 |DE COMPRIMENTO E DN = 34", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. SEM | UN | 1,0000000 w71 an
CONECTOR
SINAPL | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.3955000 1254 4%
SINAPI | 88284 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,3955000 16.95 570
LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2LAMPADAS TUBULARES DE 40 W -
SINAPI |~ 97586 | RNECIMENTO E INSTALACAO. UN 23,81
LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAVPADAS
SINAPLI| 3799 |FLUORESCENTES DE *36" W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR UN | 1,0000000 w31 7837
INCLUSOS)
SINAPL | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 01963000 1254 246
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 04710000 16,96 798
SINAPI 97599 LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017 UN 41,90
LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO,
SINAPH | a7 | e e o N | 1,0000000 el 378
SINAPL | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00746000 1254 093
SINAP| | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1795000 16.96 3,04
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
SINAPI | 97302  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6M PARA REDE DE UN 157,66
ESGOTO. AF_05/2018
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGRO 4X4,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP
SINAPL| 5678 |0 26 3. PESO OPERAGIONAL MIN. 6 674 KG, PROEUNDIDADE ESCAVAGAO max. | 1P | 0.0087000 0B85 {51
4,37 M- CHP DIURNO_AF 0672014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADETRA, TRAGAO 4%,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 5
SINAPI | 8678 |0 ¢\ PESO OPERACIONAL MIN. 6674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAx, | C'! | 0.0284000 30 s
437 M- CHI DIURNO. AF 0612014
SINAPH| 7258 |TIOLO CERAMICO MACICO 5 X 10 X 20° CM UN | 166,0976000 024 3986
ARGAMASSA TRAGO 14 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO ' s
SINAPI | 87316 |- ONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 062014 M3 | 00014000 Mz :
SINAPI | 58309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ H | 60895000 677 10212
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 6.0895000 1244 7575
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 15 M, EM LOCAL COM
F 00000 377 305
SINAPI | 94097 |\iivE| BAIXO DE INTERFERENCIA. AF_06/2016 We:| oM
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (CIMENTO! AREIA MEDIAY BRITA 1) - S
SINAPI | 94970 | 5oepARD MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 N3] 0574000 a »
ARGAMASSA TRACO 13 (CIVENTO E AREIA), PREPARO MECANICO , INCLUSO
SINAP | 990 [omvo WPERNEAaiquANTE 10:§ G150 a316 4176
_ PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, " p
SINAPL 97735 [75ya DE ACO APROXIMADA DE 30KG/W. AF 0172018 M3 | 00440000 | 148206 :
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS
SINAPI | 97303  |CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6M PARA REDE DE UN 49528
ESGOTO. AF_05/2018
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X6,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP.
I I i ]
SINAPI | 5678 |5 26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGROMAX | P | 00136000 R85 W
4,37 M- CHP DIURNO_AF 06/2014
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4%,
POTENCIA LIQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP.
| : \ .
SINAP %78 10,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6 674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAx, | CH! | 00456000 50 i
437 M- CHI DIURNO, AF 062014
SINAPL| 7258 |TIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20° CM UN | 211.9560000 024] 508
ARGAMASSA TRACO 14 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA GHAPISGO
SINAPI | 87316
CONVENCIONAL PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF 0672014 W] 0NN B Yol

D
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T ESTADO DO MARANHAO 137
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ <
e SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
.. SINFRA
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ _ 7661

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAQ DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

FONTE | CODIGO __|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO N INDICE| _ PRECO] _ TOTAL
SINAPL | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES i 1 81329000 1677 13638
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 8.1329000 1248 10117
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 15 M E MENOR
SINAPL| 8409 | 0\)e 25 M, EMLOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENGIA. AF 06/2016 e e s 2
CONGRETO FCK = 20MPA, TRAGO 12,73 (CIVENTO/ AREIA MEDIAT BRITA 1) -
SINAPI| 94970 |ooepARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L AF 07/2016 M | 16000 2508 .
ARGAMASSA TRAGO 13 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO . INGLUSO
mee| mean [T R M3 | 0,1585000 a316| 6548
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONGRETO DE 30 A 100 LITROS,
SINAPY | 97735 I 7aXA DE AGO APROXIMADA DE 30KG/WP_AF 0172018 MG | 00700000 | 148208 10378
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE 19 L), CIRCULAR, EM PVC,
SINAPI | 8110 |\ AMETRO INTERNO=0.3 M. AF 05/2018 UN s
CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIVO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100
SINAPHI| 35277 |\t CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA UN | S0 BBy S
SINAPI | 88308 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 03474000 %77 582
SINAPI | 88316 __|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 03474000 1244 432
LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA NENOR QUE 15 M, COM
SINAPI | 94102  |CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE Me | 00141000 102,82 144
INTERFERENCIA. AF_06/2016
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E
SINAPI | 8483 |\NSTALACAO. AF_12/2017 i il
, PARAFUSO DE ACO ZINGADO COM ROSCA SOBERBA. CABECA CHATA E FENDA
SINAPHLL 4356 |i\pi ES. DIAMETRO 4.8 MM, COMPRIMENTO 45 MM UN | 20000000 e 0.2
SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA
SNAPH| 7572 |Seere e pucha UN | 10000000 599 5,99
SINAPI | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEVENTARES H | 03164000 1254 3%
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.3164000 16.96 53
SINAPI | 88504 __|PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 052018 W2 370
SINAPLI] 3324 |GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO M2 | 1,0000000 714 714
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.1564000 1244 154
SINAPI | 88441 |JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,0391000 .11 062
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, -
SINAPI | 98881  |-opESSURA2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF 0612018 s '
SR R .JEL;!‘;ES\ gLLJARiPCA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X3 MMALTURAX | | 1 5700000 o o
ARGAMASSA TRAGO 13 (CIVENTO E AREIA NEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO - - R
SINAPI| 87298 |\ CANICO COM BETONEIRA 400 L AF_06/2014 o] bt '
SINAPI | 88308 |PEDREIRO COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02980000 %77 5%
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H T 01490000 1044 185
snapr | 7a7ewe |POSTE DEACO CONICO CONTINUO RETO, ENGASTADO, H=0M - FORNECIMENTO E| et
37634 |NSTALACAO
POSTE CONICO CONTINUG EM ACO GALVANIZADO, RETO, ENGASTADO H=0 M,
SINAPH | 14185 [ R = * 145 WM UN | 1,0000000 oo4d6| 99446
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLENENTARES H | 7.0000000 696 11872
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV
SINAPI | 7385712 |11 R50 EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO i i
TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAQ, POTENCIA DE 112.5 KVA,
SINAPH| 7619 |TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220427V, EM OLEQ UN | 10000000 | 803899 80389
ISOLANTE TIPO MINERAL
SINAPL | 83264 __|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 25000000 696 4200
SINAPI | 88316 ___|SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 25000000 1244 3110
N

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS |
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SIne

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 76 5
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA o —
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO

DESONERADO; ORSE 2018

C)Q-l ',)

COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 34/ 36

FONTE | CODIGO _|DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO N INDICE] _PRECO] _ TOTAL
SINAPI | 739242  |PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 1970
SINAPLT] 3768 |LIXA EM FOLHA PARA FERRO_NUNERO 150 UN | 0,6000000 % 099
SINAPI| 5318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 1 00700000 12.60 089
SINAPLI] 7311 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L1 01600000 2035 325
SINAPL | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,5000000 1670 835
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 05000000 124 622
[OCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS
SINAPI | 739821 | 00RRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO " 55
SINAPLI| 337 |ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KGIM) KG | 00200000 1059 020
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7 5 X7 5° CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA
SINAPHI| 8491 |\ ) EQUIVALENTE DA REGIAQ M | 02500000 94 12
SINAPLI| 5061 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 172 X 10) XG | 0,0100000 5 iXE
P [ ;;B;;GDLEOMADEIRA NAG APARELFADA 2.5 X 3 CM, CEDRINHIO OU EQUVALENTE| | 03170000 5 P
SINAPI | 88262 __|CARPINTEIRO DE FORMAS COMENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0,1300000 16,66 216
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,1300000 12,64 151
SINAPI | 7404612 _|TARJETA TIPO LIVREIOCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO UN 2809
SINAPL| 11457  |TARJETA TIPO LIVRE / OCUPADO, CROMADA, PARA PORTA DE BANHEIRO UN | 1,0000000 2091 2091
SINAPI | 88239 |AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02500000 1359 339
SINAPI | 88261 |CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 0.2500000 15.17 379
PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO
snapl | aaesis  [FNTUR M2 17.33
SINAPL| 3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA. NUMERO 120 (COR VERMELFA) UN | 0.4000000 039 015
SINAPH | 5318 |SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS T 1 00400000 1280 051
SINAPLI] 6086 |FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA GL | 00560000 44,38 248
SINAPLI| 7292 |TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L | 0,1600000 1576 316
SINAPI | 88310 [PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 04000000 16.70 6,56
SINAP| | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 103500000 24 235
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA,
76
SNAP | 741061 | A0S M2 7
e 2:: N;tSCFIgLSnCA VPERVEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA. PARA MATERIATS | s & =
SINAPI | 88316 |SERVENTE COMENGARGOS COMPLEMENTARES H | 0,4000000 2.4 297
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA,
SINAPI | 741311 |PARA 8DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, | UN 52,84
100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRANENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM
; nul 2
SINAPLI] 13338 | ~1ApA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISUUNTORES NEMA LN | 1.000000 : :
SINAPI | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 71 10000000 1254 1254
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 10000000 1696 1696
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA,
SINAPI | 7413155  |PARA 24DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO,| UN 42928
FORNECIMENTO E INSTALACAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM
SINAPH| 12038 | 11APA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A el B uoze
SINAPT | 88247 __|AUXILIAR DE ELETRICISTA COMENCARGOS COMPLEMENTARES 7| 3,0000000 25 3762
SINAPI | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 3,0000000 16.96] 5083
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA,
SINAPI | 7413158  |PARA S0DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO | UN 103668
TRIFASICO E NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E INSTALACAO

- ]
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

et :
=2 ESTADO DO MARANHAO /
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
-, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

r33
—

Pagina 35 / 36

FONTE | CODIGO _ |DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO N INDICE] _ PRECO] __ TOTAL
GUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO. DE EMBUTIR EM
SINAPHI| 1208 |cHApA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225 A i Mool (s SR
SINAPL | 88247 JAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 71 6.0000000 254 7504
SINAPI | 88264 __|ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES A | 60000000 16.96] 10176
SINAPI | 741352 _|EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS w2 1481
SINAPLI| 3767 |LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 720 (COR VERNELFA) UN | 05000000 039 0.19
SINAPLI] 4053 |MASSA A OLEQ PARA MADEIRA GL ] 0.1600000 34.20 547
SINAPL | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0.3500000 16,70 584
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,2500000 244 XK
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
ol BT erbciiddedy M2 20,57
BORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA. PERFIL MEIA CANA CEGA, EMACO
SINAPHI| 410 | GA VANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) ces Moo BILULL B
SINAPI | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 08000000 B77 134l
SINAPL | 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 118000000 1666 2908
SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLENENTARES H 1 3.0000000 1248 3732
ARGAMASSA TRACO 10,5 45 (CIVENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
SINAPI| 88827 | )SSENTAMENTO DE ALVENARIA PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M. A, 000000 i ik
SINAPI | 7416611 |CAIXA DE INSPEGAO NO PASSEIO CITUBO PVC D=300MM INCL. TAMPAEMPVC | UN 24,20
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDAJFORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
: 0 25,00 005
SNAPL| (T M3 | 00020000 .
SINAPLT] 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO P [132 KG | 2,0000000 054 108
] — g:gc; gﬁpscao, CONCRETO PRE MOLDADO, CRGULAR, COM TAWPA, D= 60" V.| | |+ 00000 s
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
H 1 12,47 12.47
snaPr | seag  [ROXLAR O ERERY 0000000
SINAPI | 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRQ HIDRAULICO COMENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 w7 873
SINAPI | 83309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 115000000 877 2515
SINAP| | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 15000000 1244] 1856
SINAPI | 742087 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2 293,06
SARRAFO DE MADEIRA NAG APARELFADA 25 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM
By 0000000 328 329
SINAPH| #1715y EQUIVALENTE DAREGIAQ M1 '

: PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA 75 X 75° CM (3 X 3 ) PINUS, MISTA P ——
SINAPHI] 4491 |\ j EQUIVALENTE DA REGIAO M ] 400000 ; ;
| ——— E’ngiﬂ; E:I;S c.:rim (PARA CONSTRUGAO GIVIL) EW CRAPA GALVANIZADA ™. 22' D€ | v | 1 0000000 P e
SINAPH] 5075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 ¥4 X 10) XG | 0.1100000 T4 1%

SINAPI | 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES W | 1.0000000 1666|1666

SINAPI | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H T 2,0000000 1244] 2488

; CONGRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 14,5.45 (CIMENTO! AREIA NEDIA

SINAPI | 9492 |aTA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L AF_07/2016 M3 { 0,0100000 24 2z
WICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE

SINAPI | 742341  |PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO | UN a9 97
PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

SINAPII| 3146 |FITA VEDA ROSCA EMROLOS DE 18 MMX 10 M(L X C) N | 0.0760000 250 X0
PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2° COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA

SINAPLI| 4351 |SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO 5.8 | UV | 20000000 878 1156

|

PO e !12:(.':‘ (SRTEF::01 m?ss;ao COMACRBANENTO £ CANOPLA CROWADA, SWPLES, BTOLA| |1+ poi e

SINAPI| 10432 |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANGA SEM CONPLEMENTOS UN | 1,0000000 26603 26603

SINAPII| 11683 |ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 172" X 30 CM UN | 1.0000000 2358 2358

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

_ < FRANWLIM LIMA DA ROCHA
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B SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | R I 9[7 '

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

£

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO

DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS DO SINAPI

Pagina 36 / 36

FONTE | CODIGO _ |DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE] PRECO[  TOTAL
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
SINAPI 88248 COMPLEMENTARES H | 3,2000000 12,47 39,90
SINAP| 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 3,2000000 16,73 5353
Observagoes:

* Para a elaboragao destas composigdes de pregos unitarics, foram utiizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSICAQ DOS PRECOS

UNITARIOS - DATA BASE - SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO, ORSE 2018. Conforme indicagdes na

Planilha Orgamentaria Base, fornecido pela Prefeitura Municipal de Imperatriz.

* Para a elaboragio da composicio de méo de obra do Banco de Dados do SINAPI foi adotado os encargos sociais padréo no valor de 115,54 %

* Para a elaborago da composigio de méao de obra do Banco de Dados do SEINFRA-CE foi adotado os encargos sociais padrao no valor de 87,01%

* Para a eleboragfo da composigio de mao de obra do Banco de Dados do SICRO DNIT foi adotado os encargos sociais padrao do DNIT.

Responsavel Técnico pela Elaboragdo do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA/CAU: 1100614532

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, si* - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br
Imperatriz - WA CNPJ: 06.158.4550001-16 1

131112018
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; PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ P le :
a - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS -
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ /b ’
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAQ DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA . ?/

LOCAL: PRACA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS SICRO DNIT - MAIO 2018

Custo Unitario de Referéncia Produgao da equipe  2,00000 m?
413025 Aterro de solo vegetal com adigio de 10% de adubo organico Vo 0 e 1
Utilizagdo Custo Horirio Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade
Operativa Improdutiva  Produtive Improdutive Horario Total
Custo horario total de equipamentos -
'B-WAO DE OBRA Quantidade Unidade Custo Horario Custo Horario Total
PaB24 Servente 1,00000 h 16,2442 16,2442
Custo horario total de mio de obra 16,2442
Custo horério total de execugdo 16,2442
~ Custo unitario de execugio 81221
Custo do FIC 0,2385
Custo do FIT -

C - MATERIAL Quantidade Unidade Preco Unitario Custo Unitario
M0225 Adubo orgénico 50,00000 kg 0,1572 17,8600
M1555 Terra vegetal 0,90000 m 153 4247 138,0822

Custo unitario total de material 1459422

D - ATIVI S AUXIL S Quantidad, Unidade Custo Unitirio Custo Unitario

Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 154,3028

E-T FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
M0225 Adubo orgénico - Caminhao carroceria 9 t 5914654 0,05000 t 20,8400 1,0470
M1555 Terra vegetal - Caminhdc basculante 10 m* 5914647 1,35000 t 1,0700 1,4445

Custo unitério total de tempo fixo 2,4915

F - MOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade Unidade N P ouT 5 Custo Unitario
M0225 Adubo orgénico - Caminh&o carroceria 9 t 0,05000 tiem 5914404 5914419 5914434
M1555 Terra vegetal - Caminhao basculante 10 m* 1,35000 tkm 5014359 5914374 5914389

Custo unitario total de transporte

Custo unitario direto total 156,79
"SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO.
Custo Unitario de Referéncla Produgao da equipe  0,50000 m*
Valores em reais (R$)
4805750 Escavagiio manual em material de 1" categoria
“Utilizagao Custo Hordrio Custo
A - EQUIPAMENTOS Quantidade Gperativ improduth Produth improdutivo Horario Total
Custo hordrio total de equipamentos -
B-M 5] Quantidade Unidade Custo Horirio Custo Horario Total
P9824 Servente 1,00000 h 16,2442 16,2442
Custo horirio total de mio de obra 16,2442
Custo horario total de Gl 16,2442
Custo unitario de execugao 32,4884
Custo do FIC 0,9539
Custo do FIT -
C - MATERIAL Quantidade Unicade Prego Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de material
D - ATIVIDADES AUXILIARES Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo total de atividades auxiliares
Subtotal 33,4423
E- TEMPO FIXO Codigo Quantidade Unidade Custo Unitario Custo Unitario
Custo unitario total de tempo fixo -
F - HOMENTO DE TRANSPORTE Quantidade  Unidade - L - Custo Unitario
[}
Custo unitério total de transporte \
(]
i \
=N
= . | .
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | | FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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| ESTADO DO MARANHAO A212
- PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ B el
#;'.‘.‘l SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA F_ 6?,—;.
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA __/ ! Z

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS SICRO DNIT - MAIO 2018

Custo unitdrio direto total 33,44

Observagoes:

* Para a elaboragio destas composigbes de pregos unitérios, foram utiizades os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI
- SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-CE 024 NAQ DESONERADO: ORSE 2018. Conforme indicagdes na Planilha Orgamentéria Base, fornecido pela Prefeitura Municipai
de Imperatriz.

* Para a elaboragio da composigio de milo de obra do Banco de Dados do SINAP! foi adotado os encargos sociais padrio no vaor de 115,54 %

* Para a elaboragio da composigao de méo de obra do Banco de Dados do SEINFRA-CE foi edotado os encargos sociais padréo no valor de 87,01%

* Para a elaboragéo da composigho de mio de obra do Banco de Dados do SICRO DNIT foi adotado os encargos sociais padréio do DNIT

TResponsavel Técnico pela Eleboragdo do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA/CAU: 1100614632 131112018

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | E FRANKLIM LIMA DA ROCHA

Rua Y, s/n’ - Nova Imperatriz - CEP- 85.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br ENG. CIVIL CREA 1 1100614532
Imperatriz — MA CNPJ: 06.158 455/0001-16 ! SETOR PROJETOS E ORGAMENTOS
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ESTADO DO MARANHAO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;

SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

o SINFRZ
(673

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS SEINFRA-CE E ORSE-2018

Pagina1/7

Rua ¥, s/n” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180

Imperatriz - MA CNP.J: 06.158 455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

ENG. CIVIL CREA r* 1100614532

SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS

ATERRO C/ICOMPACTAGAO MECANICA E
SEINFRA | CO0328 | ~ONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M
EQUIPAMENTOS (CHORARIO) Unidade | Coeficiente Prego Total
10706 CAMINHAO TANQUE 6.000 | (CHP) H 0,0350 91,30 3,20
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA HP 7 (CHP) H 0,0350 27,94 0,98
Total: 417
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 1,0500 4,88 5,12
Total: 5,12
MATERIAIS
10111 AREIA VERMELHA M3 1,1000 46,00 50,60
Total: 50,60
Total Simples: 59,90
Encargos Sociais: 6,58
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 66,48
SEINFRA C0467 BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 2" UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,3000 5,60 1,68
Total: 1,68
MATERIAIS
10275 BRACADEIRA TIPO "D", METALICA DE 2* UN 1,0000 1,80 1,90
Total: 1,90
___Total Simples: 3,58
Encargos Sociais: 1,95
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 5,53
SEINFRA C1049 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3
MAQ DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 1,3000 7,20 9,36
12543 SERVENTE H 13,0000 488 63,44
Total: 72,80
Total Simples: 72,80
Encargos Sociais: 84,69
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 157,49
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO
SEINFRA C1155 (100X100)mm M
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Prego Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 1,2000 5,60 6,72
12312 ELETRICISTA H 1,2000 7,20 8,64
Total: 15,36
MATERIAIS
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO
11044 (100X 100)MM M 1,0000 53,55 53,55
Total: 53,55
Total Simples: 68,91
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Encargos Sociais: 17,87
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 86,78
DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO
SEINFRA C1158 (50X50)mm M
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 0,9000 5,60 5,04
12312 ELETRICISTA H 0,9000 7,20 6,48
Total: 11,52
MATERIAIS
DUTO PERFURADO-ELETROCALHA CHAPA DE AGO
11049 (50X50)MM M 1,0000 28,40 28,40
Total: 28,40
Total Simples: 39,92
Encargos Sociais: 13,40
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 53,32
SEINFRA C1526  |JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4" UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,2000 5,60 1,12
12320 ENCANADOR H 0,2000 7,20 1,44
Total: 2,56
MATERIAIS
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0025 38,25 0,10
11180 FITA DE VEDACAQ M 0,4000 0,38 0,15
11303 JOELHO PVC SOLDAVEL/ROSCA DE 26X3/4" UN 1,0000 1,80 1,80
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0040 27,30 0,11
Total: 2,16
Total Simples: 4,72
Encargos Sociais: 2,97
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,69
JOELHO REDUCAO PVC SOLD./ROSCA.
SEINFRA C1560 D=25mmX1/2" UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Prego Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,2000 5,60 1,12
12320 ENCANADOR H 0,2000 7,20 1,44
. Total: 2,56
MATERIAIS
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0025 38,25 0,10
11180 FITA DE VEDACAO M 0,3100 0,38 0,12
11308 JOELHO REDUGAO PVC SOLD/ROSCA DE 25X1/2" UN 1,0000 1,70 1,70
11888 SOLUCAQ LIMPADORA PARA PVC RIGIDO [ 0,0040 27,30 0,11
Total: 2,02
Total Simples: 4,58
Encargos Sociais: 2,98
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,56
| \\
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ———
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-1 m‘c www.imperatriz.ma.gov.br ENG CVIL CREA™ ?1';%33;::5
imperatriz — MA CNP.J: 06.158 455/0001-16 SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS



T an

)

£

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSICOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS SEINFRA-CE E ORSE-2018

....

1695
FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018;

Pagina3/7

Imperatriz - MA CNPJ: 08.158.455/0001-16

SEINFRA 1565 Ejg%:?}REDUCAO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,1800 5,60 1,01
12320 ENCANADOR H 0,1800 7,20 1,30
Total: 2,30
MATERIAIS
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0060 38,25 0,23
11311 JOELHO REDUCAQ PVC SOLDAVEL 32X25MM UN 1,0000 2,20 2,20
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0095 27,30 0,26
Total: 2,69
Total Simples: 4,99
Encargos Sociais: 2,68
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 7,67
JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC
SEINFRA |~ C1576 | oy 550T0100X50mm (4"X2")-C/ANEIS e
MAOQ DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,4600 5,60 2,58
12320 ENCANADOR H 0,4600 7,20 3,31
Total: 5,89
MATERIAIS
10073 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 100MM (4") UN 2,0000 1,34 2,68
10076 ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") UN 1,0000 0,91 0,91
11319 JUNCAQ PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2") UN 1,0000 8,30 8,30
11351 LUBRIFICANTE PARA TUBO DE PVC KG 0,0560 33,00 1,85
Total: 13,74
Total Simples: 19,63
Encargos Sociais: 6,85
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 26,48
JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC
SEINFRA | C15T9 | piesGoTOT5X50mm (3°X2") UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,3700 5,60 2,07
12320 ENCANADOR H 0,3700 7,20 2,66
Total: 4,74
MATERIAIS
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO KG 0,0415 38,25 1,59
11318 JUNCAO PVC PARA ESGOTO 3X2" UN 1,0000 10,33 10,33
11888 SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO L 0,0630 27,30 1,72
Total: 13,64
Total Simples: 18,37
Encargos Sociais: 5,51
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 23,88
SEINFRA| C2157 _ |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (3/4") UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preg\ Total
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ——— ;{;C:m =
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10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5400 5,60 3,02
12320 ENCANADOR H 0,5400 7,20 3,89
Total: 6,91

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDACAO M 0,9400 0,38 0,36
11798 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4) UN 1,0000 23,17 23,17

Total: 23,53
Total Simples: 30,44
Encargos Sociais: 8,04
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 38,48
REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D=
SEINFRA|  C2167 |, " e UN

MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Prego Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,6100 5,60 342
12320 ENCANADOR H 0,6100 7,20 439

Total: 7,81

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDACAO M 1,2000 0,38 0,46
11807 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 25MM (1) UN 1,0000 70,80 70,60

Total: 71,06
Total Simples: 78,86
Encargos Sociais: 9,09
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 87,95
SEINFRA 2169 REGISTRO [3E GAVETA CICANOPLA CROMADA D= UN
40mm (1 1/2")

MAO DE OBRA Unidade | Cosficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,9500 5,60 532
12320 ENCANADOR H 0,8500 7,20 6,84
- Total: 12,16

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDACAOQ M 1,8800 0,38 0,71
11809 REGISTRO DE GAVETA CROMADO 40MM (1 1/2') UN 1,0000 118,50 118,50

Total: 119,21
Total Simples: 131,37
Encargos Sociais: 14,15
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 145,52
SEINFRA C2271 SIFAO PVC 1" X 1 1/2" (INSTALADO) UN

MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,0000 5,60 5,60
12320 ENCANADOR H 0,6500 7,20 4,68

Total; 10,28

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDACAQ M 0,2800 0,38 0,11
11864 SIFAQ METALICO TIPO COPO DN 1°X1 1/2" UN 1,0000 77,50 77,50

y Total 77.61

e
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Total Simples: 87,89
Encargos Sociais: 11,96
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 99,85
SEINFRA C2272 SIFAO DE PVC RIGIDO D= 1 X 2" (INSTALADO) UN

MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,5000 560 2,80
12320 ENCANADOR H 0,2500 7,20 1,80

- Total: 4,60

MATERIAIS
11180 FITA DE VEDACAO M 0,2800 0,38 0,11
11865 SIFAQ PVC RIGIDO TIPO COPQ DN 2"X2" UN 1,0000 9,80 9,80

Total: 991
Total Simples: 14,51
Encargos Sociais: 5,35
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 19,86
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=
SEINFRA|  C2316  l6mm CIABERTURAE PORTAQ i

MAQ DE OBRA Unidade | Cosficiente Prego Total
10498 CARPINTEIRO H 0,8000 7,20 5,76
12543 SERVENTE H 0,8000 4,88 3,90

Total: 9,66

MATERIAIS
10527 CHAPA COMPENSADO RESINADO 6MM (1.10 X 2.20M) M2 1,1000 9,14 10,05
11160 FERRAGEM PARA PORTAO DE TAPUME KG 0,5000 6,66 3,33
11691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 3,1500 14,79 46,59
11724 PREGO KG 0,1500 9.40 1,41

Total: 61,38
Total Simples: 71,05
Encargos Sociais: 11,24
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 82,29
SEINFRA 3995 GRELI;!A HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 UN
mm (6")

MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,1000 5,60 0,56
12320 ENCANADOR H 0,1000 7,20 0,72

Total: 1,28

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Y, s/n” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180

imperatriz — MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

FRANKLIM LIMA DA ROCHA
ENG. CVIL CREA r* 1100614532
SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS
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MATERIAIS
7493 GRELI:!A HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 UN 10000 109,30 109,30
mm (6")
Total: 109,30
Total Simples: 110,58
Encargos Sociais: 1,49
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 112,07
SEINFRA 3995 t;:tE;H;A HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=100 UN
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Prego Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,1000 5,60 0,56
12320 ENCANADOR H 0,1000 7,20 0,72
Total: 1,28
MATERIAIS
7493 gi&(!;-l)ﬁ\ HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 UN 1,0000 100,30 100.30
Total: 109,30
Total Simples: 110,58
Encargos Sociais: 1,49
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 112,07
SEINFRA C4068  |BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2
MAO DE OBRA Unidade | Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 1,2000 7,20 8,64
12543 SERVENTE H 2,0000 488 9,76
Total: 18,40
MATERIAIS
10108 AREIA GROSSA M3 0,0080 50,00 0,40
10805 CIMENTO PORTLAND KG 3,2000 0,50 1,60
17893 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm M2 1,0000 187,35 187,35
Total: 189,35
Total Simples: 207,75
Encargos Sociais: 21,40
Valor BDI: 0,00
Valor Geral: 229,15
PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR
SEINFRA|  C4208 | cRNECIMENTO E MONTAGEM) UN
SERVICOS — - Unidade | Coeficiente Prego Total
A LHO SINALIZADOR DE OBSTACULOS
C0093 CICELULA FOTOELETRICA UN 1,0000 76,20 76,20
ATERRAMENTO COMPLETO C/ 3 HASTES
CO327 | COPPERWELD PIPARA-RAIOS ¢ 10000]  S7304 57304
C0520  [CABO COBRE NU 35MM2 M 20,0000 16,71 334,26
c1790 H”A;: o fmiﬁﬁﬁ FERROGALV. PPARARAID |\ 10000 36212 36212
C2056 __|PROTEGAO DA CORDOALHA DOS PARA-RAIOS UN 1,0000 53,08 53.08
C/TUBO PVC RIGIDOS 50MM (2°) X3.00M - ’
R
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, sin° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ENG.CNVIL CREAS 1108614532
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C2060 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN UN 1,0000 59,12 59,12

Total; 1.458,72

Total Simples:|  1.458,72

Encargos Sociais: 345,45

Valor BDI: 0,00

Valor Geral: 1.804,17
CAIXA DE EQUALIZAGAO - FORNECIMENTO E

SEINFRA 18526 INSTALAGAO UN 189,60
CAIXA DE EQUALIZAGAO - FORNECIMENTO E

18526 INSTALAGAQ UN 1,0000000 189,69 189,69

ORSE | ORSE-I02867 ;li‘%A PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX120 i 1180

ORSE-102667 :‘ﬁA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX120 ~ 1,0000000 11,80 1180

Observagoes:

* Para a elaboragéo destas composigdes de pregos unitarios, foram utilizados os Bancos de Dados fornecidos pela FONTE DE

COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024
NAO DESONERADO; ORSE 2018. Conforme indicagdes na Planilha Orgamentaria Base, fomecido pela Prefeitura Municipal de Imperatriz.

* Para a elaborag&o da composigdo de mao de obra do Banco de Dados do SINAP! foi adetade os encargos sociais padrédo no valor de

115,54 %

* Para a elaboragdo da composigdo de m&o de obra do Banco de Dados do SEINFRA-CE foi adotado os encargos sociais padréo no valor

de 87,01%

* Para a elaborag&o da composi¢do de mao de obra do Banco de Dados do SICRO DNIT foi adotado os encargos sociais padréo do DNIT.

Responsavel Técnico pela Elaboragéo do Orgamento

L

Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA/CAU: 1100614532

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n” - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNP.J: 06.158 455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGCOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ :

LOCAL: PRAGCA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPOSIGCAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE
024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS - BANCO DE DADOS PROPRIA

Pagina 1/1

FONTE CODIGO DESCRICAO DO SERVICO / INSUMO UN INDICE PRECO TOTAL
PROPRIA | COMP-229570 |PLOTAGEM UN 252379
INS-366061 |PLOTAGEM GRAFICA UN 074119| _ 272400] 201903
BDI % 25,00% 50476
PROPRIA | COMP-373309 |ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA | UN 3311539
SINAPI 34780 |ENGENHEIRO CIVIL PLENO H | 138.100000 2219] 580643
SINAP| 34783 |ENGENHEIRO ELETRICISTA H | 138,100250 3651 505585
INS-254583 |CADISTA B 1 138.123800 1020 1.408.86
ENCARGOS SOCIAIS % | 115540000 1420118
BDI % 25,00% 5.623.07
PROPRIA__| COMP416010 |ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO | UN 7914.00
SINAPI 33952 |ARQUITETO PLENO H | 60500000 859 233469
INS-254583 |CADISTA H | 59.119800 10.20 503,02
ENCARGOS SOCIAIS % 115,54% 339423
BDI % 25,00% 1.582.96
BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1"
10
MERCADO | MERCADO.00T |5 0 e e 12 11T Py ROSCA UN 46
BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" PARA
4 1046
ELETRODUTO PVC ROSCA Un 100000 1040
BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1 174"
MERCADO | MERCADO.OR2 oo U™ 'erb 117 Py ROSCA UN 11,05
BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNFA 1 174" »
PARA ELETRODUTO PVC ROSCA UN 1/000000 1S s
BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4"
14
MERCADO | MERCADO.003 |10 1o e 12 01T Py ROSCA UN 69
BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 374"
PARA ELETRODUTO PVC ROSCA UN 1,000000 hed 15
BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 34"
MERCADO | MERCADO.003 | S10 e e 12 7o Py ROSCA UN 14,69
BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 374"
PARA ELETRODUTO PVC ROSCA UN 1,000000 1489 e
Observagdes:

* Para a elaboragdo destas composigdes de pregos unitarios, foram utilizados os Bancos de Dados fomecidos pela FONTE DE COMPOSIGAQ
DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADQ;
ORSE 2018. Conforme indicagdes na Planilha Orgamentaria Base, fomecido pela Prefeitura Municipal de Imperatriz.

* Para a elaboragdo da composigéo de mao de obra do Banco de Dados do SINAPI foi adotado os encargos sociais padrao no valor de 115,54 %

* Para a elaboragao da composigao de mao de obra do Banco de Dados do SEINFRA-CE foi adotado os encargos sociais padrao no valor de

87,01%

* Para a elaboragao da composigao de mao de obra do Banco de Dados do SICRO DNIT foi adotade os encargos sociais padrao do DNIT.

Responsavel Técnico pela Elaboragao do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA
CREA/CAU; 1100614532

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS

Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz — MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br
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; } PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, 134
g9)  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e DABTRE
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA . | 704

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018: DNIT SICRO - MAIO 2018: SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

11

1.2

2.21
22141

2212

212
21.21

2123

2124

PROJETOS EXECUTIVOS
ELABORACAO DE PROJETO ARQUITETONICO
ARQUITETO PLENO 50,00 H
CADISTA 150,00 H
ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA
ENGENHEIRO CIVIL PLENO 200,00 H
ENGENHEIRO ELETRICISTA 80,00 H
CADISTA 300,00 H
PLOTAGENS
1,00 UN
EXECUCAO DA OBRA
ADMINISTRACAO DA OBRA
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO DA OBRA
ENGENHEIRO CIVIL 1,00 CARGO (S) MENSALISTA
6,00 UN - MES
SERVICOS PRELIMINARES

IDENTIFICAGAO E ISOLAMENTO DE OBRA
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

COMP. ALT. M2
4,80 3,00 14,40
2,00 UN
28,80 M2

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

COMP. ALT. M2
27290 2,20 600,38
600,38 M2

DEMOLICOES, REMOGOES E RETIRADAS
DEMOLICAQ DE CONCRETO SIMPLES

307,23 M3
RETIRADA DE MEIO FIO
190,00 M

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS - MEIO FIO
981 M3

DEMOLICAO DE BANCO DE CONCRETO
19,00 UND

-
Y

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS . S—
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br | D6 (VL CREA 110061452

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

DA ROCHA
| SETOR PROETDS E ORCAMENTDS
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- PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ E
.‘.# SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ I
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA 4 107
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGCAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
2125 CORTE DE ARVORES DE PORTE MEDIO COM REMOCAO
3,00 UND

2126  BOTAFORA DE MATERIAL DMT 10 KM
326,58 M3

222 MOVIMENTACAO DE TERRA
2221  ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA

COMP. LARG. ALT. QUANT. M3
142,56 080 0,40 1,00 4561 VIGA MOD. 01
185,20 0,80 0,40 1,00 59,26 VIGA MOD. 02
1,00 1,00 0,80 14,00 11,20 SAPATA 70X70 MOD. 01
1,10 1,10 0,80 15,00 14,52 SAPATA 80X80 MOD. 01
1,25 1,05 0,80 1,00 1,05 SAPATA 95X75 MOD. 01
1,26 1,25 0.80 3,00 375 SAPATA 95X95 MOD. 01 + BANHEIRO
1,45 1,20 0,80 1,00 1,39 SAPATA 115X80 MOD. 01
1,15 1,15 0,80 2,00 2,11 SAPATA 85X85 MOD. 01 - BANHEIRO
1,40 1,40 0,80 4,00 6,27 SAPATA 110X110 MCD. 01 - BANHEIRO
1,10 1,10 0,80 48,00 46,46 SAPATA 80X80 MCD. 02
191,62 M3

2222  REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016
191,62 ESCAVACAO
26,60 CONCRETO
165,02 REATERRO = ESCAVAGAO - CONCRETO

2223  ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO

AREA DE IMPLANTAGAQ DE PISO 56790 M2
ALTURA DE ATERRO 0,30 M
17037 M3

LOCACAQ CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM

2224 REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
AREA
306,10 M2

223 MOBILIZAGAO
2231  MOBILIZACAO DE CANTEIRO
1,00 UN

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM
DIVISORIAS INTERNAS

6,00 MES

2232

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E
2233 4 \CTORIO

8,00 MES

2234  LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEMM SANITARIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS

N

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS i | FRANK nmm?
Rua Y, /0" - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br | egouGer o

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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»* PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ s
&‘) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA '. {7307 _
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGCOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
6,00 MES

2235  LOCACAO DE CONTAINER REFEITORIO 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEM SANITARIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
6,00 MES

- CONSTRUCAQ DO IMPLANTACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS REGIONAIS DE IMPERATRIZ-
s MA

234 INFRAESTRUTURA

BALDRAME MODULO 01 BALDRAME MODULO 02
ELEMENTO _FORMAS(M2) VOLUME(M?3) ELEMENTO _FORMAS(M2) VOLUME(M3)
VIGAS 108,00 540 VIGAS 129,00 6,50
PILARES 27.10 140 PILARES 29,20 1,40
TOTAIS 135,10 6,80 TOTAIS 158,20 7,90
RESUMO DO AGO (KG)
CA-50
250 263 28.0 210.0 2125
FUNDAGAO - MOD. 01 214,60
FUNDAGAO - MOD. 02 222,50
VIGAS - MOD. 01 109,40 0,30 226,90 87.90
VIGAS - MOD. 02 131,00 317,20
PILAR - MOD. 01 33,70 150,40
PILAR - MOD. 02 34,20 114,60 94,90
TOTAIS 308,30 0,30 981,20 352,90 94,90
2311  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016
COMP. LARG. QUANT. M2
COMP. LARG. QUANT. M2 AMBIENTE
40,300 4,600 1,000 18538  RADIER BOXES 01 - 14
38,000 9,050 1,000 34390  RADIER BOXES 01- 14
8,400 3,300 1,000 2772 RADIER BANHEIROS
4,600 1,500 1,000 690  PASSEIO BOXES A BANHEIROS
2,000 2,000 1,000 400  PASSEIOBOXES 1- 14 A 15- 42
567,90 M2

2312  FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
M2
26,10 FORMAS FUNDACAO MOD. 01 - RESUMO
30,70 FORMAS FUNDAGCAO MOD. 02 - RESUMO
13510  BALDRAME MODULO 01
15820  BALDRAME MODULO 02
350,10 M2 TOTAL

2313 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA DE PILARES
o MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3
5,80 FUNDACAO MOD. 01 - RESUMO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 . www.imperatriz.ma.gov.br ‘ sgmm“.“"c“""m“&“ﬁf.&i‘:‘m
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 ' '




.‘_“Iﬂa

#
]

4128

)

-3 ESTADO DO MARANHAO 1324
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ et
&cj SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ SINFRA

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA — R

LOCAL: PRACA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA it

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

6,10 FUNDAGCAO MOD. 02 - RESUMO
6,80 BALDRAME MODULO 01

7.90 BALDRAME MODULO 02

26,60 M3 TOTAL

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
308,30 KG

2314

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
0,30 KG

2315

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

981,20 KG

23186

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
352,90 KG

2317

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
94,90 KG

2318

2318  IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
M2
26,10 FORMAS FUNDAGAO MOD. 01 - RESUMO
30,70 FORMAS FUNDAGAQ MOD. 02 - RESUMO

13510 840
15820  RADIER BANHEIROS
COMP. ALT. QUANT. M2 AMBIENTE
6,40 057 42,00 15321  BOX01-BOX 42 INTERNAS
2,40 0,57 42,00 57,45  BOX 01- BOX 42 INTERNA MURETA
40,30 057 1,00 2297  BOXO01-BOX 14 EXTERNA FUNDO
27,50 057 1,00 1567  BOX01-BOX 14 EXTERNA FRENTE
2,30 0,57 2,00 2,62 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA LATERAIS
12,60 0,57 1,00 7,18 LAVATORIO INTERNAS
24,50 0,57 2,00 2793  BOXO09- BOX 42 EXTERNA FRENTE
445 057 4,00 10,44  BOX 09 - BOX 42 EXTERNA LATERAIS
11,30 057 1,00 6,44 BANHEIROS FEMENINO INTERNO
13,30 0,57 1,00 758 BANHEIROS MASCULINO INTERNO
6,70 0,57 1,00 381 BANHEIROS PCD INTERNO
2340 0,57 1,00 1333  BANHEIROS EXTERNO
678,43 M2
232  SUPERESTRUTURA
TAMPA CX D'AGUA MOD. 01 PLATIBANDA FUNDO MOD. 01
ELEMENTO  FORMAS(M2) VOLUME(M3) ELEMENTO FORMAS(M2) VOLUME(M3)

]

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
FRANKLIM LiMA DA ROCHA

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br | . CVEL CREA 1100814532

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 | - ‘
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 1546
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ . -
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA /309

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

VIGAS 18,60 0,90
PILARES 19,20 1,20
TOTAIS 37,80 2,10

PLATIBANDA MEDIA MOD. 01

ELEMENTO _FORMAS(M2) VOLUME(M3)

VIGAS -

PILARES 16,90 0,90

TOTAIS 16,80 0,90

FUNDO CX. D'AGUA MOD. 01

VIGAS - -
PILARES 12,60 0,70
TOTAIS 12,60 0,70

CUMEEIRA MOD. 02

ELEMENTO FORMAS(M2) VOLUME(M3)
VIGAS -

PILARES 7,70 0,40

TOTAIS 7,70 0,40

PLATIBANDA MEDIA MOD. 02

ELEMENTO FORMAS(M2) VOLUME(M3) ELEMENTO FORMAS(M2) VOLUME(M3)
LAJES 24,20 2,90 LAJES . .
VIGAS 21,80 1,10 VIGAS 5
PILARES 8,50 0,40 PILARES 28,10 1,30
TOTAIS 54,50 4,40 TOTAIS 28,10 1,30
FORRO MOD. 01 “FORRO MOD. 02
ELEMENTO FORMAS(M2) VOLUME(M3) ELEMENTO FORMAS(M2) VOLUME(M3)
VIGAS 167,70 8,90 VIGAS 285,10 15,20
PILARES 93,10 480 PILARES 98,50 470
TOTAIS 260,80 13,70 TOTAIS 383,60 19,90
RESUMO DO AGO (KG)
CA-50
250 26.3 28.0 210.0 2125
VIGAS - MOD. 01 194,10 1,00 475,20 30,70 12,90
VIGAS - MOD. 02 224 90 565,80 46,80
PILAR - MOD. 01 187,70 608,70
PILAR - MOD. 02 152,10 331,60 339,80
LAJES - MOD. 01 88,90 18,50 49,10
TOTAIS 847,70 19,50 1.090,10 1.017,80 352,70
2321  FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015
80200 M2
539 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
e MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
4340 M3
yaH% ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ
e TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
847,70  KG
Fasox ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO

TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
19,50 KG

FRANKLIM LiMA DA ROCHA
[ENG. CIVIL CREA " 1100614532
SETOR PRCUETUS £ DROAMENTDS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65,907-180

- www.imperatriz.ma.gov.br |
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ A e
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

{35

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

2325

2326

2327

233

2334

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAQ
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015

1.090,10 KG

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.017,80 KG

ARMACAO DE PILAR QU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

35270 KG

ALVENARIA DE VEDAGAO

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO

EM BETONEIRA. AF_06/2014

COMP. ALT.
2,00 2,65
2,40 4,05
1,75 1,00
2,00 4,05
240 2,65
1,78 1,00
2,00 2,65
2,40 2,65
1,75 1,00
2,00 2,65
2,40 2,65
1,75 1,00
2,00 2,65
1,75 1,00
2,00 2,65
1,75 1,00
1,40 3,65
4,00 2,65
4,30 2,65
4,30 2,65
2,00 2,65
8,10 2,65
6,60 2,65
3,00 2,65
1,20 1,90
0,90 1,90
8,10 3,50
3,00 3,50

QUANT,
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
7,00
6,00
2,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
4,00
5,00
6,00
2,00
2,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP; 65.907-180

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

M2
37,10
68,04
12,25
56,70
44,52
12,25
37,10
44 52
12,25
37,10
4452
12,25
37,10
12,25
37,10
12,25
15,33
21,20
11,39
11,39
10,60
21,46
17,49
31,80
11,40
10,26
56,70
21,00

757,32

AREAS PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS

AMBIENTE

BOX 01 - BOX 07 LATERAL

BOX 01 - BOX 07 FUNDO

BOX 01 - BOX 07 BALCAQ

BOX 08 - BOX 14 LATERAL

BOX 08 - BOX 14 FUNDO

BOX 08 - BOX 14 BALCAO

BOX 15 - BOX 21 LATERAL

BOX 15 - BOX 21 FUNDO

BOX 15 - BOX 21 BALCAO

BOX 22 - BOX 28 LATERAL

BOX 22 - BOX 28 FUNDO

BOX 22 - BOX 28 BALCAO

BOX 29 - BOX 35 LATERAL

BOX 29 - BOX 35 BALCAO

BOX 36 - BOX 42 LATERAL

BOX 36 - BOX 42 BALCAO

VEDAGOES LATERIAS BOXES
CORREDOR ENTRE BOXES 21-22 £ 35-36

LAVATORIO CORREDOR

LAVATORIO FUNDO

LAVATORIO LATERAL

BANHEIROS FUNDO

BANHEIROS FRENTE

BANHEIROS LATERAIS E INTERNAS

BANHEIROS DIVISORIAS

BANHEIROS DIVISORIAS

CAIXA D'AGUA FUNDO E FREENTE

CAIXA D'AGUA FUNDO E FREENTE

M2 TOTAL DE ALVENARIA SEM ABERTURA DE VAO

———

| e e
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IHPERATRIZ'
P SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ) _
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA i B
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA 47056
FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO:; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

0,60 1,90 6,00 6,84 PORTA P01
1,50 2,15 1,00 3,22 PORTA P04
3,10 2,15 1,00 6,66 PORTA P05
0,80 2,10 2,00 3,36 PORTA P02
0,90 2,10 1,00 1,89 PORTA P03
1,80 0,50 2,00 1,80 JANELA J01

2311 M2 DE VAOS

733,55 M2 TOTAL DE ALVENARIA COM ABERTURA DE VAOS

234 FORRO
2341  FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAQ. AF_05/2017_P
COMP. LARG. QUANT. M2 AMBIENTE
2,00 2,40 42,00 20160  BOXES 01-42
1,65 2,40 42,00 166,32  FRENTE BOXES 01-42
5,65 2,00 1,00 11,30 CORREDOR ENTRE BOXES 21-22 E 35-36
2,00 4,30 1,00 8,60 LAVATORIO CORREDOR
1,15 1,50 1,00 1,72 HALL BANHEIROS
3,00 2,65 1,00 7,95 BANHEIRO FEMENINO
1,95 1,50 1,00 2,92 BANHEIRO PCD
3,00 3,65 1,00 10,95  BANHEIRO MASCULINO

411,36 M2TOTAL

23.5 ESQUADRIA
235 1 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, 80 X 190 CM, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
e FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
QUANT.
3,00 SANITARIO FEMININO
3,00 SANITARIO MASCULINO
6,00 UN

PORTA MADEIRA MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
2352  DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
BANHEIROS MASC. E FEM.

QUANT. i H
1,00 SANITARIO FEMININO 0,80 2,10
1,00 SANITARIO MASCULINO
200 UN 1,68 M2
3,36 M2

PORTA MADEIRA MACIGA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
2353  DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ.

BANHEIRO PCD.
QUANT. L H
1,00 SANITARIO - PCD 0,80 2,10
1,00 UN 1,89 M2
1,89 M2

2354  TARJETATIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO
6,00 UN

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ' '
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% . ESTADO DO MARANHAO 125G
o PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 2 LA

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA v {30F

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA ]

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

2355

2356

2357

2.36
23641

2362

2363

2364

237
2371

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAVATORIO INTERNA.

1,00 UN p04 1,50 215 3,23 M2

3,23 M2

PORTA MADEIRA MACICA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
LAVATORIO EXTERNA.

1,00 UN p05 3,10 215 6,67 M2

6,87 M2

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE
CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

2,00 UN J01 1,80 0,50 0,90 M2
1,80 M2
COBERTURA
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LEI PARA COBERTURA EM TELHA COLONIAL
COMP. LARG. QUANT. M2 AMBIENTE
41,50 5,30 1,00 21995  COBERTURA BOXES 01- 14
39,20 9,30 1,00 364,56  COBERTURA BOXES 15 - 42
840 330 1,00 27,72 BANHEIROS
5,80 1,50 1,00 8,70 PASSEIO ENTRE BOXEWS 01 - 14 A BANHEIROS

62093 M2TOTAL

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL.
COMP. LARG. M2
620,930 M2 TOTAL

RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
M
8,400 LADO CAIXA DAGUAF
3,300 LADO CAIXA D'AGUA E
3,300 LADO CAIXA DAGUAD
15,000 MTOTAL

PINGADEIRA EM CONCRETO ARMADO DE 22 X 5 CM
M
8,400 LADO CAIXA DAGUA F
3,300 LADO CAIXA DAGUAE
8,400 LADO CAIXA DAGUA F
3,300 LADO CAIXA DAGUAD
23,400 M TOTAL

REVESTIMENTO

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _06/2014
N

: —— ol

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

LIMA Dia ROCHA
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5 3 ESTADO DO MARANHAO 433"
»* PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, 2oL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ wa SINFRA

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA _ 1308

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA _ '

FONTE DE COMPOSICAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

733,55 M2 TOTAL DE ALVENARIA
146710 X2
1.467,10 M2 TOTAL DE CHAPISCO

EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
2372  400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

COMP., ALT, QUANT. M2 AMBIENTE
6,40 2,65 42,00 71232  BOXO01-BOX 42 INTERNAS
2,40 1,00 42,00 100,80  BOX 01-BOX 42 INTERNA MURETA
40,30 2,70 1,00 108,81  BOX01- BOX 14 EXTERNA FUNDO
2750 1,04 1,00 28,60 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA FRENTE
2,30 1,45 2,00 6,67 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA LATERAIS
12,60 2,65 1,00 33,39 LAVATORIO INTERNAS
2450 1,06 2,00 51,94 BOX 09 - BOX 42 EXTERNA FRENTE
445 1,45 4,00 2581 BOX 09 - BOX 42 EXTERNA LATERAIS
11,30 2,65 1,00 29,94 BANHEIROS FEMENINO INTERNO
13,30 265 1,00 35,24 BANHEIROS MASCULINO INTERNO
6,70 265 1,00 17,75 BANHEIROS PCD INTERNO
23,40 1,45 1,00 33,93 BANHEIROS EXTERNO

148520 M2 TOTAL DE REBOCO SEM ABERTURA DE VAO

AREAS PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 PORTA P01  NZ&o necessita
1,50 2,15 1,00 3,22 PORTAP04 Ladointerno
1,50 145 1,00 217 PORTAP04 Lado externo
3,10 215 1,00 6,66 PORTA P05  Ladointerno
3,10 145 1,00 449 PORTA P05  Lado externo
0,80 2,10 2,00 3,36 PORTAP02 Lado interno
0,80 1,45 2,00 232 PORTAP02 Lado externo
0,90 210 1,00 1,89 PORTAPQ3 Ladointerno
0,90 145 1,00 1,30 PORTA P03  Ladoexterno
1,80 0,50 2,00 1,80 JANELA J01  Lado intemno

27,21 M2 DE VAOS
115799 M2 TOTAL DE REBOCO COM ABERTURA DE VA0S
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM

2373  BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUCAQ DE TALISCAS. AF_06/2014

COMP. ALT. QUANT. M2 AMBIENTE
40,30 2,65 1,00 106,79  BOX01- BOX 14 EXTERNA FUNDO
40,30 0,73 1,00 2941 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA FRENTE
4,00 073 2,00 5,80 BOX 01- BOX 14 EXTERNA LATERAL TRI
2,30 1,20 2,00 5,62 BOX 01- BOX 14 EXTERNA LATERAL RET
40,30 0,64 2,00 51,58 BOX 15 - BOX 42 EXTERNA FRENTE
8,00 0,73 2,00 11,60 BOX 15 - BOX 42 EXTERNA LATERAL TR
4,45 1,20 2,00 10,68 BOX 15 - BOX 42 EXTERNA LATERAL RET
445 1,20 2,00 10,68 CORREDOR ENTRE BOX 15 - BOX 42
23,40 520 1,00 121,68  BANHEIROS EXTERNO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS I
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ESTADO DO MARANHAO ron 4
3’) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ /o
g%,  SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ b,

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA 7 OE. "

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

35374 M2 TOTAL DO EMBOGO SEM DESCONTO DE VAOS
AREAS PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS
0,00 0,00 6,00 0,00 PORTA P01  Nao necessita
1,50 0,70 1,00 1,05 PORTA P04 Lado externo
3,10 0,70 1,00 217 PORTA P05 Lado externo
0,80 0,65 2,00 1,04 PORTA P02 Ladoextemo
0,90 0,65 1,00 0,58 PORTA P03 Lado externo
1,80 0,50 200 1,80 JANELA JO1  Lado externo
6,64 M2 TOTAL DE PORTAS, JANELAS, E COBOGO
347,10 M2 TOTAL DO EMBOCO
2374 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPC ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
o 30X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
COMP. ALT. QUANT. M2 AMBIENTE
6,40 265 42,00 71232  BOX01-BOX 42 INTERNAS
240 1,00 42,00 100,80  BOX01-BOX 42 INTERNA MURETA
12,60 2,65 1,00 3333  LAVATORIO INTERNAS
11,30 2,65 1,00 2994 BANHEIROS FEMENINO INTERNO
13,30 2,65 1,00 35,24 BANHEIROS MASCULINO INTERNO
6,70 265 1,00 17,75 BANHEIROS PCD INTERNO
929,44 M2 TOTAL DE REBOCO SEM ABERTURA DE VAO
AREAS PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 PORTA P01  Nao necessita
1,50 2,15 1,00 3,22 PORTA P04  Lado interno
3,10 2,15 1,00 6,66 PORTA P05  Ladointerno
0,80 2,10 2,00 3,36 PORTAP02 Ladointerno
0,80 210 1,00 1,89 PORTA P03  Ladointemo
0,00 0,00 2,00 0,00 JANELA J01  Lado interno
15,13 M2 TOTAL DE PORTAS, JANELAS, E COBOGO
914,31 M2 TOTAL DO REVESTIMENTO DAS PAREDES
2375 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
o 16X15 CM ALINHADAS A PRUMO A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
COMP. ALT. QUANT. M2 AMBIENTE
40,30 2,70 1,00 108,81 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA FUNDO
27,50 1,04 1,00 28,60 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA FRENTE
2,30 145 2,00 6,67 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA LATERAIS
24 50 1,06 2,00 51,94 BOX 09 - BOX 42 EXTERNA FRENTE
4,45 145 4,00 25,81 BOX 09 - BOX 42 EXTERNA LATERAIS
23,40 145 1,00 33,93 BANHEIROS EXTERNO
25576 M2 TOTAL DE REBOCO SEM ABERTURA DE VAO
AREAS PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 PORTA P01  NZo necessita
1,50 1,45 1,00 217 PORTA P04  Lado externo
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | \%
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 O WWW.i i G L CREA R 1100814
Imperatriz - MA CNP.J: 06.158.455/0001-16 imperatriz.ma.gov.br J SETOR PROETOR £ ORANENTES

i
i



s 11/28
% ESTADO DO MARANHAO —
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 1K
3'64) SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ “Taio—

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

3,10 1,45 1,00 449 PORTA P05  Lado externo
0,80 145 2,00 2,32 PORTAP02  Lado externo
0,90 1,45 1,00 1,30 PORTAPO3  Lado externo
0,00 0,00 0,00 0,00 JANELA J01  Néo necessita

10,28 M2 DE VAOS

245,48 M2 TOTAL DO REVESTIMENTO DAS PAREDES

238 PAVIMENTAGAO
2381  LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

COMP. LARG. QUANT. M2 AMBIENTE

40,300 4,600 1,000 18538  RADIER BOXES 01 - 14

38,000 9,050 1,000 34390  RADIER BOXES 01 - 14

8,400 3,300 1,000 21,72 RADIER BANHEIROS

4,600 1,500 1,000 6,90 PASSEIO BOXES A BANHEIROS
2,000 2,000 1,000 4,00 PASSEIO BOXES 1-14 A 15 - 42

567,90 M2TOTAL

2382 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO
o MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018

AREAS DE RADIERS TOTAL
567,90 M2 TOTAL
AREAS DE BOXES E BANHEIROS
COMP. LARG. QUANT. M2
2,700 2,300 42,000 26082  BOXES
8,400 3,300 1,000 27,72 BANHEIROS

28854 M2 TOTAL

279,36 M2 TOTAL

2383 PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E
o POLIMENTO MECANIZADO

279,36  AREA ENTRE AS GALERIAS
279,36 M2 TOTAL

2384 REVESTIMENTO CERAMICO. PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADA
T EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

COMP. LARG, QUANT, M2
2,700 2,300 42,000 26082  BOXES
8,400 3,300 1,000 21,72 BANHEIROS

288,54  M2TOTAL

2385  PISOPODOTATIL DE ALERTA EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30 CM), ESPESSURA 2,5 CM (M?)

COMP, LARG. M2

52,80 0,30 15,84
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | ‘
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 - www.imperatriz.ma.gov.br | ot v i
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 TR
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ESTADO DO MARANHAO 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 2
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

~HAYE: A

Ly
{3
J1)

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ; L

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA Y = ¢

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

2386  PISOPODOTATIL DIRECIONAL EM PLACA CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30 CM), ESPESSURA 2,5 CM (M?)

COMP. LARG. M2
276,00 0,30 82,80

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,
2387  DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

19200 M

EXECUGAQ DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

280383  AREA TOTAL TENDO O MEIO FIO COMO DERMACAGAO

2388

567,90 AREA DE RADIER DE PANELODROMO
54,06 AREA DE CORETO EXISTENTE

108,75  AREA PERMEAVEL 01
4319 AREA PERMEAVEL 02
10,28 AREA PERMEAVEL 03
52,85 AREA PERMEAVEL 04
2507 AREA PERMEAVEL 05
15958  AREA PERMEAVEL 06
17250  AREA PERMEAVEL 07
572,23  AREA PERMEAVEL

160065 M2 TOTAL DE PISO INTERTRAVADO ( AREA TOTAL - (PISO DE RADIER DE BOXES + AREA DE
o CORETO + AREA PERMEAVEL))
239 INSTALACOES ELETRICA

2391  ACESSORIOS USO GERAL ELETRICO

1,00 UNIDADE(S)
BUCHA PARA ELETRODEUTO 1" EM ALUMINIO
1,00 UNIDADE(S)

BUCHA PARA ELETRODEUTO 2 EM ALUMINIO
1,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4* X 2*, PARA ELETRODUTO
220,00 UNIDADE(S)

CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3*, PARA ELETRODUTO
98,00 UNIDADE(S)

CURVA 80 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2, PARA ELETRODUTO
1,00 UNIDADE(S)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1*, PARA ELETRODUTO

\

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001- 16 o

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | ;' oS
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br ' 06 Ve Rk 111522



ez 13/28

a ESTADO DO MARANHAO 12,50
» PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, - -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ it

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

2392

2393

2394

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
1500  UNIDADE(S)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4*, PARA ELETRODUTO
7,00 UNIDADE(S)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2*, PARA ELETRODUTO
1,00  UNIDADE(S)

LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4*, PARA ELETRODUTO
86,00  UNIDADE(S)

BUCHA DE NYLON SEM ABA 510
3,00 UNIDADE(S)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S4
394,00 UNIDADE(S)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6
392,00 UNIDADE(S)

BUCHA DE NYLON SEM ABA S8
600  UNIDADE(S)

ARRUELA DE PRESSAO GALVANIZADA DE 1/4°
172,00 UNIDADE(S)

CAPACETE DE ACO 180°DE 2
1,00 UNIDADE(S)

PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABECA PANELA 2,9X25MM AUTOATARRACHANTE
39400  UNIDADE(S)

PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABEGA PANELA 4,2X32MM AUTOATARRACHANTE
22000  UNIDADE(S)

PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABECA PANELA 4 8X45MM AUTOATARRACHANTE
172,00 UNIDADE(S)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

855,90 M

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
269800 M

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
310680 M

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | | o
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53 ESTADO DO MARANHAO ;

) PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
.5?2‘ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Ly
yd
L)

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ T

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA —J13

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

2395

23956

2387

2398

2389

23910

239.11

239.12

23913

239.14

2.39.15

239.16

23817

23918

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015
54 M

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_122015
26,80 M

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
107,20 M

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA
2500  UNIDADE(S)

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E DRENO BRITA
25,00 UNIDADE(S)

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A%250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015
400  UNIDADE(S)

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
AF_12/2015
44,00 UNIDADE(S)

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
128,00  UNIDADE(S)

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015
42,00 UNIDADE(S)

DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2,00 UNIDADE(S)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_04/2016
134,00 UNIDADE(S)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
42,00 UNIDADE(S)

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016
1,00 UNIDADE(S)

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | ! %
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ i
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZA(}RO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA j 21 Q
LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA
FONTE DE COMPDSlQAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
400 UNIDADE(S)

239.19  DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC
49,00 UNIDADE(S)

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
17,00 M

23920

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
819,45 M

239.21

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
126,35 M

239.22

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
84,15 M

23923

23924 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2*) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
1,00 M

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2015
36765 M

23925

23926 BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1" PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
133,00 M

239.27 BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1 1/4* PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
87,00 M

23928 BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4* PARA ELETRODUTO PVC ROSCA
394,00 M

ELETRODUTO RIGIDO DE AGO ZINCADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2*), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2,40 M

23929

23930  LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017
3,00 UNIDADE(S)

23931  LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES DE 40 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
98,00 UNIDADE(S)

23832 BRACADEIRA TIPO "D, METALICA ATE 2*
6,00 UNIDADE(S)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
FRAMKLIM LIMA DA ROCHA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ i FRA

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA N EYD)

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

23933 ALCA PREFORMADA PARA CABO MULTIPLEX 120 MM2
2,00 UNIDADE(S)

23934  ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
1,00 UNIDADE(S)

23935 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2°, PARA ELETRODUTO
1,00  UNIDADE(S)

23936 HASTE COBREADA COPPERWELD P/ ATERRAMENTO D= 5/8" X 3,00 MUM
1,00  UNIDADE(S)

23937 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 5/8", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2
1,00 UNIDADE(S)

23938 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 5,5 X 65 MM (2.1/2°)
9,00  UNIDADE(S)

23939 POSTE METALICO DE ILUMINAGAO COM LAMPADA LED 60W DE H=4,80M - FORNECIMENTO E INSTALACAO
20,00 UNIDADE(S)

LUMINARIA HEKA LS 36 LED 60 W DIFUSOR VIDRO LISO CURVO E TEMPERADO OU SIMILAR PARA POSTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
20,00 UNIDADE(S)

23940

23941 QUADRO DE MEDICAQ EM ALVENARIA COM 44 MEDIDORES PADRAO CEMAR
1,00 UNIDADE(S)

CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB CARGA, COM FUSIVEIS NH - 100A/250V - FORNECIMENTO E

23942 |\NSTALACAO
1,00  UNIDADE(S)
23043 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
1,00  UNIDADE(S)

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPCR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES
23944 TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

1,00 UNIDADE(S)

23945 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA 8 DISJUNTORES
o TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO, 100 A, FORNECIMENTO E INSTALACAQ
42,00 UNIDADE(S)

23946 TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO MINERAL
o FORNECIMENTO E INSTALACAC

1,00 UNIDADE(S)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS l |
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" PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ﬁg SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ / 37 (:/"

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA '

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAC
1,00 UNIDADE(S)

23947

2310  INSTALAGOES HIDRAULICA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

23101 \NSTALAGAO. AF 1212014
289,82 M 272,28 < Terreo 17,54 < Cobertura
23102 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAOQ. AF_12/2014
13,37 M 1,52 < Terreo 11,85 < Cobertura

23.103  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2014
0,77 M 0,77 < Terreo 0,00 < Cobertura

23104  TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

109,02 M 1,34 < Terreo 107,68 < Cobertura

23105 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

0,26 M 0,00 < Terreo 0,26 < Cobertura

23106 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

16,61 M 0,00 < Terreo 16,61 < Cabertura
23.10.7 TUBOPVC ROSCAVEL, 3/4°, AGUA FRIA PREDIAL
0,28 UNIDADE(S) 0,28 < Terreo 0,00 < Cobertura
23.108  TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA. AF_06/2016
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
23100 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
A AF_12/2014
62,00 UNIDADE(S) 61,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
231010 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
T AF_12/2014
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura

231011 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

41,00 0,00 < Terreo 41,00 < Cobertura
B
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | | T
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; PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ i
: ﬁl SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ SINFRA

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA j 34 _}:—

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA —

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

231012 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014
7,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 7,00 < Cobertura
231043 TE DE REDUCAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
B FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1,00 UNIDADE(S) 1,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231044 TE DE REDUCAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
G POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
2.3.10.15
AF_12/2014
2,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 2,00 < Cobertura
231016 CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
R RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2016
4,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 4,00 < Cobertura
231047 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
el INSTALACAO. AF_12/2014
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
231018 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
o INSTALAGAOQ. AF_12/2014
2,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 2,00 < Cobertura
231019 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
Ra INSTALACAQ. AF_12/2014
75,00 UNIDADE(S) 54,00 < Terreo 21,00 < Cobertura
2310.20 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
R INSTALACAO. AF_12/2014
2,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 2,00 < Cobertura
231021 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
s INSTALAGAQ. AF_12/2014
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
23.10.22 JOELHO 90 PVC SOLD./ROSCA. D= 25mmX3/4*
3,00 UNIDADE(S) 3,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231023  JOELHO REDUGAO PVC SOLD.MARROM D=32X25mm (1"X3/4")
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ‘ T —
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br D6 OV CREAw 110061822
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ESTADO DO MARANHAO 1350
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ~  —
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ s ' A

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA 1734 -

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA ' —d__

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

2.3.10.24

2.3.10.25

2.3.10.26

231027

23.10.28

2.3.10.28

2.3.10.30

2.3.10.31

2.3.10.32

231033

2.3.10.34

2.310.35

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura

JOELHO REDUGAO PVC SOLD./ROSCA. D=25mmX1/2*
6,00 UNIDADE(S) 6,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014

105,00 UNIDADE(S) 105,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014

49,00 UNIDADE(S) 49,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

1,00 UNIDADE(S) 100 < Terreo 0,00 < Cobertura

LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

1,00  UNIDADE(S) 100 <Temeo 0,00 < Cobertura
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.

1,00  UNIDADE(S) 100 <Tereo 000 < Cobertura
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

1,00  UNIDADE(S) 100 <Temeo 0,00 < Cobertura
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

200  UNIDADE(S) 000 <Temeo 2,00 < Cobertura
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

46,00  UNIDADE(S) 0,00 <Temeo 46,00 < Cobertura
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO.

200  UNIDADE(S) 000 <Temeo 2,00 < Cobertura

BUCHA DE REDUCAOQ DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO.
7,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 7,00 < Cobertura

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2014

0,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

FRANKLIM LIMA DA ROCHA

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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-_ PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | 547}
- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ '

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA {9 —

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA o

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

2.3.10.36

2.3.10.37

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAGAQ DE AGUA
DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

2,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 2,00 < Cobertura

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE

23.10.38  AGUA DE EDIFICACAQ QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
23.10.39 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2013
6,00 UNIDADE(S) 6,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231040 ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2* X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
4300  UNIDADE(S) 43,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
23.1041 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS, COM TAMPA
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terrso 1,00 < Cobertura
231042 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (100X100)mm
11,60 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 11,60 < Cobertura
231043 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (50X50)mm
2,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 2,00 < Cobertura
231044 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU
i o IGUAIS A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1 1/2*, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
13,60 UNIDADE(S) 11,60 <Tp 100x100 2,00 < Tp 50x50
231045 TERETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
3,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 3,00 < Cobertura
231046 TERETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
231047 COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE 100X100 MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
2311 INSTALAGOES SANITARIA
23111 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
FRA RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
\
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | | o N
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g ESTADO DO MARANHAO 4257
. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ¢
,e-:’ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGCOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA : 13 QU

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
10,86 M 10,86 < Terreo 0,00 < Cobertura

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

85,89 M 73,98 < Terreo 11,91 < Cobertura

23112

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

152,55 M 152,55 < Terreo 0,00 < Cobertura

23113

TUBOQ PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

24439 M 24164 < Terreo 2,75 < Cobertura

23114

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREOQ DE
ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
33,77 M 33,77 < Terreo 0,00 < Cobertura

23.115

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2,00 UNIDADE(S) 200 < Terreo 0,00 < Cobertura

23116

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

4,00 UNIDADE(S) 4,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

23413

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

87,00 UNIDADE(S) 87,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

23118

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

42,00 UNIDADE(S) 42,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

23118

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

2800  UNIDADE(S) 28,00 < Terreo 0,00 < Cobertura

23.11.10

JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

9,00 UNIDADE(S) 8,00 < Terreo 1,00 < Cobertura

23111

231112 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELAST[CA, FORNECIDO E
o INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
5,00 UNIDADE(S) 5,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
\
=
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ESTADO DO MARANHAO 134 3,
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ Wporion b
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA /3 /1

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO: ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

231143 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
St INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
1,00  UNIDADE(S) 1,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231114 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM - 1.1/2", C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO,
R FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
7,00 UNIDADE(S) 7,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231115 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
S EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
3,00 UNIDADE(S) 3,00 < Termreo 0,00 < Cobertura
231116 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 75X50mm (3"X2%)
4300  UNIDADE(S) 4300 <Terreo 0,00 < Cobertura
231117 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
R INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
7,00 UNIDADE(S) 7,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
23.11.18  JUNGAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4'X2‘)-C!ANEIS
1,00 UNIDADE(S) 1,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231119 JUNGCAOQ SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
R INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
4,00 UNIDADE(S) 4,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231120 BUCHA DE REDUCAQ LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
e INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014
2,00 UNIDADE(S) 2,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231121 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
R INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
9,00 UNIDADE(S) 9,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
23.11.22 TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA.
3,00 UNIDADE(S) 3,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231123 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6%)
1,00 UNIDADE(S) 1,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231124 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=100 mm 4"
1,00 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 1,00 < Cobertura
231125 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
B AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
1,00 UNIDADE(S) 1,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | ———
SETOR PROJCTOS E ORCAMENTDS

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

Rua Y, s/n" - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br B OW.OEAY |62
i
b



‘g | o, 23128
ESTADO DO MARANHAO L34y |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | '~ ' '/
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA f 321

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA

2312 ) EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
5,00 UNIDADE(S) 5,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
531127 CAIXASIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE
S AGUA PLUVIAL. AF_12/2014
42,00  UNIDADE(S) 42,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231128 CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA E PORTA TAMPA QUADRADA BRANCA
4200  UNIDADE(S) 42,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
23.11.29  SIFAOPVC 1" X 1 1/2* (INSTALADO)
5,00 UNIDADE(S) 5,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231130  SIFAOPVC 1" X 1 12" (INSTALADO)
42,00 UNIDADE(S) 42,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231131 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 1/4 X 2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
2,00 UNIDADE(S) 2,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
—— VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2° X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO -
7% FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
5,00 UNIDADE(S) 5,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
2 311.33 VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
=g s INSTALACAO. AF_12/2013
4200  UNIDADE(S) 42,00 <Terreo 0,00 < Cobertura
231134 CAXAENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
=TT INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
22,00 UNIDADE(S) 22,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
231135 CAIXAENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIMENSOES
= INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018
1,00 UNIDADE(S) 1,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
531135 CAIXAPARARALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE ALV TNOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA VEZ (0.20 M) DE
= 0.60X0.60X0.60 M (EXTERNA) COM ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, FUNDO AREIA ESCAVACAO E REATERRO.
1200  UNIDADE(S) 12,00 < Terreo 0,00 < Cobertura
931137 CALHADE BEIRAL RETANGULAR DE AGO GALVANIZADO, 100X100 , INCLUINDO 2 CABECEIRAS, 1 BOCAIS, SUPORTES

E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
7,92 UNIDADE(S) 0,00 < Terreo 7.92 < Cobertura

2312  INSTALAGOES COMBATE A INCENDIO
23121  EXTINTOR DE INCENDIO PO, TIPO ABC, 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
2,00 UNIDADE(S)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS | i i ok D
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 . www.imperatriz.ma.gov.br De cacuwr e
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA /772 5

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA '

FONTE DE COMPOSIGCAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

23122

23123

2313
2.3.131

23132

23133

23134

23135

23.136

23137

23138

23139

2.3.13.10

231311

231312

2.3.13.13

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

APLICAGAO DE TINTA AMARELA E VERMELHA SOBRE PISO, PARA DEMARCACAO PADRAO DE AREAS DE
EXTINTORES DE INCENDIO.
2,00 M2

PLACA DE SINALIZAGAO EMERGENCIA SAIDA E EXTINTORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
500  UNIDADE(S)

INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTEGAO DE DESCARGAS E ATMOSFERICA
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12021 M

CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
249,42 M

CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
12750 M

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
40,00 M

CAIXA DE INSPEGAO NO PASSEIO C/TUBO PVC D=300MM INCL. TAMPA EM PVC
17,00 M

CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
3400  UNIDADE(S)

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017
1700  UNIDADE(S)

TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
60,00 M

SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_12/2017
71,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE EQUALIZAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
1,00  UNIDADE(S)

TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAQ - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
90,00 UNIDADE(S)

PARAFUSO DE INOX POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 4,2 MM2 X 32 MM, COM BUCHA, PORCA
E ARRUELA LISA LEVE
334,00 UNIDADE(S)

BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 3/4* PARA ELETRODUTO PVC ROSCA

LA DA ROCHA
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ESTADO DO MARANHAO 13‘%
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ @ = '/ |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVE!S DE IMPERATRIZ - MA 1374

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAQ DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

23.13.14

23.14
23141

23142

23143

23144

23145

23146

23147

23148

23.149

2.3.14.10

231411

23.14.12

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
80,00  UNIDADE(S)

PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
1,00 UNIDADE(S)

LOUCAS, METAIS E BANCADAS
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016
6,00 UNIDADE(S)

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD COM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA COM ASSENTO 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1,00 UNIDADE(S)

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

1,00  UNIDADE(S)

SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
1,00  UNIDADE(S)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, PARA PORTA
200  UNIDADE(S)

BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, *40 X 50* CM
200  UNIDADE(S)

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, PARA VASO SANITARIO
2,00 UNIDADE(S)

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA
CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

400  UNIDADE(S)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1,00  UNIDADE(S)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 12, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO
QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
1,00  UNIDADE(S)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 3/4*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_03/2015
2,00 UNIDADE(S)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAQ, ROSCAVEL, 3/4*, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

1,00 UNIDADE(S)

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | " '~ 1 |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ _ ‘

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA — 4325

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

231413

231414

23.14.15

23.14.16

23.14.17

231418

23.14.19

231420

41421

231422

23.14.23

23.14.24

23.15
23151

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")
1,00 UNIDADE(S)

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2°)
1,00  UNIDADE(S)

REGISTRO DE GAVETA BRUTO 20MM (3/4")
48,00 UNIDADE(S)

VALVULA DESCARGA 1.1/2° COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAQO
1,00  UNIDADE(S)

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016
700  UNIDADE(S)

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

4,00 UNIDADE(S)

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 3/4*, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2013

400  UNIDADE(S)

TORNEIRA DE PLASTICO PARA JARDIM / TANQUE 1/2° OU 3/4"
600  UNIDADE(S)

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
TOTAL BANCADA  RODAMAO  TESTEIRA QTD AMBIENTE

2,60 0,80 0,20 0,30 2,00 HALL
56,20 1,10 0,10 0,14 42,00 BOX
58,80 M2

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
4200  UNIDADE(S)

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2* OU 3/4°, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2013

4200  UNIDADE(S)

DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 172 * - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
7,00 UNIDADE(S)

PINTURA
APLICAGAQ E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
COMP. ALT. QUANT. M2 AMBIENTE
40,30 265 1,00 106,79  BOX01- BOX 14 EXTERNA FUNDO

N

Imperatriz - MA CNPJ: 06,158,455/0001-16
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ok ESTADO DO MARANHAO ( 13({ g |
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - X =2

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SIN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

40,30 0,73 1,00 29,41 BOX 01 - BOX 14 EXTERNA FRENTE

4,00 0,73 2,00 5,80 BOX 01- BOX 14 EXTERNA LATERAL TR
230 1,20 2,00 5,52 BOX 01- BOX 14 EXTERNA LATERAL RET
40,30 0,64 2,00 51,58 BOX 15 - BOX 42 EXTERNA FRENTE

8,00 0,73 2,00 11,60 BOX 15 - BOX 42 EXTERNA LATERAL TRI
445 1,2 2,00 10,68 BOX 15 - BOX 42 EXTERNA LATERAL RET
445 1,20 2,00 10,68 CORREDOR ENTRE BOX 15 - BOX 42
23,40 520 1,00 12168  BANHEIROS EXTERNO

35374 M2 TOTAL DO EMBOGO SEM DESCONTO DE VAOS

AREAS PORTAS, JANELAS E ELEMENTOS VAZADOS

0,00 0,00 6,00 0,00 PORTAPO1  Né&o necessita
150 0,70 1,00 1,06 PORTAPO4  Lado externo
3,10 0,70 1,00 2,17 PORTAPO5  Lado externo
0,80 0,65 2,00 1,04 PORTAP02 Lado externo
090 0,65 1,00 0,58 PORTAPO3  Lado externo
1,80 0,50 2,00 1,80 JANELA J01  Lado externo

6,64 M2 TOTAL DE PORTAS, JANELAS, E COBOGO
34710 M2 TOTAL DO REVESTIMENTO DAS PAREDES

23152  APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
34710 M2

24 SERVICOS C EMENTARES
241 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018
AREA  AMBIENTE
108,75  AREA PERMEAVEL 01
4319  AREA PERMEAVEL 02
1028  AREA PERMEAVEL 03
52,85 AREA PERMEAVEL 04
25,07 AREA PERMEAVEL 05
15958  AREA PERMEAVEL 06
17250  AREA PERMEAVEL 07

572,23 M2
242 ATERRO DE SOLO VEGETAL COM ADIGAO DE 10% DE ADUBO ORGANICO
AREA ALT. M3
572,23 0,10 57,22
57,22 M3
243 BANCO EM RIPAS DE MADEIRA COM ESTRUTURA DE FERRO FUNDIDO
QUANT.
31,00

31,00 UNIDADE(S)

244  PINTURA DE LOGOTIPO
5000 M2

N

—r Y

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

7 . FRAMICLIM LIWA D ROCHA
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br Se.cRcmr heuan

imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 |
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ok« ESTADO DO MARANHAO . 3Yg l_J
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, —=2t1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA 737>

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA - =

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-
CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS

245 LETRAS EM ESTRUTURA DE ACO INOX, ESCOVADO CHAPA 20
AREA QUANT. M2 LETRA
0,28 2,00 0,56 P
0,64 2,00 1,28 A
0,77 2,00 1,54 N
0,64 2,00 1,28 E
0,28 2,00 0,56 L
0,54 2,00 1,08 0
0,66 2,00 1,32 D
0,28 2,00 0,56 R
0,54 2,00 1,08 0
0,77 2,00 1,54 M
0,54 2,00 1,08 0
11,88 M2
246 DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO
1,00 UN
247 LIMPEZA FINAL DE OBRA
3.05610 M2

Responsavel Técnico pela Elaboragao do Orgamento
Nome: FRANKLIM LIMA DA ROCHA

CREA/CAU: 1100614532 Data: 13/11/2018
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ‘ s omon

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br B, CVLOEA IS
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16



OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE INPERATRIZ - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ESTADO DO MARANHAO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

LOCAL: PRACA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - INPERATRIZ MA

1978 —

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

iL : 1660 Pégine 1/12

Imperatriz — MA CNP.J: 06.158.455/0001-18

CURVA ABC
mEM | coniGo DESCRIGAO FONTE | UND | PRECOTOTALRS |PORCENTAGEM (%)| PORCENTAGEM | Ly
ACUMULADO
211.1 | COMPOR.001 [ADMINISTRACAO DA OBRA PROPRIA | MES 106.944,12 7,15175% 7,15175% A
EXECUGAO DE PATIO/ES TACIONAMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
2389 0207 o DE 20 X 10 CM, ESPESSURA M. SINAP| M2 85.720,95 5,73308% 12,88482% A
1222015 _
2212 | cnie  |[VAPUMEDECHAPADE MADEIRACOMPENSADAE= | ooy | 00 §1.755,08 412079% 17.01461% A
2121 SEINFRA | W3 60.409,01 404579% 21,06040% A
2321 SINAP| 17) 5285180 353439% 24 50480% A
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
2374 87269  [DE DIMENSOES 30X30 CM APLICADAS EM SINAPI M2 49.93961 3,33065% 27,93444% A
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M* NA ALTURA
L HEXA LS 36 LED 60 W DIFUSOR VIDRO
23.9.40 | COMPOR 011 UN 48.426,00 3,23842% 31,17287% A
FURADOS NA HORIZONTAL DESX18X19CM
SPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
2331 | ez |E
MAIOR OU IGUAL A BVPSEM VAS E ARGAMASSADE| AP | M2 Q.05 LINTIN W IHEN% A
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA,
2357 7
5 41903 | \nA COM ACABAVENTO GALV ot SINAPY M2 4022391 2,68092% 36,70456% A
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2
236.1 92541 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICAOU |  SINAPI m2 36.067,00 2,41193% 39,11640% A
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
122015
12 gg;; ELABORAGAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PROPRIA | UN 311539 221465% 41,33104% &
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE
2224 | 7399271  |GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS |  SINAPI M2 31.844,56 2,12956% 43 48060% A
A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA
2383 72137 [12MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS |  SINAPI M2 28.466,78 1,00388% 45,36428% A
E POLIMENTO MECANIZADO
POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO,
23930 | 737604  |ENGASTADO, H=OM - FORNECIMENTO E SINAPI 27.820.40 1,86105% 471,22533% A
INSTAL ACAO
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM 3 pr— A
2312 92270 MADEIRA SERRADA,E = 25 MM AF 1272015 SINAPI 23.071,59 54288% .
FORRO DE PVC, LSO, PARA AMBIENTES
2341 96488  |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. |  SINAPI 22.567.20 1,50915% 50,27737% B
AF_0572017_P
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL,
2362 94445  [TIPOPLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO SINAPI M 22.561,80 1,50879% 51,78616% B
H JERTICAL AF_UG/Z0
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO 1N
1,48052% 53,24667% B8
2388 | 84090 |00\ ENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. " e U000
ESTRUTURA EM MADEIRA DE LE| APARELHADA
244 | COMPOR019 [PARA OS BANCOS E MESA PARA OSBOXES, INCL. | PROPRIA | M3 21.41536 1.43212% 54 67880% 8
PINTURA
243 | COMPORO18 mmmm%gjmg MADEIRA COMESTRUTURA | poopoia | N 19.592,00 131019% §5,96809% 8
2231 | COMPOR.007 [MOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA PROPRIA | UN 18.250,00 1,22044% 57,20043% B
246 | COMPOR.021 [DESMOBILIZACAO DE CANTEIRO DE OBRA PROPRIA_| UN 18.250,00 1,22044% 58,42087% B
CAIXA PARA RALO C OM GRELHA FOFO 135 KG DE
ALV TIJOLO MACICO (7X10X20) PAREDES DE UMA .
231136 73714 |VEZ (0.20 M) DE 0.60X0.60X0 60 M (EXTERNA) COM SINAPY UN 17.808,24 1,19090% 50 62078%
ARGAMASSA 1:4CIMENTO-AREIA, FUNDO AREIA
ESCAVACAQ E REATERRO
“-::—..__é;____h i
>
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS _ FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, s/ - Nova kmperairz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br Aol flrveston
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ESTADO DO MARANHAO | 4354

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ |
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P(IBI.ICGS_

Pagina 2/ 12

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE MPERATRE - WA i

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA 127¢

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO: ORSE 2018

CURVA ABC

ITEM coDIGO DESCRIGAO FONTE | UND | PREGO TOTALRS |PORCENTAGEM (%) mﬁm] FAIXA

CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 16 L),
23128 98110 CIRCULAR, EM PVC, DIAMETRO INTERNO=0,3 M. SINAPI UN 17.721,08 1,18507% 60,80585% B

AF 18
concmnsmeeu' DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM
USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA
2322 92720  |DE PILARES MENOR OU IGUAL AD.25 WP - SINAPI M3 17.476,31 1,16871% 61,97455% B

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

122015
23.14.21 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2em SEINFRA M2 16.842,08 1,12629% 63,10085% B

REVESTIMENTO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES

2384 | 87246 30X30 OM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA

SINAPY M2 16.446,78 1,09986% 64,20070% B

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE
2372 87553  |EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA SINAPI M2 16.281,33 1,08879% 65,28950% B
AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2,

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE

TALISCAS AF 0672014
ATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA E
2223
Co3zs CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO SEINFRA | M3 14.157,74 0,94678% 66,23628% B

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
2375 gr267  |EXTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

DE DIMENSOES 15X15 CM ALINHADAS A PRUMO A
|MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

SINAPI M2 14.156,83 0,94672% 67,18300% B

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MWF, ANTF
2394 81928 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERI.WS SINAPI M 13.856,32 0,92662% 68,10062% B
FORNE

LASTRO DE CONCRETO M.PGRO AH.ICN.'KJ EM
2311 95241 PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. SINAPI M2 12.613,06 0,84348% 68,95310% B

0172016
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
2381 95241 [PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM SNAPL | W2 1261305 0,84348% 69,79658% 8
AF 0772016

2126 | COMPOR006 |BOTAFORA DE MATERIAL DMT 10 KM PROPRIA M3 12.289,20 0,82182% 70,61840% B

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_1212015

2325 921 SINAP! KG 11.903,89 0,79606% 71,41446% B

LOCACAO DE CONTAINER ALMOXARIFADO 2,30X
2234 10775 6,00 M, ALT. 2,50 M, SEMM SANITARIO, SEM SINAPI MES 11.250,00 0,75233% 72,16679% B
D AS |

IVISORIAS INTERNAS
ATERRO DE SOLO VEGETAL COM ADIGAO DE10%

2397 0.74902% T291671% B
DE ADUBO ORGANICO o | - mns

242 4413025

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
2323 077 CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
e EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

SINAP! KG 11.189,64 0,74829% 73 66500% B

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM
23931 97586 2LAMPADAS TUBULARES DE 40 W - FORNECIMENTO|  SINAP! UN 10.878,98 0,72752% 74,30252% B
E INSTALACAQ.

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA B
ICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO KG 10.714,70 0,71653% 75,10905%

2316 a2777 EDIF ou SINAP

AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM

USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO MEDIA
2313 92720  |DE PILARES MENOR OU IGUAL AD.25 M - SINAPI M 10.711,28 0,71630%
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

75,82535% B

IAF 1220156 e
PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

TUBO
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI M 10.599.19 0,70881% 76.53416% B
23114 | 89714 |ne oo ARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO

1272014
2211 | 742091  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  SINAPI M2 10.550,01 0,70552%

77,23968% B

S, . T
LIMA DA ROCHA

3 ENG. CVIL CREA r 1100614532
Rua Y, S/n° - Nova imperairtz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br T  CRGAMETOS
imperatriz — MA CNP.J: 06.158.455/0001-16
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ESTADO DO MARANHAO 1372
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ A

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVESS DE IMPERATRL - MA 1370 —

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - INPERATRIZ A ) LA
mmm&mmmmlmum:m-m-m&wm-mm&mmﬂom:mima

CURVA ABC
TEM | cODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | PREGOTOTALRS |PORCENTAGEM (%)| Sorool ool | FAXA
TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO 112,5KVA
23946 | 738572  |TRIFASICO B0HZ CLASSE 15KV IMERSO EM OLEO SINAPI UN 10.140,61 0,67814% 77.91782% B
L FORNECIME] i
ALVENARIA COM TIIOLOS MACICOS, B
231134 MR | eBES INTERNAS: 0.6X0,6X0,0M PARA REDE SINAPY UN 0.83554 0,65774% 78,57556%
T
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
3.2 AT
2326 92778 EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO SINAP! KG 9.038,06 0,60441% 79,17996% B
|ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
FABRICADO, DIMENSOES100X15X13X30 CM
38. J B
2387 94273 (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SINAPI M 8.257,02 0,55224% 79,73220%
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
Escavmi-% MANUAL EM MATERIAL DE 1*
2221 405750 | e SORIA SICRO M3 8.009,71 0,53564% 80,26784% c
11 Efw'“:l; ELABORAGAO DE PROJETO ARQUITETONICO PROPRIA | UN 7.91490 0,52930% 80,70714% C
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS,
23155 | 73042 | oeor SUPERFICIE METALICA SINAPI M2 7.900,06 0,52831% 81,32545% ¢
CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO £
31 1% C
23132 72253 |insTAscA SINAPI M 7.687.12 0,51407% 81,8395
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
2382 98681 ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA2,0 CM, SINAPI M2 767122 0,51300% 82,35251% c
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
|PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM PLACA
2386 | COMPOR00S |CIMENTICIA DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30CM), SINAP M2 7.485,05 0,50122% 82,85374% c
E cM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, ANTI-
2393 91926  [CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 7473 46 0,40978% 83,35351% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1272015
247 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA SINAP! (7] 7.42632 0,49663% 83,85014%
|BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA ¥4" PARA
2.39.28 | MERCADO.003 ELETRODUTO PVC ROSCA MERCADO | UN 7.23384 0,48375% 84,33380%
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M,
2233 10778 |PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, BCHUVEIROS, 1 SINAPI MES 701,22 0,47020% 84,80410% c
LAVATORIO E 1 MICTORIO
CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA " %
231422 86900 FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF_ 1272013 SINAPI UN 6.966,12 0,46585 85,26995
2.4.1 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 SINAPI M2 6.935 42 0,46380% 85,73374%
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
2373 87548  |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE |  SINAPI M2 6.900,34 0,46145% 86,19519% c
PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAQ
DE TALISCAS. AF_06/2014
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS
2319 7410611  |ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS SINAPI M2 6.489,35 0,43464% 86,62083% c
DEMAOS.
2365 | oogs  |VABEIRADE MADEIRALEL 1A QUALIDADE, SINAPY M 595030 039792% 87.02775% c
23586 84876 SINAP| M2 5.702,91 0,38137% 87,40912% C
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAVATORIO EXTERNA
23131 72254 c"‘mlm ﬁcioww ST P YNENIOE SINAPI M 5.620,67 0,37648% 87,78560% c
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M,
2232 10775  |COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, |  SINAP! MES 5.625,00 0,37616% 88,16176% c
|SEM DIVISORIAS INTERNAS _
LOCACAOQ DE CONTAINER REFEITORIO 2,30 X6,00 M,
2235 10775 |ALT 2,50 M, SEM SANITARIO, SEM DIVISORIAS SINAP! MES 5.625,00 0,37616% 88,53793% c
__IINTERNAS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

< FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Rua Y, s/ - Nova imperatriz - CEP; 65.907-180 www.imperatriz. ma.gov.br ENG. CIL CREA 1 1100614532

SETOR PROJETOS E ORCAMENTOS
Impersirtz - MA CNP.: 08.158.455/0001-16
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ESTADO DO MARANHAO _ 482)3 i

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ ' ———— /
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE INPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA A 7=}

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ A :

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2048; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

CURVA ABC

PORCENTAGEM

ACUMULADO (%) SAA

ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | PREGOTOTALRS |PORCENTAGEM (%)

CAIXA DE INSPEGAQ NO PASSEIO C/TUBO PVC
D=300MM INCL. TAMPA EM PVC

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 ),2P+T 10
23912 92004 INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | SINAPI UN 5.570,56 0,37252% 89,28590% g
INST, AF_127201

23135 741661

SINAP1 UN 561425 0,37545% 83,91337% c

E CORRUGADO, PVC. DN25
MM (3/47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO

23821
$1854 | EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

SINAPI M 5.465,73 0,36551% 89.65141% C

AF_ 1272015
CHAPISCO APLICADO EM AL E

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

2371 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARG SA TR 13

SINAPY M2 544204 0,35399% 90.01540% C

TUBO PVC, &%EMEWOWM

75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF 1272014

23113 89713 SINAP M 5.142,46 0,34380% 90,35930% c

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
23101 89356  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO |  SINAP! M 4,987 80 0,33355% 90,69285% c
E INSTALACAO. AF_1272014

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

23152 88489
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

SINAPY M2 4.658,08 0,31150% 91,00435% c

QUADRO DE MEDIGAO EM ALVENARIA COM 44

23841 | COMPOR
012 | EDIDORES PADRAO CEMAR

SEINFRA UN 458451 0,30658% 91,31093% c

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

2314 92775 SINAP KG 4,069,56 0,271215% 91,58308% c

CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 7500 LITROS,

23.10.41| COMPOR 013 COM TAMPA

383262 0,26299% 91,84607% c

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30 COM TAMPA E

39,
2398 83446 DRENO BRITA 3.926,50 0,26258% 92,10865% c

2364 | o4z¢  |PMBOGAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 129 SINAPY 390143 0.26000% 92,36955% c

383545 0,25649% 92,62604% c

CIENTO,CALEAREN.Aqu

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

23151 88407 PAREDES. DUAS DEMAOS. AF 14 SINAP
REATERRO MANUAL DE VALAS COM

E|Bl=l2|8

0,24609% 92,87213% c

2222 93382 COMPACT, CANIZADA AF 042016 SINAPI 367994
ELHRODLHOR%DOR@ﬂﬁi PVC, DN 25WM

(¥47), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM c
23925 91871 PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. SINAPI M 321208 0,21882% 93,00095%

JP(RTABIALWHODEMTN\BEZWM

2351 91341 |COM GUARNIGAO, 60 X 180 CM, FIXAGAO COM SINAPI | UN 3.184,08 0,21263% 93,30386% c
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

(

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
2317 92778 SINAPY KG 313375 0,20957% 93,51345% c

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

|PORTA MADEIRA MACIGA (PESADA OU

SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA
DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, 01821 93.70556% ¢

2352 BABTE | ONTAGEM E INST ACAQ DO BATENTE SEM SINAPI M2 287283 ,19212% i

FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE
SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA
BDISJUNTORES TERMOMAGNETICOS SINAPI UN 277410 0,18551% 93,89108% c
MONOPOLARES COM BARRAMENTO, 100 A,

PR R CADE X MACICA TPESADA 5
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA

DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, 0.18468% 94,07576% c
2358 e MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, SEM o - £NLe '
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
LAVATORIO INTERNA

23945 T41311

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

Fomsbecoumclomsmwm-mum:m-m-mtmm-mmtmmmm;mma

CURVA ABC
PORCENTAGEM
ITEM cODIGO DESCRIGAO FONTE UND | PRECO TOTAL R$ | PORCENTAGEM (%) ACUMULADO (%) FAIXA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
2327 92779 EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO SINAPI KG 2.761,64 0,18468% 94,26044% c
AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
13 mcomﬁ PLOTAGEM PROPRIA | UN 252379 0,16878% 94,42922% c
231415] C2157__ |REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 20mm (¥47) SEINFRA | UN 2.308.80 0,15440% 9458361%
231314|  C4208 PARA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR SEINFRA | UN 2.255.21 0,15081% 94 73443%
23133 | 7msy  [CAE0DECOMRENU 1AL - FORMCNENTOE SN | M 1969,00 0,13301% 04,86744% c
DN
23112| o1z |P0MM FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPY M 194107 0,12087% 9490731% ¢
1SOLADO, 25 MMF, ANTI-
2397 92083 |CHAMA 4507750 V, PARA DISTRIBUIGAO - SINAPY M 1.867.42 0,12488% 95,12219% c
. AF_1202015
|BRAGADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1° PARA
23926 | MERCADO.001 [, -0 o\ v buie ROSCA MERCADO | UN 1.738,31 0,11625% 95,23844% ¢
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, /7" OU
231423 86911 34", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO POPULAR - SINAP UN 1.699,74 0,11367% 95,35210% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212013
TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM
23138 72315 BASE DE FIXACAO H = 30CM SINAPI UN 165420 0,11062% 95.46273% c
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MWF, ANTI-
2392 91924  |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 162621 0,10875% 95,57148% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO, PVC, SOLDAVEL. DN 50MM, INSTALADO EM
23104 89449  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAP M 1.618,94 0,10826% 05 67974% ‘o
I 1
TA SADA OU
SUPERPESADA), PADRAO POPULAR, ESPESSURA
2353 | sdgrg  |[DEICM ITENSINCLUSOS: NP | W2 1615.96 0,10807% 95,76781% c
23911 91950 SINAPY UN 1562,88 0,10452% 95,89232% c
23915 93653 SINAPI UN 154368 0,10323% 95,99555% G
SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE 1
3, ? 96,09576% c
23139 08463 | o NECMENTOE INSTA ACAO, AF 127017 SINAPI UN 1.498,42 0,10020%
|BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA ¥4° PARA
. 0,00822% 96.19398% c
23.13.13| MERCADO.003 ELETRODUTO PVC ROSCA B MERCADO | UN 1.468,80
PISO PODOTATIL DE ALERTA EM PLACA CIMENTICIA
2385 | COMPOR008 |DE ALTA RESISTENCIA (30 X 30CM), ESPESSURA 25 |  SINAP( M2 143383 0,09589% 96,28987% c
TUBO PVC, ESGOTO PREDIAL. DN
150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
' SINAPI 1.425.43 0,08532% 96,38519% c
23115 B84 15BCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. " e
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32VM
(1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 142308 0.08523% 06,48042% c
a8 $1872 1o AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. — - A '
AF_ 1212015
2122 | COMPOR.002 |RETIRADA DE MEIO FIO PROPRA | M 1.38320 0,09250% 06,57292% [
2124 | COMPOR004 |DEMOLICKO DE BANCO DE CONCRETO PROPRIA | UN 1.38073 0,09233% 96,66525% c
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA
1.368,90 0,09154% 96,75679%
23.13.11 T2 |0 man . F Gaar SINAPI UN
DE TH-OM
NOMINAL 500KG INCLUSIVE ESCAVACAO, c
134963 0,09025% 96,84705%
e 83397 |exCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E - th
23936 | opogs | ASTE COBREADA COPPERWELD FYATERRAMENTO| gy | 13122 0,08775% 96,93480% c
5/8" X 300M \1
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLIM mmm‘m
| ENG. CVIL CREAN® 1
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ESTADO DO MARANHAO . o
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 4 b5 .
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS P(lsuéos- oosiio

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA ' ;?-;;

LOCAL: PRACA TIRADENTES, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA = =

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

CURVA ABC
TEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | PRECOTOTALRS PORCENTAGEM ()| rorcor) s m: FAIXA
2.3.9.27 | MERCADOQ.002 BRACADEIRA GALVANIZADA TIPO CUNHA 1 1/4° MERCADO UN 1.298 91 0,08686% 97,02167% c

PARA ELETRODUTO PVC ROSCA

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
SOBREPOR, EM CHAPA METALICA, PARA
2304 74131/8  |SODISJUNTORES TERMOMAGNETICOS SINAPI UN 1.205.85 0.08666% 97,10832% c
MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E
NEUTRO, 225 A, FORNECIMENTO E INSTALACAQ

JUNGRO SIMPLES DE REDUGAO PVC

231118| 579 [re OSMALESD SEINFRA | UN 128355 0,08584% 97,10416% c
HASTE DE ATERRAMENTO ¥4 PARA SPOA -

2207 o [PRCTRATENY o R SNAPL | N 128265 0,08578% o7.27083% c
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,

231032| 89577 |COM 50X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SNAPL | LN 121972 0,08558% 97.36551% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO,
VASO SANITARIG SIFONADO CONVENGIONAL COM

23141 95480  |LOUGABRANCA-FORNECMENTOE INSTALAGAO. | SINAPI | N 125040 0,08422% 97.44973% c
AF_1072018
DUTO PERFURADO - ELETROCALFA CHAPA DE AGO

23we| cms  [IoRl SENFRA | M 126825 0.08414% 97 53388%

245 | COMPOR.020 |PINTURA DE LOGOTIPO PROPRIA | W2 119650 0,08001% ST E1360%

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM, X 1727 INSTALADO EM RAMAL

' 3.10.

Bel g ol e Ao B sNAPL | LN 117390 0,07850% 97.60240% c

20148 | comiamme [ T2 s s SRMIONG SARG K SNAPE | UN 116736 0,07807% o7.77046% c
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40MM {1

23828| ours  |VFLPARACIROUTOS TERMINNG NSTAADORM | auy | o 114812 0,07665% o7,84711% ¢

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

1
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM
|PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAD 112
23148 T423411 COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E SINAPI UN 112492 0,07523% 97,92233% c
CONJUNTO PARA FIXACAQ - FORNECIMENTO E

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T10 A,
23813 | 01996  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTOE |  SINAPI UN 1.110,80 0,07420% 97,99662% c

INST. AF_122015
231130 can ml%nemaiinonﬂxlmgmm SEINFRA 1.042,44 0,08971% 98,06634% c

S

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
23142 36519 [PCD COM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA SINAP! UN 1.017.47 0,06804% 98,13438% c
COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 3 FOLHAS,

FIXAGAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO

1[EXCLU3NE CONTRAMARCQ), COM VIDROS,
PADRONIZADA, AF 07/2016

2358 94572 SINAP! M2 871,66 0,05829% 98,19267% c

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
23127 89482 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE SINAPY UN 870,24 0,05820% 98.25087% c
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUMAL. AF_12/2014

ACESSORIOS USO GERAL ELETRICO CENTRO DE

; OPRIA 82038 0,05486% 98,30573% c
PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ PR i

2391 | COMPOR.010

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA p— "
SINAPY KG 74306 0,04069%

2318 | 9778 ereacho TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO

AGO CA50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_1272015

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO - 7190 0,04811% 98,40353% c
23118 | 89131 |\ oTalADO EM RAMAL DE DESCARGAOURAMAL | TP
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1212014

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM
ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE AR 698,02 0,04668% 98,45021% c
2367 | 71623 |coupensADO PLASTIFICADO (MADERIT) DE 14X | "
10 CM. FUNDIDO NO LOCAL,
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS LM LA AR
Rua Y, /n® - Nova imperatriz - CEP; 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br A an
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ , '

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVENS DE IMPERATRLZ - MA ]334

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA i

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP| - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

CURVA ABC
TEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | PREGOTOTALRS |PORCENTAGEM (%) hﬁmz FAIXA
CALHA DE BEIRAL, RETANGULAR DE AGO
231137 04230 m’“g’;‘;ﬂoﬁ;ﬂ”ﬁ;"g g;g&goﬁ&m SINAPL | M 687.20 0,04596% 98,40617% ¢
CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
231424] 1370 |DUCHAHIGENICAPLASTICA COM REGISTRO SNAPL | UN 683,20 0,04569% 98.54186% c

METALICO 1/2 * - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
23101 89625  [PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 659,28 0,04409% 98,58596% &
INSTALACAO, AF_12/2014

PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA,

23154 7406573 DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDQ NIVELADOR SINAP M2 656,29 0,04389% 98.62984% c
BRANCO

23.11.28 c2271 SIFAQ PVC 1° X 1 1/2° (INSTALADO) SEINFRA UN 624,05 0,04173% 98.67157% c
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6M PARA REDE
DEE

23.11.35 97903 SINAPI UN 619,10 0,04140% 98.71297% C

ESGOTO. AF_ 0572018
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
2310.26 89530 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 605,15 0,04047% 98,75344% c

FORNECIMENT . AF_12/2014
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM

23109 89395  [RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 598,92 0,04005% 98,79349% c
E INSTALACAO_ AF 1272014

DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE30

23919 83654 CORRENTE DE 25 A. TIPO AC

SINAPY UN 588,40 0,03935% 98,83285% c

CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA 35 X
50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E SINAPI UN 556,24 0,03720% 98,87005% c
INSTALACAO, AF_12/2013

231418 86901

EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS

23153 741332 DEMAOS ! SINAP M2 583,27 0,03700% 98,90705% c
CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR, ABERTURA SOB
23942 12322 CARGA, COM FUSIVEIS NH - 100A7250V - SINAPI UN §52,00 0,03691% 98,94306% c

FORNECIMENTO E INSTALACAQ

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE
EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA

23943 1413155 24DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS SINAP UN 536.60 0,03588% 98.97984% c
MONOPOLARES, SEM BARRAMENTO,

FORNECIMENTO E INSTALACAQ
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

23143 | COMPOR 015 | o \MPRIMENTO 80CM, PARA PORTA

SINAPI UN 53454 0,03575% 99,01559% c

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
23.106 80451 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 526,53 0,03521% 99,05080% c
|INSTALACAO. AF_12/2014

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,

99,08530% c
2.3.147 | COMPOR017 COMPRIVENTO 70CM, PARA VASO SANITARIO SINAPI UN 515,82 0,03449% :
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
239.18 93654  |NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTOE INSTALAGAO. |  SINAPI UN 504,42 0,03373% 99,11903% c
AF_ 042018
21.25 | COMPOR.005 mgg ARYORES D oo PROPRIA UN 478,74 0,03202% 99,15104% c
EXTINTOR DE INCENDIO PO, TIPO ABC, 4KG -
. ' UN 472,16 0,03158% 99,18262% c
23121 T3S |LORNECIMENTO E INSTALACAQ e
CAIXA DE PASSAGEM 40X40X40 COM TAMPA E
UN 47118 0,03151% 99,21413% c
2399 BME |0 BRITA SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 5
2363 94228 |24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO SINAPI M 44234 0,02958% 99,24371%

TRANSPORTE VERTICAL AF_06/2016

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO % .
2366 94231 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE SINAPI M 423,45 0,02832% 99,2720,
VERTICAL AF_06/2016

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO | o\ 45 UN 4028 0,02811% 99,30013% c
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

23.11.10 89739

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, ANTI-

2306 | 01934  |CHAMA 4501750V, PARACIRCUITOS TERMINAIS - | SINAPL | M 40896 0.02735% 99.32748% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
2123 | COMPOR.003 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS PROPRIA | M3 407,80 0.02727% 90,35475% ¢

CERAMICOS VAZADOS - MEIO FIO
| —— Eg

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
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PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVESS DE BIPERATRIZ - MA — > -

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA - I35¢C

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO: ORSE 2018

CURVA ABC
PORCENTAGEM
ITEM
cODIGO DESCRICAO FONTE UND | PREGO TOTALRS | PORCENTAGEM (%) ACUMULADO (%) FAIXA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
23.10.12 80629  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPY UN 40159 0,02686% 99,38161% c
INST, _AF_ 1212014
CONECTOR DE PARAFUSO FENDIDO EM LIGA DE
23136 83377  [COBRE COM SEPARADOR DE CABOS PARA CABO 50|  SINAPI UN 384,54 0,02572% 99,40732% c
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
23119 89732 £ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RaMaL |  SNAP UN 212 0,02489% 99,43221% c
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, /2" X
23.10. 86884 " SINAPY 02266% 45487%
- 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212013 ™ PR . » ¥
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25MM
, PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM
23134 omes  |¥) -
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. wea:i 4 M = 0.02175% 09.47052% ¢
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32WM, INSTALADO EM
23102 89357 SINAP! M 319,67 0,02138% 99,49799% c

SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 172, INSTALADO
231038| 94789  |EMRESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE SINAPI UN 310,35 0,02075% 99.51875% c
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM,
231019 89481 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAP| UN 270,00 0,01806% 99,53680% C

W%wﬂ
'VALVULA EM 1" PARA PIA, TANQUE OU

231133 86879 LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SINAP UN 267,96 0,01792% 99,55472% c
AF_1222013

BUCHA DE REDUCAD DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,
231034 89598 COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 25697 0,01718% 9957181% Cc

F

REGISTRO DE GAVETA , LATAO, VEL,
21127, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
231410 94499  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAP! UN 248,95 0,01851% 99,58842% c
FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E

231310| 18526 CW‘DEM%‘FME SENFRA | UN 27,11 0,01586% 90,60428% c

INSTALACAO
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM,

INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
23.10.16 94683  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPY UN 22832 0,01527% 99,61955% c
FIBRAVFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E
___|INSTALACAQ AF 0612016

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_1272015

TARJETA TIPO LIVRE/JOCUPADO PARA PORTA DE

2324 92776 SINAPI KG 2288 0,01400% 99,63445% C

2354 7404612 SINAPI 210,66 0,01409% 99,64854% c

BANHEIRO
'mrensxlv&smmxmxm-
231039 BB8SE FORNECIMENTO £ INSTALACAD. AF 1272013 SINAP

200,52 0,01341% 99,66195% c

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2° OU 347, PARA

231419 86006 LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTOE | SINAPI 190,60 0,01275% 99,67470% ¢

181,90 0,01216% 99,68686% c

s|2| g [2|E

I AO. AF 1272013
231414]  C2189 REGIS!;RODEG&VET&MCMAD: 7

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM

180,81 0,01209% 99,69895% c
T INCLUSO FI. . AF_10/2016

231497 95544

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,

231117 89795  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPY
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

180,67 0,01208% 99,71103% c

s

VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4"E
23.14.16 11781 ACABAMENTO METALICO CROMADO - SINAPI UN 172,58 0,01154%

FORNECIMENTO E INSTALACAQ ;

mxmm
Rua Y, /" - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br !ﬂgme ORCAMENTOS

99,72257% c
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1353

1726

FONTE DE COMPOSICAO DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018
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CURVA ABC
PORCENTAGEM
ITEM cODIGO DESCRICAO FONTE UND | PRECO TOTALR$ |PORCENTAGEM (%) ACUMULADO (%) FAIXA
JOELHO 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
231111 L s B4R DE DE GAOURMIAL | SNAP! UN 168,12 0,01124% 99 73382% c
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1272014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
23111 89711 o A OU RAMAL DE ESGOTO SANTARIO. SINAPY M 165,72 0,01108% 99, 74490% c
23930 97509 SINAP! UN 157,11 0,01051% 99,75541% o
23920 91856 : SINAPI M 142,97 0,00056% 99,76497% c
AF 1
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
231119 80797  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPY UN 141,20 0,00944% 09.77441% c
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
14 _
231123  ces msuunms?émcwerammmn:m senerA | LN 140,08 0.00037% 00.78378% ¢
231124|  C3995 ﬁmao‘ermmmn:m SEINFRA | UN 140,08 0,00937% 90,76314% c
SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO1 X
c
23144 86881 1,112 - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 1272013 SINAPI UN 135,72 0,00008% 99,80222%
231043| C1158 n;.;r}g:smum&mocmwm&m SEINFRA M 133,30 0,00891% 99,81113% c
uvn% LOUGA BRANCA SUSPENSO, 295
23143 86004  |X39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR - SINAP UN 131,58 0,00880% 09,81893% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
'VALVULA EM METAL CROMADO 1./2" X 1.1/2* PARA
23.11.32 86877 TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - SINAPY UN 123,00 0,00829% 99,82822% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212013
DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO TIPO
23914 93660  |DIN, CORRENTE NOMINAL DE 80A - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 118,16 0,00790% 99,83612% c
INSTALACAO.
TE RETO PARA ELETROCALHA METALICA
0,00767% 99,84380% c
231045 9562 | 00x100 N F O E INSTAACKD. SINAPI UN 11475
23.14.13 c2167 |m=5m VEQETRGUNIOMACROIIRDE: | sonrnn | e 100,93 0,00735% 99,85115% c
PLACA DE SINALIZAGAO EMERGENCIA SAIDA E B5836% c
23123 | COMPOR.014 EXTINTORES F E NSTAACKD. PROPRIA | UN 107,90 0,00722% 99,
CAD(A SIFONADA, 100 X 150 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL 99,86520% £
231126 80482 [RAMAL DE DESCARGA OU EM DE ESGOTO SINAPI UN 103,60 0,00693%
SANITARIO
APLICAGAO DE TINTA AMARELA E VERMELHA
23122 72815  |SOBRE PISO, PARA DEMARCAGAO PADRAO DE SINAPY M2 98,14 0,00656% 99,87185% c
AREAS DE EXTINTORES DE INCENDIO
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO c
! UN 93,75 0,00627% 99 87812%
231112| 89746 o \oTAIADO EM RAMAL DE DESCARGAOURAMAL | APt
DE ESGOTO SANITARIO. AF_1272014
PARAFUSO DE INOX POLIDO, SEXTAVADO, COM
231312 13246 |ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 4,2 MM2 X 32 MM, COM |  SINAPI UN 9352 0,00625% 99,88438% c
23910 91953 SINAPI UN 89,68 0,00600% 99,89037% c
99,89560% c
23.1037 94785 SINAPI UN 79,56 0,00532%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
PUBLICOS FRANKLIM LIMA DA ROCHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS ENG. CVIL CREA 1 1100614532
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 SETOR FAOENSE
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ESTADO DO MARANHAO o ’1356?
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ | _ -

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE ISPERATRIZ - BA | -

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA - [93F

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

CURVA ABC

TEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UND | PREGO TOTALRS |PORCENTAGEM (%)| PORCENTAGEM [ L\y

ACUMULADO (%)
CURVA CURTA 80 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
231121 89728  |FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 7749 0,00518% 99,90088% c
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

BUCHA DE REDUCAQ DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,

23103 89508 COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPY UN 73,42 0,00491% 99,90579% C
|BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA,
231033 89598 COM 60 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI UN 7342 0,00491% 90,81070% c

FORNECIMENTO % |w
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,

17, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
23149 94495  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPI UN 7193 0.00481% 99,91551% c
FIBRAFFIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E

ELETRODUTO RIGIDO DE AGO ZINCADO, CLASSE
23929 95749 LEVE, DN 50 MM (27), APARENTE, INSTALADO EM SINAPY M 6144 0,00411% 99,91962% c
-F

JOELHO 45 GRAUS, PVC, ESGOTO

PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
14

231113 80855 SINAPI UN 57,28 0,00383% 99,92345% C

23.10.24 C1560  |JOELHO REDUGAO PVC SOLD/ROSCA D=25mmX1/2"| SEINFRA UN 56,70 0,00379% 99,92724% c

TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X50
MM, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE

231014| 94608  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE SINAPY UN 55,37 0,00370% 99.93094% c
FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E

SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE ESGOTO - MICTORIO.
AF 12/2014

23125 89481 SINAPI UN §1,12 0,00342% 99,93436% c

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM - 1,1/2°, C/ANEL P/ ESGOTO
|SECUNDARIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

231114 89726 SINAP| UN 8“n 0,00329% 99,93765% c

DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO

23918 93654 MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE 90" KA UN 48,04 0,00321% 99,94086% c

(TIPO AC)

REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, 34",
231411 90371 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_03/2015

TE RETO PARA ELETROCALHA METALICA DE100X50
231046 96562 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO. 3825 0,00256% 90 04013%

COTOVELO RETO PARA ELETROCALHA METALICA

SINAPY
SINAPY
23932 CO467 BRACADEIRA TIPO "D* METALICAATE SEINFRA UN 41,46 0,0027TT% 09 94657%
sne | M
DE 100X100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAGRO, | AP

231047 96562 M 3825 0,00256% 99 95169% c

TORNEIRA DE BOIA REAL, ROSCAVEL, 34",
23108 | 9479  |[FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE SINAPI UN 36,21 0,00242% 99,95411% c
AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
231412| 89353 |4 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.|  SINAPI UN 3503 0,00234% 99,95645% c
AF_1272014

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC,
SOLDAVEL LONGO, DN 25 MM X ¥4 , INSTALADO EM
231036| 95141  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE SINAPY UN 3473 0,00232% 99,05878% c
POSSUA RESERVATORIO DE FIBRAFIBROCIMENTO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC
OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
231044| 91170 |MMOUELETROCALHAS ATE 150MM DE LARGURA, |  SINAPI M 1n 0,00225% 99,96103% c
COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1727,
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

CURVA 80 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
231015 89503  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAP! UN 33,26 0,00222% 99,06326% c

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS FRAMKLIM LIMA DA ROCHA
ma ENG. CIVIL GREA P 1100814532
Rua Y, sin® - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz. gov.br SETOR PROJETOS E ORCAMENTUS

Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.4550001-18
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CURVA ABC
mEM | coDGo PORCENTARE® | ®
DESCRIGAO FONTE UND | PREGO TOTAL RS | PORCENTAGEM (%) | iy ano ) AIKA
JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC
231198 CIST6 | o0xEo XL CANGS SEINFRA | UN 33,10 0,00221% 09,96547% o
cuao'oscoen&fxﬁammo,am.m
2395 91930  |CHAMA 450,750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - SINAPI M 32.99 0,00221% 99,96768% c
Foﬁﬁ%&&m
231420 11823 :g.“ﬁ;‘:.'}f PARA JROM/ TANGLE SINAPI UN 31,56 0,00211% 09,96079% C
23933 | ORSE-02667 gmrmvmcmmmﬂm ORSE " 250 0,00197% 99.97176% c
231022 C1526___[JOELHO 90 PVC SOLD/ROSCA D= 25mmQ/d SEINFRA | UN 2883 0,00193% 99 97369% C
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
23.11.15 89783 E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL |  SINAP! UN 28,26 0,00189% 99,97558% c
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO
23117
89726 |£ INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OURAMAL | AP | WN B2 oamse NI ¢
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
231028 BOST7  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN il -] 0,00186% 99,97932% c
OE| AF 1272014
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
231030 89577  |COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPI UN 27,82 0,00186% 99,98118% c
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM,
2310.18 89502  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI 23,06 0,00154% 99.98272% C
rogfoec | AF_1272014
SIFAODO TIPOF LEMPVC 1142 X 27-
231131 86883 FORNECIMENTO E INSTALACKO. SINAPI 22,04 0,00147% 99,98410% c
GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE
23837 38056  [ATERRAMENTO DE ATE 58, CONDUTOR DE 10A25 |  SINAP! UN 20,98 0,00140% 99 98560% c
MM2
LUVA DE CORRER, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
231027 89542 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 20,01 0,00134% 99 98694% c
F: OEl AF 1
BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA,
231029 89542  |COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL - SINAPt UN 20,01 0,00134% 99.98827% c
FORNEC! INST, y
BUCHA DE RE L PVC, SEREER,
PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELASTICA,
231120 80546 | ONECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE SINAPY UN 15,44 0,00103% 99,98931% C
ENCAMINHAMENTO. AF 1272014
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60MM
93009 . SINAPI % c
2394 {27 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1212015 " B e G
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM,
23.10.13 89400  (INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - SINAP UN 15,35 0,00103% 99,99136% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1272014
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
23917 93657 NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. |  SINAP| UN 1392 0,00093% 99,99229% c
AF_04/2016
TERMINAL DE VENTILACAQ, 50 MM, SERIE NORMAL, 1B 0.00092% 90,99322% o
U 3319 |ESGOTO PREDIAL, FORNECIDA E INSTALADA b ‘” : :
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM
23.10.10 89398  |RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO |  SINAPI UN 13,07 0,00087% 99,99409% c
E INSTALACAQ. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO
PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO | o0 oy UN 124 0,00083% 99,99492% c
23118 | 89724 e NSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL '
DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM,
231020 89497  |INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPY UN 10,74 0,00072% 99,99564% c
wm%m
JOELHO 90 GRAUS, PVC, VEL, DN 50MM,
231021 89501 INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPI UN 10,52 0,00070% 99.99635% c J
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
1
. ROCHA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS e ChEAW T4
Rua Y, ¢/ - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 SETOR PROJETOS E
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ =
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

ESTADO DO MARANHAO B 4%35

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ /'?;ﬂ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ - MA /

LOCAL: PRAGA TIRADENTES, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSICAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAP! - SETENBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO DESONERADO; ORSE 2018

CURVA ABC
EM | coDIGO FONTE | UND TOTALRS |PORCENTAGEM (%)| PORCENTAGEM | oy
DESCRIGAO PREGO R$ ™) ACUMULADO (%)
231023|  C1565 Wmmmm SEINFRA | UN 958 0,00064% 99,99699% c
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
23103 | 89448  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 924 0,00062% 99,99760% c
A 1
TUBO, PVC, ROSCAVEL. DN 25MM (34"), INSTALADO
23107 | 89451  |EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAPI M 887 0,00059% 99,99620% ¢
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32WM,
231017| 89493  [INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - SINAPY UN 8,75 0,00045% 99,99865% c
Fm&ww
TUBO, PVC, VEL, DN 60MM, INSTALADO EM
23105 | 89450  |PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E SINAP! M 5,90 0,00039% 99,99904% c
 AF_1272014
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA
23038 mess | o) Stines . SINAPI UN 450 0,00031% 99.99935% o
ADAPTADOR (‘:%ol COM BOLSA —!E Roscam PARA
REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM XV/47,
BN R [ e O TL A SINAPI UN 346 0,00023% 99,99958% c
FORNECIMENTO E INSTALACAQ, AF 1272014
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
31,
2315 | @6 leniricachO TERREAOU SOBRADOUTILZANDD | SNAP' | KG e e B oners =
AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARRUELA EM ALUMINIC, COM ROSCA, DE 7°, PARA
23935 |  mn lewerRopuro SINAP| UN 207 0,00014% 99.99995% c
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA ——— c
23934 W0 oo SINAPI UN 078 0,00005% : .
TOTAL COM BDI 1.495.356,70 100,0000% ]
Observagbes: Faom A’ porcentagens acumulades menor que 50% _ X <50,00 %
Feaom B: porcentagens acumuladas masor igual a 50% e menor que 80% 50,00% < x<B8000%
Faia C: porcentagens acumuiadas maior igual a 80% 80,00% s X
Referéncias Bibllogrificas:

* DIAS, Marco Aurélio P. Administracio de Materiais: uma abordagem logisica. 5* Ed. Séio Paulo: Atlas, 2010.
* BRASIL. Tribunal de Contas da Unifio. Documento de Orientagdio - Adsup 32012 (DO - Adsup 3/2012) - Classificagio ABC. Drsponivel em:
<https:/iportal teu gov.brilumisiportale/leDownload. jsp 7leld=8A8182A258F 9F 3BD0 158F A2BTFC96989> Acesso em: 28 margo 2018
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INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT U R

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: MARCOS ANTONIO DAMASIO DE SOUSA
Registro Nacional: A18428-4 Titulo @*Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

CNPJ: 06.158.455/0001-16

Contrato: 060 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00
Tipo de Contratante: Pessoa juridica de direito ptiblico

Celebrado em: 05/11/2018 Data de Inicio: 06/11/2017 Previsdo de término: 31/12/2021

_ @ CAU/RR sz |, oo
fasil & |
: kLl INICIAL -
|
I
|

Decla tivid. !Wnda( neste RRT foram atendidas as regras deaoesshidademwstasnasnomas
o lémié& ea s alidad:ddeé especifica e no Decreto Fedaral n® 5.296, de 2 de dezembro de 2004,
3. DADOS DA OBRA/SERVIGCO -
PRACA TIRADENTES N°: S/N°
Complemento: ENTRE RUA TIRADENTES E RUA PROJETADA
Bairro: CENTRO UF: MA  CEP: 65900370 Cidade: IMPERATRIZ
Coordenadas Geograficas: Latitude: -5.5288538266284535 Longitude: -47.48660801930744
4. ATIVIDADE TECN_I_(_,‘A -
Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetdnico
Quantidade: 3.056,10 Unidade: m?
Apés a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT
5. DESCRIC}AO R
PROJETO ARQUITETONICO PARA A IMPLANTACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS
COMESTIVEIS DE IMPERATRIZ-MA.(PANELODROMO), COM CONSTRUGAO DE BOXES E BANHEIROS COM AREA
DE 616.39m2, E REVITALIZACAQ DA PRAGCA COM AREA DE 2.439,71m2., PERFAZENDO UMA AREA TOTAL DE
3.056,10m>.
J/—.
6. VALOR - _
hd Valor do RRT: R$ 91,50 Pago em: 06/11/2018
Total Pago: R$ 91,50

7. ASSINATURAS
Declaro serem verdadeiras as informagbes acima.

THpeRITNL | D8 e NoVEMBARD 4o ZLD/E

Local Dia Més Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ MARCOS ANT 10 DE SOUSA
CNPJ: 06.158.455/0001-16 CPFy206.614.873-34

cidade deste ?form=Servicos,
RRT pode ser verificada em: hittp-//siccau caubr.gov.br/
g‘n!:guw ?szBZ hnp?:&mmmmwanmmmr p: 106193173.254

e
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Anotaclio de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhio

CREA-MA
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Pagina 1/2

ART OBRA / SERVICO
N° MA20180215588

._ \ INICIAL
3y
1. Responsavel Té
FRANKLIM LIMA DA ROCHA
Titulo profissional. ENGENHEIRO CIVIL RNP: 1100614532-MA
2. Contratante
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CPFICNPJ: 06.158.455/0001-16
RUA RUI BARBOSA N° 201
Complemento Bairro. CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 85000440
Pais: Brasil
Telefone: (99) 3524-9885 Email:
Contrato. Nao especificado Celebrado em:
Valor. RS$ 1.495.356,70 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acdo Institucional Outros
3. Dados da Obra/Servigo
Proprietario. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ CPFICNPJ: 08.158.455/0001-18
RUA RUA TIRADENTES / RUA PROJETADA "B N* SIN®
Complemento: PRACA TIRADENTES Bairro: CENTRO
Cidade: IMPERATRIZ UF: MA CEP: 65900370
Telefone: (99) 3524-98685 Email:
Coordenadas Geogréficas: Latitude: -5.529188 Longitude: -47.486424
Data de Inicio: 05/11/2018 Previsdo de término: 31122021
Finalidade: Outro
4. Atividade Técnica
1-ATUACAO Quantidade Unidade
41 - ORCAMENTO > ATIVIDADES DE ART. -> #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS 3.056,10 m?
DIVERSOS
12- PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0301 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 616,39 m?
12-PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #AD417 - REDE DE AGUAS PLUVIAIS 3.056,10 m?
12- PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 616,39 m?
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #AD436 - INSTALACOES SANITARIAS 616,39 m*
12- PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #81102 - ILUMINACAO 20,00 pormos
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #B1106 - INSTALACAQ ELETRICA EM B TENSAQ P/ 616,39 m’
FINS RESID/COMERC.
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE ART. -> #G0106 - PROTECAO CONTRA INCENDIO E 616,39 m’
CATASTROFES (NR23)
12 - PROJETO > ATIVIDADES DE AR.T. -> #G0136 - ATERRAMENTO ELETRICO PARA SPDA 616,39 m?

Apos a conclusiio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

5. Observagdes

PROJETO PARA ELABORAGAO DO PROJETO DE IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS 7
PANELODROMO. AREA DE CONSTRUGAO DOS BOXES E BANHEIROS: 616,38 M2 AREA DE REFORMA E REVITALIZACAO DA PRACA:

2,439,71 M2 AREA TOTAL DA REFORMA, REVITALIZAGAO DE PRAGA E CONSTRUGAO DOS BOXES E BANHEIROS: 3.056,10 M2

6. Declaragbes

- Dedlaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagéo especifica e no decreto n.

529672004

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

A autenticidade desta ART pode ser verfficada em: hitpsJicrea-ma.sitac.com.be/publico/, com a chave. 54423
Impresso em: 07/11/2018 as 15:20:17 por: , ip: 186.193.178.254
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Anotacio de R bilidade Técnica - ART ART OBRA ERVICO

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhdo

: INICIAL
1794
8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informacgdes acima FRANKLIM LIMA DA ROCHA - CPF: 402.002.663-00
_Ivgamz';‘/ Y de AN de 2017
Local data PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - CNP.J: 06.168.455/0001-16
9. Informagdes _
* A ART é valida somente quando quitada, mediante apresentacio do comprovante do pagamento ou conferéncia no site do Crea.
10. Valor
Valor da ART: R$ 218,54 Registrada em: 07M1/2018 Nosso Nimero: 8301723521

5d4Z3
Impresso em: 07/11/2018 as 15:20:47 por: , ip: 186,183,178.254

A aulenticidade desta ART pode ser verfficada em: hitps /icrea-ma.sitac.com. b publico/, com a chave:



= S PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA | 1869
SEMMARH - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS o )
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

134 F

Processo N° DP N 040/2018 24.01.128.8.18 Data: 03/10/2018

11208/2018
1. IDENTIFICACAO DA ENTIDADE
1.1. Nome 1.2. CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 06.158.455/0001-16
1.3. Logradouro
RUA RUI BARBOSA
1.4. Numero 1.5. Complemento 1.6. Baimo 1.7. CEP 1.8. Municipio

201 sestere CENTRO 65.900-440 IMPERATRIZ-MA

2. CARACTERISTICAS DO PROJETO
2.1 Nome 2.2. Bacia Hidrografica
PANELODROMO ARAGUAIA - TOCANTINS
2.3 Logradouro 2.4 NGmero 2.3 Bairo 2.4 Municipio
PRACA TIRADENTES SIN CENTRO IMPERATRIZ-MA

2.5 ATIVIDADE PRINCIPAL
CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS
2.6 HORARIO DE FUNCIONAMENTO

Inicio: XXXX Témino: XXXX

A SEMMARH - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, no uso das atribuiges que Ihe foram
conferidas pela Lei Municipal 1.424, de 31 de Outubro de 2011, nas condigbes e termos nela constantes;

A presente licenca esta sendo concedida com base nas informagdes apresentadas pelo interessado e ndo dispensa e
nem substitui quaisquer Alvaras ou Certidbes de qualquer natureza, exigidos pela legislagdo federal, estadual ou
municipal;

As Exigéncias/Recomendagdes Técnicas, relagio de equipamentos, capacidade produtiva e outras observagbes,
partes integrantes desta licenga, estao relacionadas no verso desta licenca;

Caso venham a existir reclamagdes da vizinhanga em relagdo a problemas de poluicdo ambiental causados pela firma,
esta devera tomar medidas no sentido de soluciona-los em carater de urgéncia,

A SEPLUMA, mediante decis3o motivada, poderé modificar estas condicionantes, suspender ou cancelar esta licenga,

Ccaso ocorra:

a) Violag4o ou inadequagao de quaisquer condicionantes ou normas legais; W
b) Omissao ou falsa descrigio de informagdes que subsidiaram a expedicao desta Licenca Ambiental, ﬁ
; : bi ; I id =

Imperatriz — MA: 03/10/2018

ROSA u%uum COELHO RO
Secretaria da Sec. Mun. De Meio @
Recursos Hidricos -




*RECOMENDAGOES GERAIS: | | { 3@!
i { A79€ '
1. CONDICIONANTES / RECOM 131 &gﬁg ATF} . 22 i

A empresa PREFEITURA MUNICIPAE gE IHPERATR[Z mscrito no CNPJ 06.158.455/0001-16,
localizado na RUA RUI BARBOS/ 201, BAIRRO CENT 0, esta autorizada a atividade CENTRO DE

sustentavel;

o
Il - A integragéo da gestdo d ;
1.1.2 O empreendedor esta ciente dg\q 3 Estagislieios 9.0 orga pei? Poder Publico os direitos dos
seguintes usos de recursos hldncos. BSE conforme Art. 12, da Lei Federal n°
9.433/1997): '
| - Captagao de parcela da agua existe e eff urr! " po de 4gua para consumo final ou insumo de
processo produtivo; ot ‘ [}
gl 1 ?\
Il - Extragdo de agua de aquifero subterréneo para consumo fi nal ou insumo de processo
produtivo; : £ ; :
Il - Langamento em corpo de agua de esgotos e demais residuos liqlidos ou gasosos, tratados
» ou nao, com o fim de sua‘diluu;éo transportelgd di

1.2 EXIGENCIAS RELATIVASTA DE EFLUENTES'LIQUIDOS

1.21 O empreendedor esta{_. =% je. of sahhérios .do. estabelecimento devem ser
segregados dos demais! ﬂue ‘e langados-efr e plblica coletora ou receber tratamento no
proprio local, de acordg’éom’as Normas'NBR 7229/93 e NBR 13.969/87 da ABNT e Resolugdes
do Conselho Nacional d'gma‘lﬁihienta — CONAMA, n.° 357!2005 e 430!2011

oy s
1.2.2 Sera definido como percentual minimo it -Epara a eﬂcléncla de tratamento o indice de 90%
para o efluente tratado em Estagio de Tratamefifo dé Efluente a ser langado em manancial ou

outra forma de disposi¢éo final, conforme Portaria SEMA n° 79/2013.

~ . \
$Z P K
R (a7 S
i é\
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1.2.3 O empreendedor esta ciente de que os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderdo ser

langados direta ou indiret_amente” 0S COFPQS ua com AUTORIZACAO do érgédo ambiental
Fie |
competente, conforme ¢ : 20 A, n° 357/05 e 430/11;
[

=

1.2.4 O empreendedor estéa ‘de que é pmibido'llant;ar em via publica, rede de drenagem ou nos

corpos receptores residuo ou efluepte proveniente de vazamento ou derramamento

1.3.1 Na gestdo e gerenciamento d duos sélidos, deve ser observada a seguinte ordem de
prioridade: ndo geragdo, redu reciclagem, tratamento dos residuos soélidos e
disposi¢do final ambientalm lgs, de acordo com a Lei Federal n°
12.305/2010.

1.3.2 O empreendedor devera :--': | SRENE=S(<cqundo cfs ssificacdo da “NBR - 10.004 -
Residuos Sélidos - Classifica o com fas normas “NBR - 12235 -

Armazenamento de resiaﬁos sOligo:! - 11.174 - Armazenamento de

armazenados e transportados, de___f({rrna'
locais impréprios.como terrenos baldios (pdk _
de nascentes, brejdé__; riachos:,-;"{_‘iffs;*? lagos oas, mangues, orlai maritima, campos, areas de
parques e de preservacao e outrécj ambie

s¥' na forma prevista na Resolugao

OES ATMOSFERICAS

r;das em relagio s operac;bes ou fontes geradoras de emissoes
fim.de minimiza-la ( ou seja, diminuir, ou mesmo impedir o arraste de
a dos ventos), tais como: enclausuramento de instalagdes,

1.4 EXIGENCIAS RELATIVAS A

1.4.1 Devers ser tomadas E
atmosféricas fugitivas
material particulado

armazenamento fecha _ mateha_l“?g 0,do solo, pavimentacéo e limpeza de areas e
i ™, 3 i ;,‘ A
vias de transporte. L éﬁ‘ : g'-‘% LN -
" F i ; (C_ W
WY ST
,—/-\__/ A & ¥
__.\\\_: _}’-‘.
3 (" L




1.4.2

R 772 43/2:2
'ntuals deverao atehder aos ditames da
m n_{y__el_ nacional, limites méaximos de

As fontes de emissdes atmas
Resolugdo CONAMA n° 0O
emissio de Poluentes do ar.

15  EXIGENCIAS RELATIVAS A 0s TE%LOGICOS ENVOLVENDO
PRODUTOS QUIMICOS %

1.5.1 O empreendedor daveré’ 0S spg'ui'ntes itens abaixo, no que tange aos Riscos
Tecnolégicos envolvendo Produtos Quimlcoa _'d »

1.5.2 Segregagio - Esta técnica visa & separagao ac “difers ' uxos de produtos quimicos utilizados
no processo produtivo, de modo a gyile - prod é’n;;;arigosos contaminem aqueles nao
perigosos, reduzindo o volume de resfduos toxicos e, consequentemente, reduzindo os custos
associados ao seu tratamento G pvem gser segregados conforme suas
compatibilidades de forma a prev por ocasido de vazamentos ou
ainda, que substancias corrosi\

1.5.3 Acondicionamento - Os co ipos de embalagens, para
acondicionamento de produtos qlﬁ‘mms S n:boas condigcbes de uso (sem defeitos ou
ferrugem acentuada), serem resistent'i S produto armazenados, identificados
corretamente, e sua disposicdo na érealde Yarmazenamento deve; ser feita de tal forma que
possam ser facilmente inspecionados. Caso haja | necessﬁade de tanques de armazenamento de
produtos quimicos, dar preferéncia a tanques aéreos munidos com diq es de contengao.

1.5.4  Armazenamento - O armazenamento de grodutos quimicos deve ser fe} preferencialmente, em
locais cobertos, bem venﬁlados que: am piso impermeavel e dispositivo para contengao,

i1 :
evitando a percolacio de s_uhst&ncraa It -9_. - '.fégua subterranea.

1.5.5 Manutengdo - Realizar inspegbes peri dic: como manutengéo preventiva e corretiva, dos
sistemas que contém produtos quimic . P

1.5.6 Resposta a Emergéncia - ":',par; 'Respbsta a Emergéncia contendo
procedimentos e incluindo m f serer tomadas em ‘casos de derramamento
ou vazamento, remogao imedi _“' 'do ia de contenq.ao destinagdo adequada dos
residuos contamlnadds 7 s lista ~eq_ p mentos de saguranca exustentes bem como sua
localizagdo, tipo de material € cap‘?c‘:ldade efc.

1.5.7

o, n*ﬁ
Disposigdo Correta de Residuos leqnﬁde Acidentes com Proclutos Quimicos - Nao

langar em rede de drenagem ou nos corpos ores’ tmalquer residuo ou efluente proveniente

de vazamento ou derramamento acidental; W 7 :

§57 3 \\

( F o
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1.5.9

2.

0 empreendedor PREFEITURA MUNICIP

a) Apresentar a CERTIDAO DE |
b) Apresentar a ART do Mem

| _ e 3% 1373
Gerenciamento de Areas Contaminadas - Atender a Resolugdo CONAMA n°® 420/2009, que
dispde sobre critérios e valores ogiegtadores; de ?uahdade do solo quanto a presenga de
substancias quimicas e e 5% para O gerenclamento ambiental de areas

incia de atlvidades antrépicas;

contaminadas por essas s

Treinamento - Deverd e ali inamento, envolvendgetodas as etapas de transporte,
manuseio/manipu sta a ergere fiV8lvendo produtos quimicos, consistindo no
estabelecimento de : fiSsional;que inclua cursos técnicos e de
desenvolvimento pessoal*par: 5 do melhorias no desempenho de suas
RECOMENDAGOES ESPECIFICAS: DS NTAL

. (dime W ote) onstrujda, localizagdo/enderego da
obra, quantidade dé hpavi SMSe explorar funcionamento e objetivo do
empreendimento, com . ,
quantitativo de comerdantgg u' z ( pra, previsdo do numero de
visitantes/turistas; l

» Levantamento de érvores;f serem ¢ rtédas' com qua. itativo e identificagéo de

&
=

40 das arvores;

+ Destinagao amblentajmente adegUada,dos residucs de construgao civil (fase de
instalagao) da g ' 0 do Plano de Gér‘enmamento de Residuos;

sigdo e destlna;:a& dos residuos soélidos
gerados na fasé ds lﬁo do empreendlmento -

¢ Medidas de m:tiga;?o nﬂ s@nb!entals a serern gerados pela construg:éo

da obra. v Ra

8 -.'f.'
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‘ N.M.

COORDENADAS:

LATITUDE: 5°31'44.99"S
LONGITUDE: 47°29'10.73"0

PREFEITURA DE

2 IMPERATRIZ

lMPU\NTAClO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE

PRODUTOS COMESTIVEIS - PANELODROMO
| OBRA INSTITUCIONAL

PROJETO:
ARQUITETONICO

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

ENDI]IQO DA OBRA:
RUA TIRADENTES / RUA PROJETADA "B", S/N°, BAIRRO CENTRO
IMPERATRIZ - MA

AUTORES:

PROPRIETARIO: A— — EIIUS— - R
PREFETTURA MUMCIRAL 0F RPERATRT

RESPONSAVELTECMCO — T .

CONTEUDO:
PLANTA DE SITUACAO.

D— — - — S R SEPPERSIeE|
ESCALA:  \ypicaDA ‘ PRANCHA:

AREA : | 0 2
AREA DE CONSTRUCLO DOS BOXES £ BANHEROS: 616,39 M2 Joe
munmmummnﬂamm 143971 M0

AREA TOTAL D REFORMA, REVIT D PRALCA E

cms\n&lows BONLS | BANHIIRDS: 3.0%.10 M2

— TR — S —

DESENHO: TEC. EDIF. UENESON TIAGO I DATA:  AGOSTO DE 2018
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AREA DA CONSTRUCAO: 3.056,10 M2
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HUMANlZM;ﬂO: TEC: EI!)F UENESON TIAGO

\_ AREA DO TERRENO:

1Gh)



| IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS
COMESTIVEIS - PANELODROMO

ENDERECO DA OBRA:

RUA TIRADENTES / RUA PROJETADA "B", S/N*
BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ, MA

PREFEITURA DE

o IMPERATRIZ

PROJETO:

CONTEUDO:

ARQUITETONICO

VISTA HUMANIZADA

AUTOR DO PROJETO:

%% b/

o L Al A

ARQTO. MAR 10 DAl\;"IASIU DE SOUSA
CAU N A18428-4

PRANCHA: 08/09 ESCALA: S/E

AREA DO TERRENO:

AREA DA CONSTRUCAO: 3.056,10 M2

HUM.&NIZACKO TEC. EDF. UENESON TIAGO




IMPLANTACAO DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS
COMESTIVEIS - PANELODROMO

PROJETO:

PREFEITURA DE ARQUITETONICO

e IMPERATRIZ -
VISTA HUMANIZADA
PRANCHA: 09/09 ESCALA: S/E ! AREA DO TERRENO: AREA DA CONSTRUGAOD: 3.056,10 M2 J
o R B S e | S

ENDERECO DA OBRA:
RUA TIRADENTES / RUA PROJETADA "B", S/N°
BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ, MA

AUTOR DO PROJETO:

HUMANIZACAQ: TEC. EDF. UENESON TIAGO
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO Il
CARTA CREDENCIAL

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCAO- CPL

Ref: TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

O abaixo assinado, na qualidade de representante legal da Empresa
, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o Sr.

, Carteira de Identidade N° E
pessoa designada pela empresa para representa-la perante essa Comissao, inclusive com

poderes para renunciar ao direito de interposicao de recursos em qualquer fase da licitagcao
em epigrafe.

Atenciosamente,

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

- . FRAMELS A D RO
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br 2 T e a2
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 -
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ESTADO DO MARANHAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO Il

MODELO DE ATESTADO DE VISITA

A (a empresa licitante), por seu(s) Representante(s) infra-assinado(s), DECLARA que
recebeu da SINFRA toda documentacgao relativa a TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 —
CPL, composta do Edital e seus elementos constitutivos, e que visitou o local onde se
realizard a execucao dos servicos objeto desta licitacdo, tendo tomado conhecimento de
todas as condicoes e eventuais dificuldades para a boa execug¢ao dos servigos.

Local e data

Nome e assinatura do responsavel técnico da Empresa

Nome e assinatura do representante da SINFRA

72

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS 4

FRAMIL IS LI Dl R A

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br e T A s
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 : |
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO IV
DECLARAGAO DE CONCORDANCIA

REF.: TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

Autorizo a empresa , CNPJ N°

a inclur meu nome na
PROPOSTA referente a TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL, cujo objeto &
a ser realizada pela
Secretaria de Infraestrutura e Servigos Publicos - SINFRA, bem como me comprometo a

participar da equipe permanente da obra como responsavel técnico, caso esta venha a ser
contratada.

Local e data

Nome e assinatura

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www,imperatriz,ma_gov,br 5 1, VI, CREA W 130014532
Imperatriz - MA CNPJ: 06, 158.455/0001-16 s S
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 — CPL

ANEXO V
MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA

Pela presente Carta de Fianga, o Banco com sede na Rua
da cidade . do Estado
CNPJ/MF N° , por si diretamente e seus sucessores, se

obriga perante a Prefeitura Municipal de Imperatriz, com sede em Imperatriz, MA, CNPJ/MF N°
XX XXX XXXIXXXX-XX, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia aos beneficios estatuidos nos artigos 1.491 e 1500 do Codigo

Civil Brasileiro, da firma , com sede na Rua
,  CNPJMF N° , da

importancia de R$ , destinada a Garantia de Contrato para a TOMADA DE PRECOS
N° 001/2019 - CPL, que tem por objeto
Este

Banco se obriga, obedecido o limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas as
requisicées de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que exigidas pela SINFRA sem
qualquer reclamagao, retengcdo ou ainda embargo ou interposicdo de recurso administrativo ou
judicial. Esta Fianga vigorara pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos a contar de _ /_/
(data de abertura da licitagdo), de acordo com as disposi¢des do Edital da TOMADA DE PRECOS
N° 001/2019 - CPL. Nenhuma obje¢ao ou oposi¢ao da nossa Afiancada sera admitida ou invocada
por este Banco para o fim de escusar do cumprimento da obrigacao assumida neste ato e por este
Instrumento perante a Prefeitura Municipal de Imperatriz. Obriga-se este Banco, outrossim, pelo
pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios
advocaticios, na hipotese da Prefeitura Municipal de Imperatriz se ver compelida a ingressar em
juizo para demandar o cumprimento da obrigacdo a que se refere a presente Fianga. Declara,
ainda, este Banco fiador, que a presente fianga esta dentro de seus limites operacionais,
devidamente contabilizada e que satisfaz as determinagdées do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os signatarios deste Instrumento estdo
autorizados a prestar a presente Fianga. Declara, finalmente, que estd autorizado pelo Banco
Central do Brasil a expedir Carta de Fianca e que o valor da presente se contém dentro dos limites
que lhe sao autorizados pela referida entidade federal. A presente Fianga foi emitida em 01 (uma)

unica via.
7‘/

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS |
| FHAMKLIM LIA DA ROCHA

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br D, VL CSEA 1100814532
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 R T s



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO VI
DECLARAGAO DE PESSOA JURIDICA

Ref.: TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

inscrito no CNPJ N°
, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
portador(a) da Carteira de Identidade N°
e do CPF N° , DECLARA, para fins do disposto no
inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei N° 9.854, de 27
de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cao de aprendiz

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS R S g
Rua Y, s/n” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov. br DG, CVLCHEA Y 11008 452
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO VI
DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE FATO
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAGAO

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO - CPL
Ref: TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 — CPL

na qualidade de

representante legal da Empresa
DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do § 2° do art. 32, da Lei n°® 8.666/1993, que
até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a citada empresa a
participar da licitacao em referéncia.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS ERTT—
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br X e
Imperatriz - MA CNPJ; 06.158.455/0001-16
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO VilI
TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE A CORRUPGAO E AO CONLUIO ENTRE
LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SOCIO-AMBIENTAL

, CNPJ n° sediada em

, por intermédio de seu representante legal Sr(a)

, portador(a) da cédula de identidade n°
e do CPF n° , declara

para fins dos dispostos do edital da licitagao acima identificada:

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econémicos a
declaracdo de adesdo a principios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida
politica do Pais, assim como anseia pela efetiva pratica de tais principios;

- Desejosa de oferecer a nagdo uma resposta a altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas praticas de ética empresarial, que possam erradicar
a corrupcao do rol das estratégias para obter resultados econémicos;

- Ciente de que a erradicacdo das praticas ilegais, imorais e antiéticas depende de
um esforco dos agentes econdmicos socialmente responsaveis para envolver em tais
iniciativas um numero cada vez maior de empresas e organizagoes Civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Cddigo Penal Brasileiro e art.90 da
Lei 8.666/93 e alteracdes posteriores, se compromete a:

1. Adotar, ou reforgar, todas as agdes e procedimentos necessarios para que as
pessoas que integram as suas estruturas conhecam as leis a que estdo vinculadas, ao
atuarem em seu nome ou em seu beneficio, para que possam cumpri-las integraimente,
especialmente, na condicao de fornecedor de bens e servicos para a Prefeitura Municipal
de Imperatriz-MA,;

2. Proibir, ou reforgar a proibicao de que qualquer pessoa ou organizacao que atue
em seu nome ou em seu beneficio dé, comprometa-se a dar ou ofereca suborno, assim
entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a
qualquer funcionario Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA, nem mesmo para obter decisao
favoravel aos seus negocios; 0

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS . . AN
Rua Y, s/n" - Nova imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br e ow omaw e
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

3. Proibir ou reforcar a proibicdo de que qualquer pessoa ou organizagcao que aja
em seu nome, seja como representante, agente, mandataria ou sob qualquer outro vinculo,
utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionarios Prefeitura
Municipal de Imperatriz-MA,;

4. Evitar que pessoa ou organizacao que atue em seu nome ou em seu beneficio
estabeleca qualquer relacdo de negécio com as pessoas fisicas ou juridicas, dentro de sua
cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidéneas pela Administragdo Publica;

5. Nao tentar, por qualquer meio, influir na decisdo de outro participante quanto a
participar ou nao da referida licitacao;

6. Apoiar e colaborar com a Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA em qualquer
apuracgao de suspeita de irregularidade ou violagao da lei ou dos principios éticos refletidos
nesta declaragdo, sempre em estrito respeito a legislacao vigente. E, declara que:

7. A proposta apresentada nesta licitacao foi elaborada de maneira independente e
que o seu conteido, bem como a intencdo de apresenta-la nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro
participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus socios-diretores ndo constam em listas oficiais por infringir
as regulamentacbes pertinentes a valores socios-ambientais, bem como nao contrata
pessoas fisicas ou juridicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Esta plenamente ciente do teor e da extensdo deste documento e que detém
plenos poderes e informagdes para firma-lo. Declara ainda, ter ciéncia que "a falsidade de
declaragao, resultara na inabilitacdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o
Art. 299 do Cdédigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das
sancdes administrativas previstas na Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, bem como
demais normas pertinentes a espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS . s
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gOV.br D% Cm oA R
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 | |
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO IX
DECLARAGAO QUE O(S) EMPRESARIO | SOCIO(S) | DIRIGENTE(S) J
RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NAO E(SAO) SERVIDOR(ES) PUBLICO(S) DO
MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA

,CNPJ n° , sediada

em , por intermédio de seu representante legal Sr.(a)
portador( a) da cédula de identidade n°

e do CPF n° .declara

sob as penas da Lei, em observancia a vedacgao prevista no art. 20, inciso Xll, da Lei n°
12.46512011, que o(s) empresario, socio(s), dirigente(s) elou responsavel(éis) técnico(s)
ndo é(sao) servidor(es) publico(s) da administracdo publica municipal de Imperatriz, nao
estando, portanto, enquadrados no art. 9°, inciso Ill, da Lei n° 8.666193, nao havendo,
também, qualquer outro impeditivo para participar de licitagbes e firmar contrato com a
administragdo publica. Declara ainda, ter ciéncia que "a falsidade de declaragao, resultara
na inabilitacdo desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Codigo
Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das sancdes
administrativas previstas na Lei n° 8.666193 e alteracdes posteriores, bem como demais
normas pertinentes a espécie".

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
FRAMICLIM LIMA D& ROCHA

Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br | . cnL A 10041532
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 S
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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 - CPL

ANEXO X
DECLARACAO DE ENQUADRAMENTO

, CNPJ n° , sediada
em , por intermédio de seu representante legal
Sr(a) jportador (a) da cédula de identidade n°

e do CPF n° , declara sob as

penas da Lei, nos termos do art. 3°, da Lei Complementar n® 123/06 e alteracoes
posteriores, que se enquadra na situagdo abaixo (assinalada com "X') e que nao se
enquadra em qualquer das hipoteses de exclusao relacionadas no art. 3° da referida lei.
[ ] Microempresa- ME
[ ] Empresa de pequeno porte- EPP

Declara ainda, ter ciéncia que "a falsidade de declaracao, resultara na inabilitacao
desta empresa e caracterizara o crime de que trata o Art. 299 do Cddigo Penal, sem
prejuizo do enquadramento em outras figuras penais e das san¢des administrativas
previstas na Lei n° 8.666/93 e alteragdes posteriores, bem como demais normas pertinentes
a espécie”.

Local e data

Nome e assinatura do representante legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS _
Rua Y, s/n” - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br
Imperatriz - MA CNPJ; 06.158.455/0001-16




ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGCAQ DE PRODUTOS REGIONAIS DE IMPERATRIZ - MA
LOCAL: RUA CORIOLANO MILHOMEM, S/N, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAO DOS PREGOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024 NAO
DESONERADO; ORSE 2018

1943

ANEXO XI
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIGAO PESO | VALOR | MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6
1 | META 01-PROJETOS EXECUTIVOS
2 | META02-EXECUGAO DA OBRA
21 | ADMINISTRACAODAOBRA - | T ¥
22 | SERVICOS PRELIMINARES - [ T
221 | IDENTIFICAGAO E ISOLAMENTO DE OBRA
222 | MOVIMENTAGAO DE TERRA
223 [ MOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRA
23 IMPLANTAGAO DO CENTRO DE COMERCIALIZAGAO
DE PRODUTOS REGIONAIS
231 | INFRAESTRUTURA
232 | SUPERESTRUTURA
23.3 | ALVENARIA DE VEDAGAO - T 1
234 | FORRO - B — 1T | -
235 | ESQUADRIA i
236 | COBERTURA
237 | REVESTIMENTO
238 | PAVIMENTAGAO
239 | INSTALAGOES ELETRICA
2394 | ALIMENTADOR CENTRAL DE MEDICAO PARA AS
CAIXAS DE MEDIGAO
2392 | INSTALAGAO ELETRICA BOXES -
2353 | INSTALAGOES ELETRICAS - BOXES DE ALIMENTAGAO
2394 | INSTALAGOES ELETRICAS - SANITARIOS: MASCULINO ="
E FEMININO
2395 | ILUMINAGAO INTERNA Al //n /"j
s

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

| www.imperatriz.ma.gov.br |

FRAMILUM LIMA D BOCHA
EWG. CIVIL CREA " 1 008 14512

SETOR PROITUS [ ORCAMENTOS




Sot

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

N

2396

ILUMINACAO EXTERNA

2.310

INSTALACOES HIDRAULICA

231

INSTALAGOES SANITARIA

2312

INSTALAGOES PLUVIAL

2313

INSTALAGCOES COMBATE A INCENDIO

2314

2315 |

INSTALAGAO DO SISTEMA DE PROTECAO DE
| DESCARGAS E ATMOSFERICA

| LOUGAS, METAIS E BANCADAS

2316

PINTURA

_—_

EFI— T S-S

24

ACM, ESTRUTURA METALICA PARA PORTICOS
REVESTIDOEM ACM

__________ SIS E—

25

SERVICOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS

—t

|

PRECO PARCIAL

PERCENTUAIS PARCIAIS

PRECO ACUMULADOS

PERCENTUAIS ACUMULADOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ; 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br |



-3

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

OBRA: CENTRO DE COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS REGIONAIS DE IMPERATRIZ - MA

LOCAL: RUA CORIOLANO MILHOMEM, SN, BAIRRO CENTRO - IMPERATRIZ MA

FONTE DE COMPOSIGAQ DOS PRECOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - SETEMBRO - 2018; DNIT SICRO - MAIO 2018; SEINFRA-CE 024
NAO DESONERADO; ORSE 2018

QUADRO DE COMPOSIGAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PADRAO

1450

~ cODIGO 'DESCRIGAO B | HORISTA(%) |  MENSALISTA (%)
GRUPO A i
Al INSS ) 20,00 20,00
A2 SESI 150 1.5
A3 SENAI 1,00 1,00
Ad INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 SALARIO-EDUCAGCAQ 2,50 2,50
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A TOTAL 37,80 3780
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL RENUMERADO 17 88 Nao incide
B2 FERIADOS 395 Nao incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92 0,71
B4 13° SALARIO 10,81 8.3
B85 LICENGA PATERNIDADE 0,07 0,06
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
B7 DIAS DE CHUVAS 148 Nao incide
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,09
B9 FERIAS GOZADAS 8,61 6,63
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,02
B TOTAL 44,58 16,40
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 542 418
 c2 AVISO PREVIO TRABALHADO - 0,13 B 0,10 =
c3 FERIAS INDENIZADAS 487 3,75
c4 DEPOSITO RECISAQ SEM JUSTA CAUSA 495 382
c5 'INDENIZAGAO ADICIONAL 0,46 035 |
c TOTAL 15,83 12,20
GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 16,85 6,20
02 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 048 037
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO / !
D TOTAL 17,33 6,57
TOTAL (A+B+C+D) 11554 72,97

|
SINAP! - Composigao de Encargos Sociis, Maranhao vigéncia a partr de 1072018
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TOMADA DE PRECOS N° 001/2019-CPL

ANEXO XII
MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° /2019 — SINFRA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM
SERVIGCOS DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DOS
SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE
COMERCIALIZACAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS
PANELODROMO NO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ-MA.
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE

IMPERATRIZ E A EMPRESA , NA FORMA
ABAIXO.
Ao(s) dias do més de do ano de 2019, de um lado, o MUNICIPIO DE

IMPERATRIZ, CNPJ/MF n° 06.158.455/0002-16, localizada na Rua Rui Barbosa, n° 201 - Centro,
através do Secretario Municipal Infraestrutura, Transportes e Servigos Publicos - SINFRA,

Sr. , brasileiro, agente politico, portador do RG n.° SSP/MA e
CPF/MF n° doravante denominada simplesmente de CONTRATANTE e, do
CNPJ/MF n.° neste ato, representada pelo, Sr. e do CPF/MF n° doravante

denominada do CPF/MF n° outro lado, a empresa estabelecida na portador do RG n.°
simplesmente de CONTRATADO, tendo em vista o que consta no Processo n.° 22.01.370/2018 -
SINFRA e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcricdo na parte em que com este nao conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as clausulas e
condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Constitui objeto desta CONTRATACAO DE EMPRESA DE ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE
ENGENHARIA PARA A EXECUGCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE UM CENTRO DE
COMERCIALIZAGAO DE PRODUTOS GOMESTIVEIS PANELODROMO NO MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ-MA. Em conformidade com a TOMADA DE PRECOS N° 001/2019 — CPL e seus
anexos, que independente de transcricdo integra este instrumento para todos os fins e efeitos
legais. O presente contrato esta consubstanciado no procedimento licitatorio realizado na forma da
Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes.
CLAUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS
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A CONTRA TADA se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ela assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagao e qualificacdo exigidas na
licitagdo, bem como:

|. Executar o objeto da licitacdo de acordo com as especificagfes técnicas citadas no Projeto
Basico, ndo se admitindo quaisquer modificagdes sem a previa autorizacao da SINFRA.

Il. Fornecer todos os materiais, maquinas, equipamentos, veiculos e combustivel necessarias a
perfeita execugao dos servigos.

Ill. Fornecer mao de obra adequada e capacitada a execugao dos servicos.

IV. Responsabilizar-se pelo 6nus resultante de quaisquer a¢des, demandas, custos e despesas
decorrentes de danos ocorridos por culpa sua ou de quaisquer de seus empregados e/ou prepostos,
obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de acdes judiciais movidas por terceiros,
que venham a ser exigidas por forca da lei, ligadas ao cumprimento do contrato decorrente;

V. Responder por danos materiais ou fisicos, causados por seus empregados diretamente a
SINFRA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

VI Prestar esclarecimentos a SINFRA sabre eventuais atos ou fatos desabonadores noticiados que
a envolvam, independentemente de solicitacao;

VIl. Responsabilizar-se pelo cumprimento das prescricoes referentes as leis trabalhistas,
previdéncia social e de seguranga do trabalho, em relagao a seus empregados;

VIIl. Iniciar a obra imediatamente apds a emissao da Ordem de servicos Pela Secretaria de
Infraestrutura e servigos Publicos.

IX. Manter, durante todo o periodo de execugdo do objeto, as condigdes de habilitagdo exigidas na
licitagao:

CLAUSULA TERCEIRA- DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

Constituem direito e obrigagées da SINFRA/PMI.

I. Emitir as convocagdes, as ordens formais de execucdo e o Termo de Contrato relativo ao objeto
da licitagao:

Il. Rejeitar, no todo ou em parte, a execugao dos servicos contratados em desacordo com as
obrigacdes assumidas pela CONTRA TADA, e com as especificagdes técnicas constante do edital e
Seus anexos;

lll. Prestar as informacdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela CONTRATADA
com relagéo ao objeto da licitagao;

IV. Efetuar o pagamento nas condigbes e pregos pactuados;

V. Cumprir as demais obriga¢des constantes nesse contrato;

VI. Nao obstante a CONTRA TADA seja a (unica e exclusiva responsavel pela a execucao do
objeto, a SINFRA/PMI reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude desta
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagcao, diretamente ou por prepostos
designados).

CLAUSULA QUARTA- DA VIGENCIA DO CONTRATO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS a B PRAPEELIR LIV DA SO0,
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br DE. Vi A 112
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O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 08 (oito) meses. Com inicio na data de
/ / e encerramento em / /

PARAGRAFO PRIMEIRO - A vigéncia podera ultrapassar o exercicio financeiro, desde que as
despesas referentes a contratagao sejam integralimente empenhadas ate 31 de dezembro, para fins
de inscricao em restos a pagar;
PARAGRAFO SEGUNDO - A execucdo dos servigos sera iniciada no momenta da assinatura da
Ordem de Servigos. Cujas etapas observardo o cronograma fixado no Projeto Basico.
PARAGRAFO TERCEIRO - A prorrogacdo dos prazos de execugado e vigéncia do confrato sera
precedida da correspondente adequagao do cronograma fisico-financeiro, bem coma de justificativa
e autorizacdo da autoridade competente para a celebracao do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.
CLAUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO
O pagamento a Contratada serd efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda e Gestdo
Orgamentaria, par meio de transferéncia eletronica ou ordem 'bancaria, em ate 30 (trinta) dias apos
a aceitacao definitiva dos servigos, com apresentagdo das notas fiscais da Execugao dos Servigos
devidamente certificadas pelo Agente Publico:
PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento devera ser efetuado em PARCELASPROPORCIONAIS
MEDIANTE A PRESTACAO DOS SERVICOS, a medida que forem entregues os mesmos, néo
devendo estar vinculado a liquidagao total do empenho;
PARAGRAFO SEGUNDO - Para fazer jus ao pagamento, a Contratada devera apresentar junta as
notas fiscais, comprovagao de sua adimpléncia com as Fazendas Nacional, Estadual e Municipal,
regularidade relativa @ Seguridade Social e ao Fundo de Garantia par Tempo de Servigos - FGTS,
com a Justica do Trabalho (Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT), bem coma a
quitagdo de impostos e taxas que porventura incidam sabre os produtos contratados, inclusive
quanta o Empasto sabre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN;
PARAGRAFO TERCEIRO - As medigoes serdo realizadas mensalmente, ou em periodicidade
menor, a critério da Contratante e Fiscalizagdo. Devidamente aprovados pela Secretaria de
Infraestrutura e Servigos Publicos de Imperatriz/MA, contados a partir do inicio efetivo dos servigos
considerando os servicos efetivamente realizados e concluidos satisfatoriamente no periodo.
Entendem-se coma servigos concluidos satisfatoriamente aqueles formalmente aprovados pela
FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;
PARAGRAFO QUARTO - Para fins de pagamento, a Contratante responsabilizar-se-a apenas -
pelos servicos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilizacdo e apresentagdo, ao final de cada servicos ou periodo ndo inferior a um més. Pela
Contratada, dos formularios de controle dos servigos:
PARAGRAFO QUINTO - A atestagao da fatura correspondente a prestacao do servigos cabera ao
fiscal do contrato ou outro servidor designado para esse fim; - g'/
/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS i ]
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov. br S Ok P T
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16




(755

rin

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

PARAGRAFO SEXTO - Caso sejam verificadas divergéncias na Nata Fiscal/Fatura. A Contratante
devolvera o documento fiscal a Contratada, interrompendo-se o prazo de pagamento ate que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a corregdo dos dados contestados pela
Contratante;

PARAGRAFO SETIMO - No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de nova prazo iniciar-
se-a a partir da data de recebimento do documento corrigido;

PARAGRAFO OITAVO - A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o
pagamento apés a atestagcdo de que o servico foi executado em conformidade com as
especificacdes do contrato,

PARAGRAFO NONO - A CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar os valores
correspondentes a multas ou indenizagdes devidas pela CONT RAT ADA, nos termos do termo;
PARAGRAFO DECIMO - No caso de atraso de pagamento, desde que a Contratada nao tenha
concorrido de alguma forma para tanto, serdo devidos pela Contratante encargos moratorios a taxa
nominal de 6% a.a (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples;
PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - 0 valor dos encargos sera calculado pela formula: EM= | x N x
VP, onde: EM = Encargos moratérios devidos; N = Numeros de dias entre a data prevista para o
pagamento e a do efetivo pagamento; | = indice de compensagao financeira = 0,00016438; e VP=
Valor da prestagao em atraso.

CLAUSULA SEXTA DO VALOR DO CONTRATO E DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E
EMPENHO

O valor global estimado do contrato e de R$1.495.356,70 (um milhdo quatrocentos e noventa e
cinco mil, trezentos e cinquenta e seis reais e setenta centavos).

As despesas decorrentes da contratagdo correrao a conta dos seguintes recursos

a) R$ 1.450.634,87 correspondentes a participagdo financeira da CODEVASF, correndo as
despesas a conta do Programa PAC - Programa de Trabalho 15244229k660001, garantido atraves
de Nata de Empenho 2017NE580631 emitida em 28 de dezembro de 2017.

b) R$ 44.721,83 a titulo de contrapartida a ser efetuada pelo municipio.

UNIDADE ORCAMENTARIA: 15 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Servigos Publicos;
A<;Ao0: 15.451.0058.1087 - Construcao de obras civis e logradouros publicos:

NATUREZA DA DESPESA: 4490.51 - Obras e instalages/ Ficha: 248;

FONTE DO RECURSO: 01 - Recursos Ordinarios

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

A CONTRATADA assumira integral responsabilidade pela boa execucdo e eficiéncia dos servigos
que efetuar, bem coma pelos danos decorrentes da realizagao dos trabalhos. Durante a execugéo
dos servicos contratados ndo serdo admitidas paralisagbes dos servicos por prazo, parcelado ou
unico, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de forca maior, aceito por ambas
as partes contratantes, excluidas quaisquer indenizacoes.

Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 | www.imperatriz.ma.gov.br | DG, ChL CFEA Y 1000 M52
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CLAUSULA OITAVA- DO REAJUSTE DE PRECOS
Visando a adequagao aos novos precos praticados no mercado, desde que solicitado pela CONTRA
TADA e observado o interregno minimo de 1 (um) ano contado na forma apresentada no subitem
que se seguira, o valor consignado neste Contrato poderd ser repactuado, competindo a
CONTRATADA justificar e comprovar a variagdo dos custos, apresentando memé6ria de calculo e
planilhas apropriadas para analise e posterior aprovacao da CONTRATANTE.
| A repactuacgao podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em respeito ao
principio da anualidade do reajustamento dos pregos da contratacdo, podendo ser realizada em
momentos distintos para discutir a variagdo de custos que tenham sua anualidade resultante em
datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mao de obra e os custos decorrentes dos
insumos necessarias a execugao dos servigos.
11. 0 interregno minimo de 1 (um) ano para a primeira repactuagao sera contado
a) Para os custos relativos a mao de obra, vinculados a data-base da categoria profissional: a partir
dos efeitos financeiros do acordo, dissidio ou convengao coletiva de trabalho, vigente a época da
apresentacao da proposta, relativo a cada categoria profissional abrangida pelo contrato;
b) Para os insumos discriminados na planilha de custos e formagdo de pregcos que estejam
diretamente vinculados ao valor de preco publico (tarifa): do ultimo reajuste aprovado par autoridade
governamental ou realizado por determinagao legal ou normativa;
c) Para os demais custos, sujeitos a variacdo de pregos do mercado: a partir da data limite para
apresentacdo das propostas constante neste Contrato.
lll. Nas repactuagbes subsequentes a primeira, o interregno de um ano sera computado da ultima
repactuacao correspondente a mesma parcela objeto de nova solicitagdo Entende-se coma ultima
repactuagao, a data em que iniciados seus efeitos financeiros, independentemente daquela em que
celebrada ou apostilada.
IV. 0 prazo para a CONTRATADA solicitar a repactuagdo encerra-se na data da prorrogagao
contratual subsequente ao novo acordo, dissidio ou convencgao coletiva que fixar 0os novos custos de
mao de obra da categoria profissional abrangida pelo contrato, ou na data do encerramento da
vigéncia do contrato, caso ndo haja prorrogacao.
V. Caso a CONTRATADA nao solicite a repactuagao tempestivamente, dentro do prazo acima
fixado, ocorrera a preclusao do direito a repactuacgao.
VI. Nessas condigdes, se a vigéncia do contrato tiver sido prorrogada, nova repactuagao s6 podera
ser pleiteada apos o decurso de novo interregno minima de 1 (um) ano, contado:
a) Da vigéncia do acordo, dissidio ou convengdo coletiva anterior, em relagdo aos custos
decorrentes de mao de obra;
b) Do ultimo reajuste aprovado par autoridade governamental ou realizado por determinagao legal
ou normativa, para os insumos discriminados na planilha de custos e formacado de pregos que
estejam diretamente vinculados ao valor de prego publico (tarifa);
c) Do dia em que se completou um ou mais anos da apresentagao da proposta, em relagcao aos
custos sujeitos a variagao de pregos do mercado;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS Py P
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VIL Caso, na data da prorrogacdo contratual, ainda nao tenha sido celebrado o novo acordo,
dissidio ou convengao coletiva da categoria, ou ainda nao tenha sido passive a CONTRATANTE ou
a CONTRATADA proceder aos calculos devidos, devera ser inserida clausula no termo aditivo de
prorrogacao para resguardar o direito futuro a repactuagao, a ser exercido tao logo se disponha dos
valores reajustados, sob pena de preclusao.

VI 11. Quando a contratagdao envolver mais de uma categoria profissional, com datas base
diferenciadas, a repactuacdo devera ser dividida em tantas parcelas quantos forem os acordos,
dissidios ou convengdes coletivas das categorias envolvidas na contratagao.

IX. E vedada a inclusao, por ocasiao da repactuacao, de beneficios ndo previstos na proposta
inicial, exceto quando se tornarem obrigat6érios per forca de instrumento legal, sentenga normativa,
acordo coletivo ou convengao coletiva.

X. A CONTRA T ANTE nao se vincula as disposi¢des contidas em acordos e convengoes coletivas
que nao tratem de matéria trabalhista.

XI. Quando a repactuagdo se referir aos custos da mao de obra, a CONTRATADA efetuara a
comprovacgao da variagdo dos custos dos servicos por meio de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos, acompanhada da apresentacdo do novo acordo, dissidio ou convengao coletiva da
categoria profissional abrangida pelo contrato.

XII. Quando a repactuacgado se referir aos demais custos, a CONTRATADA demonstrara a variagcao
por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Precos e comprovara o aumento dos pregos de
mercado dos itens abrangidos, considerando-se:

a) Os pregos praticados no mercado ou em outros contratos da Administracao;

b) As particularidades do contrato em vigéncia,

¢) A nova planilha com variagao dos custos apresentados;

d) indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiai s de referencia, tarifas publicas ou
outros equivalentes;

e) indice especifico, setorial ou geral, que retrate a variagao dos pregos relativos a alguma parcela
dos custos dos servicos. Desde que devidamente individualizada na Planilha de Custos e Formagao
de Pregos da Contratada.

f) A CONTRATANTE podera realizar diligencias para conferir a variagao de custos alegada pela
CONTRA TADA.

XIll. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuagoes terdo suas vigéncias iniciadas
observando-se o seguinte:

a) A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa a repactuagao;

b) Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade
para concessao das préximas repactuacoes futuras; ou

c) Em data anterior a ocorréncia do fato gerador, exclusivamente quando a repactuacao envolver
revisdo do custo de mao de obra em que o proéprio fato gerador, na forma de acordo, dissidio ou
convengdo coletiva, ou sentenca normativa, contemplar data de vigéncia retroativa, podendo esta
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ser considerada para efeito de compensagao do pagamento devido, assim como para a contagem
da anualidade em repactuagdes futuras.
XIV. Os efeitos financeiros da repactuacdo ficardo restritos exclusivamente aos itens que a
motivaram, e apenas em relagao a diferenga porventura existente.
XV. A decisao sobre o pedido de repactuagao deve ser feita no prazo maximo de sessenta dias,
contados a partir da solicitagao e da entrega dos comprovantes de variagao dos custos;
XVI O prazo referido no subitem anterior ficara suspenso enquanto a CONTRATADA nao cumprir 0s
atos ou apresentar a documentagao solicitada pela CONTRATANTE para a comprovacdo da
variacao dos custos.
XVI |. As repactuacgtes serdo formalizadas por meio de apostila mento, exceto quando coincidirem
com a prorrogacao contratual, caso em que deverao ser formalizadas par aditamento ao contrato.
CLA.USULA NONA- DA SUBCONTRATACAO
As licitantes poderao apresentar Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte para subcontratacéo
de parte da obra, admitido o percentual minimo de 10% (dez por cento) e maximo de 30% (trinta por
cento). Vedada, assim, a subcontratacao completa, da parcela principal ou ainda os itens de maior
relevancia estabelecidos neste Contrato.
PARAGRAFO PRMEIRO - As microempresas e empresas de pequeno porte a serem
subcontratadas deverao estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a devida identificacdo
dos bens e/ou servigos a serem fornecidos e respectivos valores
PARAGRAFO SEGUNDO - No momento da analise das propostas, devera ser apresentada a
Declaragao de Enquadramento come Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte devendo ser
mantida a regularidade ao longo da vigéncia contratual, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo
para regularizagao previsto na Lei Complementar 147/2014 e alteracao posteriores.
CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZACAO
Os servigos. Objeto da presente licitagdo sera feita diretamente a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, e atestado par servidor desta instituicdo designado
para esse fim.
PARAGRAFO PRIMEIRO - O responsavel pelo recebimento, anotara em registro proprio todas as
ocorréncias.
PARAGRAFO SEGUNDO - A Secretaria de infraestrutura e Servigos Publicos, cabera a fiscalizagao
da execucao dos servigos. Para tanto, serdo nomeados fiscais que terdo poderes para exigir da
contratada o perfeito atendimento as clausulas contratuais.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
11. 1. Pela inexecucdo total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatorio, ou pelo
descumprimento dos prazos e demais obrigagbes assumidas, a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA podera, garantida a previa defesa, aplicar
a contratada as sanc¢des a seguir relacionadas:
a) Adverténcia, par escrito;
b) Multa;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS e
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c) Suspensdo temporaria do direito de participar de licitagbes e impedimento de contratar com a
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, par prazo nao superior a 02 (dais) anos;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica

11.1.1. As sangbes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a PREFEITURA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ poderdo ser aplicadas a contratada, juntamente com a de multa.
Descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

11 2 . A aplicacao de multa ocorrera da seguinte maneira

11 2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hip6teses de rescisdo
contratual por inexecugdo total do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado
descumprimento de obrigagées contratuais, quando a entrega dos servigos for inferior a 50%
(cinquenta por cento) do contratado ou quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias.
11.2.2. Sera aplicada multa de 0,03 % (trés centésimos por cento) par dia de atraso na execugao
dos servigos, incidentes sobre o valor dos servigos a que se referir a infragdo, aplicada em dobro a
partir do 10° (decirno) dia de atraso ate o 30° (trigésimo) dia, quando a SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA podera decidir pela continuidade da multa
ou rescisao contratual, aplicando-se na hip6tese de rescisao as penalidades previstas nos referidos
subitens Il e Ill, sem prejuizo da aplicacao das demais complicagdes legais

11.2.3. Sera aplicada muita de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando nao for
apresentado pela contratada no momento das medigdes, os comprovantes de pagamento da folha
de funcionarios referentes a execugao dos servicos, bem coma da nao apresentagcdo dos
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentagcdo das notas fiscais, sem
prejuizo das demais penalidades previstas no contrato.

11.3. As muitas previstas nos subitens 11.2 1, 11.2.2 e 11 2.3 deste Contrato deverao ser recolhidas
pela contratada no prazo maxima de 10 (dez) dias uteis. Em favor da PREFEITURA MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ, contado a partir da notificagdo recebida. Ficando a contratada obrigada a comprovar
0 pagamento, mediante a apresentacdo da copia do recibo do recolhimento efetuado.

11.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o debito sera acrescido de 1 % (um
por cento) de juros de mora por més/fragao, inclusive referente ao més da quitagado/consolidacao do
debito, limitado o pagamento com atraso em ate 60 (sessenta) dias apoés a data da notificagao, apos
o qual, o debito podera ser cobrado judicialmente.

11.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da divida, a
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA podera proceder ao
desconto da multa devida na proporgao do credito.

11.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a
contratada responder pela sua diferenga, podendo esta ser cobrada judicialmente.

11.3.4: As multas ndo ter carater indenizatbrio e seu pagamento ndo eximira a contratada ser
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, decorrentes das infracbes cometidas.
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114. Além das penalidades citadas, a contratada ficara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua
inscricdo no cadastro de fornecedores da PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e, no que
couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93.

114.1. As penalidades referidas no Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 estendem-se as licitantes
participantes deste processo licitatorio.

11.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forca maior, devidamente justificados e aceitos
pela SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA, em relagdo a um
dos eventos aqui arrolados, a contratada ou participante deste processo licitatorio ficara isentas das
penalidades mencionadas.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA INEXECUCAO OU RESCISAO DO CONTRATO

12.1. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos
77 a 80 da Lei no 8.666/93.

12.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados nos autos do processo,
assegurado o contraditério e a ampla defesa.

12. 3. A rescisao do contrato podera ser

12.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
SERVICOS PUBLICOS - SINFRA, nos casos enumerados nos incisos | a XlIl e XVII, do art. 78 da
Lei-8.666/93, notificando-se a contratada com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias; ou 12.3.2.
Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitagdo, desde que haja
conveniéncia para a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS - SINFRA;
ou:

12.3.3. Judicial, nos termos da legislagcao vigente sobre a matéria.

124. Constituem, ainda, motivo para rescisao do contrato, assegurados ao contratado, de acordo
com o artigo 78, incisos XIV a XVI da Lei Federal n® 8.666/93.

12.41. A suspensao de sua execucao, par ordem escrita da SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA
E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso
de calamidade publica, grave perturbagcdo da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensbes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigat6rio de
indenizacdes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizacoes e mobilizagbes e
outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensao do
cumprimento das obrigagdes assumidas ate que seja normalizada a situagao:

12.4.2. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS - SINFRA decorrentes de obras, servicos ou
fornecimento, ou parcelas destes ja recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade publica,
grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela
suspensao do cumprimento de suas obrigagoes ate que seja normalizada a situagao,

12.4.3. A nao liberagdo, por parte da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS
PUBLICOS - SINFRA, de area, local ou objeto para a execug@o dos servigos nos praz
contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS e T
Rua Y, s/n° - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.imperatriz.ma.gov.br D% A 100813
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16



— Bgp

@

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS

12.4.4. Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos Xl a XVII do artigo 78, sem que haja culpa
do contratado, sera este ressarcido dos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido,
tendo ainda direito a:

12.4.4.1. Devolucao de garantia;

12.4.4.2. Pagamentos devidos pela execugao do contrato ate a data da rescisao;

12.4.4.3. Pagamento do custo da desmabilizagao.

12.5. A rescisdo administrativa ou amigavel sera precedida de autorizacao escrita e fundamentada
da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL

A CONTRATADA respondera por perdas e danos que vier a sofrer a CONTRATANTE, ou
terceiros, em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, da CONTRATADA ou de seus
prepostos. Independentemente de outras cominagbes contratuais ou legais a que estiver
sujeita.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PLACA

A Contratada se obriga a afixar aplaca alusiva a obra e outra da Prefeitura Municipal de
Imperatriz conforme modelo definido pela contratante, placa esta a ser fixada em local
privilegiado da obra, sendo que o custo da placa devera estar incluso no preco global da obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de Imperatriz - MA, com renuncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios oriundos da execucgao
deste Contrato.

E,para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, e lavrado o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme,
e assinado pela Contratada e pelas testemunhas a baixo nomeadas.

Imperatriz (MA), de de 2019.

TESTEMUNHAS
CONTRATANTE CPF/MF:
Secretario Municipal
CONTRATADO CPF/MF:

Representante Legal

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS ) o
Rua Y, s/n® - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 www.lmperatnz.ma.gov.br G CHCHL i IS
Imperatriz - MA CNPJ: 06, 158.455/0001-16



